Programación energética semanal de la semana 20/15
Fecha: 14-05-2015.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 13/05/2015.

1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- Resumen semana actual

Durante la semana el despacho ha sido con motores de Central Batlle y PTA a pleno, APR para cota de CTM de 34,1 m y cerrando la demanda SG. El río Negro estuvo fuera de servicio.
Se produjeron escasas precipitaciones las cuales no produjeron aumento en los aportes.
Durante el jueves y frente a una salida intempestiva de PTA se generó brevemente con Río Negro y luego se tomó energía de Salto Grande.
1.2.- Semana 20
INTRODUCCIÓN.
Durante la semana se han producido escasas precipitaciones que no produjeron aportes.

Existen dependiendo del modelo que se observe escasas precipitaciones para la cuencas de Salto Grande. 

Modelos

· Ambos modelos (CPC y SIMSEE) en su caso libre continúan priorizando la generación de Bonete antes que otros recursos. Por lo que teniendo en cuenta lo analizado en las programaciones de las semanas anteriores se continuara sin despachar las centrales del rio negro.
El SIMSEE en el caso 2 y 4 donde se indispuso el río negro despacho a pleno motores de Central Batlle y PTA despachando APR casi a pleno.
· Análisis mensual, se está en zona de PTA y APR y luego pasa a zona de CTR para la semana 21.
Despacho propuesto

Cabe destacar que al no utilizar la central Terra no se podrá recuperar la cota de Palmar salvo por aportes propios, vista la situación de escurrimientos se mantendrá la cota en Palmar.

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:

· Auto despachados. 

· Motores de Central Batlle a pleno.

· Generación distribuida convocable.

· PTA a pleno.

· APR a pleno.

· Salto sierra la demanda.

2.- INTRODUCCIÓN.

2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIERCOLES 06/05/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 13/05/2015 (Fuente CPTEC e INMET).
[image: image3.png]Previsao de chuva entre os dias 13/05 e 17/05
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2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE MAYO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.
[image: image5.emf]Nombre Acum. Mens.Acum. AnualProm. Hist. Mín. Med. Máx.

Central Dr. G. Terra 53 342 538 3 132 318

Central Baygorria 55 340 566 9 133 287

Central Constitución 30 321 523 10 109 272

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

[image: image6.emf]Terra Baygorria Palmar

06/05/2015 0 0 0

07/05/2015 0 0 0

08/05/2015 0 0 0

09/05/2015 0 0 0

10/05/2015 9 2 1

11/05/2015 0 0 0

12/05/2015 0 0 0

TOTAL 9 2 1

Promedios


Nota: Datos actualizados al 06/05/2015  7:00 horas  
2.4.- Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día miércoles)
[image: image7.emf]Valores Previstos
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2.5.- SEMANALES. 

2.5.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (jueves)
[image: image8.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 19 2015 DESDE EL Sáb 09/05/15  HASTA EL  Vie 15/05/15     Versión   PS15-19D1-05-14

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 34,37 76,38 53,96 39,08 61 SGU 72,5 37,0%

COTA FINAL [m] 34,20 76,40 53,97 39,08 62 R. NEGRO 0,4 0,2%

USINADO [m3/s] 2297 0 0 9  ------- TER. TV 8,4 4,3%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- TER. TG 72,5 37,0%

APORTE PROPIO [m3/s] 3753 27 0 9  ------- GEN DIS 16,3 8,3%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,38 50,21 35,51 70,36  ------- EOLICA 25,7 13,1%

POTENCIA [MW] 852 136 116 329  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 72,53 0,00 0,00 0,39 0,39 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 72,53 0,00 0,00 0,39 0,39 TOTAL 195,8 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 8,37 0,00 0,00 0,00 44,54 14,92 7,74 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 16,32 25,72

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,37 0,00 0,00 0,00 44,54 14,92 7,74 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 16,32 25,72

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

09-May 10-May 11-May 12-May 13-May 14-May 15-May TOTAL

SGU 14133 9467 13025 8994 8148 9900 8860 72527

TERRA 0 0 0 0 0 0 0 0

BAYG. 0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR 0 391 0 0 0 0 0 391

TOTAL R. NEGRO 0 391 0 0 0 0 0 391

CBMOT 1272 1192 1285 1040 1181 1200 1200 8370

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 1272 1192 1285 1040 1181 1200 1200 8370

PTA 6467 6361 6383 6288 6236 6400 6400 44535

APR A 2259 2241 2229 2189 1797 2100 2100 14915

APR B 149 0 184 1824 1682 1800 2100 7739

APR C 0 0 0 0 1564 1600 2100 5264

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 8875 8602 8796 10301 11279 11900 12700 72453

UPM + MdelP + GDIS 2002 1968 2140 2579 2229 2700 2700 16318

TOTAL TER. 12149 11762 12221 13920 14689 15800 16600 97141

EOLICA 1412 3003 3504 5650 5907 3000 3240 25716

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 27694 24623 28750 28564 28744 28700 28700 195775

EXPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 19 2008 DESDE EL Sáb 09/05/15  HASTA EL  Vie 15/05/15     Versión   PS15-19D1-05-14

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

09-May 10-May 11-May 12-May 13-May 14-May 15-May TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

14133 9467 13025 8994 8148 9900 8860 63667

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,3 5,6 5,4 5,3 5,5 5,4 5,4 5,4

E. UTIL PU

0,98 0,97 0,97 0,98 0,97 0,97 0,97 0,98

USINADO [m3/s]

3257 2083 2959 1945 1749 2168 1917 2297

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34,28 34,44 34,25 34,24 34,33 34,25 34,20 34,20

APORTE [m3/s]

4695 4714 3512 3548 3702 3150 2950 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. ENER. [MWh/hm3]

50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2

USINADO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

76,38 76,38 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40

APORTE [m3/s]

0 0 187 0 0 0 0 27

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. ENER. [MWh/hm3]

35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5

USINADO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

53,96 53,96 53,96 53,95 53,97 53,97 53,97 53,97

APORTE [m3/s]

-12 0 0 -12 25 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

0 391 0 0 0 0 0 391

C. ENER. [MWh/hm3]

70,4 71,5 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,5

USINADO [m3/s]

0 63 0 0 0 0 0 9

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

39,08 39,07 39,07 39,07 39,08 39,08 39,08 39,08

APORTE [m3/s]

0 30 0 0 34 0 0 9

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

09-May 10-May 11-May 12-May 13-May 14-May 15-May

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 33,59 33,86 33,70 33,46 33,52 33,48 33,45

COTA SGU [m] 34,28 34,44 34,25 34,24 34,33 34,25 34,20

COTA SGA [m] 32,83 33,24 33,11 32,58 32,61 32,63 32,61

DIF ENE EMB (MWh)

28143 24362 22688 31666 32914 31035

30195

DIF ENE EMB (MWh)

30195

TIEMPO 

VACIADO TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA



2.5.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves)
[image: image9.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 20 2015 DESDE EL Sáb 16/05/15  HASTA EL  Vie 22/05/15     Versión   PS15-20D0-05-14

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 34,20 76,40 53,97 39,08 62 SGU 50,9 26,2%

COTA FINAL [m] 33,88 76,40 53,98 39,08 62 R. NEGRO 0,0 0,0%

USINADO [m3/s] 1552 0 0 0  ------- TER. TV 8,4 4,3%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- TER. TG 88,9 45,8%

APORTE PROPIO [m3/s] 2386 0 0 0  ------- GEN DIS 18,9 9,7%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,47 50,21 35,51 70,36  ------- EOLICA 26,9 13,9%

POTENCIA [MW] 852 136 116 329  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 50,90 0,00 0,00 0,00 0,00 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 50,90 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 194,0 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 8,40 0,00 0,00 0,00 44,80 14,70 14,70 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 18,90 26,90

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,40 0,00 0,00 0,00 44,80 14,70 14,70 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 18,90 26,90

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

16-May 17-May 18-May 19-May 20-May 21-May 22-May TOTAL

SGU 7596 4372 6564 7820 7840 8436 8268 50896

TERRA 0 0 0 0 0 0 0 0

BAYG. 0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL R. NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0

CBMOT 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 8400

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 8400

PTA 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 44800

APR A 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 14700

APR B 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 14700

APR C 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 14700

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 12700 12700 12700 12700 12700 12700 12700 88900

UPM + MdelP + GDIS 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 18900

TOTAL TER. 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 116200

EOLICA 2304 3528 3336 4080 4560 4464 4632 26904

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 26500 24500 26500 28500 29000 29500 29500 194000

EXPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 20 2008 DESDE EL Sáb 16/05/15  HASTA EL  Vie 22/05/15     Versión   PS15-20D0-05-14

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

16-May 17-May 18-May 19-May 20-May 21-May 22-May TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

7596 4372 6564 7820 7840 8436 8268 42628

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,5 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,5

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

1630 901 1386 1673 1678 1818 1778 1552

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34,19 34,31 34,31 34,24 34,16 34,02 33,88 33,88

APORTE [m3/s]

2750 2550 2450 2400 2350 2150 2050 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. ENER. [MWh/hm3]

50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2

USINADO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. ENER. [MWh/hm3]

35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5

USINADO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98 53,98

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. ENER. [MWh/hm3]

70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4

USINADO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

39,08 39,08 39,08 39,08 39,08 39,08 39,08 39,08

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

16-May 17-May 18-May 19-May 20-May 21-May 22-May

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 33,45 33,51 33,49 33,44 33,36 33,24 33,11

COTA SGU [m] 34,19 34,31 34,31 34,24 34,16 34,02 33,88

COTA SGA [m] 32,62 32,61 32,58 32,53 32,47 32,37 32,25

DIF ENE EMB (MWh)

29742 32513 33092 32414 31717 30424

29299

DIF ENE EMB (MWh)

29299

TIEMPO 

VACIADO TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA


2.6.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.6.1.- OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP. 
Caso 1: Política estacional vigente, aportes calculados sin lluvias previstas
[image: image10.emf]CASO : D15-20-1 COTA TERRA = 76.5 m  DESCRIPCION :    Caso política 1329, sin lluvias
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Caso 2: Política 1348, aportes calculados sin lluvias previstas
[image: image11.emf]CASO : D15-20-2 COTA TERRA = 76.5 m  DESCRIPCION :    Caso política 1348, sin lluvias
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2.6.2.- SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

 CASO 1: LIBRE, (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS POLITICA 1329)
[image: image12.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN

P15-20-10

SEMANA 20 DESDE EL DÍA 16-May-15 HASTA EL DIA 22-May-15 168 HORAS

MP ASOCIADO D15-20-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34,26 76,40 53,98 39,07 69 33,48

COTA FINAL [m]

35,06 75,88 53,98 38,63 61 33,82

USINADO [m3/s]

724 684 684 893

 -------

1992

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0

 -------

0

APORTE PROPIO [m3/s]

2336 0 0 0

 -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 64,0

50,8 35,4 71,5

 -------

64,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

167 125 87 230 442 167

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

50 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 225 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 154,9

AUTOPROD

160

59,3% FALLA

0

0,0%

Resto 155,9 193,99

IMP. BR RIVERA

0

0,0% SGU

167

14,5%

Pico 156,1

A3

110

40,7% R. NEGRO

442

38,3%

semana 155,7

S A1

0

0,0% TER.  TV

50

4,3%

US$

$1 MW

S A2

0

0,0% TER.  TG

225

19,5%

semana 26 155

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

270

23,4%

Costo presente

6,73

TOTAL

270,1

100,0% TOTAL

1155

100,0%

Costo futuro

96,71

Costo Total

103,44

35,06 75,88 53,98 38,63 103444272,5 101636131 96710668,71 6733603,77

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga

Demanda total GWH

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION PLAN    P15-20-10
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 CASO 2:  CASO 1 CON RIO NEGRO INDISPONIBLE.
[image: image13.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN

P15-20-11

SEMANA 20 DESDE EL DÍA 16-may-15 HASTA EL DIA 22-may-15 168 HORAS

MP ASOCIADO D15-20-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34.26 76.40 53.98 39.07 #¡DIV/0! 33.48

COTA FINAL [m]

32.08 76.40 53.98 39.07 #¡DIV/0! 32.17

USINADO [m3/s]

2230 0 0 0

 -------

3538

VERTIDO [m3/s]

0 0

0

0

 -------

0

APORTE PROPIO [m3/s]

2336 0 0 0

 -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 61.9

55.5 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 -------

62.0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

497 0 0 0 0 497

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

50 0 0 0 85 0

CTR'S PTI TG. M.

0 252 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 166.3

AUTOPROD

160

59.3% FALLA

0

0.0%

Resto 166.1 179.64

IMP. BR RIVERA

0

0.0% SGU

497

46.5%

Pico 166.4

A3

110

40.7% R. NEGRO

0

0.0%

semana 166.2

S A1

0

0.0% TER.  TV

50

4.7%

US$

$1 MW

S A2

0

0.0% TER.  TG

252

23.6%

semana 27,924

S A3

0

0.0% IMPORT.+ AUT

270

25.3%

Costo presente

9.79

TOTAL

270.1

100.0% TOTAL

1069

100.0%

Costo futuro

99.42

Costo Total

109.22

32.08 76.40 53.98 39.07 109217102.5 99209865.24 99423510.83 9793591.71

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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 CASO 3:  IDEM CASO 1 CON POLITICA PROPUESTA (1348)
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DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN

P15-20-20

SEMANA 20 DESDE EL DÍA 16-may-14 HASTA EL DIA 22-may-14 168 HORAS

MP ASOCIADO D15-20-2

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34.26 76.40 53.98 39.07 69 33.48

COTA FINAL [m]

35.08 75.88 53.98 38.73 61 33.84

USINADO [m3/s]

710 684 684 846

 -------

1977

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0

 -------

0

APORTE PROPIO [m3/s]

2336 0 0 0

 -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 64.0

50.8 35.3 71.6

 -------

64.0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

164 125 87 218 430 164

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

50 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 241 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 154.9

AUTOPROD

160

59.3% FALLA

0

0.0%

Resto 155.7 193.99

IMP. BR RIVERA

0

0.0% SGU

164

14.2%

Pico 155.8

A3

110

40.7% R. NEGRO

430

37.2%

semana 155.5

S A1

0

0.0% TER.  TV

50

4.3%

US$

$1 MW

S A2

0

0.0% TER.  TG

241

20.8%

semana 26,131

S A3

0

0.0% IMPORT.+ AUT

270

23.4%

Costo presente

7.13

TOTAL

270.1

100.0% TOTAL

1155

100.0%

Costo futuro

111.37

Costo Total

118.51

35.08 75.88 53.98 38.73 118507279 116013242.7 111373479.5 7133799.53

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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 CASO 4: IDEM CASO 2 CON POLITICA PROPUESTA (3348)
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DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN

P15-20-21

SEMANA 20 DESDE EL DÍA 16-may-14 HASTA EL DIA 22-may-14 168 HORAS

MP ASOCIADO D15-20-2

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34.26 76.40 53.98 39.07 #¡DIV/0! 33.48

COTA FINAL [m]

32.34 76.40 53.98 39.07 #¡DIV/0! 32.30

USINADO [m3/s]

2119 0 0 0

 -------

3425

VERTIDO [m3/s]

0 0

0

0

 -------

0

APORTE PROPIO [m3/s]

2336 0 0 0

 -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 62.0

55.5 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 -------

62.0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

473 0 0 0 0 473

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

50 0 0 0 109 0

CTR'S PTI TG. M.

0 252 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 167.1

AUTOPROD

160

59.3% FALLA

0

0.0%

Resto 166.8 175.64

IMP. BR RIVERA

0

0.0% SGU

473

45.3%

Pico 167.1

A3

110

40.7% R. NEGRO

0

0.0%

semana 166.9

S A1

0

0.0% TER.  TV

50

4.8%

US$

$1 MW

S A2

0

0.0% TER.  TG

252

24.1%

semana 28,047

S A3

0

0.0% IMPORT.+ AUT

270

25.8%

Costo presente

10.47

TOTAL

270.1

100.0% TOTAL

1045

100.0%

Costo futuro

112.79

Costo Total

123.25

32.34 76.40 53.98 39.07 123251756.1 112893313.4 112785516.6 10466239.53

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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2.6.3.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:
 CASO 1: (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS), CASO LIBRE CON PRONOSTICO DE EOLICA DIARIOS, SIN VERTER EN BONETE, COTA MINIMA OPERATIVA 72.3 m Y COTA MINIMA DE PALMAR 37.3m.    
[image: image16.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

34.26 76.40 39.07

Costos Directo 3.60

Cota final

34.86 75.85 37.57

Costo Futuro 187.80

Usinado

834 680 673 1321

Costo Total 191.40

Vertido

0 0 0 0

Aporte propio

1168 0 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 33.7 20.4 14.4 53.4

Potencia media semanal (MW) 200.6 121.7 85.7 317.8

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

10.1 0.0 0.0 0.0

60.0 0.0 0.0 0.0

PTA CTR TGAA APR A

16.4 0.0 0.0 0.0

97.7 0.0 0.0 0.0

AGGREKO APR B + C

0.0 0.0

0.0 0.0

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0.0 0.0 0.0 45.4

0.0 0.0 0.0 270.1

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim15-20-1

Aportes s/lluvias,H -2,03, c/pronostico de 

eolica diario, sin verter en Bonete, cota 

minima operativa de Bonete 72.3, cota 

minima Palmar 37,30, Politica 1329, V105

191.4MU$S

COSTO TOTAL

3.6MU$S

187.8MU$S
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PLAN
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CASO 2: IDEM CASO 1 CON POLITICA PROPUESTA. 
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MU$S

Cota incial

34.26 76.40 39.07

Costos Directo 3.80

Cota final

34.91 75.85 37.57

Costo Futuro 365.50

Usinado

804 680 673 1320

Costo Total 369.30

Vertido

0 0 0 0

Aporte propio

1168 0 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 32.6 20.4 14.4 53.4

Potencia media semanal (MW) 193.8 121.7 85.7 317.6

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

10.1 0.0 0.0 0.0

60.0 0.0 0.0 0.0

PTA CTR TGAA APR A

17.6 0.0 0.0 0.0

104.7 0.0 0.0 0.0

AGGREKO APR B + C

0.0 0.0

0.0 0.0

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0.0 0.0 0.0 45.4

0.0 0.0 0.0 270.1

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

369.3MU$S

COSTO TOTAL

3.8MU$S

365.5MU$S
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PLAN
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COSTO DIRECTO SEMANAL
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minima Palmar 37,30, Politica 1348, V105
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CASO 3: IDEM CASO 1 CON RIO NEGRO INDISPONIBLE.
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MU$S

Cota incial

34.26 76.40 39.07

Costos Directo 14.60

Cota final

33.82 76.37 39.02

Costo Futuro 181.40

Usinado

1403 0 0 0

Costo Total 196.00

Vertido

0 0 0 0

Aporte propio

1168 0 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 53.6 0.0 0.0 0.0

Potencia media semanal (MW) 319.3 0.0 0.0 0.0

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

10.1 0.0 0.0 0.0

60.0 0.0 0.0 0.0

PTA CTR TGAA APR A

48.4 0.0 0.0 13.8

288.0 0.0 0.0 82.2

AGGREKO APR B + C

0.0 22.5

0.0 133.9

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0.0 0.0 0.0 45.4

0.0 0.0 0.0 270.1

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

196MU$S

COSTO TOTAL

14.6MU$S

181.4MU$S
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COSTO DIRECTO SEMANAL
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CASO 4: IDEM CASO3 CON POLITICA PROPUESTA.
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MU$S

Cota incial

34.26 76.40 39.07

Costos Directo 14.70

Cota final

33.84 76.37 39.02

Costo Futuro 358.20

Usinado

1393 0 0 0

Costo Total 372.90

Vertido

0 0 0 0

Aporte propio

1168 0 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 53.3 0.0 0.0 0.0

Potencia media semanal (MW) 317.2 0.0 0.0 0.0

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

10.1 0.0 0.0 0.0

60.0 0.0 0.0 0.0
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48.4 0.0 0.0 13.9

288.0 0.0 0.0 82.6
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CASO 5: IDEM CASO3 CON PRONOSTICO DE EOLICA HORARIO.
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MU$S

Cota incial

34.26 76.40 39.07

Costos Directo 14.70

Cota final

33.83 76.37 39.02

Costo Futuro 166.90

Usinado

1397 0 0 0

Costo Total 181.60

Vertido

0 0 0 0

Aporte propio

1168 0 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 53.3 0.0 0.0 0.0

Potencia media semanal (MW) 317.3 0.0 0.0 0.0

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

10.1 0.0 0.0 0.0

60.0 0.0 0.0 0.0

PTA CTR TGAA APR A

48.4 0.0 0.0 13.6

288.0 0.0 0.0 81.0

AGGREKO APR B + C
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0.0 136.7

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM
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0.0 0.0 0.0 270.6
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0.0 0.0 0.0

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim15-20-1A

Aportes s/lluvias,H -2,03, c/pronostico de 
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Politica 1329, V105

181.6MU$S

COSTO TOTAL

14.7MU$S

166.9MU$S
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2.7.- ANALISIS MENSUAL, CON APORTES EN SG CON 90 % DE CONFIANZA,  CAR 99%, Y CALCULO DE CAR AJUSTADO
[image: image21.emf]2

 5ta. 15% CTRs 90%

SEMANA

19 20 21 22 23

16-may 23-may 30-may 06-jun 16-may 23-may 30-may 06-jun 16-may 23-may 30-may 06-jun
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2.8.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.9.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot durante la semana corresponderá al costo variable de la unidad más cara en servicio.
4.- CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.-  INTRODUCCIÓN.
Durante la semana se han producido escasas precipitaciones que no produjeron aportes.
Existen dependiendo del modelo que se observe escasas precipitaciones para la cuencas de Salto Grande. 
Modelos

· Ambos modelos (CPC y SIMSEE) en su caso libre continúan priorizando la generación de Bonete antes que otros recursos. Por lo que teniendo en cuenta lo analizado en las programaciones de las semanas anteriores se continuara sin despachar las centrales del rio negro.
El SIMSEE en los casos 3, 4 y 5 donde se indispuso el río negro despacho a pleno motores de Central Batlle y PTA despachando APR casi a pleno.
· Análisis mensual, se está en zona de PTA y APR y luego pasa a zona de CTR para la semana 21.
Despacho propuesto

Cabe destacar que al no utilizar la central Terra no se podrá recuperar la cota de Palmar salvo por aportes propios, vista la situación de escurrimientos se mantendrá la cota en Palmar.

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:
· Auto despachados. 

· Motores de Central Batlle a pleno.
· Generación distribuida convocable.
· PTA a pleno.
· APR a pleno.
· Salto sierra la demanda.
5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 20.
6.1.- CONTRATOS. 

No hay contratos operativos. 
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
No se prevé.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.6.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.7.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image22.emf]Unidad o Central

Potencia  

Máxima [MW]

Razón Observaciones

TGAA 15 FO INDISPONIBLE DESDE EL 07/02/2013

CB MOT 3 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 29/04/2015

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

CB MOT 6 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 12/04/2016

CB_U5 80 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2014

CB_U6 110 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

Sala B de CB 50 FO INDISPONIBLE POR FALTA DE PERSONAL

Baygorria_u1 35 PRO INDISPONIBLE DEL 19/05/2015 AL 03/06/2015

CTM_U05 125 PRO INDISPONIBLE DEL 09/03/2015 AL 31/05/2015

INDISPONIBILIDADES SEMANA  20


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image23.emf]Restricción OBSERVACIONES

PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, MINIMO 

TECNICO 15MW, TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y PARADA 30 min, NO 

HAY TIEMPO MINIMO ENTRE PARADA Y ARRANQUE, NO HAY TIEMPO MINIMO 

PARA PASAR DE MINIMO TECNICO A PLENO

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1
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BAYGORRIA_U2

BAYGORRIA_U3

PALMAR_U1

PALMAR_U2

PALMAR_U3

APR_A U1 a U4

APR_B U1 a U4

APR_C U1 a U4

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW, POTENCIA MÀXIMA 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.

NO SE PUEDE MODULAR

MÍNIMO TECNICO 40 MW

MÍNIMO TECNICO 40 MW, NO SE PERMITE UN CICLO DIARIO DE MODULACION

NO SE PUEDE MODULAR 

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

Unidad 
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9.- INDISPONIBILIDADES RELEVANTES de equipos de trasmision.

Se entregará mañana con la presentación de la programación semanal.
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