Programación energética semanal de la semana 30/15
Fecha: 23-07-2015.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 22/07/2015.

1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- Resumen semana actual

Durante la semana el despacho ha sido básicamente con fuentes renovables aunque se ha debido generar con térmico por potencia.
Se han producido nuevas precipitaciones en la cuenca de Salto Grande por lo que los aportes continúan siendo importantes y la central permanecerá con vertederos abiertos por varios días más. 

Según lo informado por CTM a partir de hoy se comenzó a recuperar potencia en la central.
Se realizaron las pruebas completas con tensión de la conversora de Melo del lado Uruguay (sin realizar transferencia de potencia) y el día jueves se comenzaran del lado Brasil (energización de transformador y prueba de filtros).

1.2.- Perspectivas y resultados para la semana entrante
Salto Grande verterá durante toda la semana entrante, la potencia disponible de dicha central subirá a lo largo de la misma finalizando en valores de 1760 MW para ambos países.

A la fecha prácticamente no hay previsiones de precipitaciones para ninguna de las cuencas.

Terra contará con aportes durante toda la semana del orden de los 300 m3/s de promedio. 

Las previsiones de temperaturas indican temperaturas medias por lo que no se espera una demanda semanal elevada.

Modelos

Comentarios

· MP/CPC
· El modelo hace un despacho básicamente con recursos renovables priorizando Bonete antes que Palmar.

· SimSee
· El caso con la cota limitada a 37.3 m en Palmar hace un despacho básicamente con recursos renovables priorizando Palmar antes que Bonete y despachando térmico para los picos de potencia.

· El caso con la cota limitada a 38.0 m en Palmar obtiene un costo levemente superior y obtiene una cota de 38.5 m

· Mensual 

· No presenta interés en la presente semana.

Despacho propuesto

Considerando lo informado anteriormente y con el fin de minimizar las posibles consecuencias que tendría la pérdida de potencia en Salto el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Salto hasta pleno.

· Bonete hasta pleno. 

· Palmar cerrando la demanda.

· Galofer

· Térmico para cerrar la demanda en los picos de ser necesario.

2.- INTRODUCCIÓN.

2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIERCOLES 22/07/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 22/07/2015 (Fuente CEPTEC e INMET).
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2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE JULIO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.
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MENSUAL

TERRA

56 529 796 -33,5 15 92 233

BAYGORRIA

4 404 813 -50,3 7 89 219

PALMAR

7 370 752 -50,8 7 82 167

PRECIPITACIÓNES DEL MES DE JULIO


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO
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Nota: Datos actualizados al 22/07/2015  7:00 horas  
2.4.- Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día miércoles)
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2.5.- Previsión de generación eólica próximas 240 horas día miércoles (fuente MTLOG)
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2.6.- Previsión de generación eólica día 17/07/15 (fuente MTLOG, actualizado datos reales día miércoles)
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2.7.- SEMANALES. 

2.7.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)
[image: image8.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 29 2015 DESDE EL sáb 18/07/15  HASTA EL  vie 24/07/15     Versión   PS15-29D1-07-22

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 33,61 76,15 53,71 38,17 58 SGU 116,0 50,9%

COTA FINAL [m] 34,48 75,99 53,66 38,18 56 R. NEGRO 50,2 22,0%

USINADO [m3/s] 3914 515 526 532  ------- TER. TV 2,9 1,3%

VERTIDO [m3/s] 3128 0 0 0  ------- TER. TG 7,2 3,1%

APORTE PROPIO [m3/s] 15232 314 2 6  ------- GEN DIS 21,8 9,6%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 4,36 50,90 33,40 75,30  ------- EOLICA 29,7 13,0%

POTENCIA [MW] 852 137 109 352  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 118,91 15,74 10,87 23,64 50,24 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 116,03 15,74 10,87 23,64 50,24 TOTAL 227,9 100

DESP EXPORT. [GWh] 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 2,95 0,00 0,00 0,00 2,39 1,34 2,05 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 21,80 29,70

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,95 0,00 0,00 0,00 2,39 1,34 2,05 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 21,80 29,70

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

18-jul 19-jul 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul 24-jul TOTAL

SGU 15939 16425 14820 16432 17172 17300 17944 116032

TERRA 1695 1932 2002 2692 2640 2640 2140 15741

BAYG. 1265 1422 1575 1903 1500 1700 1500 10865

PALMAR 1206 1878 2172 5082 4700 5000 3600 23638

TOTAL R. NEGRO 4166 5232 5749 9677 8840 9340 7240 50244

CBMOT 0 114 199 835 800 500 500 2948

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 0 114 199 835 800 500 500 2948

PTA 0 0 0 589 1000 400 400 2389

APR A 0 0 0 736 600 0 0 1336

APR B 0 0 270 1481 300 0 0 2051

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 1380 0 0 0 1380

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 0 0 270 4186 1900 400 400 7156

UPM + MdelP + GDIS 2800 3248 4555 2200 3000 3000 3000 21803

TOTAL TER. 2800 3362 5024 7221 5700 3900 3900 31907

EOLICA 5907 2758 7748 1624 3288 3960 4416 29701

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 28812 27777 33341 34954 35000 34500 33500 227884

EXPORTACION 1415 190 1271 0 0 0 0 2876

SEMANA 29 2008 DESDE EL sáb 18/07/15  HASTA EL  vie 24/07/15     Versión   PS15-29D1-07-22

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

18-jul 19-jul 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul 24-jul TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

17354 16615 16091 16432 17172 17300 17944 100964

C. ENER. [MWh/m3/s]

4,2 4,1 4,0 4,1 4,7 4,7 4,7 4,4

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

3284 3977 3785 3869 4075 4111 4293 3914

VERTIDO [m3/s]

2818 2541 2540 2442 2818 2987 2850 2714

C. FINAL [m]

33,14 32,81 32,71 32,96 33,44 33,98 34,48 34,48

APORTE [m3/s]

11157 12345 13560 15611 17300 18350 18300 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

1695 1932 2002 2692 2640 2640 2140 15741

C. ENER. [MWh/hm3]

50,0 50,1 50,0 50,8 50,9 50,9 50,9 50,5

USINADO [m3/s]

392 446 464 614 600 600 487 515

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

76,13 76,11 76,09 76,06 76,03 76,01 75,99 75,99

APORTE [m3/s]

210 265 283 343 356 360 380 314

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1265 1422 1575 1903 1500 1700 1500 10865

C. ENER. [MWh/hm3]

35,3 34,9 34,1 34,8 33,4 33,4 33,4 34,2

USINADO [m3/s]

415 472 535 634 520 589 520 526

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

53,68 53,68 53,62 53,61 53,68 53,69 53,66 53,66

APORTE [m3/s]

-24 26 1 8 0 0 0 2

PALMAR

ENERGIA [MWh]

1206 1878 2172 5082 4700 5000 3600 23638

C. ENER. [MWh/hm3]

72,8 72,2 72,1 70,1 75,3 75,3 75,3 73,3

USINADO [m3/s]

192 301 349 839 722 769 553 532

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

38,25 38,35 38,38 38,31 38,24 38,19 38,18 38,18

APORTE [m3/s]

-1 148 -90 -19 0 0 0 6

DIF ENE EMB (MWh)

0

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA



2.7.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves)
[image: image9.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 30 2015 DESDE EL sáb 25/07/15  HASTA EL  vie 31/07/15     Versión   PS15-30D1-07-23

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 33,61 76,15 53,71 38,17 58 SGU 122,3 55,6%

COTA FINAL [m] 35,31 76,09 53,53 38,74 57 R. NEGRO 28,1 12,8%

USINADO [m3/s] 4487 394 425 162  ------- TER. TV 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 2802 0 0 0  ------- TER. TG 0,0 0,0%

APORTE PROPIO [m3/s] 15793 310 0 0  ------- GEN DIS 21,6 9,8%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 4,71 50,90 33,40 75,30  ------- EOLICA 48,0 21,8%

POTENCIA [MW] 852 137 109 352  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 133,59 12,12 8,58 7,36 28,06 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 122,28 12,12 8,58 7,36 28,06 TOTAL 220,0 100

DESP EXPORT. [GWh] 11,32 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,63 48,03

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,63 48,03

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul TOTAL

SGU 17777 15978 15088 17886 18307 18448 18792 122276

TERRA 1800 900 1800 1900 2160 1800 1760 12120

BAYG. 1600 700 1250 1130 1600 1400 900 8580

PALMAR 1400 300 1000 760 2500 800 600 7360

TOTAL R. NEGRO 4800 1900 4050 3790 6260 4000 3260 28060

CBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 0 0 0 0 0 0 0 0

PTA 0 0 0 0 0 0 0 0

APR A 0 0 0 0 0 0 0 0

APR B 0 0 0 0 0 0 0 0

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 0 0 0 0 0 0 0 0

UPM + MdelP + GDIS 2800 3248 4555 2200 2828 3000 3000 21631

TOTAL TER. 2800 3248 4555 2200 2828 3000 3000 21631

EOLICA 5123 6874 7807 8124 5105 7552 7448 48033

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 30500 28000 31500 32000 32500 33000 32500 220000

EXPORTACION 569 2603 3963 1165 744 838 1435 11318

SEMANA 30 2008 DESDE EL sáb 25/07/15  HASTA EL  vie 31/07/15     Versión   PS15-30D1-07-23

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

18346 18581 19051 19051 19051 19286 20227 113366

C. ENER. [MWh/m3/s]

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,7

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

3485 4496 4624 4605 4605 4674 4918 4487

VERTIDO [m3/s]

3090 2554 2495 2481 2441 2124 1076 2323

C. FINAL [m]

34,12 34,55 34,87 35,09 35,18 35,21 35,31 35,31

APORTE [m3/s]

18000 17600 17000 16100 15100 13950 12800 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

1800 900 1800 1900 2160 1800 1760 12120

C. ENER. [MWh/hm3]

50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9

USINADO [m3/s]

409 205 409 432 491 409 400 394

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

76,15 76,17 76,17 76,15 76,13 76,11 76,09 76,09

APORTE [m3/s]

425 399 351 302 267 234 193 310

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1600 700 1250 1130 1600 1400 900 8580

C. ENER. [MWh/hm3]

33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4

USINADO [m3/s]

554 243 433 392 554 485 312 425

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

53,60 53,56 53,54 53,58 53,52 53,45 53,53 53,53

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

1400 300 1000 760 2500 800 600 7360

C. ENER. [MWh/hm3]

75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3

USINADO [m3/s]

215 46 154 117 384 123 92 162

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

38,28 38,34 38,43 38,51 38,57 38,68 38,74 38,74

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 34,11 34,55 34,87 35,09 35,19 35,21 35,31

COTA SGU [m] 34,12 34,55 34,87 35,09 35,18 35,21 35,31

COTA SGA [m] 34,12 34,55 34,87 35,09 35,18 35,21 35,31

DIF ENE EMB (MWh)

0 0 0 0 0 0 0

DIF ENE EMB (MWh)

0

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA



2.8.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.8.1.- OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP. 
Caso 1: Política estacional vigente, aportes sin lluvias previstas 

[image: image10]
2.8.2.- SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

 CASO 10: CASO LIBRE (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS POLITICA 1349)
[image: image11.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P15-30-10

SEMANA 30 DESDE EL DÍA 25-jul-15 HASTA EL DIA 31-jul-15

168HORAS

MP ASOCIADO D15-30-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34,48 75,99 53,64 38,19

63

34,48

COTA FINAL [m]

35,50 75,92 53,66 38,66

62

35,50

USINADO [m3/s]

3801 396 396 173  ------- 7601

VERTIDO [m3/s]

3298 0 0 0  ------- 6593

APORTE PROPIO [m3/s]

15393 309 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 58,4

50,8 35,6 70,0  -------

58,5

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

799 73 51 44 167 799

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 6,1

EOLICA

286

71,3% FALLA

0

0,0%

Resto 43,1 229,69

IMP. BR RIVERA

0

0,0% SGU

799

58,5%

Pico 70,4

GEN. TER. DIST.

115

28,7% R. NEGRO

167

12,2%

semana 39,5

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 6.638

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

401

29,3%

Costo presente

-0,01

TOTAL

400,9

100,0% TOTAL

1367

100,0%

Costo futuro

71,40

Costo Total

71,39

35,50 75,92 53,66 38,66 71393663,59 71403403,99 71403403,99 -9740,4

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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2.8.3.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

 CASO 1: (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS), CON EROGADO MINIMO EN SALTO GRANDE SEGÚN PDD,  CON COT.MIN. PALMAR 37.3 m, CON PRONOSTICO DE EOLICA HORARIO, SIN VERTER EN BONETE y  COTA MINIMA OPERATIVA 70 m  
[image: image12.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

34,98 76,01 38,27

Costos Directo -0,10

Cota final

35,59 76,14 37,53

Costo Futuro 185,80

Usinado

4412 105 104 408

Costo Total 185,70

Vertido

2930 0 0 0

Aporte propio

7711 309 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 141,6 3,2 2,3 17,5

Potencia media semanal (MW) 842,8 19,2 13,6 103,9

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

PTA CTR TGAA APR A

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

EOLICO APR B + C Exportacion

48,0 0,0 12,1

285,9 0,0 72,3

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0,0 0,0 0,0 19,3

0,0 0,0 0,0 115,0

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

DATOS GLOBALES SEMANALES

219,7

PLAN

SEMANA Semana - 30

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim15-30-1

Caso con cota minima de Palmar de 

37,3m, Erog min en SG según PDD, 

Aportes S/lluvias, H 0.649, C/Pronostico de 

eolica horario, Politica 1349, V113

185,7MU$S

COSTO TOTAL
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CASO 2: IDEM CASO 1 CON COTA MIN DE PALMAR 38.0 m.

[image: image13.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

34,98 76,01 38,27

Costos Directo 0,00

Cota final

35,59 76,00 38,47

Costo Futuro 186,00

Usinado

4412 282 279 169

Costo Total 186,00

Vertido

2930 0 0 0

Aporte propio

7711 309 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 141,6 8,5 5,9 7,4

Potencia media semanal (MW) 842,8 50,5 35,3 44,2

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

1,1 0,0 0,0 0,0

6,6 0,0 0,0 0,0

PTA CTR TGAA APR A

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

EOLICO APR B + C Exportacion

48,0 0,0 12,1

285,9 0,0 72,3

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0,0 0,0 0,0 19,3

0,0 0,0 0,0 115,0

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

186MU$S

COSTO TOTAL

0MU$S

186MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES
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COSTO FUTURO

Sim15-30-2

Caso con cota minima de Palmar de 38 m, 

Erog min en SG según PDD, Aportes 

S/lluvias, H 0.649, C/Pronostico de eolica 

horario, Politica 1349, V113
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2.9.- ANALISIS MENSUAL, CON APORTES EN SG CON 90 % DE CONFIANZA,  CAR 99%, Y CALCULO DE CAR AJUSTADO. 
No aporta información en la presente semana.
2.10.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.11.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot durante la semana surgirá de la corrida del modelo y del térmico más caro en servicio
4.-  CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.-  INTRODUCCIÓN.
Salto Grande verterá durante toda la semana entrante, la potencia disponible de dicha central subirá a lo largo de la misma finalizando en valores de 1760 MW para ambos países.

A la fecha prácticamente no hay previsiones de precipitaciones para ninguna de las cuencas.
Terra contará con aportes durante toda la semana del orden de los 300 m3/s de promedio. 
Las previsiones de temperaturas indican temperaturas medias por lo que no se espera una demanda semanal elevada.
Modelos

Comentarios

· MP/CPC
· El modelo hace un despacho básicamente con recursos renovables priorizando Bonete antes que Palmar.
· SimSee
· El caso con la cota limitada a 37.3 m en Palmar hace un despacho básicamente con recursos renovables priorizando Palmar antes que Bonete y despachando térmico para los picos de potencia.

· El caso con la cota limitada a 38.0 m en Palmar obtiene un costo levemente superior y obtiene una cota de 38.5 m
· Mensual 

· No presenta interés en la presente semana.
Despacho propuesto

Considerando lo informado anteriormente y con el fin de minimizar las posibles consecuencias que tendría la pérdida de potencia en Salto el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Salto hasta pleno.

· Bonete hasta pleno. 

· Palmar cerrando la demanda.

· Galofer

· Térmico para cerrar la demanda en los picos de ser necesario.

5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 30.
6.1.- CONTRATOS. 

No hay contratos operativos. 
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
Se exportaran excedentes de Salto Grande durante la semana.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.6.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.7.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image14.emf]Unidad o Central

Potencia  

Máxima [MW]

Razón Observaciones

TGAA 15 FO INDISPONIBLE DESDE EL 07/02/2013

PALMAR U 1 110 PRG DEL 26 AL 27 DE JULIO, REPARACIÓN TRAFO.

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

CB MOT 6 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 28/06/2015

CB_U5 80 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

CB_U6 110 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

Sala B de CB 50 FO INDISPONIBLE POR FALTA DE PERSONAL

INDISPONIBILIDADES SEMANA  30


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image15.emf]Restricción OBSERVACIONES

PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, MINIMO TECNICO 15MW, 

TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y PARADA 30 min, NO HAY TIEMPO MINIMO ENTRE 

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1

TGA

CTR_U1

CTR_U2

CB_SB

CB_U5

CB-U6

CBMOT_U1

CBMOT_U2

CBMOT_U3

CBMOT_U4

CBMOT_U5

CBMOT_U6

CBMOT_U7

CBMOT_U8

TERRA_U1

TERRA_U2

TERRA_U3

TERRA_U4

BAYGORRIA_U1

BAYGORRIA_U1 LIMITADA POR VIBRACIONES

BAYGORRIA_U2

BAYGORRIA_U3

PALMAR_U1

PALMAR_U2

PALMAR_U3

APR_A U1 a U4

APR_B U1 a U4

APR_C U1 a U4

Unidad 

NO SE PUEDE MODULAR 

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

NO SE PUEDE MODULAR

MÍNIMO TECNICO 40 MW

MÍNIMO TECNICO 40 MW, NO SE PERMITE UN CICLO DIARIO DE MODULACION

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW, POTENCIA MÀXIMA 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.


9.- INDISPONIBILIDADES RELEVANTES de equipos dE trasmision.

[image: image16.png]Programacion de trabajos en el SIN

Semana 30

Indisponibilidades

Equipo

lun

‘mar

Seccion en extremo MVE INDISPONIBLE

Observaciones Tipo
Blogueo de interruptor del lado MVE por pérdida de liquido del sistema hidraulico | .
isponibie por
[Cable MVR-MVE FiS Tiempa Prolonaado

Traslado de equipos para Ciclo Combinado en PTI
Linea desenergizada y PAT en los cuatro extremos. (Indispone APR A)

27 - jul

28 - jul

29 - jul

|Conexion de seccion SGU2 a sector 2 de barra.
|Sector 2 de barra F/S y PAT. Indispone seccion PAY, seccion Trafo T3, seccion
|SAB (Generador FOTOWATIO)

(Cambio de aisladores. Cambio de Tl en SCA seccion ROC.
Linea desenergizada y PAT en ambos extremos.

Eliminacion de puntos calientes en Ia linea. Cambio de Tl en SCA seccion ROC.
Linea desenergizada y PAT en ambos extremos.

Ensayos de instalaciones de potencia en CME lado 60Hz.
Linea E/S a requerimiento de los ensayos

[No estan confirmados los dias en que se realizardn ensayos

|Agregado de Presostato
Se realizara trabajo con linea energizada hasta el extremo de seccionadora de
linea en LIB

Fuente primaria- SGE/GIE - Vigente al 23 - Julio - 2015/ D Penela
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