Programación energética semanal de la semana 31/15
Fecha: 30-07-2015.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 29/07/2015.

1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- Resumen semana actual

Durante la semana el despacho ha sido totalmente con fuentes renovables.
No se han producido precipitaciones en ninguna de las cuencas

Los aportes de Salto Grande continúan siendo altos y se prevé que el vertimiento sea hasta el día 05/08/15 inclusive.

1.2.- Perspectivas y resultados para la semana entrante
Salto Grande verterá hasta el día miércoles 05/08 y la potencia disponible de dicha central irá subiendo a lo largo de la semana desde 1740 MW a 1840 MW para ambos países.

A la fecha prácticamente no hay previsiones de precipitaciones para ninguna de las cuencas.

Terra contará con aportes durante toda la semana del orden de los 90 m3/s de promedio. 

Las previsiones de temperaturas indican temperaturas medias por lo que no se espera una demanda semanal elevada.

Modelos

Comentarios

· MP/CPC
· El modelo hace un despacho con recursos renovables priorizando Bonete antes que Palmar.

· SimSee
· El caso 1 con la cota limitada a 37.3 m en Palmar hace un despacho con recursos renovables priorizando Palmar antes que Bonete.

· El caso 2 con la cota limitada a 38.0 m en Palmar obtiene un costo levemente superior y una cota de 38.5 m en esta central. Comienza priorizando el despacho de Bonete sobre palmar para luego invertir el orden entre ambas centrales sobre el final de la semana. En el pico del día lunes ve más caro Palmar que Motores por lo que realiza el despacho de estos para dar la demanda
· Mensual 

· No presenta interés en la presente semana.

Despacho propuesto

Considerando lo informado anteriormente el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Salto hasta pleno.

· Bonete hasta pleno. 

· Palmar cerrando la demanda.

2.- INTRODUCCIÓN.

2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIERCOLES 29/07/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 29/07/2015 (Fuente CEPTEC e INMET).
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2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE JULIO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.
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Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO
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Nota: Datos actualizados al 29/07/2015  7:00 horas  
2.4.- Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día miércoles)
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1290 17 19 6

29/07/2015 1630 15750 15750 6566 0 0 0

30/07/2015 1640 15200 15200 6218 0 0 0

31/07/2015 1670 14200 14200 5405 2 0 0

01/08/2015 1740 12850 12850 3976 0 0 0

02/08/2015 1800 11500 11500 2628 0 0 0

03/08/2015 1850 10450 10450 1464 7 5 0

04/08/2015 1880 9550 9550 655 8 14 6

05/08/2015 1820 8750 8750 305

06/08/2015 1840 8000 8000 0

07/08/2015 1840 7300 7300 0
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2.5.- Previsión de generación eólica próximas 240 horas día miércoles (fuente MTLOG)
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2.6.- Previsión de generación eólica día 24/07/15 (fuente MTLOG, actualizado datos reales día miércoles)
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2.7.- SEMANALES. 

2.7.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)
[image: image10.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 30 2015 DESDE EL sáb 25/07/15  HASTA EL  vie 31/07/15     Versión   PS15-30D1-07-29

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 34.13 75.99 53.42 38.19 56 SGU 113.6 56.2%

COTA FINAL [m] 35.41 76.14 53.94 38.49 58 R. NEGRO 15.6 7.7%

USINADO [m3/s] 4262 276 201 68  ------- TER. TV 0.0 0.0%

VERTIDO [m3/s] 3414 0 0 0  ------- TER. TG 0.0 0.0%

APORTE PROPIO [m3/s] 16316 474 11 4  ------- GEN DIS 25.0 12.4%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 4.70 50.90 33.40 75.30  ------- EOLICA 47.8 23.7%

POTENCIA [MW] 852 137 109 352  -------- IMP BR 0.0 0.0%

DATOS ENERGIA 127.98 8.41 4.17 3.04 15.62 IMP AR 0.0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 113.63 8.41 4.17 3.04 15.62 TOTAL 202.0 100

DESP EXPORT. [GWh] 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.97 47.78

DESP EXPORT. [GWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.97 47.78

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul TOTAL

SGU 17325 14163 15400 15971 17455 16608 16712 113634

TERRA 1612 301 1517 1076 1700 1100 1100 8406

BAYG. 307 56 599 605 1200 700 700 4167

PALMAR 1119 79 272 73 500 500 500 3043

TOTAL R. NEGRO 3038 436 2388 1754 3400 2300 2300 15616

CBMOT 17 0 0 0 0 0 0 17

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 17 0 0 0 0 0 0 17

PTA 0 0 0 0 0 0 0 0

APR A 0 0 0 0 0 0 0 0

APR B 0 0 0 0 0 0 0 0

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 0 0 0 0 0 0 0 0

UPM + MdelP + GDIS 3853 4173 4017 3806 3040 3040 3040 24969

TOTAL TER. 3870 4173 4017 3806 3040 3040 3040 24986

EOLICA 5301 7405 7491 7481 5105 7552 7448 47783

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 29534 26177 29296 29012 29000 29500 29500 202019

EXPORTACION 0 3447 2415 1862 1800 2350 2475 14349

SEMANA 30 2008 DESDE EL sáb 25/07/15  HASTA EL  vie 31/07/15     Versión   PS15-30D1-07-29

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

17325 17610 17815 17833 19255 18958 19187 108796

C. ENER. [MWh/m3/s]

4.3 4.4 4.5 4.5 5.1 5.0 5.0 4.7

E. UTIL PU

0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

USINADO [m3/s]

3275 4242 4250 4239 4646 4560 4626 4262

VERTIDO [m3/s]

3324 2895 2991 3076 3013 2855 2522 2954

C. FINAL [m]

34.52 34.87 35.08 35.21 35.31 35.39 35.41 35.41

APORTE [m3/s]

17984 17775 16910 16392 15750 15200 14200 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

1612 301 1517 1076 1700 1100 1100 8406

C. ENER. [MWh/hm3]

50.0 50.5 49.8 49.9 50.9 50.9 50.9 50.4

USINADO [m3/s]

373 69 353 250 387 250 250 276

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

76.00 76.06 76.09 76.15 76.14 76.15 76.14 76.14

APORTE [m3/s]

452 607 623 794 322 281 235 474

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

307 56 599 605 1200 700 700 4167

C. ENER. [MWh/hm3]

35.8 27.5 36.7 36.4 33.4 33.4 33.4 33.8

USINADO [m3/s]

99 24 189 193 416 243 243 201

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

53.75 53.80 53.95 53.95 53.93 53.93 53.94 53.94

APORTE [m3/s]

98 15 18 -57 0 0 0 11

PALMAR

ENERGIA [MWh]

1119 79 272 73 500 500 500 3043

C. ENER. [MWh/hm3]

71.5 73.1 72.7 73.0 75.3 75.3 75.3 73.8

USINADO [m3/s]

181 13 43 12 77 77 77 68

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

38.22 38.20 38.24 38.29 38.39 38.44 38.49 38.49

APORTE [m3/s]

146 -75 -18 -22 0 0 0 4

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 34.52 34.87 35.08 35.21 35.32 35.39 35.42

COTA SGU [m] 34.52 34.87 35.08 35.21 35.31 35.39 35.41

COTA SGA [m] 34.52 34.87 35.08 35.21 35.31 35.39 35.41

DIF ENE EMB (MWh)

0 0 0 0 0 0 0

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

DIF ENE EMB (MWh)

0

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR



2.7.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves)
[image: image11.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 31 2015 DESDE EL Sat 01/08/15  HASTA EL  Fri 07/08/15     Versión   PS15-31D10-07-30

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 35.41 76.14 53.94 38.49 58 SGU 123.3 63.4%

COTA FINAL [m] 34.83 76.14 53.94 38.68 58 R. NEGRO 4.6 2.4%

USINADO [m3/s] 4893 87 89 3  ------- TER. TV 0.0 0.0%

VERTIDO [m3/s] 789 0 0 0  ------- TER. TG 0.0 0.0%

APORTE PROPIO [m3/s] 9036 91 0 0  ------- GEN DIS 19.3 9.9%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5.40 50.90 33.40 75.30  ------- EOLICA 47.3 24.3%

POTENCIA [MW] 852 137 109 352  -------- IMP BR 0.0 0.0%

DATOS ENERGIA 145.88 2.68 1.80 0.15 4.63 IMP AR 0.0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 123.29 2.68 1.80 0.15 4.63 TOTAL 194.5 100

DESP EXPORT. [GWh] 22.58 0.00 0.00 0.00 0.00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.32 47.26

DESP EXPORT. [GWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.32 47.26

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

01-Aug 02-Aug 03-Aug 04-Aug 05-Aug 06-Aug 07-Aug TOTAL

SGU 18420 14250 19396 19184 18770 15934 17340 123294

TERRA 0 150 770 500 630 130 500 2680

BAYG. 320 120 550 360 450 0 0 1800

PALMAR 0 0 100 0 50 0 0 150

TOTAL R. NEGRO 320 270 1420 860 1130 130 500 4630

CBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 0 0 0 0 0 0 0 0

PTA 0 0 0 0 0 0 0 0

APR A 0 0 0 0 0 0 0 0

APR B 0 0 0 0 0 0 0 0

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 0 0 0 0 0 0 0 0

UPM + MdelP + GDIS 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 19320

TOTAL TER. 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 19320

EOLICA 6000 6720 5424 6696 6840 7176 8400 47256

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 27500 24000 29000 29500 29500 26000 29000 194500

EXPORTACION 2042 6918 2360 2925 2633 5704 0 22583

SEMANA 31 2008 DESDE EL Sat 01/08/15  HASTA EL  Fri 07/08/15     Versión   PS15-31D10-07-30

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

01-Aug 02-Aug 03-Aug 04-Aug 05-Aug 06-Aug 07-Aug TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

20462 21168 21756 22109 21403 21638 17340 128537

C. ENER. [MWh/m3/s]

5.4 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5.2 5.4

E. UTIL PU

0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

USINADO [m3/s]

3887 5122 5283 5376 5204 5261 4116 4893

VERTIDO [m3/s]

2313 945 365 0 0 0 0 518

C. FINAL [m]

34.52 34.87 35.08 35.21 35.11 34.94 34.83 34.83

APORTE [m3/s]

12700 11150 9900 8800 7800 6850 6050 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

0 150 770 500 630 130 500 2680

C. ENER. [MWh/hm3]

50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9

USINADO [m3/s]

0 34 175 114 143 30 114 87

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

76.16 76.17 76.17 76.16 76.15 76.15 76.14 76.14

APORTE [m3/s]

190 150 110 80 60 40 10 91

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

320 120 550 360 450 0 0 1800

C. ENER. [MWh/hm3]

33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4

USINADO [m3/s]

111 42 191 125 156 0 0 89

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

53.86 53.85 53.84 53.83 53.82 53.84 53.94 53.94

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

0 0 100 0 50 0 0 150

C. ENER. [MWh/hm3]

75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3

USINADO [m3/s]

0 0 15 0 8 0 0 3

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

38.53 38.54 38.59 38.63 38.68 38.68 38.68 38.68

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

01-Aug 02-Aug 03-Aug 04-Aug 05-Aug 06-Aug 07-Aug

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 34.52 34.87 35.08 35.21 35.11 34.95 34.75

COTA SGU [m] 34.52 34.87 35.08 35.21 35.11 34.94 34.83

COTA SGA [m] 34.52 34.87 35.08 35.21 35.11 34.95 34.66

DIF ENE EMB (MWh)

0 0 0 0 0 -210 3879

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

DIF ENE EMB (MWh)

3879

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR



2.8.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.8.1.- OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP. 
Caso 1: Política estacional vigente, aportes sin lluvias previstas 
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2.8.2.- SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

 CASO 10: CASO LIBRE (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS POLITICA 1349)
[image: image13.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P15-31-10

SEMANA 31 DESDE EL DÍA 01-Aug-15 HASTA EL DIA 07-Aug-15

168HORAS

MP ASOCIADO D15-31-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

35.41 76.14 53.92 38.50

65

35.41

COTA FINAL [m]

35.35 76.14 53.94 38.67

65

35.35

USINADO [m3/s]

3816 85 85 3  ------- 7661

VERTIDO [m3/s]

1107 0 0 0  ------- 2186

APORTE PROPIO [m3/s]

9771 91 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 64.6

50.7 36.0 70.4  -------

62.0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

887 16 11 1 27 887

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 1.6

EOLICA

279

70.8% FALLA

0

0.0%

Resto 8.8 219.76

IMP. BR RIVERA

0

0.0% SGU

887

67.8%

Pico 35.9

GEN. TER. DIST.

115

29.2% R. NEGRO

27

2.1%

semana 12.6

S A1

0

0.0% TER.  TV

0

0.0%

US$

$1 MW

194.55

S A2

0

0.0% TER.  TG

0

0.0%

semana 2,123

S A3

0

0.0% IMPORT.+ AUT

394

30.1%

Costo presente

-0.03

TOTAL

393.7

100.0% TOTAL

1308

100.0%

Costo futuro

72.40

Costo Total

72.37

35.35 76.14 53.94 38.67 72372205.44 72429773.13 72397412.94 -25207.5

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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2.8.3.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

 CASO 1: (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS), CON EROGADO MINIMO EN SALTO GRANDE P/NABEGABILIDAD, CON COT.MIN. PALMAR 37.3m, CON PRONOSTICO DE EOLICA HORARIO, SIN VERTER EN BONETE Y  COTA MINIMA OPERATIVA 70 m  
[image: image14.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar
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CASO 2: IDEM CASO 1 COTA MINIMA EN PALMAR 38.0m.
[image: image15.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar
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2.9.- ANALISIS MENSUAL. 
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2.10.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.11.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot durante la semana surgirá de la corrida del modelo y del térmico más caro en servicio
4.-  CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.-  INTRODUCCIÓN.
Salto Grande verterá hasta el día miércoles 05/08 y la potencia disponible de dicha central irá subiendo a lo largo de la semana desde 1740 MW a 1840 MW para ambos países.

A la fecha prácticamente no hay previsiones de precipitaciones para ninguna de las cuencas.
Terra contará con aportes durante toda la semana del orden de los 90 m3/s de promedio. 
Las previsiones de temperaturas indican temperaturas medias por lo que no se espera una demanda semanal elevada.
Modelos

Comentarios

· MP/CPC
· El modelo hace un despacho con recursos renovables priorizando Bonete antes que Palmar.
· SimSee
· El caso 1 con la cota limitada a 37.3 m en Palmar hace un despacho con recursos renovables priorizando Palmar antes que Bonete.

· El caso 2 con la cota limitada a 38.0 m en Palmar obtiene un costo levemente superior y una cota de 38.5 m en esta central. Comienza priorizando el despacho de Bonete sobre palmar para luego invertir el orden entre ambas centrales sobre el final de la semana. En el pico del día lunes ve más caro Palmar que Motores por lo que realiza el despacho de estos para dar la demanda
· Mensual 

· No presenta interés en la presente semana.
Despacho propuesto

Considerando lo informado anteriormente el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Salto hasta pleno.

· Bonete hasta pleno. 

· Palmar cerrando la demanda.

5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 31.
6.1.- CONTRATOS. 

No hay contratos operativos. 
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
Se exportaran excedentes de Salto Grande durante la semana.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.6.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.7.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image17.emf]Unidad o Central

Potencia  

Máxima [MW]

Razón Observaciones

TGAA 15 FO INDISPONIBLE DESDE EL 07/02/2013

CB MOT 4 10 Ffo INDISPONIBLE DESDE EL 22/07/2015

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

CB MOT 6 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 28/06/2015

CB_U5 80 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

CB_U6 110 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

Sala B de CB 50 FO INDISPONIBLE POR FALTA DE PERSONAL

INDISPONIBILIDADES SEMANA  31


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image18.emf]Restricción OBSERVACIONES
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9.- INDISPONIBILIDADES RELEVANTES de equipos dE trasmision.

[image: image19.png]Programacion de trabajos en el SIN
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