Programación energética semanal de la semana 36/15
Fecha: 03-09-2015.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 02/09/2015.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- Resumen semana actual

Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, el Río Negro casi a pleno y Salto Grande generando lo mínimo posible para evitar vertimiento en esta central y minimizar la exportación a Argentina.

En esta semana no se han producido precipitaciones en el río Negro y menores en la cuenca del río Uruguay. El domingo pasado se abrió vertederos en Bonete a 0,5 m (440 m3/s).

El día lunes salió de servicio por mantenimiento la maquina 14 de CTM y estará indisponible hasta el día 19/09/2015
1.2.- Perspectivas y resultados para la semana entrante
A la fecha existen escasos pronósticos para la cuenca alta de Salto Grande.

Bonete esta con vertederos abiertos a 0.50m, se prevé que este cerrando a 0.25m el día domingo y de no producirse nuevas precipitaciones estaría en esa situación hasta el domingo 13/09/2015. Lo anterior produce que Baygorria deba generar a pleno y eventualmente verter, a su vez Palmar con dichos erogados debe estar fuertemente despachada durante la semana.

De acuerdo al programa semanal se observa que se mantienen cotas muy altas en todos los lagos, en SG las cotas reales no bajan de los 35 m y las vistas superan durante toda la semana los 35.5 m. En vista de lo anterior se mantiene la declaración de riesgo de vertimiento para toda la semana y no se descarta que se deba volver a exportar durante la semana.
Está prevista la salida de servicio de una unidad de Baygorria por 15 días.
Modelos

Comentarios

· MP/CPC
· El CPC realiza un despacho sin generación térmica, utiliza  Terra a pleno, lleva a Palmar a cota 40,1 metros y 35.01metros en SG de cota vista. Exporta durante el fin de semana.

· SimSee

· El SimSee libre obtiene un despacho sin generación térmica, lleva a Bonete a cota de 81.09, Palmar a 38,83m y  35.04 metros en SG de cota vista. Exporta durante el fin de semana.

Como no genera a pleno con Bonete y estando esta central con vertedero abierto, se  corre un caso adicional imponiendo usinado a pleno de esta central durante toda la semana.

· El caso al que se le impuso un erogado mínimo igual al usinado a pleno en Bonete lleva a esta central a una cota de 80.82, Palmar a 39,96m y  35.47 metros en SG de cota vista. Exporta durante el fin de semana.

· Mensual 

· No presenta interés en la presente semana.

Despacho propuesto

Considerando lo informado anteriormente el despacho propuesto es el siguiente:

·  Auto despachados. 

· Terra a pleno

· Palmar hasta pleno y cota de 40 m

· Salto Grande cierra la demanda

2.- INTRODUCCIÓN.

2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIERCOLES 02/09/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 26/08/2015 (Fuente CEPTEC e INMET).
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2.3.- LUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.
Agosto.

[image: image5.emf]Nombre Acum. Mens.Acum. AnualProm. Hist. Desvío % Mín. Med. Máx.

Central Dr. G. Terra 279 808 906 -11 22 94 279

Central Baygorria 390 794 911 -13 13 93 390

Central Constitución 333 706 841 -16 10 86 333

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Setiembre.
[image: image6.emf]Nombre Acum. Mens.Acum. AnualProm. Hist. Desvío % Mín. Med. Máx.

Central Dr. G. Terra 3 811 921 -12 46 120 271

Central Baygorria 0 794 923 -14 19 109 186

Central Constitución 0 706 851 -17 33 106 277

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO
[image: image7.emf]Terra Baygorria Palmar

26/08/2015 23 27 23

27/08/2015 0 0 0

28/08/2015 0 0 0

29/08/2015 0 0 0

30/08/2015 0 0 0

31/08/2015 3 0 0

01/09/2015 0 0 0

TOTAL 26 27 23

Promedios


 Nota: Datos actualizados al 02/09/2015  7:00 horas  
2.4.- Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día miércoles)

[image: image8.emf]Valores Previstos

Pronóstico de lluvia para la cuenca

sin lluvia con lluvia Inmediata Media Alta

MW

3636 4150 27 46 52

02/09/2015 1750 4450 4450 0 0 0 11

03/09/2015 1750 4250 4250 0 0 0 2

04/09/2015 1750 4050 4050 0 0 0 0

05/09/2015 1750 3800 3800 0 0 0 0

06/09/2015 1750 3700 3750 0 7 6 5

07/09/2015 1750 3700 4000 0 20 40 34

08/09/2015 1720 3650 4150 0 0 0 0

09/09/2015 1690 3600 4150 0

10/09/2015 1680 3550 4450 0

11/09/2015 1650 3450 4750 0

fecha

Potencia 

Operable

Caudales de Aporte

Caudal

Vertido


2.5.- Previsión de generación eólica próximas 240 horas día miércoles (fuente MTLOG)
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2.6.- Previsión de generación eólica correspondiente al viernes 28/8 (fuente MTLOG)
[image: image10.png]URUY01 MTLOG 28/08/2015 1100hs h240

500,000
450,000
400,000
350,000
300,000

50,000
200,000
150.000
100.000

epuR10d

50,000

ST02/60/20 00T

ST02/60/20 00:00

ST02/60/90 00T

ST02/60/90 00:00

ST02/60/S0 00T

ST02/60/S0 00:00

ST02/60/40 00T

ST02/60/%0 00:00

STOZ/60/£0 00T

ST02/60/£0 00:00

ST02/60/20 00T

ST02/60/20 00:00

ST02/60/T0 00T

ST02/60/T0 00:00

ST0Z/80/TE 00T

ST02/80/TE 00:00

ST02/80/0E 00T

ST02/80/0E 00:00

ST0Z/80/62 00T

ST02/80/62 00:00

ST0Z/80/82 00T

Horas





2.7.- SEMANALES. 

2.7.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)
[image: image11.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 35 2015 DESDE EL sáb 29/08/15  HASTA EL  vie 04/09/15     Versión   PS15-35D1-09-02

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 35,83 81,06 54,19 39,95 145 SGU 48,0 23,8%

COTA FINAL [m] 35,79 81,21 54,19 40,05 149 R. NEGRO 90,1 44,7%

USINADO [m3/s] 2756 653 883 1228  ------- TER. TV 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 0 396 165 0  ------- TER. TG 0,0 0,0%

APORTE PROPIO [m3/s] 4487 1356 8 222  ------- GEN DIS 18,1 9,0%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,62 60,00 31,30 70,30  ------- EOLICA 45,4 22,5%

POTENCIA [MW] 852 145 99 334  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 87,29 23,76 16,72 51,93 92,41 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 47,97 23,76 16,72 49,61 90,08 TOTAL 201,6 100

DESP EXPORT. [GWh] 39,32 0,00 0,00 2,33 2,33

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,07 45,44

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,07 45,44

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

29-ago 30-ago 31-ago 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep TOTAL

SGU 546 4214 4359 3353 11500 11850 12150 47972

TERRA 3346 3339 3364 3361 3450 3450 3450 23760

BAYG. 2406 2405 2357 2347 2400 2400 2400 16715

PALMAR 6497 6041 5481 7886 7900 7900 7900 49605

TOTAL R. NEGRO 12249 11785 11202 13594 13750 13750 13750 90080

CBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 0 0 0 0 0 0 0 0

PTA 0 0 0 0 0 0 0 0

APR A 0 0 0 0 0 0 0 0

APR B 0 0 0 0 0 0 0 0

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 0 0 0 0 0 0 0 0

UPM + MdelP + GDIS 2816 2752 2611 2505 2590 2400 2400 18074

TOTAL TER. 2816 2752 2611 2505 2590 2400 2400 18074

EOLICA 11357 4865 9781 11358 3380 2500 2200 45441

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 26968 23616 27953 30810 31220 30500 30500 201567

EXPORTACION 10785 4939 8048 6872 6000 0 5000 41644

SEMANA 35 2008 DESDE EL sáb 29/08/15  HASTA EL  vie 04/09/15     Versión   PS15-35D1-09-02

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

29-ago 30-ago 31-ago 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

9936 8988 11638 10225 17500 11850 17150 70137

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,7 5,9 5,8 5,6 5,5 5,6 5,4 5,6

E. UTIL PU

0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

USINADO [m3/s]

1742 1961 2587 2228 4122 2628 4025 2756

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

36,02 36,20 36,09 36,28 36,07 36,06 35,79 35,79

APORTE [m3/s]

5266 4751 3177 5464 4450 4250 4050 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3346 3339 3364 3361 3450 3450 3450 23760

C. ENER. [MWh/hm3]

60,7 60,3 60,0 60,3 60,0 60,0 60,0 60,2

USINADO [m3/s]

638 641 649 645 666 666 666 653

VERTIDO [m3/s]

224 350 440 442 440 440 440 397

C. FINAL [m]

81,13 81,19 81,21 81,28 81,27 81,24 81,21 81,21

APORTE [m3/s]

1876 1865 1382 2114 937 752 568 1356

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2406 2405 2357 2347 2400 2400 2400 16715

C. ENER. [MWh/hm3]

31,7 31,4 31,3 30,9 31,3 31,3 31,3 31,3

USINADO [m3/s]

880 886 873 878 887 887 887 883

VERTIDO [m3/s]

0 75 278 277 200 200 200 176

C. FINAL [m]

54,19 54,22 54,17 54,15 54,16 54,17 54,19 54,19

APORTE [m3/s]

18 9 -3 29 0 0 0 8

PALMAR

ENERGIA [MWh]

7892 6206 6250 7886 7900 7900 7900 51934

C. ENER. [MWh/hm3]

68,5 70,4 70,3 69,6 70,3 70,3 70,3 70,0

USINADO [m3/s]

1333 1021 1029 1311 1301 1301 1301 1228

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

39,91 39,95 40,07 40,07 40,09 40,09 40,05 40,05

APORTE [m3/s]

309 203 313 156 279 213 77 222

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

29-ago 30-ago 31-ago 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 35,14 35,40 35,27 35,28 35,14 35,12 34,92

COTA SGU [m] 36,02 36,20 36,09 36,28 36,07 36,06 35,79

COTA SGA [m] 34,18 34,54 34,37 34,17 34,12 34,07 33,96

DIF ENE EMB (MWh)

43494 40220 41221 50598 45856 46765 42373

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

DIF ENE EMB (MWh)

42373

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR



2.7.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves)
[image: image12.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 36 2015 DESDE EL sáb 05/09/15  HASTA EL  vie 11/09/15     Versión   PS15-36D10-09-03

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 35,75 81,19 54,24 40,02 148 SGU 71,4 35,9%

COTA FINAL [m] 35,63 80,87 54,09 40,05 141 R. NEGRO 79,2 39,8%

USINADO [m3/s] 2200 677 699 956  ------- TER. TV 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 0 267 60 0  ------- TER. TG 0,0 0,0%

APORTE PROPIO [m3/s] 3429 288 0 0  ------- GEN DIS 16,8 8,4%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,85 59,00 31,00 72,50  ------- EOLICA 31,6 15,9%

POTENCIA [MW] 852 144 98 331  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 71,44 24,15 13,10 41,90 79,15 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 71,44 24,15 13,10 41,90 79,15 TOTAL 199,0 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 31,61

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 31,61

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep TOTAL

SGU 9550 5100 9790 12350 11250 10650 12750 71440

TERRA 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 24150

BAYG. 2400 2400 1900 1600 1600 1600 1600 13100

PALMAR 7900 5000 5800 5800 5800 5800 5800 41900

TOTAL R. NEGRO 13750 10850 11150 10850 10850 10850 10850 79150

CBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 0 0 0 0 0 0 0 0

PTA 0 0 0 0 0 0 0 0

APR A 0 0 0 0 0 0 0 0

APR B 0 0 0 0 0 0 0 0

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 0 0 0 0 0 0 0 0

UPM + MdelP + GDIS 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

TOTAL TER. 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

EOLICA 1800 5650 5660 3900 5000 5600 4000 31610

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 27500 24000 29000 29500 29500 29500 30000 199000

EXPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 36 2008 DESDE EL sáb 05/09/15  HASTA EL  vie 11/09/15     Versión   PS15-36D10-09-03

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

9550 5100 9790 12350 11250 10650 12750 58690

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,8 6,0 5,9 5,8 5,8 5,9 5,8 5,9

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

1679 1062 2147 2779 2502 2353 2882 2200

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

35,78 35,97 35,97 35,86 35,79 35,76 35,63 35,63

APORTE [m3/s]

3600 3450 3400 3400 3400 3400 3350 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 24150

C. ENER. [MWh/hm3]

59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0

USINADO [m3/s]

677 677 677 677 677 677 677 677

VERTIDO [m3/s]

440 330 220 220 220 220 220 267

C. FINAL [m]

81,15 81,11 81,07 81,03 80,98 80,93 80,87 80,87

APORTE [m3/s]

518 449 357 281 205 154 50 288

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2400 2400 1900 1600 1600 1600 1600 13100

C. ENER. [MWh/hm3]

31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

USINADO [m3/s]

896 896 709 597 597 597 597 699

VERTIDO [m3/s]

280 140 300 300 300 300 300 274

C. FINAL [m]

54,20 54,18 54,09 54,09 54,09 54,09 54,09 54,09

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

7900 5000 5800 5800 5800 5800 5800 41900

C. ENER. [MWh/hm3]

72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5

USINADO [m3/s]

1261 798 926 926 926 926 926 956

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

39,99 40,06 40,08 40,08 40,07 40,06 40,05 40,05

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DIF ENE EMB (MWh)

9860

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA



2.8.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.8.1.- OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP. 
Caso 1: Política estacional vigente

 
[image: image13]
2.8.2.- SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

[image: image14.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P15-36-10

SEMANA 36 DESDE EL DÍA 05-Sep-15 HASTA EL DIA 11-Sep-15

168HORAS

MP ASOCIADO D15-36-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

35.79 81.21 54.20 40.05

135

34.92

COTA FINAL [m]

35.01 80.87 54.19 40.10

128

32.60

USINADO [m3/s]

2307 643 816 894  ------- 6004

VERTIDO [m3/s]

0 277 104 0  ------- 0

APORTE PROPIO [m3/s]

3636 239 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 63.2

62.7 34.0 73.3  -------

63.5

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

527 145 100 236 481 527

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 1.0

EOLICA

225

69.2% FALLA

0

0.0%

Resto 1.0 223.85

IMP. BR RIVERA

0

0.0% SGU

527

39.6%

Pico 1.0

GEN. TER. DIST.

100

30.8% R. NEGRO

481

36.1%

semana 1.0

S A1

0

0.0% TER.  TV

0

0.0%

US$

$1 MW

198.99

S A2

0

0.0% TER.  TG

0

0.0%

semana 169

S A3

0

0.0% IMPORT.+ AUT

325

24.4%

Costo presente

-0.02

TOTAL

324.6

100.0% TOTAL

1332

100.0%

Costo futuro

27.74

Costo Total

27.72

35.01 80.87 54.19 40.10 27717594.32 28425305.5 27742453.85 -24859.54

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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2.8.3.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:
Caso 1: Caso libre con CVar en MP.
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Cota incial

35,74 81,21 40,05

Costos Directo 0,00

Cota final

35,09 81,09 38,86

Costo Futuro 147,80

Usinado

2157 415 410 961

Costo Total 147,80

Vertido

88 0 0 0

Aporte propio

1818 239 0 0

Coef. Energetico

63 62 32 71

Datos energìa semanal  (GWh) 82,4 15,6 7,9 41,3

Potencia media semanal (MW) 490,7 92,9 47,3 245,5
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0,0 0,0 0,0 100,0
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Caso 2: Ídem caso 1 sin CVar en MP.
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Cota incial

35,74 81,21 40,05

Costos Directo 0,00

Cota final

35,04 81,09 38,83

Costo Futuro 126,50

Usinado

2188 398 394 960

Costo Total 126,50

Vertido

88 0 0 0

Aporte propio

1818 239 0 0

Coef. Energetico

63 62 32 71

Datos energìa semanal  (GWh) 83,4 15,0 7,6 41,2

Potencia media semanal (MW) 496,5 89,2 45,4 245,4

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

0,0 0,0 0,0 0,0
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37,7 0,0 2,8
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Caso 3: Caso con usinado a pleno en Bonete durante toda la semana con CVar en MP.
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Cota incial

35.74 81.21 40.06

Costos Directo -0.10

Cota final

35.47 80.82 39.96

Costo Futuro 148.30

Usinado

1923 680 708 957

Costo Total 148.20
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Aporte propio
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Caso 4: Ídem caso 3 sin CVar en MP.
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Cota incial

35.74 81.21 40.06

Costos Directo -0.10

Cota final

35.47 80.82 39.96

Costo Futuro 126.80

Usinado

1923 680 708 957
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2.9.- ANALISIS MENSUAL. 
No presenta interés para la programación semanal.
2.10.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.11.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio será cero durante toda la semana debido al riesgo de vertimiento.
4.-  CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.-  INTRODUCCIÓN.
A la fecha existen escasos pronósticos para la cuenca alta de Salto Grande.

Bonete esta con vertederos abiertos a 0.50m, se prevé que este cerrando a 0.25m el día domingo y de no producirse nuevas precipitaciones estaría en esa situación hasta el domingo 13/09/2015. Lo anterior produce que Baygorria deba generar a pleno y eventualmente verter, a su vez Palmar con dichos erogados debe estar fuertemente despachada durante la semana.
De acuerdo al programa semanal se observa que se mantienen cotas muy altas en todos los lagos, en SG las cotas reales no bajan de los 35 m y las vistas superan durante toda la semana los 35.5 m. En vista de lo anterior se mantiene la declaración de riesgo de vertimiento para toda la semana y no se descarta que se deba volver a exportar durante la semana.
Está previsto la salida de servicio de una unidad de Baygorria por 15 días.
Modelos

Comentarios

· MP/CPC
· El CPC realiza un despacho sin generación térmica, utiliza  Terra a pleno, lleva a Palmar a cota 40,1 metros y 35.01metros en SG de cota vista. Exporta durante el fin de semana.
· SimSee

· El SimSee libre obtiene un despacho sin generación térmica, lleva a Bonete a cota de 81.09, Palmar a 38,83m y  35.04 metros en SG de cota vista. Exporta durante el fin de semana.

Como no genera a pleno con Bonete y estando esta central con vertedero abierto, se  corre un caso adicional imponiendo usinado a pleno de esta central durante toda la semana.

· El caso al que se le impuso un erogado mínimo igual al usinado a pleno en Bonete lleva a esta central a una cota de 80.82, Palmar a 39,96m y  35.47 metros en SG de cota vista. Exporta durante el fin de semana.

· Mensual 

· No presenta interés en la presente semana.
Despacho propuesto

Considerando lo informado anteriormente el despacho propuesto es el siguiente:

·  Auto despachados. 

· Terra a pleno

· Palmar hasta pleno y cota de 40 m
· Salto Grande cierra la demanda
5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 36.
6.1.- CONTRATOS. 

No hay contratos operativos. 
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
No se prevé.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.6.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.7.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image19.emf]Unidad o Central

Potencia  

Máxima [MW]

Razón Observaciones

TGAA 15 FO INDISPONIBLE DESDE EL 07/02/2013

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

CB MOT 6 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 28/06/2015

CTM_U14 145 PRO INDISPONIBLE DEL 31/08/2015 AL 15/09/2105

BAYGORRIA_U2 35 PRO INDISPONIBLE DEL 07/09/2015 AL 19/09/2106

CB_U5 80 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

CB_U6 110 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

SALA B CB 50 FO INDISPONIBLE POR FALTA DE PERSONAL

INDISPONIBILIDADES SEMANA  36


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
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PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW
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8.3.- PRINCIPALES TRABAJOS DE TRANSMISIÓN.

[image: image21.png]Programacion de trabajos en el SIN
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Equipo Observaciones Tipo
quip P 06 - se 07 -sep 08 - sep 09 - sep 10 -sep 11-sep
Bloqueo de interruptor del lado MVE por pérdida de liquido del sistema hidraulico
MVRANEcail VR e s T proroodo | 0228 oaze oaze oaze oaze oaze oaze
Seccion en extremo MVE INDISPONIBLE
Seccionadora no maniobrable. Se dejara abierta luego de pasaje bajo la linea SVA.
oy LIB-EFI-APR de bultos para Ciclo Combinado en Punta del Tigre IND IND IND IND IND IND IND
indispone APR A hasta parada de planta mensual de EFICE (fines de sefiembre) 0a2e 0a2e 0a2e 0a2e 0a2e 0a2e 0a2e
cuando se sacara de servicio la linea para su reparacion
Ensayos de instalaciones de potencia en CME lados S0H y 60Hz.
SC5-ME5 Linea E/S a requerimiento de los ensayos
o estdn confirmados los dias en que se realizardn ensayos
Reparacion de seccionadora seccion PIA 1
" < . IND IND IND IND IND
FLO Seccion PIA 1 F/S. Se puenteard llegada de PIA 1 a linea FLO-MVA 1 con TCT T T T T T
durante el trabajo
Mantenimiento anual de secciones. IND
MVE-ACO Linea fuera de servicio y PAT en los extremos 8a16
. Pasaje de camion para Ciclo Combinado. IND
DOLNPA Linea fuera de servicio y PAT en los exiremos 8a10
Mantenimiento anual de secciones. IND
MER-YOU Linea fuera de servicio y PAT en los extremos 8a16
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