Melilla, 16 de setiembre de 2015.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL
Semana 38-2015 (19/09/15 – 25/09/15)
1. Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 9.
La clase hidrológica para la semana 37 es 5, situación que se mantiene por las siguientes 4 semanas en caso de ocurrencia de lluvias.
Se corren casos con y sin lluvias previstas. Las políticas de largo plazo utilizadas en cada modelo son:

· La nueva política EDF a partir de la semana 31 es la 1356.

· Con la versión v113_Carqueja de SimSEE, versión vigente de la PES de mayo de 2015, similar al 1356 pero que usa un indexado de costos del petróleo según proyecciones EIA e incorpora un criterio de aversión al riesgo CVaR en las políticas de largo y mediano plazo, haciendo pesar con un 20% el costo promedio del 5% de las crónicas más caras en la determinación de los valores de agua.
2. Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 37 es aproximadamente 80.59 m (stock 9: 80.25m a 81m).
Se utiliza la siguiente política de largo plazo:
· Estacional Vigente SimSEE v113_Carqueja

Un caso similar al 1356 pero implementando aversión al riesgo con metodología CVaR hasta el 31/10/2015 y usando costos del petróleo indexado según proyecciones EIA.

· EDF política 1356, PES mayo – octubre 2015 (PRELIMINAR 2015-05-03 versión 2)

· Se asume el precio de referencia WTI del barril de petróleo a 56 US$/barril

· Se actualiza el plan de expansión eólica a mayo.

· Unidades de vapor de Central Batlle indisponibles (5ta hasta mayo de 2016 y 6ta hasta noviembre de 2015). 
· Sin importación hasta Setiembre de 2016.

· Proyección de la demanda actualizada en mayo de 2015.

Siguen tablas con los valores del agua correspondientes (corridas con EDF): 
[image: image26.emf]
3. Información Hidrometeorológica. 
APORTES SIN LLUVIAS:
[image: image2.emf]Terra BAY+PALSalto

fecha

Baygorria Palmar

39 810 185 7354

27-sep 03-oct 54 131

40 752 809 19285

04-oct 10-oct 196 613

41 2905 1515 17439

11-oct 17-oct 353 1162

42 2796 297 8410

18-oct 24-oct 190 107

43 1377 191 7991

25-oct 31-oct 184 7

44 1937 1546 7247

01-nov 07-nov 297 1249

45 1779 567 8354

08-nov 14-nov 155 412

46 982 323 5282

15-nov 21-nov 169 154

47 715 452 3259

22-nov 28-nov 160 292

48 2096 1887 6305

29-nov 05-dic 672 1215

49 1043 978 4788

06-dic 12-dic 129 849

50 363 395 2826

13-dic 19-dic 38 357

51 578 175 7515

20-dic 26-dic 59 116

52 644 190 10057

27-dic 02-ene 53 137

1 994 362 16277

03-ene 09-ene 85 277

2 1264 831 18589

10-ene 16-ene 268 563

3 1011 595 11890

17-ene 23-ene 103 492

4 409 193 9156

24-ene 30-ene 32 161

5 202 111 6036

31-ene 06-feb 7 104

6 80 74 4600

07-feb 13-feb 19 55

7 45 20 3552

14-feb 20-feb 7 13

8 80 43 4012

21-feb 27-feb 23 20

9 116 104 5550

28-feb 06-mar 29 75

10 305 48 5068

07-mar 13-mar 11 37

11 118 10 3348

14-mar 20-mar 0 10

12 13 14 2230

21-mar 27-mar 0 14

13 16 28 1860

28-mar 03-abr 0 28

14 0 12 2132

04-abr 10-abr 0 12

15 0 70 2299

11-abr 17-abr 18 52

16 91 41 2156

18-abr 24-abr 9 32

17 72 31 3412

25-abr 01-may 6 25

18 39 44 3353

02-may 08-may 11 33

19 56 29 3491

09-may 15-may 5 24

20 83 35 2374

16-may 22-may 8 27

21 118 30 2603

23-may 29-may 6 24

22 90 58 6836

30-may 05-jun 34 24

23 83 6 4006

06-jun 12-jun 0 6

24 506 2 4260

13-jun 19-jun 1 1

25 485 47 8039

20-jun 26-jun 17 30

26 107 53 7712

27-jun 03-jul 4 49

27 434 13 7988

04-jul 10-jul 2 11

28 242 14 9301

11-jul 17-jul 11 3

29 374 31 15300

18-jul 24-jul 9 22

30 610 39 16258

25-jul 31-jul 15 24

31 571 241 9277

01-ago 07-ago 38 203

32 2105 1994 6424

08-ago 14-ago 928 1066

33 3562 3711 10908

15-ago 21-ago 526 3185

34 2599 554 6374

22-ago 28-ago 92 462

35 1357 241 4445

29-ago 04-sep 24 217

36 273 88 3306

05-sep 11-sep 51 37

37 222 33 2827

12-sep 18-sep 24 9

38 150 0 2793

19-sep 25-sep 0 0


APORTES CON LLUVIAS:

[image: image3.emf]37 222 33 2877

12-sep 18-sep 24 9

38 150 0 3986

19-sep 25-sep 0 0


4. Indicadores.

Clase Hidrológica.
Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica. 
Se analiza un escenario con y sin lluvias. Para la semana 38 se toman aportes de hidrógrafos de DNC para Río Negro (con lluvias previstas) y sin  de aportes para el caso sin lluvias y Adelanto de datos diarios del 05-09-2015 enviados por CTM para Salto Grande. Para las semanas posteriores, en el caso de Salto Grande se tomó  90% de confianza.
Caso sin lluvias:
[image: image4.emf]CLASE HIDROLOGICA

Semana : 38; del Sabado 19-09-2015 al Viernes 25-09-2015

LIMITE INFERIOR DE 5 CLASES (6,9,20,30,35)

Aportes

Semana Terra Palmar

S. 

Grande

Tipo de 

Aporte

Limite 

clase 

inferior ESHY

Limite 

clase 

superior

Clase   

12.12.12

[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]

37 222 33 2827 real 1319 1629 5

38 150 0 2793 previsión 1320 1579 5

39 27 0 2527 previsión 1277 1501 5

40 0 0 2252 previsión 1279 1426 5

41 0 0 1905 previsión 1029 1340 1345 4


[image: image5.emf]0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

[m3/s]

Clase Hidrológica

ESHY ESHY PREVISTO Lím. clases 1-2 Lím. clases 2-3 Lím. clases 3-4 Lím. clases 4-5

S


Caso con lluvias:

[image: image6.emf]CLASE HIDROLOGICA

Semana : 38; del Sabado 19-09-2015 al Viernes 25-09-2015

LIMITE INFERIOR DE 5 CLASES (6,9,20,30,35)

Aportes

Semana Terra Palmar

S. 

Grande

Tipo de 

Aporte

Limite 

clase 

inferior ESHY

Limite 

clase 

superior

Clase   

12.12.12

[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]

37 222 33 2877 real 1319 1629 5

38 150 0 3986 previsión 1320 1592 5

39 27 0 3663 previsión 1277 1526 5

40 0 0 3100 previsión 1279 1459 5

41 0 0 2515 previsión 1345 1379 5
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5. Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

Riesgo de vertimiento
La cota inicial de Terra para la semana 38 es aproximadamente 80.6 m.
[image: image1.emf]VALORES DEL AGUA (U$S/MWh)

POLÍTICA Nro 1356 1356 1356 1356 1356

CLASE 5 5 5 4 4

STOCK 9 8 7 8 7

CTR 189 189 189 189 189

FALLA 1

208 208 208 208 208

semana Fecha inicial

38

19-sep 1 2 6 14 26

39

26-sep 1 3 8 19 34

40

3-oct 1 4 10 25 41

41

10-oct 2 7 16 29 44

42

17-oct 3 11 22 35 50

43

24-oct 6 16 28 38 52

44

31-oct 8 19 30 42 54

45

7-nov 9 21 31 45 57

46

14-nov 11 22 32 47 58

47

21-nov 11 21 31 48 59

48

28-nov 12 21 31 45 56

49

5-dic 13 22 31 46 56

50

12-dic 13 22 31 46 56

51

19-dic 13 22 30 46 55

52

26-dic 13 22 29 43 52

1

2-ene 12 20 26 42 50

2

10-ene 11 18 24 38 45

3

17-ene 11 17 23 37 43

4

24-ene 7 13 18 35 42

Valor entre 5ta y CTR Valor entre CTR y falla 1

Valor superior a falla 1

Confianza de la CAR

Para la semana 37 no aplicó CAR. 
La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 80.6 m. No corresponde aplicar CAR.
En caso de despacho a pleno de Terra, sin lluvias adicionales se tiene la siguiente evolución:
[image: image8.emf]Evolucion cota Terra (p/analisis CAR)

Cota Terra (m) - Inicial 80.59

semana 38 39 40 41

aporte (m3/s) 150 27 0 0

turbina pleno  (m3/s) 510.0 510.0 680.0 680.0

turbinado - aporte (m3/s) 360.0 483 680 680

volumen (km3) 217.7 292.1 411.3 411.3

Semana 38 39 40 41

Cota Terra (m) - Final 80.4 80.2 79.8 79.4

Stock Terra 9 8 8 8
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Cota inicial Terra: 80.6
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6. Demanda
[image: image10.emf]SEMANA 38 39 40 41 Promedio

Demanda (GWh) 194.9 193.6 189.5 187.5 191

Dia habil (GWh) 29 29 28 29
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Dado el apartamiento entre la misma y los valores previstos por el modelo de demanda que se corre semanalmente (curva rosada punteada), en los modelos, tanto OPERGEN como SimSEE, se ajustó la demanda de la semana 39 a los valores previstos por el modelo semanal (curva rosada punteada).

7. Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)
Datos de agentes UTE
En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.
[image: image14.emf]U.G. Situación Período Observaciones Fuente

CTM INDP 14/11/15 - 29/01/16 Mantenimiento en la unidad 1

PAM

BON INDP 19/10/15 - 31/10/15 Mantenimiento en la unidad 1

HID

BON INDP 21/09/15 - 01/10/15 Mantenimiento en la unidad 2

HID

BAY INDP 07/09/15 - 19/09/15 Mantenimiento en la unidad 2. Trabajos en el Trafo.

HID

PAL INDP 09/11/15 - 26/11/15 Mantenimiento unidad 3

HID

BAT 6ta INDF … Indisponible hasta nuevo aviso.

TER

BAT 5ta INDF … Indisponible hasta nuevo aviso.

TER

CTR INDP

AGC en la unidad 1. No se tiene fecha confirmada, es probable que no requiera 

indisponer la unidad.

TER

CTR INDP

AGC en la unidad 2. No se tiene fecha confirmada, es probable que no requiera 

indisponer la unidad.

TER

MOT INDF 18/02/15 - Enero'16 Motor 5 indisponible. Problemas con el alternador

TER

MOT INDF 28/06/15 - 16/10/15 Motor 6 indisponible: rotura Bellow de agua

TER

MOT INDP 26/09/15 - 20/11/15 Un motor indisponible

PAM

…


No se dispone de nueva fecha para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de 500kV.
Otros Agentes
No se presentan.
Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)
Centrales hidráulicas:
[image: image15.emf]Central

maquinas 

disponibles

fecha ini fecha fin

salto 13 14-nov 20-nov

salto 13 21-nov 27-nov

salto 13 28-nov 4-dic

salto 13 5-dic 11-dic

salto 13 12-dic 18-dic

Terra 3 26-sep 2-oct

Terra 3 17-oct 23-oct

Terra 3 24-oct 30-oct

Palmar 2 7-nov 13-nov

Palmar 2 14-nov 20-nov

Palmar 2 21-nov 27-nov


Centrales térmicas: 
[image: image16.emf]central unidad fecha inicial fecha  final

JBOMOT M1 26-sep 20-nov

JBOMOT M5 26-sep 18-dic

JBOMOT M6 26-sep 16-oct

JBO 5A 26-sep 18-dic

JBO 6A 26-sep 18-dic

JBO B 26-sep 18-dic

Indisponibilidad


[image: image17.emf]Mantenimientos representados en el MP
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Disponibilidades térmicas:

[image: image18.emf]Nom (MW) Opt (MW)

CBMOT 80%

80 64

CB 5 15%

75 11.25

CB 6 35%

120 42

PTA 1 – 6 75%

252 216

CTR 1 75%

100 75

CTR 2 75%

100 75

APR A 90%

88 79.2

APR B-C 90%

96 86.4

TERMICO 71.2% 911 648.9

Disponibilidades Fortuitas 

Unidades Térmicas (pu)


A los efectos de la programación semanal, la potencia nominal de las máquinas de PTA se reduce a 42 MW por máquina, es decir 252 MW en total (en lugar de 288 MW) pues se ha observado una disminución en la energía generada por las mismas últimamente.
Autoproductores y Generación distribuida
En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.
A partir del día 12/09/2015 se aumenta la potencia media de la Gen. Distribuida a 375 MW con el fin de representar el aumento observado en la generación eólica en las últimas semanas (que se explica por la estacionalidad del recurso y la entrada en operación de La Jacinta y Peralta II).
Potencia firme en MW (100 % disponible):
[image: image19.emf]desde el 

28/07/14

desde el 

30/08/14

desde el 

04/04/15

desde el 

02/05/2015

desde el 

27/06/2015

desde el 

11/07/2015

desde el 

12/09/2015

UPM 30 30 30 30 20 20 20

MdP 20 45 60 60 60 60 60

Gen distribuída 141 162 162 193 203 220 295

Total 191 237 252 283 283 300 375


Potencia generada por Generadores Distribuidos:
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8. Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa
9. Costos variables modelos
Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 02/09/15, según información suministrada por ANCAP. 

[image: image22.emf]Nro

Fecha de 

calculo

Año sem 

aplicación

123 02-09-2015 2015-36 Estimación al 12-10-2012

Costo comb PTA (G.N.) PTA (G.N.)

PONLAR

0.0

FO GO FOM US$/MWh US$/MWh

BIOENER

108.0

US$/ton US$/m3 US$/ton <= 500.000m3 > 500.000 m3

FENIROL

106.0

303.2 433.3 322.8 252.65 254.99

GALOFER

93.0

ALUR

0.0

CV TERMICAS (US$/MWh)

MOT 5ta 6ta SB PTI APR A APR B-C CTR

US$/MWh US$/MWh US$/MWh US$/MWh US$/MWh US$/MWh US$/MWh US$/MWh

84.7 103.8 99.9 119.8 123.9 131.9 135.3 150.7

Consumos especificos complexivos

MOT 5ta 6ta SB PTI APR A APR B-C CTR

Ton/MWh Ton/MWh Ton/MWh Ton/MWh m3/MWh m3/MWh m3/MWh m3/MWh

0.262 0.342 0.330 0.395 0.286 0.305 0.312 0.348

CV GDDC (U$S/MWh)



[image: image23]
10. Representación de la falla

[image: image24.emf]falla1 falla2 falla3 falla4
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11. Análisis a realizar

Optimización (MP)

Se corren un caso con y sin lluvias, con la política 1356.
Para el SimSEE, se corren dos casos sin lluvias con la versión v113_Carqueja, el primero implementando aversión al riesgo (CAR=20% y CVaR=5%) y el segundo sin la misma.

Simulación (CP)
Idem Optimización.
12. Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.
13. Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

14. Observaciones y comentarios

No hay.
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