Programación energética semanal de la semana 09/16
Fecha: 25-02-2016.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 24/02/2016.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- Resumen semana actual

Durante la semana el despacho ha sido prácticamente hidráulico generando con térmico para el suministro del pico de potencia.
Durante la semana se ha exportado generación térmica a solicitud de CAMMESA.

Las demandas han sido muy altas aunque no se han alcanzado los valores máximos (de potencia y energía de verano) que se produjeron el viernes 12/2.

Se han producido precipitaciones en la cuenca del río Uruguay que hicieron reprogramar la semana durante el fin de semana y nuevamente el lunes luego de evaluar la nueva información suministrada por CTM.
1.2.- Perspectivas y resultados para la semana entrante

La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:

· Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 4.250 m3/s sin lluvias y 4800 con lluvias. Cabe destacar que CTM informa aportes calculados con precipitaciones del modelo GFS I el promedio de precipitaciones es de 5500 m3/s
·  Río Negro, se prevén aportes menores para Palmar en caso de producirse precipitaciones del orden de los 150 m3/s

Las temperaturas previstas para los próximos días son sensiblemente menores a las que se están produciendo en los últimos días por lo que se estima que la demanda sea sensiblemente menor.

A la fecha existen pronósticos importantes para la cuenca del río Uruguay y Negro para el viernes/sábado de la presente semana. Cabe destacar que los pronósticos INMET, CPTEC y EPAGRI CIRAM coinciden en la ocurrencia del mismo evento aunque difieren levemente en ubicación y cantidad de mm precipitados.
Si bien los escurrimientos en la cuenca del río Negro son bajos debido a las pocas precipitaciones ocurridas y las altas temperaturas producidas, no es la misma situación del río Uruguay donde la última lluvia (viernes de la semana pasada) elevo fuertemente los aportes de la central SG.
No se realizaran pruebas en la conversora de alta potencia durante la semana.

Modelos

Comentarios 

· MP/CPC
· Libre, despacha Terra a pleno y vertiendo (para Baygorria a pleno), Baygorria a pleno y encuentra un equilibrio entre Palmar y Salto Grande (cotas de 37.3 y 33.7 m respectivamente). No despacha térmico.  El marginal es del orden de 45 U$S/MWh

· SimSee

· Caso Libre, despacha Terra a pleno y vertiendo, Palmar casi pleno, Motores a pleno,  encuentra un equilibrio entre Palmar, Salto Grande y PTA. Obtiene cotas de Palmar extremadamente bajas 36.4 m y para SG de 34.7 m.

· Ídem caso anterior pero con limitación en la cota de Palmar (37.3 metros mínimo)  el despacho obtenido es similar en cuanto a costos y energías involucradas. 

· Mensual

· Caso con vertido hasta la semana 10 (inclusive) se debe despachar térmico gradualmente hasta APR 

Despacho propuesto

De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Terra a pleno.

· Palmar para cota 37.3 m 

· Salto Grande para cota 33.7 m

· Vertido en Terra Y Motores de CB para dichas cotas.

2.- INTRODUCCIÓN.




















2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIERCOLES 24/01/2016 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCU WEATHER) 





[image: image22.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 9 2016 DESDE EL sáb 27/02/16  HASTA EL  vie 04/03/16     Versión   PS16-09D0-02-25

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 67,5 31,8%

COTA INICIAL [m] 33,21 79,26 53,87 37,76 109 R. NEGRO 74,0 34,9%

COTA FINAL [m] 33,68 78,84 53,79 37,29 101 TER. TV 7,0 3,3%

USINADO [m3/s] 2112 493 744 948  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- GEN DIS 18,2 8,6%

APORTE PROPIO [m3/s] 4200 0 0 0  ------- SOLAR 2,9 1,4%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,36 58,66 35,99 70,20  ------- EOLICA 42,5 20,0%

POTENCIA [MW] 852 139 110 316  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 67,45 17,50 16,20 40,25 73,95 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 67,45 17,50 16,20 40,25 73,95 TOTAL 212,0 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 2,94 42,46

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 2,94 42,46

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

27-feb 28-feb 29-feb 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar TOTAL

7504 11024 9534 10226 9530 10058 9578 67454

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 17500

1800 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16200

6000 3000 6250 6250 6250 6250 6250 40250

10300 7900 11150 11150 11150 11150 11150 73950

0 1000 1200 1200 1200 1200 1200 7000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1000 1200 1200 1200 1200 1200 7000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 0

2600 3600 3800 3800 3800 3800 3800 25200

420 420 420 420 420 420 420 2940

7176 4056 6096 5904 6600 6072 6552 42456

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28000 27000 31000 31500 31500 31500 31500 212000

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 9 2008 DESDE EL sáb 27/02/16  HASTA EL  vie 04/03/16     Versión   PS16-09D0-02-25

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

27-feb 28-feb 29-feb 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

7504 11024 9534 10226 9530 10058 9578 57876

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,4 5,3 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,4

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

1608 2466 2084 2248 2079 2207 2091 2112

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

33,48 33,53 33,65 33,68 33,73 33,70 33,68 33,68

APORTE [m3/s]

4750 4650 4450 4200 3950 3750 3650 4200

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 17500

C. ENER. [MWh/hm3]

58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

USINADO [m3/s]

493 493 493 493 493 493 493 493

VERTIDO [m3/s]

0 150 300 300 300 300 300 236

C. FINAL [m]

79,22 79,17 79,10 79,04 78,97 78,91 78,84 78,84

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1800 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16200

C. ENER. [MWh/hm3]

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

USINADO [m3/s]

579 772 772 772 772 772 772 744

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

53,81 53,70 53,72 53,74 53,76 53,78 53,79 53,79

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

6000 3000 6250 6250 6250 6250 6250 40250

C. ENER. [MWh/hm3]

70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2

USINADO [m3/s]

989 495 1030 1030 1030 1030 1030 948

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

37,62 37,71 37,63 37,55 37,46 37,38 37,29 37,29

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

27-feb 28-feb 29-feb 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 33,93 33,93 33,96 33,93 33,89 33,79 33,69

COTA SGU [m] 33,48 33,53 33,65 33,68 33,73 33,70 33,68

COTA SGA [m] 34,35 34,31 34,26 34,18 34,06 33,90 33,72

DIF ENE EMB (MWh)

-17878 -16050 -12732 -10106 -6784 -3991 -717

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

-717

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR


[image: image2.png]mar mié jue vie

= s o
i it =
- e =

Parcialmente Parcialmente Momentos de Parcialmente Cantidad de nubes

soleado soleado nubes y sol soleado ‘en aumento

|h 225 B2 GE R2V 26°vin. 1o-




2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 25/02/2016 (Fuente CEPTEC e INMET).
[image: image1.png]feb24.

=

Mayormente
soleado

30°%uin. 200

24° 170

vie

026
-
—

Tormentas
electricas

U2 e e

sab
feb27.

=

Ventoso en la
mafiana

PP

dom
feb28

=

Mayormente
Soleado;
agradable

26°un 15



[image: image18.png](m)

CAR 99%

81,0 7 ——CAR+05
80.5 stock 99%
s
80,0 CAR semanal
99%
79,5
e CAR - 0.5 stock
79,0 99%
78,5 e e N 1
=== Cota Terra
78,0
775 N R RN R, \ S By N LA
? ~ e COta
77.0 \—\ \ equivalente
) N
D \
76,5 e e R B \:{- N ~==-Lim sup stock4
Ty \
76,0 \
\ N
75,5 N ====Lim sup stock5
75,0
====Lim sup stock6
74,5 /
74,0
O N ¥ © 0 O &N N ¥ © O O N T © 0 O N ¥ © No vert CAR
¥ ¥ ¥ ¥ T B OO 9 9 9 O v = = = = & N &N o o
L b WL WL W W W O ® © © © © © © o © © © o 99%
- ¥ ¥ = ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ = ¥ ™ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
©O © © © © © © © © © © © © © © © © O O ©°
§ & & & § & § & & & & & & & & & Q& 8§ Q|
Afio semana



                                      
2.3.- LUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE FEBRERO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

[image: image3.emf]Nombre Acum. Mens.Acum. AnualProm. Hist.

Desvío % 

Anual

Mín. Med. Máx.

Desvío % 

Mensual 

(media)

Central Dr. G. Terra 61 101 216 -53 40 136 378 -55

Central Baygorria 107 128 232 -45 34 143 539 -25

Central Constitución 89 101 224 -55 28 132 472 -33

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

[image: image4.emf]Terra Baygorria Palmar

17/02/2016 15 28 24

18/02/2016 0 0 1

19/02/2016 7 14 12

20/02/2016 0 0 0

21/02/2016 0 0 0

22/02/2016 0 0 0

23/02/2016 0 0 0

TOTAL 22 42 37

Promedios


 Nota: Datos actualizados al 24/02/2016  7:00 horas 
2.4.- Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día miércoles)
[image: image5.emf]Valores Previstos

Pronóstico de lluvia para la cuenca

sin lluvia con lluvia Inmediata Media Alta

MW

4.250 4.557 21 20 13

24/02/2016 1.653 5.300 5.300 0 0 0 2

25/02/2016 1.636 5.150 5.150 0 0 0 1

26/02/2016 1.618 4.950 5.050 0 21 20 4

27/02/2016 1.605 4.750 5.000 0 0 0 6

28/02/2016 1.598 4.650 5.000 0 0 0 0

29/02/2016 1.598 4.450 4.800 0 0 0 0

01/03/2016 1.606 4.250 4.550 0 0 0 0

02/03/2016 1.612 4.050 4.350 0

03/03/2016 1.616 3.850 4.150 0

04/03/2016 1.618 3.750 4.050 0

fecha

Potencia 

Operable

Caudales de Aporte Caudal

Vertido


2.5.- Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día miércoles)
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2.6.- Previsión de generación eólica próximas 240 horas día 24/02/16 (fuente MTLOG) 
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2.7.- Previsión de generación eólica correspondiente al viernes 19/02/16 (fuente MTLOG) y 20/02/16 (FING)
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2.8.- SEMANALES. 

SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles) 
[image: image9.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 8 2016 DESDE EL sáb 20/02/16  HASTA EL  vie 26/02/16     Versión   PS16-08D1-02-24

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 115,6 52,0%

COTA INICIAL [m] 34,19 79,50 53,68 38,25 113 R. NEGRO 45,6 20,5%

COTA FINAL [m] 33,31 79,26 53,85 37,86 109 TER. TV 0,4 0,2%

USINADO [m3/s] 3886 411 381 587  ------- TER. TG 0,8 0,3%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- GEN DIS 16,1 7,3%

APORTE PROPIO [m3/s] 5494 -16 -4 27  ------- SOLAR 2,9 1,3%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,31 58,66 35,99 70,20  ------- EOLICA 40,8 18,4%

POTENCIA [MW] 852 139 110 316  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 115,56 14,59 8,32 24,84 47,76 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 115,56 14,59 8,32 22,70 45,61 TOTAL 222,1 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 2,15 2,15

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,40 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,12 2,90 40,76

DESP EXPORT. [GWh] 0,97 0,00 0,00 0,00 5,95 2,36 0,00 2,45 0,00 0,00 4,89 0,00 0,00 0,00

1,37 0,00 0,00 0,00 6,71 2,36 0,00 2,45 0,00 0,00 4,89 16,12 2,90 40,76

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb TOTAL

14238 15092 16500 19122 19104 16000 15500 115556

2340 467 1803 2481 2500 2500 2500 14591

821 289 1344 1669 1400 1400 1400 8323

1701 0 2603 4894 4500 4500 4500 22698

4862 756 5750 9044 8400 8400 8400 45612

0 0 27 376 0 0 0 403

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27 376 0 0 0 403

0 0 0 762 0 0 0 762

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 762 0 0 0 762

2089 2232 1732 1971 2700 2700 2700 0

2089 2232 1759 3109 2700 2700 2700 17289

434 422 460 388 400 400 400 2904

5954 8757 8420 3233 4896 4500 5000 40760

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

27577 27259 32889 34896 35500 32000 32000 222121

0 0 9862 8905 0 0 0 18767

SEMANA 8 2008 DESDE EL sáb 20/02/16  HASTA EL  vie 26/02/16     Versión   PS16-08D1-02-24

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

14238 15092 16500 19122 19104 16000 15500 100056

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,6 5,5 5,4 5,4 5,1 5,1 5,1 5,3

E. UTIL PU

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

USINADO [m3/s]

3292 3517 3870 4605 4599 3728 3592 3886

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34,39 34,34 34,28 34,03 33,71 33,51 33,31 33,31

APORTE [m3/s]

6650 5302 5736 5371 5300 5150 4950 5494

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2340 467 1803 2481 2500 2500 2500 14591

C. ENER. [MWh/hm3]

59,6 58,9 57,7 58,5 58,7 58,7 58,7 58,7

USINADO [m3/s]

455 92 362 491 493 493 493 411

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

79,50 79,50 79,46 79,38 79,34 79,30 79,26 79,26

APORTE [m3/s]

455 92 -143 -514 0 0 0 -16

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

821 289 1344 1669 1400 1400 1400 8323

C. ENER. [MWh/hm3]

36,7 34,5 36,7 36,1 36,0 36,0 36,0 36,0

USINADO [m3/s]

259 97 424 535 450 450 450 381

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

53,93 53,89 53,82 53,74 53,78 53,81 53,85 53,85

APORTE [m3/s]

94 -44 -23 -51 0 0 0 -4

PALMAR

ENERGIA [MWh]

1701 0 4749 4894 4500 4500 4500 24844

C. ENER. [MWh/hm3]

71,9 70,2 69,6 69,1 70,2 70,2 70,2 70,2

USINADO [m3/s]

274 0 790 819 742 742 742 587

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

38,28 38,33 38,22 38,14 38,05 37,95 37,86 37,86

APORTE [m3/s]

79 63 15 30 0 0 0 27

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 35,05 34,96 34,84 34,69 34,39 34,14 33,87

COTA SGU [m] 34,39 34,34 34,28 34,03 33,71 33,51 33,31

COTA SGA [m] 35,67 35,54 35,37 35,30 35,02 34,73 34,40

DIF ENE EMB (MWh)

-30155 -27847 -25197 -28620 -28694 -25663 -22133

DIF ENE EMB (MWh)

-22133

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR


2.8.1.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves) 
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2.9.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.9.1.- OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP. 
Caso 1: Política estacional vigente sin lluvias. 
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CASO : D16-09-1- COTA TERRA = 79.4 m  DESCRIPCION :    Sin lluvias-

Mot

PTI

CTR

Falla 1

sal=30.0

sal=30.7

sal=31.3

sal=31.9

sal=32.5

sal=33.0

sal=33.5

sal=33.9

sal=34.4

sal=34.8

sal=35.2

sal=35.6

pal=30.0

pal=30.7

pal=31.3

pal=31.9

pal=32.5
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pal=33.9
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pal=34.8

pal=35.2

pal=35.6

ter=30.0

ter=30.7

ter=31.3

ter=31.9

ter=32.5

ter=33.0

ter=33.5

ter=33.9

ter=34.4

ter=34.8

ter=35.2

ter=35.6

sg=30.0

sg=30.7

sg=31.3

sg=31.9

sg=32.5

sg=33.0

sg=33.5

sg=33.9

sg=34.4

sg=34.8

sg=35.2

sg=35.6

Salto  Terra-Bayg  

Palmar

Cotas (m) Salto 

Grande


2.9.2.- SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:
Caso 10: Caso libre.
[image: image11.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P16-09-10

SEMANA 9 DESDE EL DÍA 27-feb-16 HASTA EL DIA 04-mar-16

168HORAS

MP ASOCIADO D16-09-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

33,31 79,26 53,84 37,85

106

33,87

COTA FINAL [m]

33,75 78,83 53,85 37,30

98

33,88

USINADO [m3/s]

1904 500 747 991  ------- 4235

VERTIDO [m3/s]

0 247 0 0  ------- 0

APORTE PROPIO [m3/s]

4250 0 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 64,6

58,4 37,2 68,3  -------

66,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

443 105 100 244 449 443

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 44,8

EOLICA

270

73,0% FALLA

0

|

Resto 44,7 211,93

IMP. BR RIVERA

0

0,0% SGU

443

35,1%

Pico 44,8

GEN. TER. DIST.

100

27,0% R. NEGRO

449

35,6%

semana 44,8

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

211,93

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 7.521

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

370

29,3%

Costo presente

0,00

TOTAL

370,2

100,0% TOTAL

1261

100,0%

Costo futuro

20,14

Costo Total

20,14

33,75 78,83 53,85 37,30 20138639,76 20016271,6 20138639,76 0

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga

Demanda total 

GWH

Demanda URU 

GWH
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PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION PLAN    P16-09-10 AGGREKO

falla2

exp spot

falla4

falla3

falla1

MALD

SGU

IMP. BR

RIVERA

imp spot

5A

6A

B

MOT

PALMAR

BAY

TER

CTR

APR

APRB

APRC

PTA

EOLICA

A

0

50

100

150

200

1 25 49 73 97 121 145

(U$S/MWh)

COSTO MARGINAL PLAN    P16-09-10

A3-VALLE

A3-RESTO

A3-PICO

SALTO

GRANDE

TERRA

PALMAR

MOT

6ta

SB

PTI

CTR

Falla 1

Falla 2

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA TERRA

53,0

53,3

53,5

53,8

54,0

54,3

54,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA BAYGORRIA

36,5

37,0

37,5

38,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA PALMAR

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA SALTO GRANDE

SGU

max

SGU

real

SGU

min

SG

max

SG

SG

min


2.9.3.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

Caso 1: Libre, aportes S/LL, S/CVar, erogado mínimo en Salto por navegabilidad, política 1360, versión 113. (Aportes de Salto del día miércoles)
[image: image12.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

33,32 79,26 37,86

Costos Directo 0,80

Cota final

34,67 78,79 36,38

Costo Futuro 57,30

Usinado

1415 510 735 1311

Costo Total 58,10

Vertido

0 232 0 0

Aporte propio

2125 0 0 0

Coef. Energetico

63 56 38 64

Datos energìa semanal  (GWh) 53,7 17,4 16,9 50,7

Potencia media semanal (MW) 319,5 103,4 100,5 301,6

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª

8,4 0,0 0,0

50,0 0,0 0,0

PTA CTR APR A

3,1 0,0 0,0

18,5 0,0 0,0

EOLICO APR C Exportación

45,0 0,0 0,0

268,0 0,0 0,0

Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0,0 0,0 16,8

0,0 0,0 100,0

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

DATOS GLOBALES SEMANALES

211,9

PLAN

SEMANA Semana - 09

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-09-1

Caso libre, con  Erog min en SG por 

nabegabilidad, aportes S/lluvias, H -0,15,  

C/Pronostico de eolica horario, Politica 

1360 sin CVar, V113

58,1MU$S

COSTO TOTAL

0,8MU$S

57,3MU$S
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1400
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1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157
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SIMSEE 

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

S. Grande CTR

APR  C APR A

falla 4 falla 3

falla 2 falla 1

Cont. Arg. Contingente

Brasil 5ª

6ª

PTA Motores
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Terra EOLICO

AUTO PROD Demanda

0

50
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150

200

1

11 21 31 41 51 61 71 81 91

101 111 121 131 141 151 161

U$S/MWh

horas

Costo marginal vs variables y falla

cmg USD/MWh

falla 1

falla 2

cv Mot

CV 5ta

CV 6ta

CV PTA

CV CTR

cvAguaBon_Prom

cvAguaPalMWh_Prom

cvAguaSGMWh_Prom

CM 10%

CM 90%

COSTO BONETE

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

32,5
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34,5

35

35,5

36

36,5

1 18 35 52 69 86 103 120 137 154

Cota y vertido Salto
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1
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37,3
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37,6
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37,9
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1 19 37 55 73 91

109 127 145 163

Cota y vertido Palmar


Caso 2: ídem caso 1 pero con Palmar para 37.3 m.

[image: image13.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

33,32 79,26 37,86

Costos Directo 0,90

Cota final

34,30 78,79 36,96

Costo Futuro 57,20

Usinado

1617 510 735 1084

Costo Total 58,10

Vertido

0 232 0 0

Aporte propio

2125 0 0 0

Coef. Energetico

62 56 38 66

Datos energìa semanal  (GWh) 60,6 17,4 16,7 43,3

Potencia media semanal (MW) 360,9 103,4 99,5 257,6

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª

8,4 0,0 0,0

50,0 0,0 0,0

PTA CTR APR A

3,7 0,0 0,0

22,1 0,0 0,0

EOLICO APR C Exportación

45,0 0,0 0,0

268,0 0,0 0,0

Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0,0 0,0 16,8

0,0 0,0 100,0

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

58,1MU$S

COSTO TOTAL

0,9MU$S

57,2MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

211,9

PLAN

SEMANA Semana - 09

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-09-2

Iden caso 1 con cota minima en Palmar 

37.3 m
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PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
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1
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101 111 121 131 141 151 161
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Costo marginal vs variables y falla
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cv Mot
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CM 10%

CM 90%
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2.10.- ANALISIS MENSUAL, caso con vertido técnico por 2 semanas.
[image: image14.emf]1

 5ta. 15% CTRs 90%

SEMANA

8 9 10 11 12

27-feb 05-mar 12-mar 19-mar 27-feb 05-mar 12-mar 19-mar 27-feb 05-mar 12-mar 19-mar

SEMANA 9 10 11 12 9 10 11 12

E. MAX. 8 8 8 8 34 34 34 34 TERRA

79,26 78,81 78,34 78,01 77,66

E. DESP.

0 0 0 0 0 0 0 0

BAYG.

53,87 53,81 53,81 53,81 53,81

POT.

50 50 50 50 200 200 200 200

PALMAR

37,76 37,70 38,26 37,53 37,65

HORAS

24 24 24 24 0 0 6 6

SGU

33,20 32,40 32,25 32,50 32,39

DIAS

0 0 0 0 0 0 0 0

Ceq

79,3 78,7 78,3 77,9 77,5

 6ta. 35% PTI 90%

CAR-0.5(CTR) 74,4 76,3 76,3 76,3 76,3

E. MAX. 18 18 18 18 45 45 45 45 CAR(SB,PTI)) 74,4 76,9 76,9 76,9 76,9

E. DESP.

0 0 0 0 0 34 34 34

CAR+0.5 (5ta+6ta) 75,0 77,4 77,4 77,4 77,4

POT.

110 110 110 110 270 270 270 270

HORAS

24 24 24 24 24 20 20 20

DEM:

810 213 207 203 187

DIAS

0 0 0 0 0 7 7 7

EXP

0 0 0 0 0

Sala B 65% CONT. ARG

TERRA

71 18 18 18 18

E. MAX. 8 8 8 8 0 0 0 0 BAYG.

57 17 17 12 12

E. DESP.

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

113 34 23 36 20

POT.

45 45 45 45 0 0 0 0

SGU

230 90 60 40 40

HORAS

24 24 24 24 0 0 0 0

IMP.

0 0 0 0 0

DIAS

0 0 0 0 0 0 0 0

DEFICIT

0 0 0 0 0

Motores CB 90% Eolico 35%

E. MAX. 8 8 8 8 138 138 138 138 TERRA

125   250 250 0 0

E. DESP.

5 8 8 8 48 48 48 48

BAYG.

0   0 0 0 0

POT.

50 50 50 50 820 820 820 820

PALMAR

0   0 0 0 0

HORAS

24 24 24 24 24 24 24 24

SGU

0   0 0 0 0

DIAS

5 7 7 7 7 7 7 7 CAR

98% 99% 99% 99% 99%

90% 90%

E. MAX. 25 25 8 8 0 0 0 0 TERRA

0   0 0 0 0

E. DESP.

0 0 8 8 0 0 0 0

BAYG.

0   0 0 0 0

POT.

150 150 50 50 0 0 0 0

PALMAR

0   0 0 0 0

HORAS

22 12 24 24 0 0 0 0

SGU

2913   4250 3100 2300 2000

0

0 0 7 7 0 0 0 0

0

0 0 0 0

BOTNIA + GEN CONEC DIST

EN

18 18 18 18

RIVERA

POT

110 110 110 110

0 0 0 0

COTAS AL FINAL DE LA SEMANA (m)

ENERGIAS DESPACHADAS (GWh)

VERTIMIENTO (m3/s)

APORTES (m3/s)

CONTRATO CEMSA 2 

CONTRATO GMSA

0

APR AGREKKO
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2.11.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.12.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot surgirá de la corrida del modelo  o el costo variable del recurso térmico más caro en servicio.
4.-  CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.- Resumen semana actual
Durante la semana el despacho ha sido prácticamente hidráulico generando con térmico para el suministro del pico de potencia.

Durante la semana se ha exportado generación térmica a solicitud de CAMMESA.

Las demandas han sido muy altas aunque no se han alcanzado los valores máximos (de potencia y energía de verano) que se produjeron el viernes 12/2.

Se han producido precipitaciones en la cuenca del río Uruguay (viernes de la semana pasada) que hicieron reprogramar la semana durante el fin de semana y nuevamente el lunes luego de evaluar la nueva información suministrada por CTM.

Prácticamente no se han producido precipitaciones adicionales. 

Es de hacer notar que el lunes 1/3 las unidades alquiladas de APR quedaran desafectadas del servicio, no así las unidades propiedad de UTE.
4.2.- Perspectivas y resultados para la semana entrante

La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:

· Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 4.250 m3/s sin lluvias y 4800 con lluvias. Cabe destacar que CTM informa aportes calculados con precipitaciones del modelo GFS I el promedio de precipitaciones es de 5500 m3/s
·  Río Negro, se prevén aportes menores para Palmar en caso de producirse precipitaciones del orden de los 150 m3/s
Las temperaturas previstas para los próximos días son sensiblemente menores a las que se están produciendo en los últimos días por lo que se estima que la demanda sea sensiblemente menor.

A la fecha existen pronósticos importantes para la cuenca del río Uruguay y Negro para el viernes/sábado de la presente semana. Cabe destacar que los pronósticos INMET, CPTEC y EPAGRI CIRAM coinciden en la ocurrencia del mismo evento aunque difieren levemente en ubicación y cantidad de mm precipitados.
Si bien los escurrimientos en la cuenca del río Negro son bajos debido a las pocas precipitaciones ocurridas y las altas temperaturas producidas, no es la misma situación del río Uruguay donde la última lluvia (viernes de la semana pasada) elevo fuertemente los aportes de la central SG.
No se realizaran pruebas en la conversora de alta potencia durante la semana.

Modelos

Comentarios 

· MP/CPC
· Libre, despacha Terra a pleno y vertiendo (para Baygorria a pleno), Baygorria a pleno y encuentra un equilibrio entre Palmar y Salto Grande (cotas de 37.3 y 33.7 m respectivamente). No despacha térmico.  El marginal es del orden de 45 U$S/MWh
· SimSee

· Caso Libre, despacha Terra a pleno y vertiendo, Palmar casi pleno, Motores a pleno,  encuentra un equilibrio entre Palmar, Salto Grande y PTA. Obtiene cotas de Palmar extremadamente bajas 36.4 m y para SG de 34.7 m.

· Ídem caso anterior pero con limitación en la cota de Palmar (37.3 metros mínimo)  el despacho obtenido es similar en cuanto a costos y energías involucradas. 

· Mensual
· Caso con vertido hasta la semana 10 (inclusive) se debe despachar térmico gradualmente hasta APR 

Despacho propuesto

De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Terra a pleno.

· Palmar para cota 37.3 m 

· Salto Grande para cota 33.7 m

· Vertido en Terra Y Motores de CB para dichas cotas.

5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 09.
6.1.- CONTRATOS. 

No hay contratos operativos. 
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.3.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).
No se prevé.

6.4.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
No se prevé.
6.5.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.6.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No se prevé.
6.7.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.8.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.9.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image16.emf]Unidad o Central

Potencia  

Máxima [MW]

Razón Observaciones

CB MOT 2 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 05/01/2016

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

CB MOT 6 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 28/06/2015

CTM_U2 125 PRO INDISPONIBLE DEL 01/02/2016 AL 16/04/2016

BONETE_U2 35 FO INDISPONIBLE DESDE EL 03/02/2016

CTR_U2 100 PRO INDISPONIBLE DEL 29/02/2016 AL 04/03/2016

CB_U5 80 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

CB_U6 110 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

INDISPONIBILIDADES SEMANA  9


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image17.emf]Restricción OBSERVACIONES

PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, MINIMO TECNICO 15MW, 

TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y PARADA 30 min, NO HAY TIEMPO MINIMO ENTRE 

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1

TGA

CTR_U1

CTR_U2

CB_SB

CB_U5

CB-U6

CBMOT_U1

CBMOT_U2

CBMOT_U3

CBMOT_U4

CBMOT_U5

CBMOT_U6

CBMOT_U7

CBMOT_U8

TERRA_U1

TERRA_U2

TERRA_U3

TERRA_U4

BAYGORRIA_U1

BAYGORRIA_U1 LIMITADA POR VIBRACIONES

BAYGORRIA_U2

BAYGORRIA_U3

PALMAR_U1

PALMAR_U2

PALMAR_U3

APR_A U1 a U4

APR_B U1 a U4

APR_C U1 a U4

Unidad 

NO SE PUEDE MODULAR 

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

NO SE PUEDE MODULAR

MÍNIMO TECNICO 40 MW

MÍNIMO TECNICO 40 MW, NO SE PERMITE UN CICLO DIARIO DE MODULACION

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW, POTENCIA MÀXIMA 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.
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