Programación energética semanal de la semana 12/16
Fecha: 17-03-2016.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 16/03/2016.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- Resumen semana actual

Durante la semana el despacho ha sido con generación hidráulica sin la necesidad de despachar térmico por potencia. Se ha despachado si para realizar las pruebas de la conversora de Melo dirección UY- BR.
Adicionalmente el jueves por operar el SIN con el anillo en 150 KV abierto en Montevideo se despacho motores de CB, los mismos se pasaron a exportación cuando Argentina solicito Térmico.

El miércoles y el jueves (a la fecha) se exporto en modalidad devolución a Argentina energía hidráulica.

Las pruebas de la conversora dirección UY-BR prácticamente han finalizado quedando pendientes algunos pequeños detalles.

1.2.- Perspectivas y resultados para la semana entrante

Existen muy importantes pronósticos de precipitaciones para la semana entrante en particular para la cuenca inmediata y media de Salto Grande. En dichas cuencas se han venido produciendo precipitaciones importantes con frecuencia semanales lo que ha mantenido los aportes en dichas cuencas en valores del orden de los 4000 m3/s.

Si bien existen previsiones de precipitaciones de importancia para el río Negro al no haber llovido casi durante lo que va del año se estima que no presentarán cambios sobre el despacho.

La previsión de temperaturas son bajas lo que sumado a la semana de Turismo hará que las demandas sean sensiblemente bajas.

Se realizarían pruebas en la conversora de alta potencia durante la semana, previéndose que se puedan comenzar con las transferencias Brasil dirección Uruguay.

Modelos

Comentarios 

· MP/CPC
· Se han corrido varios escenarios:

1. 10 Libre (cota mínima en palmar de 37,30 m)

2. 11 Caso con eólica con P10

3. 12 Caso con aportes con lluvias en SG y P90 para la generación eólica

· De los casos obtenidos, se mantiene Terra a pleno y dependiendo del caso se realiza vertido técnico (en particular para el caso 12 no se realiza vertido). El modelo no lleva a cotas extremadamente altas a SG y reparte la energía entre SG y Palmar.

· SimSee

· Los casos corridos son los mismos y adicionalmente se corre un caso con CVar activo en el mediano plazo.

· Los comentarios realizados para los resultados del CPC son validos para los resultados del SimSEE para los casos corridos sin CVar

· El caso corrido con CVar en el mediano plazo no genera con Terra y despacha hasta CTR para sustituir dicha energía.  

Despacho propuesto

De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto hasta evaluar si se confirma el aumento de aportes informado por CTM es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Palmar para cota 39.25 m 

· Salto Grande para 34.25 m

· Terra para las cotas antedichas

2.- INTRODUCCIÓN.








2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIERCOLES 17/03/2016 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCU WEATHER) 





[image: image24.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 12 2016 DESDE EL sáb 19/03/16  HASTA EL  vie 25/03/16     Versión   PS16-12D0-03-17

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 73,4 41,3%

COTA INICIAL [m] 34,74 78,19 53,84 38,28 90 R. NEGRO 32,1 18,0%

COTA FINAL [m] 34,29 77,87 53,61 39,26 84 TER. TV 0,0 0,0%

USINADO [m3/s] 2320 497 539 76  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- GEN DIS 18,2 10,2%

APORTE PROPIO [m3/s] 3393 0 0 0  ------- SOLAR 2,9 1,7%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,54 56,02 36,51 71,35  ------- EOLICA 51,1 28,8%

POTENCIA [MW] 852 133 112 321  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 73,40 16,85 11,91 3,30 32,06 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 73,40 16,85 11,91 3,30 32,06 TOTAL 177,7 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 2,94 51,10

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 2,94 51,10

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar TOTAL

11321 9231 11531 11531 10531 10231 9031 73404

2451 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16851

1609 1550 1750 1750 1750 1750 1750 11909

300 0 1000 1000 1000 0 0 3300

4360 3950 5150 5150 5150 4150 4150 32060

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 0

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 18200

420 420 420 420 420 420 420 2940

7299 7299 7299 7299 7299 7299 7299 51096

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

26000 23500 27000 27000 26000 24700 23500 177700

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 12 2008 DESDE EL sáb 19/03/16  HASTA EL  vie 25/03/16     Versión   PS16-12D0-03-17

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

11321 9231 11531 11531 10531 10231 9031 64374

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

2538 2022 2578 2572 2323 2249 1959 2320

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34,71 34,75 34,67 34,55 34,45 34,35 34,29 34,29

APORTE [m3/s]

3950 3750 3550 3350 3150 3050 2950 3393

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2451 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16851

C. ENER. [MWh/hm3]

56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0

USINADO [m3/s]

506 496 496 496 496 496 496 497

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

78,14 78,10 78,05 78,01 77,96 77,92 77,87 77,87

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1609 1550 1750 1750 1750 1750 1750 11909

C. ENER. [MWh/hm3]

36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5

USINADO [m3/s]

510 491 555 555 555 555 555 539

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

53,85 53,85 53,81 53,76 53,71 53,66 53,61 53,61

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

300 0 1000 1000 1000 0 0 3300

C. ENER. [MWh/hm3]

71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3

USINADO [m3/s]

49 0 162 162 162 0 0 76

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

38,42 38,57 38,69 38,81 38,93 39,09 39,26 39,26

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 34,83 34,82 34,74 34,62 34,50 34,37 34,25

COTA SGU [m] 34,71 34,75 34,67 34,55 34,45 34,35 34,29

COTA SGA [m] 34,94 34,89 34,81 34,69 34,55 34,39 34,22

DIF ENE EMB (MWh)

-5409 -3145 -3182 -3218 -2254 -990 1485

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

1485

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 17/03/2016 (Fuente CEPTEC e INMET).
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2.3.- LUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE FEBRERO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.
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TERRA

22 149 295 -49.5 30 113 336

BAYGORRIA

17 189 319 -40.8 26 123 439

PALMAR

13 145 299 -51.5 30 125 428

PRECIPITACIÓNES DEL MES DE MARZO


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO
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 Nota: Datos actualizados al 17/03/2016  7:00 horas 
2.4.- Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día miércoles)
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2.5.- Previsión de generación eólica próximas 240 horas día 17/03/16 (fuente MTLOG y FING) 
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2.6.- Previsión de generación eólica correspondiente al viernes 09/02/16 (fuente MTLOG) y (FING)
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2.7.- SEMANALES. 

SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles) 
[image: image9.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 11 2016 DESDE EL sáb 12/03/16  HASTA EL  vie 18/03/16     Versión   PS16-11D0-03-16

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 79.8 40.9%

COTA INICIAL [m] 34.72 78.50 53.72 38.00 95 R. NEGRO 38.7 19.8%

COTA FINAL [m] 34.74 78.20 53.88 38.33 90 TER. TV 0.0 0.0%

USINADO [m3/s] 2545 501 476 330  ------- TER. TG 0.0 0.0%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- GEN DIS 20.0 10.3%

APORTE PROPIO [m3/s] 4157 28 -1 4  ------- SOLAR 3.3 1.7%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5.63 56.02 36.51 71.35  ------- EOLICA 53.4 27.4%

POTENCIA [MW] 852 133 112 321  -------- IMP BR 0.0 0.0%

DATOS ENERGIA 79.79 16.97 10.53 14.34 41.84 IMP AR 0.0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 79.79 16.97 10.53 11.23 38.73 TOTAL 195.3 100

DESP EXPORT. [GWh] 0.00 0.00 0.00 3.11 3.11

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.03 3.28 53.45

DESP EXPORT. [GWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.03 3.28 53.45

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar TOTAL

9040 8148 10023 12735 15360 14016 10463 79785

2451 2448 2402 2416 2400 2450 2400 16967

1609 1446 1199 1612 1550 1560 1550 10526

2954 2378 2924 1928 0 450 600 11234

7014 6272 6525 5956 3950 4460 4550 38727

0 0 0 18 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 18 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3101 3396 2929 2800 2600 2600 2600 0

3101 3396 2929 2818 2600 2600 2600 20044

426 554 412 408 590 574 311 3275

5510 5218 7109 7734 7000 9800 11076 53447

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

25091 23588 26998 29651 29500 31450 29000 195278

0 0 0 1008 2100 0 0 3108

SEMANA 11 2008 DESDE EL sáb 12/03/16  HASTA EL  vie 18/03/16     Versión   PS16-11D0-03-16

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

9040 8148 10023 12735 15360 14016 10463 69322

C. ENER. [MWh/m3/s]

5.9 6.0 5.7 5.6 5.5 5.5 5.5 5.7

E. UTIL PU

0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

USINADO [m3/s]

1974 1770 2181 2859 3547 3191 2292 2545

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34.80 34.96 35.04 34.99 34.83 34.71 34.74 34.74

APORTE [m3/s]

3725 4156 4190 4278 4350 4250 4150 4157

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2451 2448 2402 2416 2400 2450 2400 16967

C. ENER. [MWh/hm3]

55.6 56.5 56.2 55.6 56.0 56.0 56.0 56.0

USINADO [m3/s]

510 502 494 503 496 506 496 501

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

78.46 78.42 78.38 78.34 78.29 78.25 78.20 78.20

APORTE [m3/s]

68 42 37 47 0 0 0 28

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1609 1446 1199 1612 1550 1560 1550 10526

C. ENER. [MWh/hm3]

36.5 36.6 36.6 37.0 36.5 36.5 36.5 36.6

USINADO [m3/s]

511 457 380 505 491 495 491 476

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

53.73 53.76 53.87 53.86 53.86 53.87 53.88 53.88

APORTE [m3/s]

-5 -9 18 -10 0 0 0 -1

PALMAR

ENERGIA [MWh]

2954 2378 2924 2936 2100 450 600 14342

C. ENER. [MWh/hm3]

72.6 71.9 72.8 70.2 71.3 71.3 71.3 71.7

USINADO [m3/s]

471 383 465 484 341 73 97 330

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

38.04 38.05 38.02 38.03 38.08 38.21 38.33 38.33

APORTE [m3/s]

66 -42 -9 10 0 0 0 4

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 35.07 35.35 35.34 35.20 35.06 34.94 34.88

COTA SGU [m] 34.80 34.96 35.04 34.99 34.83 34.71 34.74

COTA SGA [m] 35.33 35.72 35.63 35.40 35.28 35.15 35.02

DIF ENE EMB (MWh)

-12674 -18387 -14366 -9718 -10717 -10371 -6473

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

-6473

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR


2.7.1.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (miércoles) 
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2.8.- ANÁLISIS A REALIZAR.
En vista de la semana de Turismo y como forma de cubrir de forma amplia las situaciones se corrieron los siguientes casos:


[image: image10]
2.8.1.- SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

Caso 10: Caso libre.
[image: image11.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P16-12-10

SEMANA 12 DESDE EL DÍA 19-mar-16 HASTA EL DIA 25-mar-16

168HORAS

MP ASOCIADO D16-11-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34.74 78.20 53.87 38.34

92

34.88

COTA FINAL [m]

34.69 77.72 53.88 39.56

84

35.48

USINADO [m3/s]

1721 498 762 169  ------- 2677

VERTIDO [m3/s]

0 264 0 0  ------- 0

APORTE PROPIO [m3/s]

3393 0 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 67.4

55.8 35.1 72.5  -------

66.5

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

418 100 96 44 240 418

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 27.8

EOLICA

307

75.4% FALLA

0

|

Resto 28.1 178.92

IMP. BR RIVERA

0

0.0% SGU

418

39.2%

Pico 31.0

GEN. TER. DIST.

100

24.6% R. NEGRO

240

22.6%

semana 28.6

S A1

0

0.0% TER.  TV

0

0.0%

US$

$1 MW

178.89

S A2

0

0.0% TER.  TG

0

0.0%

semana 4,804

S A3

0

0.0% IMPORT.+ AUT

407

38.2%

Costo presente

0.00

TOTAL

407.1

100.0% TOTAL

1065

100.0%

Costo futuro

21.81

Costo Total

21.81

34.69 77.72 53.88 39.56 21811594.4 21298457.07 21811594.74 -0.34

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION PLAN    P16-12-10 AGGREKO
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[image: image12.emf]Tabla de sensibilidad

MP CPC

D16-12-1 P16-12-10

Nivel de referencia

Cota Salto Cota Terra Cota Palmar Vagua SGU (U$S/MWh)

Vagua Terra 

(U$S/MWh) (nota 2)

Vagua Palmar 

(U$S/MWh) Cota Salto Cota Terra Cota Palmar

34.69 77.72 39.56 25.8 6.8 25.9 34.80 77.50 39.30

34.59 77.72 39.56 34.1 6.7 26.0 34.40 77.50 39.30

34.79 77.72 39.56 25.8 6.8 25.9 34.80 77.50 39.30

34.69 77.62 39.56 25.8 6.8 25.9 34.80 77.50 39.30

34.69 77.82 39.56 25.8 6.8 25.9 34.80 77.50 39.30

34.69 77.72 39.46 25.8 6.8 25.9 34.80 77.50 39.30

34.69 77.72 39.66 25.8 6.8 25.9 34.80 77.50 39.30


Caso 11: Ídem caso 10 pero con eólica con P10
[image: image13.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P16-12-11

SEMANA 12 DESDE EL DÍA 19-mar-16 HASTA EL DIA 25-mar-16

168HORAS

MP ASOCIADO D16-12-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34.74 78.20 53.87 38.34

92

34.88

COTA FINAL [m]

34.68 77.70 53.88 39.36

83

35.47

USINADO [m3/s]

1727 498 785 293  ------- 2683

VERTIDO [m3/s]

0 287 0 0  ------- 0

APORTE PROPIO [m3/s]

3393 0 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 67.4

55.7 35.2 72.2  -------

66.5

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

419 100 99 76 275 419

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 25.6

EOLICA

271

73.0% FALLA

0

|

Resto 25.8 178.89

IMP. BR RIVERA

0

0.0% SGU

419

39.3%

Pico 26.1

GEN. TER. DIST.

100

27.0% R. NEGRO

275

25.9%

semana 25.8

S A1

0

0.0% TER.  TV

0

0.0%

US$

$1 MW

178.89

S A2

0

0.0% TER.  TG

0

0.0%

semana 4,339

S A3

0

0.0% IMPORT.+ AUT

371

34.8%

Costo presente

0.00

TOTAL

370.5

100.0% TOTAL

1065

100.0%

Costo futuro

20.24

Costo Total

20.24

34.68 77.70 53.88 39.36 20238079.21 19875421.15 20238079.21 0

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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Caso 12: Ídem caso 10 pero con eólica con P90 y aportes en SG con lluvias
[image: image14.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P16-12-12

SEMANA 12 DESDE EL DÍA 19-mar-16 HASTA EL DIA 25-mar-16

168HORAS

MP ASOCIADO E16-12-1A

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34,74 78,20 53,90 38,33

91

34,88

COTA FINAL [m]

35,14 77,90 53,88 39,28

86

35,52

USINADO [m3/s]

1863 478 478 26  ------- 2823

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0  ------- 599

APORTE PROPIO [m3/s]

4186 0 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 66,9

56,0 35,7 72,0  -------

66,8

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

448 96 61 7 165 448

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 15,3

EOLICA

352

77,9% FALLA

0

|

Resto 15,4 178,92

IMP. BR RIVERA

0

0,0% SGU

448

42,1%

Pico 17,5

GEN. TER. DIST.

100

22,1% R. NEGRO

165

15,4%

semana 15,8

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

178,89

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 2.657

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

452

42,5%

Costo presente

0,00

TOTAL

452,2

100,0% TOTAL

1065

100,0%

Costo futuro

19,80

Costo Total

19,80

35,14 77,90 53,88 39,28 19800959,87 19380082,68 19800378,92 580,95

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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[image: image15.emf]Tabla de sensibilidad

MP CPC

E16-12-1A P16-12-11

Nivel de referencia

Cota Salto Cota Terra Cota Palmar Vagua SGU (U$S/MWh)

Vagua Terra 

(U$S/MWh) (nota 2)

Vagua Palmar 

(U$S/MWh) Cota Salto Cota Terra Cota Palmar

34,68 77,70 39,36 25,8 6,8 26,0 34,80 77,50 39,30

34,58 77,70 39,36 31,6 6,7 26,1 34,40 77,50 39,30

34,78 77,70 39,36 25,8 6,8 26,0 34,80 77,50 39,30

34,68 77,60 39,36 25,8 6,8 26,0 34,80 77,50 39,30

34,68 77,80 39,36 25,8 6,8 26,0 34,80 77,50 39,30

34,68 77,70 39,26 25,8 6,8 26,0 34,80 77,50 39,30

34,68 77,70 39,46 25,8 6,8 26,0 34,80 77,50 39,30

valor 25,80 6,80 26,00

max 31,60 6,80 26,10

min 25,80 6,70 26,00


2.8.2.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

Caso 1: Libre, aportes S/LL, S/CVar, erogado mínimo en Salto por navegabilidad, política 1360, versión 113. (Aportes de Salto del día miércoles)[image: image16.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

34.75 78.20 38.33

Costos Directo 0.00

Cota final

35.47 77.80 37.93

Costo Futuro 53.90

Usinado

1271 500 580 733

Costo Total 53.90

Vertido

0 86 0 0

Aporte propio

1696 0 0 0

Coef. Energetico

66 55 36 70

Datos energìa semanal  (GWh) 50.7 16.5 12.5 31.1

Potencia media semanal (MW) 301.7 98.2 74.6 185.3

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª

0.1 0.0 0.0

0.7 0.0 0.0

PTA CTR APR A

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

EOLICO APR C Exportación

51.1 0.0 0.0

304.4 0.0 0.0

Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0.0 0.0 16.8

0.0 0.0 100.0

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

53.9MU$S

COSTO TOTAL

0MU$S

53.9MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

178.9

PLAN

SEMANA Semana - 12

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-12-1

Caso libre, con  Erog min en SG por 

nabegabilidad, aportes S/lluvias, H -0,39,  

C/Pronostico de eolica horario, Politica 

1360 sin CVar, V113
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Caso 2: ídem caso 1 pero con eólica P10
[image: image17.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

34.75 78.20 38.33

Costos Directo 0.00

Cota final

35.46 77.77 37.74

Costo Futuro 54.20

Usinado

1281 509 620 851

Costo Total 54.20

Vertido

0 117 0 0

Aporte propio

1696 0 0 0

Coef. Energetico

66 54 36 69

Datos energìa semanal  (GWh) 51.0 16.7 13.4 35.7

Potencia media semanal (MW) 303.5 99.6 80.0 212.6

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª

0.2 0.0 0.0

1.1 0.0 0.0

PTA CTR APR A

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

EOLICO APR C Exportación

45.0 0.0 0.0

268.1 0.0 0.0

Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0.0 0.0 16.8

0.0 0.0 100.0

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

54.2MU$S

COSTO TOTAL

0MU$S

54.2MU$S
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Ídem caso 1 pero con eólico P90 y aportes en SG con lluvias[image: image18.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

34.75 78.20 38.33

Costos Directo 0.00

Cota final

35.53 77.89 38.39

Costo Futuro 53.10

Usinado

1630 423 433 385

Costo Total 53.10

Vertido

0 14 0 0

Aporte propio

2093 0 0 0

Coef. Energetico

65 55 36 73

Datos energìa semanal  (GWh) 63.7 14.1 9.3 17.1

Potencia media semanal (MW) 379.5 83.7 55.4 101.5

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

PTA CTR APR A

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

EOLICO APR C Exportación

58.6 0.0 0.7

349.1 0.0 4.4

Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0.0 0.0 16.8

0.0 0.0 100.0

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0
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Sim16-12-3

idem caso 1 pero con eólica P90 y aportes 

con lluvias en SG
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Ídem caso 1 pero con CVar en el mediano plazo
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2.9.- ANALISIS MENSUAL
No se realizó el estudio en esta semana. 

2.10.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.11.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot surgirá de la corrida del modelo  o el costo variable del recurso térmico más caro en servicio.
4.-  CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.- Perspectivas y resultados para la semana entrante
Existen muy importantes pronósticos de precipitaciones para la semana entrante en particular para la cuenca inmediata y media de Salto Grande. En dichas cuencas se han venido produciendo precipitaciones importantes con frecuencia semanales lo que ha mantenido los aportes en dichas cuencas en valores del orden de los 4000 m3/s.

Si bien existen previsiones de precipitaciones de importancia para el río Negro al no haber llovido casi durante lo que va del año se estima que no presentarán cambios sobre el despacho.

La previsión de temperaturas son bajas lo que sumado a la semana de Turismo hará que las demandas sean sensiblemente bajas.

Se realizarían pruebas en la conversora de alta potencia durante la semana, previéndose que se puedan comenzar con las transferencias Brasil dirección Uruguay.
Modelos

Comentarios 

· MP/CPC
· Se han corrido varios escenarios:

4. 10 Libre (cota mínima en palmar de 37,30 m)
5. 11 Caso con eólica con P10

6. 12 Caso con aportes con lluvias en SG y P90 para la generación eólica
· De los casos obtenidos, se mantiene Terra a pleno y dependiendo del caso se realiza vertido técnico (en particular para el caso 12 no se realiza vertido). El modelo no lleva a cotas extremadamente altas a SG y reparte la energía entre SG y Palmar.
· SimSee

· Los casos corridos son los mismos y adicionalmente se corre un caso con CVar activo en el mediano plazo.
· Los comentarios realizados para los resultados del CPC son validos para los resultados del SimSEE para los casos corridos sin CVar
· El caso corrido con CVar en el mediano plazo no genera con Terra y despacha hasta CTR para sustituir dicha energía.  

Despacho propuesto

De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto hasta evaluar si se confirma el aumento de aportes informado por CTM es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Palmar para cota 39.25 m 

· Salto Grande para 34.25 m

· Terra para las cotas antedichas
5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 12.
6.1.- CONTRATOS. 

No hay contratos operativos. 
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.3.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).
No se prevé.

6.4.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
No se prevé.
6.5.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.6.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

Se prevé realizar pruebas de alta potencia en ambos sentidos.
6.7.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.8.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.9.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
A presentar en la reunión de mañana-.
8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
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PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, 

MINIMO TECNICO 15MW, TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y 

PARADA 30 min, NO HAY TIEMPO MINIMO ENTRE PARADA Y 

ARRANQUE, NO HAY TIEMPO MINIMO PARA PASAR DE MINIMO 

TECNICO A PLENO

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1
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PALMAR_U1
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APR_C U1 y U2

RESTRICCIONES A PARTIR DEL  17 diciembre 2014

Unidad 

MÍNIMO TECNICO 40 MW, NO SE PERMITE UN CICLO DIARIO DE MODULACION

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW

ACTUALMENTE INDISPONIBLES POR FALTA DE PERSONAL.

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.

MÍNIMO TECNICO 40 MW
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