Programación energética semanal de la semana 03/16
Fecha: 14-01-2016.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 14/01/2016.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- Resumen semana actual

Durante la semana el despacho ha sido con los generadores distribuidos, Salto Grande y Bonete a pleno, Palmar cerrando la demanda para una cota cercana los 40,10m al final de la semana.
Salto grande continuo con vertimiento no obstante tubo un aumento importante en la potencia disponible.
En el fin de semana pasado Argentina no compro los excedentes por lo que se debió vagar generación en el sistema Uruguayo, siendo necesario vagar generación distribuida, río Negro y eólico.

No han ocurrido precipitaciones en ninguna de las cuencas. 

Se han exportado excedentes hidráulicos a Argentina

1.2.- Perspectivas y resultados para la semana entrante

La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:

· Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 6.500 m3/s con y sin lluvias. Y una recuperación significativa de la potencia disponible

· Río Negro, Terra continuará con vertederos abiertos algunos días más.
Las temperaturas previstas para la semana entrante para los días hábiles son inferiores a los 30 °C por lo que se estima que no se tendrán demandas extremadamente altas.

Modelos

Comentarios 

· MP/CPC
· El CPC caso con erogados en Salto y Bonete de acuerdo a los programas de vertido genera con Salto Grande para no superar los 35.50m con Bonete a Pleno exportando los excedentes en las horas que hay y cierra la demanda con Palmar para no superar los 40,10m. 

· SimSee

· Con SimSee se corrió un caso libre, S/lluvias. Despacha Salto Grande para mantener la cota en el orden de 35,55m, Bonete antes que Palmar hasta que alcanza cotas del orden de 80,90m y luego Palmar antes que Bonete dejando a Palmar en 39,80m.
Exporta excedentes cuando los hay.
· Mensual 

· No presenta interés en la presente semana.

Despacho propuesto

El programa previsto por CTM solicita máxima generación con riesgo de vertimiento hasta el día martes, Bonete continuara con vertederos abiertos por varios días más y por lo tanto Palmar permanecerá en cotas cercanas a las de vertimiento ya que se modulara dicha central para minimizar la exportación. 

Se seguirá exportar a Argentina los excedentes.

De acuerdo a lo anterior se mantiene la declaración de riesgo de vertimiento para toda la semana y el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Salto Grande a pleno exportando excedentes

· Terra a pleno 

· Palmar cierra la demanda exportando excedentes

2.- INTRODUCCIÓN.

2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MARTES 05/01/2016 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 05/01/2016 (Fuente CEPTEC e INMET).
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2.3.- LUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE ENERO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

[image: image5.emf]Nombre Acum. Mens.Acum. AnualProm. Hist. Desvío % Mín. Med. Máx.

Central Dr. G. Terra 36 36 48 -25 19 100 256

Central Baygorria 20 20 49 -59 14 108 258

Central Constitución 10 10 51 -80 16 105 275

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

[image: image6.emf]Terra Baygorria Palmar

07/01/2016 0 0 0

08/01/2016 0 0 0

09/01/2016 0 0 0

10/01/2016 0 0 2

11/01/2016 0 0 0

12/01/2016 0 0 0

13/01/2016 0 0 0

TOTAL 0 0 2

Promedios


 Nota: Datos actualizados al 14/01/2016  7:00 horas 
2.4.- Previsión de aportes y lluvias para Salto Grande (fuente CTM día jueves)
[image: image7.emf]Valores Previstos
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2.5.- Previsión de generación eólica próximas 240 horas día 13/01/16 (fuente MTLOG) 
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2.6.- Previsión de generación eólica correspondiente al viernes 08/01/16 (fuente MTLOG) 
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2.7.- SEMANALES. 

SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles) [image: image10.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 2 2016 DESDE EL sáb 09/01/16  HASTA EL  vie 15/01/16     Versión   PS16-02D1-01-13

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 120,8 56,2%

COTA INICIAL [m] 34,97 81,20 54,20 40,05 148 R. NEGRO 30,5 14,2%

COTA FINAL [m] 35,51 81,03 54,07 40,01 145 TER. TV 0,0 0,0%

USINADO [m3/s] 4123 491 682 937  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 2262 428 267 28  ------- GEN DIS 16,7 7,8%

APORTE PROPIO [m3/s] 12751 559 4 -4  ------- SOLAR 2,7 1,3%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 4,81 61,00 32,28 73,00  ------- EOLICA 44,0 20,5%

POTENCIA [MW] 852 145 99 329  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 124,19 17,98 13,13 41,47 72,58 IMP AR 0,2 0%

DESP DEMANDA [GWh] 120,80 7,63 6,34 16,56 30,53 TOTAL 215,0 100

DESP EXPORT. [GWh] 3,39 10,35 6,79 24,92 42,05

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,71 2,70 43,96

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,71 2,70 43,96

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

09-ene 10-ene 11-ene 12-ene 13-ene 14-ene 15-ene TOTAL

14936 15838 17484 16532 18200 19156 18652 120798

1902 502 2253 2074 300 300 300 7631

1438 635 1510 1559 400 400 400 6342

1675 2523 4690 2532 1000 1144 2993 16557

5015 3660 8453 6165 1700 1844 3693 30530

0 0 25 0 0 0 0 25

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 25 0 0 0 0 25

0 0 24 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 24 0 0 0 0 24

2296 2031 2434 2749 2400 2400 2400 0

2296 2031 2483 2749 2400 2400 2400 16759

436 311 391 358 400 400 400 2696

5354 4582 2351 7322 8800 9200 6355 43964

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 90 128 0 0 0 218

0 0 90 128 0 0 0 218

28037 26422 31252 33254 31500 33000 31500 214965

706 1231 1985 8829 11832 11356 9507 45446

SEMANA 2 2008 DESDE EL sáb 09/01/16  HASTA EL  vie 15/01/16     Versión   PS16-02D1-01-13

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

09-ene 10-ene 11-ene 12-ene 13-ene 14-ene 15-ene TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

14936 15850 17484 18082 19032 19656 19152 105040

C. ENER. [MWh/m3/s]

4,3 4,4 4,6 4,7 5,0 5,2 5,3 4,8

E. UTIL PU

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

USINADO [m3/s]

2742 3722 4151 4304 4576 4757 4611 4123

VERTIDO [m3/s]

4481 3619 2262 1754 739 19 0 1839

C. FINAL [m]

35,10 35,09 35,16 35,20 35,27 35,39 35,51 35,51

APORTE [m3/s]

17307 15425 13883 12694 10950 9950 9050 12751

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2004 502 2253 3321 3300 3300 3300 17980

C. ENER. [MWh/hm3]

61,2 58,8 59,8 59,8 61,0 61,0 61,0 60,4

USINADO [m3/s]

379 99 436 642 626 626 626 491

VERTIDO [m3/s]

438 439 437 435 420 420 420 430

C. FINAL [m]

81,18 81,15 81,12 81,09 81,08 81,06 81,03 81,03

APORTE [m3/s]

526 100 437 643 840 738 626 559

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1438 635 1510 2346 2400 2400 2400 13129

C. ENER. [MWh/hm3]

32,4 31,3 30,7 31,0 32,3 32,3 32,3 31,7

USINADO [m3/s]

514 235 570 877 860 860 860 682

VERTIDO [m3/s]

279 432 278 229 220 220 220 268

C. FINAL [m]

54,25 54,14 54,17 54,15 54,12 54,09 54,07 54,07

APORTE [m3/s]

39 -25 26 -10 0 0 0 4

PALMAR

ENERGIA [MWh]

2279 3742 6675 7777 7000 7000 7000 41473

C. ENER. [MWh/hm3]

73,7 74,3 73,2 73,1 73,0 73,0 73,0 73,3

USINADO [m3/s]

358 583 1055 1231 1110 1110 1110 937

VERTIDO [m3/s]

0 85 113 0 0 0 0 28

C. FINAL [m]

40,17 40,15 40,08 40,04 40,03 40,02 40,01 40,01

APORTE [m3/s]

0 -72 64 -21 0 0 0 -4

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

09-ene 10-ene 11-ene 12-ene 13-ene 14-ene 15-ene

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 35,10 35,09 35,16 35,20 35,27 35,39 35,51

COTA SGU [m] 35,10 35,09 35,16 35,20 35,27 35,39 35,51

COTA SGA [m] 35,10 35,09 35,16 35,20 35,27 35,39 35,51

DIF ENE EMB (MWh)

0 0 0 0 0 0 0

DIF ENE EMB (MWh)

0

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR


2.7.1.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves) 
[image: image11.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 3 2016 DESDE EL sáb 16/01/16  HASTA EL  vie 22/01/16     Versión   PS16-03D0-01-14

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 68,1 32,6%

COTA INICIAL [m] 35,33 81,01 54,28 40,03 144 R. NEGRO 74,3 35,6%

COTA FINAL [m] 35,37 80,69 54,09 40,07 137 TER. TV 0,0 0,0%

USINADO [m3/s] 3825 626 820 797  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 0 425 259 12  ------- GEN DIS 16,8 8,1%

APORTE PROPIO [m3/s] 6507 139 0 0  ------- SOLAR 2,8 1,3%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,37 61,00 32,28 73,00  ------- EOLICA 46,5 22,3%

POTENCIA [MW] 852 145 99 329  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 117,98 23,10 16,00 35,20 74,30 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 68,06 23,10 16,00 35,20 74,30 TOTAL 208,5 100

DESP EXPORT. [GWh] 49,92 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 2,80 46,54

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 2,80 46,54

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

16-ene 17-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene TOTAL

9356 6104 10900 10436 10692 10468 10108 68064

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 23100

2400 2400 2400 2400 2400 2000 2000 16000

5200 5200 5200 5200 4800 4800 4800 35200

10900 10900 10900 10900 10500 10100 10100 74300

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 0

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

400 400 400 400 400 400 400 2800

4944 6696 5400 6864 7008 7632 7992 46536

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28000 26500 30000 31000 31000 31000 31000 208500

13094 15680 9130 9010 3000 0 0 49916

SEMANA 3 2008 DESDE EL sáb 16/01/16  HASTA EL  vie 22/01/16     Versión   PS16-03D0-01-14

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

16-ene 17-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

22450 21784 20030 19446 13692 10468 10108 107872

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,3 5,3 5,3 5,3 5,5 5,5 5,5 5,4

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

4265 5271 4864 4720 3126 2308 2219 3825

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

35,27 35,17 35,09 34,97 35,07 35,24 35,37 35,37

APORTE [m3/s]

8100 7550 7050 6500 5950 5450 4950 6507

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 23100

C. ENER. [MWh/hm3]

61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0

USINADO [m3/s]

626 626 626 626 626 626 626 626

VERTIDO [m3/s]

220 220 220 220 220 0 0 157

C. FINAL [m]

80,98 80,94 80,89 80,84 80,78 80,74 80,69 80,69

APORTE [m3/s]

352 254 175 113 60 18 0 139

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2400 2400 2400 2400 2400 2000 2000 16000

C. ENER. [MWh/hm3]

32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3

USINADO [m3/s]

860 860 860 860 860 717 717 820

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

54,27 54,26 54,25 54,24 54,23 54,16 54,09 54,09

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

5200 5200 5200 5200 4800 4800 4800 35200

C. ENER. [MWh/hm3]

73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

USINADO [m3/s]

824 824 824 824 761 761 761 797

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

40,04 40,05 40,06 40,07 40,10 40,09 40,07 40,07

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

16-ene 17-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 35,37 35,35 35,32 35,23 35,24 35,26 35,23

COTA SGU [m] 35,27 35,17 35,09 34,97 35,07 35,24 35,37

COTA SGA [m] 35,46 35,52 35,53 35,48 35,40 35,27 35,08

DIF ENE EMB (MWh)

-4593 -8521 -10694 -12283 -8118 -729 7020

DIF ENE EMB (MWh)

7020

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR



2.8.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.8.1.- OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP. 
Caso 1: Política estacional vigente sin lluvias. 
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2.8.2.- SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:
Caso 10: Caso con erogados en Salto y Bonete de acuerdo a los programas de vertido.
[image: image13.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P16-03-10

SEMANA 3 DESDE EL DÍA 16-ene-16 HASTA EL DIA 22-ene-16

168HORAS

MP ASOCIADO D16-03-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

35,50 81,03 54,07 40,02

132

35,50

COTA FINAL [m]

35,50 80,68 54,07 40,10

125

35,39

USINADO [m3/s]

2233 646 792 779  ------- 5615

VERTIDO [m3/s]

997 180 34 0  ------- 997

APORTE PROPIO [m3/s]

6479 132 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 66,8

62,4 34,0 73,3  -------

66,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

538 145 97 206 448 538

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 0,1

EOLICA

277

73,5% FALLA

0

|

Resto 0,1 228,87

IMP. BR RIVERA

0

0,0% SGU

538

39,5%

Pico 0,1

GEN. TER. DIST.

100

26,5% R. NEGRO

448

32,8%

semana 0,1

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

210,99

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 14

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

377

27,7%

Costo presente

0,00

TOTAL

376,9

100,0% TOTAL

1362

100,0%

Costo futuro

27,22

Costo Total

27,22

35,50 80,68 54,07 40,10 27217081,85 27223447,16 27217260,69 -178,83

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga

Demanda total 
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Demanda URU 

GWH
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MW

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION PLAN    P16-03-10 AGGREKO

falla2

exp spot

falla4

falla3

falla1

MALD

SGU

IMP. BR

RIVERA

imp spot

5A

6A

B

MOT

PALMAR

BAY

TER

CTR

APR

APRB

APRC

PTA

EOLICA

A

0

50

100

150

200

1 25 49 73 97 121 145

(U$S/MWh)

COSTO MARGINAL PLAN    P16-03-10

A3-VALLE

A3-RESTO

A3-PICO

SALTO

GRANDE

TERRA

PALMAR

MOT

6ta

SB

PTI

CTR

Falla 1

Falla 2

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA TERRA

53,0

53,3

53,5

53,8

54,0

54,3

54,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA BAYGORRIA

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

40,0

40,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA PALMAR

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA SALTO GRANDE

SGU

max

SGU

real

SGU

min

SG

max

SG

SG

min


2.8.3.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

Caso 1: Caso Libre, aportes S/LL, S/CVar, erogado mínimo en Salto por navegabilidad, política 1360, versión 113.
[image: image14.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

35,53 81,03 40,01

Costos Directo -0,10

Cota final

35,57 80,91 39,80

Costo Futuro 56,30

Usinado

4097 272 269 344

Costo Total 56,20

Vertido

2345 0 0 0

Aporte propio

6479 132 0 0

Coef. Energetico

55 62 32 76

Datos energìa semanal  (GWh) 135,1 10,3 5,2 15,8

Potencia media semanal (MW) 804,4 61,1 30,7 94,0

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

PTA CTR TGAA APR A

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

EOLICO APR B + C Exportación

46,1 0,0 18,2

274,2 0,0 108,5

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0,0 0,0 0,0 16,8

0,0 0,0 0,0 100,0

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-03-1

Caso libre, con  Erog min en SG por 

nabegabilidad, aportes S/lluvias, H 0,917,  

C/Pronostico de eolica horario, Politica 

1360 sin CVar, V113

56.2MU$S

COSTO TOTAL

-0.1MU$S

56.3MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

211,0

PLAN

SEMANA Semana - 03

COSTOS
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1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157
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SIMSEE 

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

pSG_Prom CTR

APR B + C APR A
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falla 2 falla 1
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Costo marginal vs variables y falla
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cv Mot
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cvAguaSGMWh_Prom

CM 10%

CM 90%

COSTO BONETE
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1 18 35 52 69 86 103 120 137 154

Cota y vertido Salto
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40

40,1

40,2

1 19 37 55 73 91
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Cota y vertido Palmar


2.9.- ANALISIS MENSUAL. 
No presenta interés para la programación semanal.
2.10.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.11.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot será cero o el costo variable del recurso térmico más caro en servicio.
4.-  CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.-  INTRODUCCIÓN.
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:

· Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 6.500 m3/s con y sin lluvias. Y una recuperación significativa de la potencia disponible

· Río Negro, Terra continuará con vertederos abiertos algunos días más.
Las temperaturas previstas para la semana entrante para los días hábiles son inferiores a los 30 °C por lo que se estima que no se tendrán demandas extremadamente altas.

Modelos

Comentarios 

· MP/CPC
· El CPC caso con erogados en Salto y Bonete de acuerdo a los programas de vertido genera con Salto Grande para no superar los 35.50m con Bonete a Pleno exportando los excedentes en las horas que hay y cierra la demanda con Palmar para no superar los 40,10m. 

· SimSee

· Con SimSee se corrió un caso libre, S/lluvias. Despacha Salto Grande para mantener la cota en el orden de 35,55m, Bonete antes que Palmar hasta que alcanza cotas del orden de 80,90m y luego Palmar antes que Bonete dejando a Palmar en 39,80m.
Exporta excedentes cuando los hay.
· Mensual 

· No presenta interés en la presente semana.

Despacho propuesto

El programa previsto por CTM solicita máxima generación con riesgo de vertimiento hasta el día martes, Bonete continuara con vertederos abiertos por varios días más y por lo tanto Palmar permanecerá en cotas cercanas a las de vertimiento ya que se modulara dicha central para minimizar la exportación. 
Se seguirá exportar a Argentina los excedentes.

De acuerdo a lo anterior se mantiene la declaración de riesgo de vertimiento para toda la semana y el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Salto Grande a pleno exportando excedentes

· Terra a pleno 

· Palmar cierra la demanda exportando excedentes

5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 03.
6.1.- CONTRATOS. 

No hay contratos operativos. 
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.3.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).
No se prevé.

6.4.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
Se continúan exportar excedentes de Salto Grande.
6.5.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.6.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No se prevé.
6.7.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.8.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.9.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image15.emf]Unidad o Central

Potencia  

Máxima [MW]

Razón Observaciones

CB MOT 2 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 05/01/2016

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

CB MOT 6 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 28/06/2015

CTM_U1 125 PRO INDISPONIBLE DEL16/11/2015 AL 01/02/2016

CB_U5 80 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

CB_U6 110 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

INDISPONIBILIDADES SEMANA  3


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image16.emf]Restricción OBSERVACIONES

PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, MINIMO TECNICO 15MW, 

TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y PARADA 30 min, NO HAY TIEMPO MINIMO ENTRE 

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1

TGA

CTR_U1

CTR_U2

CB_SB

CB_U5

CB-U6

CBMOT_U1

CBMOT_U2

CBMOT_U3

CBMOT_U4

CBMOT_U5

CBMOT_U6

CBMOT_U7

CBMOT_U8

TERRA_U1

TERRA_U2

TERRA_U3

TERRA_U4

BAYGORRIA_U1

BAYGORRIA_U1 LIMITADA POR VIBRACIONES

BAYGORRIA_U2

BAYGORRIA_U3

PALMAR_U1

PALMAR_U2

PALMAR_U3

APR_A U1 a U4

APR_B U1 a U4

APR_C U1 a U4

Unidad 

NO SE PUEDE MODULAR 

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

NO SE PUEDE MODULAR

MÍNIMO TECNICO 40 MW

MÍNIMO TECNICO 40 MW, NO SE PERMITE UN CICLO DIARIO DE MODULACION

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW, POTENCIA MÀXIMA 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.
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