Programación energética semanal de la semana 24/16
Fecha: 09-06-2016.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 08/06/2016.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- RESUMEN SEMANA ACTUAL 
Durante la semana las precipitaciones han sido insignificantes.
 El despacho para cubrir la demanda fue fundamente con recursos renovales siendo necesario térmico para algún pico de potencia.

Se exporto a Argentina durante toda la semana todo el térmico disponible hasta una unidad de CTR.

Se exporto a Argentina desde el lunes hasta el miércoles energía de origen hidráulico.

Se cerró vertederos en palmar y se continúa con vertederos  abiertos en Bonete.

1.2.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
· No existen pronósticos de importancia para ninguna de las cuencas al menos en 7 días.

· Las temperaturas previstas son bajas por lo que se espera que la demanda continúe siendo alta en los próximos días.

Modelos

Ambos modelos realizan un despacho similar con recursos hidráulicos y Motores de CB a pleno.

El CPC genera a pleno  con Bonete y Palmar vertiendo en Bonete para Baygorria a pleno, Motores de Central Batlle a pleno  y cierra la demanda con Salto dejando la cota de este lagos en 32.55m.

El SIMSEE genera a pleno con Bonete y Palmar vertiendo en Bonete para Baygorria casi a pleno, Motores de Central Batlle a pleno y cierra la demanda con PTA y  Salto dejando la cota de este lago en 32.31m.
Despacho propuesto

De acuerdo a lo anterior se continúa con riesgo de vertimiento para todo el sistema al menos hasta el lunes inclusive. 

El despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Terra a pleno con vertido para Baygorria a pleno
· Palmar a pleno

· Motores de CB a pleno

· Salto cerrando la demanda.

· Térmico de ser necesario por falta de potencia en los picos.
2.- INTRODUCCIÓN.








2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIÉRCOLES  08/06/2016 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCU WEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, ACUMULADAS PARA 5 y 7 DÍAS ACTUALIZADO EL DÍA 08/06/2016 (Fuente CEPTEC e INMET).
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2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE MAYO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

[image: image5.emf]Nombre Acum. Mens.Acum. AnualProm. Hist. Desvío % Mín. Med. Máx.

Central Dr. G. Terra 1 798 632 26 40 110 205

Central Baygorria 4 807 659 22 10 91 236

Central Constitución 11 674 599 13 9 92 251

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

[image: image6.emf]Terra Baygorria Palmar

01/06/2016 0 0 0

02/06/2016 1 0 3

03/06/2016 0 0 0

04/06/2016 1 4 8

05/06/2016 0 0 0

06/06/2016 0 0 0

07/06/2016 0 0 0

TOTAL 2 4 11

Promedios


 Nota: Datos actualizados al 08/06/2016  7:00 horas 
2.4.- PREVICIÓN DE APORTES Y LLUVIAS PARA SALTO GRANDE (fuente CTM día miércoles 08/06/16)
[image: image7.emf]Valores Previstos

Pronóstico de lluvia para la cuenca

sin lluvia con lluvia Inmediata Media Alta

MW

2.671 2.671 0 2 1

08/06/2016 1.624 3.600 3.600 0 0 0 0

09/06/2016 1.574 3.350 3.350 0 0 0 0

10/06/2016 1.555 3.150 3.150 0 0 0 0

11/06/2016 1.554 2.950 2.950 0 0 0 0

12/06/2016 1.558 2.750 2.750 0 0 0 0

13/06/2016 1.571 2.700 2.700 0 0 0 0

14/06/2016 1.594 2.650 2.650 0 0 2 1

15/06/2016 1.615 2.600 2.600 0

16/06/2016 1.635 2.550 2.550 0

17/06/2016 1.654 2.500 2.500 0
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2.5.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA PRÓXIMAS 240 HORAS DÍA 08/06/16 (fuente MTLOG y Garrad Hassan)
Se entregaran mañana con la presentación.
2.6.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA CORRESPONDIENTE AL VIERNES 03/06/16 (fuente MTLOG y Garrad Hassan)
Se entregaran mañana con la presentación.

2.7.- SEMANALES. 
2.7.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles) 

[image: image8.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 23 2016 DESDE EL sáb 04/06/16  HASTA EL  vie 10/06/16     Versión   PS16-23D1-06-08

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 71,8 30,0%

COTA INICIAL [m] 35,82 80,71 54,22 40,18 138 R. NEGRO 87,0 36,3%

COTA FINAL [m] 34,80 80,64 53,74 39,48 136 TER. TV 1,5 0,6%

USINADO [m3/s] 2889 473 774 1260  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 0 213 0 23  ------- GEN DIS 16,0 6,7%

APORTE PROPIO [m3/s] 3894 546 0 155  ------- SOLAR 1,9 0,8%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,22 60,28 31,34 72,28  ------- EOLICA 61,4 25,6%

POTENCIA [MW] 852 111 99 333  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 91,71 17,25 14,66 55,06 86,97 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 71,85 17,25 14,66 55,06 86,97 TOTAL 239,6 100

DESP EXPORT. [GWh] 19,87 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,01 1,89 61,41

DESP EXPORT. [GWh] 6,56 0,00 0,00 0,00 26,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 0,00 0,00 0,00

8,06 0,00 0,00 0,00 26,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 16,01 1,89 61,41

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun 10-jun TOTAL

15578 12931 13558 4100 5637 13263 6780 71847

2465 2487 2488 2458 2450 2450 2450 17248

2346 2369 1936 2007 2000 2000 2000 14658

7891 7868 7885 7868 7850 7850 7850 55062

12702 12724 12309 12333 12300 12300 12300 86968

0 0 0 0 500 500 500 1500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 500 500 500 1500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2520 2025 1923 2044 2500 2500 2500 0

2520 2025 1923 2044 3000 3000 3000 17512

96 299 269 256 330 324 311 1885

1894 2435 6863 16264 14233 6613 13109 61411

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

32790 30414 34922 34997 35500 35500 35500 239623

10958 10991 14499 20824 6110 0 0 63382

SEMANA 23 2008 DESDE EL sáb 04/06/16  HASTA EL  vie 10/06/16     Versión   PS16-23D1-06-08

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun 10-jun TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

15578 12931 17313 14100 11747 13263 6780 84932

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,3 5,3 5,2 5,3 5,2 5,0 5,2 5,2

E. UTIL PU

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

USINADO [m3/s]

2885 2942 4108 3227 2621 3009 1431 2889

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

35,64 35,57 35,34 35,13 35,00 34,76 34,80 34,80

APORTE [m3/s]

4390 4430 4796 3543 3600 3350 3150 3894

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2465 2487 2488 2458 2450 2450 2450 17248

C. ENER. [MWh/hm3]

59,8 60,2 60,7 60,4 60,3 60,3 60,3 60,3

USINADO [m3/s]

477 478 475 471 470 470 470 473

VERTIDO [m3/s]

361 211 211 211 200 200 100 213

C. FINAL [m]

80,71 80,71 80,71 80,69 80,68 80,66 80,64 80,64

APORTE [m3/s]

838 689 686 401 494 403 311 546

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2346 2369 1936 2007 2000 2000 2000 14658

C. ENER. [MWh/hm3]

31,3 31,1 31,3 31,7 31,3 31,3 31,3 31,3

USINADO [m3/s]

868 883 716 732 739 739 739 774

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

54,22 54,07 54,04 53,99 53,93 53,88 53,74 53,74

APORTE [m3/s]

30 -10 -7 -11 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

7891 7868 7885 7868 7850 7850 7850 55062

C. ENER. [MWh/hm3]

71,6 72,7 72,6 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3

USINADO [m3/s]

1276 1252 1257 1260 1257 1257 1257 1260

VERTIDO [m3/s]

162 0 0 0 0 0 0 23

C. FINAL [m]

40,09 40,06 39,96 39,86 39,73 39,61 39,48 39,48

APORTE [m3/s]

241 261 179 169 76 81 77 155

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

79540

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR


2.7.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves) 
[image: image9.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 24 2016 DESDE EL sáb 11/06/16  HASTA EL  vie 17/06/16     Versión   PS16-24D0-06-09

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 77,5 31,7%

COTA INICIAL [m] 34,84 80,67 53,73 39,50 137 R. NEGRO 88,6 36,2%

COTA FINAL [m] 33,08 80,30 53,58 38,70 129 TER. TV 11,2 4,6%

USINADO [m3/s] 2438 470 868 1257  ------- TER. TG 4,5 1,8%

VERTIDO [m3/s] 0 370 0 0  ------- GEN DIS 17,5 7,2%

APORTE PROPIO [m3/s] 2671 95 0 0  ------- SOLAR 1,9 0,8%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 4,88 60,28 31,34 72,28  ------- EOLICA 43,4 17,7%

POTENCIA [MW] 852 111 99 333  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 77,47 17,15 16,45 54,95 88,55 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 77,47 17,15 16,45 54,95 88,55 TOTAL 244,5 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 11,20 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 1,89 43,39

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,20 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 1,89 43,39

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun TOTAL

6632 9320 9326 13844 14632 12890 10821 77465

2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 17150

2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 16450

7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 54950

12650 12650 12650 12650 12650 12650 12650 88550

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 11200

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 11200

700 300 700 700 700 700 700 4500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

700 300 700 700 700 700 700 4500

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0

4800 4400 4800 4800 4800 4800 4800 33200

320 328 196 267 315 170 297 1893

9598 4802 8028 4439 3603 5490 7432 43392

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

34000 31500 35000 36000 36000 36000 36000 244500

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 24 2008 DESDE EL sáb 11/06/16  HASTA EL  vie 17/06/16     Versión   PS16-24D0-06-09

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

6632 9320 9326 13844 14632 12890 10821 66644

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,3 5,1 5,1 4,9 4,7 4,6 4,6 4,9

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

1134 2044 2034 3166 3375 2918 2395 2438

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34,88 34,75 34,63 34,26 33,80 33,39 33,08 33,08

APORTE [m3/s]

2950 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2671

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 17150

C. ENER. [MWh/hm3]

60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3

USINADO [m3/s]

470 470 470 470 470 470 470 470

VERTIDO [m3/s]

370 370 370 370 370 370 370 370

C. FINAL [m]

80,63 80,58 80,53 80,48 80,42 80,36 80,30 80,30

APORTE [m3/s]

229 164 115 79 51 23 6 95

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 16450

C. ENER. [MWh/hm3]

31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3

USINADO [m3/s]

868 868 868 868 868 868 868 868

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

53,72 53,70 53,67 53,65 53,63 53,60 53,58 53,58

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 54950

C. ENER. [MWh/hm3]

72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3

USINADO [m3/s]

1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

39,39 39,27 39,16 39,04 38,93 38,81 38,70 38,70

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 32,81 32,61 32,39 31,97 31,45 30,94 30,47

COTA SGU [m] 34,88 34,75 34,63 34,26 33,80 33,39 33,08

COTA SGA [m] 29,77 29,38 28,96 28,43 27,80 27,10 26,37

DIF ENE EMB (MWh)

83627 85022 86410 83280 79362 77187 77080

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

77080

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR



2.8.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.8.1.- MEDIANO PLAZO/OPERGEN:


[image: image10]
2.8.2.- SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

[image: image11.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P16-24-10

SEMANA 24 DESDE EL DÍA 11-jun-16 HASTA EL DIA 17-jun-16

168HORAS

MP ASOCIADO D16-24-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34.27 80.64 53.82 39.44

125

32.43

COTA FINAL [m]

32.55 80.27 53.83 38.49

118

31.24

USINADO [m3/s]

2253 470 802 1267  ------- 3642

VERTIDO [m3/s]

0 332 0 0  ------- 0

APORTE PROPIO [m3/s]

2671 95 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 59.2

62.0 34.6 71.9  -------

59.0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

481 105 100 328 533 481

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

66 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 7 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 80.7

EOLICA

258

69.9% FALLA

0

|

Resto 93.7 244.56

IMP. BR RIVERA

11

3.0% SGU

481

33.0%

Pico 104.1

GEN. TER. DIST.

100

27.1% R. NEGRO

533

36.6%

semana 92.6

S A1

0

0.0% TER.  TV

66

4.5%

US$

$1 MW

244.56

S A2

0

0.0% TER.  TG

7

0.5%

semana 15,562

S A3

0

0.0% IMPORT.+ AUT

370

25.4%

Costo presente

1.05

TOTAL

369.6

100.0% TOTAL

1456

100.0%

Costo futuro

17.60

Costo Total

18.65

32.55 80.27 53.83 38.49 18650185.67 19637586.49 17603718.35 1046467.32

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga

Demanda total 

GWH

Demanda URU 

GWH

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157

MW

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION PLAN    P16-24-10 AGGREKO

falla2

exp spot

falla4

falla3

falla1

MALD

MOT

SGU

imp spot

5A

6A

B

PALMAR

BAY

TER

CTR

APR

APRB

APRC

PTA

IMP. BR

RIVERA

EOLICA

A

0

50

100

150

200

1 25 49 73 97 121 145

(U$S/MWh)

COSTO MARGINAL PLAN    P16-24-10

A3-VALLE

A3-RESTO

A3-PICO

SALTO

GRANDE

TERRA

PALMAR

MOT

6ta

SB

PTI

CTR

Falla 1

Falla 2

75.0

76.0

77.0

78.0

79.0

80.0

81.0

82.0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA TERRA

53.0

53.3

53.5

53.8

54.0

54.3

54.5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA BAYGORRIA

36.5

37.0

37.5

38.0

38.5

39.0

39.5

40.0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA PALMAR

29.5

30.0

30.5

31.0

31.5

32.0

32.5

33.0

33.5

34.0

34.5

35.0

35.5

36.0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA SALTO GRANDE

SGU

max

SGU

real

SGU

min

SG

max

SG

SG

min


2.8.3.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

[image: image12.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

34.27 80.64 39.45

Costos Directo 1.50

Cota final

32.31 80.28 38.05

Costo Futuro 72.70

Usinado

2296 510 735 1357

Costo Total 74.20

Vertido

0 232 0 0

Aporte propio

1336 95 0 0

Coef. Energetico

58 60 34 68

Datos energìa semanal  (GWh) 80.1 18.4 15.2 55.5

Potencia media semanal (MW) 476.8 109.7 90.5 330.5

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª PTA

11.2 0.0 0.0 5.0

66.4 0.0 0.0 29.5

APR C CTR Gen Dis + UPM

0.0 0.0 16.8

0.0 0.0 100.0

Eolico Solar
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74,2MU$S

COSTO TOTAL

1,5MU$S

72,7MU$S
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2.9.- ANALISIS MENSUAL
No se realizó el estudio en esta semana. 

2.10.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.11.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot surgirá de la corrida del modelo y del costo variable del recurso térmico más caro en servicio.
4.-  CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
· No existen pronósticos de importancia para ninguna de las cuencas al menos en 7 días.

· Las temperaturas previstas son bajas por lo que se espera que la demanda continúe siendo alta en los próximos días.

Modelos

Ambos modelos realizan un despacho similar con recursos hidráulicos y Motores de CB a pleno.

El CPC genera a pleno  con Bonete y Palmar vertiendo en Bonete para Baygorria a pleno, Motores de Central Batlle a pleno  y cierra la demanda con Salto dejando la cota de este lagos en 32.55m.

El SIMSEE genera a pleno con Bonete y Palmar vertiendo en Bonete para Baygorria casi a pleno, Motores de Central Batlle a pleno y cierra la demanda con PTA y  Salto dejando la cota de este lago en 32.31m.
Despacho propuesto

De acuerdo a lo anterior se continúa con riesgo de vertimiento para todo el sistema al menos hasta el lunes inclusive. 

El despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Terra a pleno con vertido para Baygorria a pleno
· Palmar a pleno

· Motores de CB a pleno

· Salto cerrando la demanda.

· Térmico de ser necesario por falta de potencia en los picos.
5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 24.
6.1.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).
No se prevé.

6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
No se prevé.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No se prevé.
6.6.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.7.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.8.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
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CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

BONETE_U2 35 FO INDISPONIBLE DESDE EL 03/02/2016

CB_U5 80 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

CB_U6 110 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

INDISPONIBILIDADES SEMANA  24


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
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8.3.- PRINCIPALES TRABAJOS EN LA RED.
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Barras de 30KV, Banco de Reactores y Transformador de SSAA inisponibles 7a24 0a24 0a24 0a24 0a17
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