Programación energética semanal de la semana 28/16
Fecha: 07-07-2016.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 06/06/2016.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- RESUMEN SEMANA ACTUAL 
Durante la presente semana se han producido precipitaciones importantes en todas las cuencas que han tenido como consecuencia un aumento significativo de aportes en todas las centrales, siendo necesario abrir  vertederos en Bonete y Palmar.

Salto Grande continúa declarando máxima generación con riesgo de vertimiento hasta el domingo inclusive.

En ocasiones ha sido necesario modular generación Eólica y se ha necesitado térmico para picos de potencia.
1.2.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
A la fecha existen pronósticos importantes principalmente para las cuencas de Bonete y de Salto Grande. 

Se estima que el vertimiento en Palmar y Bonete se mantendrá durante toda la semana.
Modelos

Todas las corridas se realizaron con aportes sin lluvias.

CPC:. 

El caso 10 libre genera con  el Río Negro a pleno y cierra la demanda con Salto Grande dejando las cotas de este lago en 35.27m, exportando escasamente. 

SIMSEE:.

Los casos libres con MP con y sin exportación generan a pleno con el Río Negro y cierran la demanda con Salto grande Exportando del orden de 20 o 27 GWh según el caso.

Despacho propuesto

De acuerdo a lo antedicho  se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema y el despacho se realizara  dependiendo de la solicitud de Salto Grande de máxima generación o no.

Siendo el despacho propuesto mientras Salto solicite máxima generación el siguiente:

· Salto Grande a pleno.

· Auto despachados. 
· Río Negro cerrando la demanda.
· Térmico de ser necesario por potencia.
Luego de que Salto Grande no solicite más máxima generación el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 
· Río Negro a pleno

· Salto Grande cerrando la demanda.
· Térmico de ser necesario por potencia.

2.- INTRODUCCIÓN.








2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIÉRCOLES  06/07/2016 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCU WEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, ACUMULADAS PARA 5 y 7 DÍAS ACTUALIZADO EL DÍA 06/07/2016 (Fuente CEPTEC e INMET).
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2.2.2.- PREVISIÓN DE APORTES Y LLUVIAS PARA SALTO GRANDE (fuente CTM día jueves 07/07/16).

[image: image5.emf]Valores Previstos

Pronóstico de lluvia para la cuenca

sin lluvia con lluvia Inmediata Media Alta

MW

4.086 4.443 18 33 31

07/07/2016 1.803 7.950 7.950 0 0 0 0

08/07/2016 1.792 7.000 7.000 0 0 0 0

09/07/2016 1.787 5.700 5.700 0 2 4 1

10/07/2016 1.786 4.800 4.900 0 3 9 3

11/07/2016 1.781 4.250 4.500 0 13 20 12

12/07/2016 1.769 3.900 4.250 0 0 0 15

13/07/2016 1.752 3.600 4.000 0 0 0 0

14/07/2016 1.734 3.300 3.900 0

15/07/2016 1.715 3.050 3.850 0

16/07/2016 1.706 2.950 3.850 0
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2.2.3.- PREVISIÓN DE APORTES  PARA SALTO GRANDE CON MODELOS ETA Y GFS (fuente CTM día jueves 07/07/16).
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2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE JULIO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

[image: image8.emf]Nombre Acum. Mens.Acum. AnualProm. Hist. Desvío % Mín. Med. Máx.

Central Dr. G. Terra 52 940 741 27 15 91 233

Central Baygorria 53 925 750 23 5 86 219

Central Constitución 106 804 689 17 7 79 167

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

[image: image9.emf]Terra Baygorria Palmar

29/06/2016 0 0 0

30/06/2016 0 0 0

01/07/2016 0 0 0

02/07/2016 0 1 4

03/07/2016 0 0 9

04/07/2016 12 33 65

05/07/2016 40 19 28

TOTAL 52 53 106

Promedios


 Nota: Datos actualizados al 06/07/2016  7:00 horas 
2.4.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA PRÓXIMAS 240 HORAS DÍA 06/07/16 (fuente MTLOG)
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2.5.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA CORRESPONDIENTE AL VIERNES 01/07/16 (fuente MTLOG)
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2.6.- SEMANALES. 
2.6.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles) 

[image: image12.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 27 2016 DESDE EL sáb 02/07/16  HASTA EL  vie 08/07/16     Versión   PS16-27D1-07-06

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 125,9 54,2%

COTA INICIAL [m] 35,91 80,25 54,05 38,67 128 R. NEGRO 42,4 18,3%

COTA FINAL [m] 36,10 81,06 54,23 40,25 145 TER. TV 0,0 0,0%

USINADO [m3/s] 4155 341 538 412  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 0 79 0 486  ------- GEN DIS 17,6 7,6%

APORTE PROPIO [m3/s] 7106 2034 151 1148  ------- SOLAR 1,1 0,5%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,42 61,02 35,89 73,77  ------- EOLICA 45,2 19,5%

POTENCIA [MW] 852 108 97 332  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 125,94 12,57 11,46 18,38 42,40 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 125,94 12,57 11,46 18,38 42,40 TOTAL 232,2 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,57 1,07 45,21

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,57 1,07 45,21

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul TOTAL

20676 18729 20403 20181 13300 16144 16511 125944

1489 577 1523 1777 2400 2400 2400 12566

1057 371 1235 1594 2400 2400 2400 11457

1040 43 2342 1956 2000 5500 5500 18381

3586 991 5100 5327 6800 10300 10300 42404

0 0 0 43 0 0 0 43

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 43 0 0 0 43

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2179 2410 2640 2839 2500 2500 2500 0

2179 2410 2640 2882 2500 2500 2500 17611

219 279 40 23 200 83 224 1068

2861 4960 4589 6662 12700 6973 6465 45210

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

29521 27369 32772 35075 35500 36000 36000 232237

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 27 2008 DESDE EL sáb 02/07/16  HASTA EL  vie 08/07/16     Versión   PS16-27D1-07-06

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

20676 18729 20403 20181 13300 16144 16511 109433

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,4 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

3929 4529 4958 4927 3038 3802 3903 4155

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

35,84 35,87 35,65 35,56 35,84 36,03 36,10 36,10

APORTE [m3/s]

7170 7368 5754 6852 7650 7900 7050 7106

TERRA 

ENERGIA [MWh]

1489 577 1523 1777 2400 2400 2400 12566

C. ENER. [MWh/hm3]

60,5 61,1 61,3 61,2 61,0 61,0 61,0 61,0

USINADO [m3/s]

285 109 288 336 455 455 455 341

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 110 220 220 79

C. FINAL [m]

80,40 80,50 80,62 80,80 80,93 81,00 81,06 81,06

APORTE [m3/s]

2324 1483 1951 2863 2340 1790 1490 2034

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1057 371 1235 1594 2400 2400 2400 11457

C. ENER. [MWh/hm3]

35,7 42,4 33,0 32,4 35,9 35,9 35,9 35,9

USINADO [m3/s]

343 101 433 569 774 774 774 538

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

54,00 54,06 53,96 54,16 54,26 54,29 54,23 54,23

APORTE [m3/s]

-17 67 21 483 350 130 20 151

PALMAR

ENERGIA [MWh]

1040 43 2342 1956 2000 5500 5500 18381

C. ENER. [MWh/hm3]

73,4 74,1 73,6 74,0 73,8 73,8 73,8 73,8

USINADO [m3/s]

164 7 368 306 314 863 863 412

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 200 1600 1600 486

C. FINAL [m]

38,78 38,80 39,16 39,77 40,49 40,44 40,25 40,25

APORTE [m3/s]

184 -28 1143 1857 2360 1510 1010 1148

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 35,47 35,47 35,26 35,20 35,35 35,46 35,47

COTA SGU [m] 35,84 35,87 35,65 35,56 35,84 36,03 36,10

COTA SGA [m] 35,08 35,04 34,85 34,82 34,83 34,86 34,79

DIF ENE EMB (MWh)

18515 20382 19339 17533 24401 28424 32081

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

32081

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR


2.6.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves) 
[image: image13.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 28 2016 DESDE EL sáb 09/07/16  HASTA EL  vie 15/07/16     Versión   PS16-28D0-07-07

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 100,0 41,9%

COTA INICIAL [m] 36,16 81,08 54,11 40,15 146 R. NEGRO 77,5 32,5%

COTA FINAL [m] 35,24 81,39 54,05 39,93 153 TER. TV 0,0 0,0%

USINADO [m3/s] 3169 455 798 979  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 0 330 0 314  ------- GEN DIS 17,5 7,3%

APORTE PROPIO [m3/s] 4086 1439 0 380  ------- SOLAR 2,2 0,9%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,60 61,05 34,82 74,08  ------- EOLICA 41,4 17,3%

POTENCIA [MW] 852 108 94 333  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 100,01 16,80 16,80 43,87 77,47 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 100,01 16,80 16,80 43,87 77,47 TOTAL 238,5 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 2,17 41,35

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 2,17 41,35

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul TOTAL

20000 20000 12116 7026 13472 13717 13677 100007

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

3340 1528 7800 7800 7800 7800 7800 43868

8140 6328 12600 12600 12600 12600 12600 77468

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 17500

360 172 291 535 277 267 269 2171

1000 1000 6993 12839 6651 6416 6454 41353

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

32000 30000 34500 35500 35500 35500 35500 238500

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 28 2008 DESDE EL sáb 09/07/16  HASTA EL  vie 15/07/16     Versión   PS16-28D0-07-07

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

20000 20000 12116 7026 13472 13717 13677 86330

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,6 5,5 5,7 5,8 5,6 5,6 5,5 5,6

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

3799 4840 2727 1490 3069 3133 3122 3169

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

35,98 35,68 35,67 35,83 35,68 35,48 35,24 35,24

APORTE [m3/s]

5700 4800 4250 3900 3600 3300 3050 4086

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

C. ENER. [MWh/hm3]

61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0

USINADO [m3/s]

455 455 455 455 455 455 455 455

VERTIDO [m3/s]

330 330 330 330 330 330 330 330

C. FINAL [m]

81,13 81,19 81,26 81,32 81,36 81,38 81,39 81,39

APORTE [m3/s]

1532 1686 1809 1635 1387 1117 909 1439

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

C. ENER. [MWh/hm3]

34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

USINADO [m3/s]

798 798 798 798 798 798 798 798

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

54,11 54,10 54,09 54,08 54,07 54,06 54,05 54,05

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

3340 1528 7800 7800 7800 7800 7800 43868

C. ENER. [MWh/hm3]

74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1

USINADO [m3/s]

522 239 1219 1219 1219 1219 1219 979

VERTIDO [m3/s]

500 500 500 500 200 0 0 314

C. FINAL [m]

40,34 40,55 40,43 40,27 40,14 40,04 39,93 39,93

APORTE [m3/s]

934 704 488 343 141 42 8 380

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 35,34 35,02 35,01 35,07 34,94 34,76 34,54

COTA SGU [m] 35,98 35,68 35,67 35,83 35,68 35,48 35,24

COTA SGA [m] 34,65 34,30 34,29 34,25 34,14 33,99 33,79

DIF ENE EMB (MWh)

32274 32274 32158 37132 35660 33944 32267

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

32267

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR



2.7.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.7.1.- MEDIANO PLAZO/OPERGEN:
Caso sin exportación
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Caso con exportación a 30 U$S/MWh
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2.7.2.- SIMULACION CORTO PLAZO

2.7.2.1 SIMULACION CORTO PLAZO CPC

Caso libre, MP sin Exportación
[image: image16.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P16-28-10

SEMANA 37 DESDE EL DÍA 07-sep-16 HASTA EL DIA 13-sep-16

168HORAS

MP ASOCIADO D16-28-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

36,10 81,06 54,23 40,20

133

35,47

COTA FINAL [m]

35,27 81,31 54,23 40,07

137

35,11

USINADO [m3/s]

1976 467 820 1245  ------- 3993

VERTIDO [m3/s]

647 473 120 141  ------- 647

APORTE PROPIO [m3/s]

4207 1439 0 380  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 66,6

62,5 33,7 73,3  -------

66,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

474 105 99 328 533 474

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

3 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 0,6

EOLICA

310

74,6% FALLA

0

|

Resto 0,8 239,60

IMP. BR RIVERA

5

1,3% SGU

474

33,2%

Pico 26,5

GEN. TER. DIST.

100

24,1% R. NEGRO

533

37,4%

semana 6,1

S A1

0

0,0% TER.  TV

3

0,2%

US$

$1 MW

238,58

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 1.032

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

416

29,1%

Costo presente

0,05

TOTAL

415,7

100,0% TOTAL

1426

100,0%

Costo futuro

6,92

Costo Total

6,97

35,27 81,31 54,23 40,07 6970610,69 7057134,98 6918462,77 52147,92

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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2.7.2.2 SIMULACION CORTO PLAZO SIMSEE:
[image: image17.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

36,01 81,06 40,25

Costos Directo -2,50

Cota final

33,95 81,28 40,11

Costo Futuro 84,80

Usinado

3078 510 735 1301

Costo Total 82,30

Vertido

290 450 216 74

Aporte propio

2104 1439 0 380

Coef. Energetico

60 61 30 71

Datos energìa semanal  (GWh) 111,0 18,7 13,5 55,9

Potencia media semanal (MW) 660,8 111,5 80,5 333,0

Unidades termicas (GWh) Motores PTA

0,2 0,0

1,3 0,0

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 16,8

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

48,5 0,9

288,4 5,3

Rivera Exportación

0,0 27,2

0,0 162,1

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

DATOS GLOBALES SEMANALES

238,4

PLAN

SEMANA Semana - 28

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-28-1

1 Semana, MP S/E 

82,3MU$S

COSTO TOTAL

-2,5MU$S

84,8MU$S
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MU$S

Cota incial

36,01 81,06 40,25

Costos Directo -1,80

Cota final

34,40 81,28 40,11

Costo Futuro 76,70

Usinado

2836 510 722 1300

Costo Total 74,90

Vertido

290 445 223 67

Aporte propio

2104 1439 0 380

Coef. Energetico

61 61 30 71

Datos energìa semanal  (GWh) 103,9 18,7 13,3 55,9

Potencia media semanal (MW) 618,4 111,6 79,1 333,0

Unidades termicas (GWh) Motores PTA

0,2 0,0

1,0 0,0

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 16,8

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

48,5 0,9

288,4 5,3

Rivera Exportación

0,0 19,8

0,0 118,0

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-28-2

1 Semana, MP C/E 

74,9MU$S

COSTO TOTAL

-1,8MU$S

76,7MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

238,4
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MU$S

Cota incial

36,01 81,06 40,25

Costos Directo -1,40

Cota final

32,34 81,09 39,07

Costo Futuro 85,10

Usinado

2539 510 735 1310

Costo Total 83,70

Vertido

145 389 155 37

Aporte propio

1665 970 0 194

Coef. Energetico

59 61 31 71

Datos energìa semanal  (GWh) 182,6 37,6 27,7 111,9

Potencia media semanal (MW) 543,6 111,8 82,6 333,0

Unidades termicas (GWh) Motores PTA

0,7 0,2

2,2 0,5

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 33,6

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

96,9 1,8

288,4 5,3

Rivera Exportación

0,0 15,9

0,0 47,3

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

83,7MU$S 477,1

COSTOS

COSTO DIRECTO BISEMANAL

-1,4MU$S

COSTO FUTURO

85,1MU$S

COSTO TOTAL
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MU$S

Cota incial

36,01 81,06 40,25

Costos Directo -1,30

Cota final

32,37 81,09 39,09

Costo Futuro 78,90

Usinado

2527 510 728 1309

Costo Total 77,60

Vertido

145 388 161 33

Aporte propio

1665 970 0 194

Coef. Energetico

60 61 31 71

Datos energìa semanal  (GWh) 182,1 37,6 27,5 111,9

Potencia media semanal (MW) 541,8 111,8 81,8 333,0

Unidades termicas (GWh) Motores PTA

0,7 0,2

2,2 0,5

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 33,6

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

96,9 1,8

288,4 5,3

Rivera Exportación

0,0 15,0

0,0 44,8

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN Sim16-28-4

2 Semana, MP C/E 

SEMANA Semana - 28

77,6MU$S 477,1

COSTOS

COSTO DIRECTO BISEMANAL
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2.8.- ANALISIS MENSUAL
No se realizó el estudio para la presente semana.
2.9.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.10.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
Debido a la declaración de riesgo de vertimiento para todo el sistema, el precio spot será 0 (cero) o el costo variable del recurso térmico más caro en servicio para suministra la demanda.
4.-  CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
A la fecha existen pronósticos importantes principalmente para las cuencas de Bonete y de Salto Grande. 

Se estima que el vertimiento en Palmar y Bonete se mantendrá durante toda la semana.

Modelos

Todas las corridas se realizaron con aportes sin lluvias.

CPC:. 

El caso 10 libre genera con  el Río Negro a pleno y cierra la demanda con Salto Grande dejando las cotas de este lago en 35.27m, exportando escasamente. 

SIMSEE:.

Los casos libres con MP con y sin exportación generan a pleno con el Río Negro y cierran la demanda con Salto grande Exportando del orden de 20 o 27 GWh según el caso.

Despacho propuesto

De acuerdo a lo antedicho  se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema y el despacho se realizara  dependiendo de la solicitud de Salto Grande de máxima generación o no.

Siendo el despacho propuesto mientras Salto solicite máxima generación el siguiente:

· Salto Grande a pleno.

· Auto despachados. 
· Río Negro cerrando la demanda.

· Térmico de ser necesario por potencia.
Luego de que Salto Grande no solicite más máxima generación el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 
· Río Negro a pleno

· Salto Grande cerrando la demanda.
· Térmico de ser necesario por potencia.

5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 28.
6.1.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).
No se prevé.

6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
No se prevé.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No se prevé.
6.6.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.7.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.8.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image21.emf]Unidad o Central
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INDISPONIBILIDADES SEMANA  28


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image22.emf]Restricción OBSERVACIONES

PTA_U1
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RESTRICCIONES A PARTIR DEL  31 marzo 2016
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8.3.- PRINCIPALES TRABAJOS EN LA RED.
[image: image23.png]Programacion de trabajos en el SIN
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] Indisponibilidades
Afecta Tun mar mie jue vie
Equi Observaciones ! .
autpe P°  |ceneracién 12 - jul
Fecha
Blogueo de interruptor del lado MVE por pérdida de liquido del sistema hidrauiico
‘Cable MVR-VVE F/S Gen.Afectada|  NO
Secoién en extremo MVE INDISPONIBLE
Condicionado|  NO
feer _
Conexion de planta de tratamiento e aceite
Autotrafo F/S con PAT colocadas. Gen. Mlectada|  NO
Condicionado | NO
feer _
Ampliacién por ciclo combinado
Barras de 31,5KV F/S y aterrada Gen.Afectada|  NO
Reactores y TR SSAA indisponibles
Condicionado|  NO
feer _
Tendido de segunda terna BOB-YOU Limita Gen.
Linea F/S y puesta a fierra en ambos extremos, Gen. Afectada| ™ 5o ntro
Condicionado|  NO
feer _
Mantenimiento bianual de secciones PEFLOTY
Lineas F/S y puesta a tierra en todos sus extremos. Gen.Afectada| * g 59
Condicionado|  NO
feer _
TCT para unién de barra principal con secciones T3y T4
Sin generacion en el radial Gen. Afectada| PE Julieta
VAL-TYT desenergizada, TYT, EMA, ARB y MEL alimentados por Trafo de MES
Condicionado|  NO
feer _
Mantenimiento bianual de secciones
Cambio de aisladores en linea Gen. Afectada L"g:is:"'
Lineas F/S y puesta a tierra en todos sus extremos
Condicionado|  NO
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