Programación energética semanal de la semana 27/16
Fecha: 30-06-2016.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 28/06/2016.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- RESUMEN SEMANA ACTUAL 
Durante la presente semana se han producido precipitaciones importantes que han tenido como consecuencia un aumento significativo de aportes en Terra y En Salto Grande.

Salto Grande declaro máxima generación con riesgo de vertimiento en dicha central puesto que los aportes sin considerar lluvias previstas alcanzaron picos de 11.000 m3/s.

Dichos aportes bajan muy rápidamente puesto que el fuerte de los aportes se dio en la cuenca inmediata.

Se comenzó a exportar generación del Bloque 1 a Argentina durante la semana.
1.2.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
A la fecha existen pronósticos importantes para la cuenca del río Negro (fundamentalmente para Palmar) y menores para la cuenca del río Uruguay. 

De acuerdo al cuadro comparativo de resultados de SimSEE se opta por continuar ofertando a CAMMESA 19 GWh a efectuar durante el fin de semana y hasta el lunes (lo anterior no implica despachar a pleno la central Palmar). En caso de que las precipitaciones previstas comiencen a producirse se re despachara dicha central aumentando la oferta de exportación.

Modelos

Todas las corridas se realizaron con aportes sin lluvias.

CPC:. 

El caso 10 libre genera con  Bonete a pleno, vertiendo en esta central lo necesario para generar a pleno con Baygorria. Cierra la demanda con Salto Grande y Palmar dejando las cotas de estos lagos en 35.16m y 93.30m respectivamente. 

SIMSEE:.

Se realizaron múltiples corridas con el fin de identificar los excedentes exportables hidráulicos evaluando el modelado utilizado anteriormente y el correspondiente al M30D64.

Todos los casos realizados identifican excedentes exportables aunque con una alta variabilidad en su monto.  

Todos los casos coinciden en despachar Terra y Baygorria a pleno, llevan a Palmar a cotas muy bajas y varían la cota de SG en función de la energía exportada.

En base a lo anterior y tomando un criterio conservador se opta por ofertar el volumen más bajo de energía obtenido de las corridas de SimSEE para exportación,  ubicándolo al principio de la semana de forma que si existen cambios en la cantidad de energía afluente de origen hidráulico poder aumentar rápidamente la oferta de exportación.

Despacho propuesto

De acuerdo a lo antedicho  se distinguen dos períodos de validez de consignas dependiendo de la declaración de máxima generación de CTM para Salto Grande:

· Máxima Generación de Salto Grande

· Salto Grande a pleno

· Auto despachados. 

· Terra y Baygorria hasta pleno

· Palmar cierra la demanda

· Sin Máxima Generación de Salto Grande

· Auto despachados. 

· Terra y Baygorria hasta pleno

· Salto Grande y Palmar cierran la demanda para cotas de 39 y 35 m respectivamente

2.- INTRODUCCIÓN.








2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIÉRCOLES  30/06/2016 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCU WEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, ACUMULADAS PARA 5 y 7 DÍAS ACTUALIZADO EL DÍA 30/06/2016 (Fuente CEPTEC e INMET).
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2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE JUNIO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.
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Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO
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 Nota: Datos actualizados al 29/06/2016  7:00 horas 
2.4.- PREVICIÓN DE APORTES Y LLUVIAS PARA SALTO GRANDE (fuente CTM día miércoles 30/06/16)
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2.5.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA PRÓXIMAS 240 HORAS DÍA 29/06/16 (fuente MTLOG)
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2.6.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA CORRESPONDIENTE AL VIERNES 24/06/16 (fuente MTLOG)
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2.7.- SEMANALES. 
2.7.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles) 

[image: image8.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 26 2016 DESDE EL sáb 25/06/16  HASTA EL  vie 01/07/16     Versión   PS16-26D1-06-29

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 90,5 37,9%

COTA INICIAL [m] 33,23 79,90 54,03 38,10 121 R. NEGRO 62,6 26,2%

COTA FINAL [m] 35,92 80,14 54,02 38,46 126 TER. TV 3,9 1,6%

USINADO [m3/s] 3317 479 748 702  ------- TER. TG 8,4 3,5%

VERTIDO [m3/s] 0 200 76 0  ------- GEN DIS 20,0 8,4%

APORTE PROPIO [m3/s] 8581 1124 141 39  ------- SOLAR 0,7 0,3%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,26 58,22 35,95 69,66  ------- EOLICA 52,9 22,1%

POTENCIA [MW] 852 107 114 321  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 98,67 16,88 16,26 29,52 62,65 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 90,47 16,88 16,26 29,52 62,65 TOTAL 239,0 100

DESP EXPORT. [GWh] 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 3,90 0,00 0,00 0,00 6,48 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 1,37 19,98 0,71 52,91

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,90 0,00 0,00 0,00 6,48 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 1,37 19,98 0,71 52,91

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul TOTAL

3691 3838 11894 17481 19137 17283 17147 90471

2445 2172 2456 2452 2450 2450 2450 16875

2432 2046 2146 2432 2400 2400 2400 16256

5748 5343 3887 3140 4650 3600 3150 29518

10625 9561 8489 8024 9500 8450 8000 62649

1625 884 89 402 300 300 300 3900

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1625 884 89 402 300 300 300 3900

4435 78 0 1062 300 300 300 6475

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

552 0 0 0 0 0 0 552

1371 0 0 0 0 0 0 1371

6358 78 0 1062 300 300 300 8398

2723 2717 2834 2708 3000 3000 3000 0

10706 3679 2923 4172 3600 3600 3600 32280

26 9 22 66 63 267 253 706

8051 14801 11463 3891 2900 5600 6200 52906

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

33099 31888 34791 33634 35200 35200 35200 239012

0 0 0 0 1000 3300 3900 8200

SEMANA 26 2008 DESDE EL sáb 25/06/16  HASTA EL  vie 01/07/16     Versión   PS16-26D1-06-29

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

3691 3838 11894 17481 20137 20583 21047 77624

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,5 5,5 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97

USINADO [m3/s]

617 788 2670 4148 4888 4996 5109 3317

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

33,39 33,70 34,27 34,87 35,42 35,80 35,92 35,92

APORTE [m3/s]

2543 3625 8981 11716 12550 11450 9200 8581

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2445 2172 2456 2452 2450 2450 2450 16875

C. ENER. [MWh/hm3]

57,9 57,6 58,3 59,0 58,2 58,2 58,2 58,2

USINADO [m3/s]

488 437 487 481 487 487 487 479

VERTIDO [m3/s]

392 332 134 0 180 180 180 200

C. FINAL [m]

79,86 79,88 79,88 79,96 80,01 80,07 80,14 80,14

APORTE [m3/s]

358 1030 622 1531 1329 1465 1531 1124

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2432 2046 2146 2432 2400 2400 2400 16256

C. ENER. [MWh/hm3]

36,0 36,7 35,3 35,8 36,0 36,0 36,0 36,0

USINADO [m3/s]

782 645 703 787 773 773 773 748

VERTIDO [m3/s]

0 0 531 0 0 0 0 76

C. FINAL [m]

54,10 54,23 54,16 54,18 54,18 54,10 54,02 54,02

APORTE [m3/s]

-24 55 523 331 100 0 0 141

PALMAR

ENERGIA [MWh]

5748 5343 3887 3140 4650 3600 3150 29518

C. ENER. [MWh/hm3]

68,9 68,2 69,9 71,7 69,7 69,7 69,7 69,7

USINADO [m3/s]

966 906 644 507 773 598 523 702

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

38,09 38,04 38,16 38,33 38,33 38,38 38,46 38,46

APORTE [m3/s]

121 104 -212 262 0 0 0 39

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

28497

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR


2.7.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves) 
[image: image9.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 27 2016 DESDE EL sáb 02/07/16  HASTA EL  vie 08/07/16     Versión   PS16-27D0-06-28

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 103,3 42,4%

COTA INICIAL [m] 35,92 80,14 54,02 38,46 126 R. NEGRO 54,1 22,2%

COTA FINAL [m] 34,94 80,30 53,66 39,08 129 TER. TV 3,8 1,6%

USINADO [m3/s] 4035 487 773 479  ------- TER. TG 3,9 1,6%

VERTIDO [m3/s] 0 200 76 0  ------- GEN DIS 17,5 7,2%

APORTE PROPIO [m3/s] 5607 984 43 0  ------- SOLAR 0,8 0,3%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,31 58,22 35,95 69,66  ------- EOLICA 60,1 24,7%

POTENCIA [MW] 852 107 114 321  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 123,28 17,15 16,80 20,19 54,14 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 103,28 17,15 16,80 20,19 54,14 TOTAL 243,5 100

DESP EXPORT. [GWh] 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 3,80 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 0,84 60,05

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,80 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 0,84 60,05

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul TOTAL

14171 10735 12302 16547 15465 17094 16961 103275

2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 17150

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

1748 2343 4800 800 3500 3500 3500 20191

6598 7193 9650 5650 8350 8350 8350 54141

1625 884 89 300 300 300 300 3798

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1625 884 89 300 300 300 300 3798

500 100 500 700 700 700 700 3900

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

500 100 500 700 700 700 700 3900

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 0

4625 3484 3089 3500 3500 3500 3500 25198

224 135 20 51 99 83 224 836

7382 9453 10439 10252 9086 6973 6465 60050

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

33000 31000 35500 36000 36500 36000 35500 243500

6000 10000 4000 0 0 0 0 20000

SEMANA 27 2008 DESDE EL sáb 02/07/16  HASTA EL  vie 08/07/16     Versión   PS16-27D0-06-28

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

20171 20735 16302 16547 15465 17094 16961 106314

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,3 5,2 5,4 5,4 5,4 5,3 5,2 5,3

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

3832 5018 3841 3895 3599 4047 4010 4035

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

35,90 35,72 35,69 35,59 35,48 35,24 34,94 34,94

APORTE [m3/s]

7700 6600 5900 5400 4950 4500 4200 5607

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 17150

C. ENER. [MWh/hm3]

58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2

USINADO [m3/s]

487 487 487 487 487 487 487 487

VERTIDO [m3/s]

180 180 180 180 180 180 180 180

C. FINAL [m]

80,20 80,24 80,28 80,30 80,31 80,32 80,30 80,30

APORTE [m3/s]

1421 1281 1129 994 868 695 499 984

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

C. ENER. [MWh/hm3]

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

USINADO [m3/s]

773 773 773 773 773 773 773 773

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

53,94 53,85 53,77 53,84 53,84 53,75 53,66 53,66

APORTE [m3/s]

0 0 0 200 100 0 0 43

PALMAR

ENERGIA [MWh]

1748 2343 4800 800 3500 3500 3500 20191

C. ENER. [MWh/hm3]

69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7

USINADO [m3/s]

290 389 797 133 581 581 581 479

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

38,61 38,72 38,72 38,91 38,97 39,02 39,08 39,08

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

25222

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR



2.8.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.8.1.- MEDIANO PLAZO/OPERGEN:
Caso sin exportación
[image: image24.png]



Caso con exportación a 30 U$S/MWh
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2.8.2.- SIMULACION CORTO PLAZO

En vista de la situación hidráulica y la definición de exportación a Argentina se corrieron varios casos, todos ellos sin considerar lluvias previstas y considerando de varias formas el modelado de la exportación en el corto plazo. Se corrieron modelos con paso horario de alcance 15 días. 
A continuación se anexa cuadro con los principales resultados de las corridas:
[image: image10.emf]COMPARATIVO   MP S/E  Vs  MP C/E

Caso Detalle Salto Terra Palmar Val Salto Val Terra Val Palmar Exp GWh

1 1 Sem MP S/E  32,63 80,35 36,72 30 0 20 67,2

7 1 Sem MP C/E  33,67 80,35 36,71 30 0 20 54,6

5 1 Sem MP S/E 34,50 80,33 36,72 30 0 20 43,6

2 1 Sem MP C/E 34,93 80,33 36,75 30 0 30 36,2

3 2 Sem MP S/E 32,24 80,05 36,00 30 0 30 66,2

8 2 Sem MP C/E 33,82 80,07 36,00 30 0 30 46,6

6 2 Sem MP S/E 34,35 80,07 36,30 30 0 30 33,2

4 2 Sem MP C/E 34,85 80,08 36,66 30 0 30 18,6

COMPARATIVO  ACTOR   EXP VIEJO  Vs  ACTOR EXP NUEVO

Caso Detalle Salto Terra Palmar Val Salto Val Terra Val Palmar Exp GWh

1 1 Sem MP S/E  32,63 80,35 36,72 30 0 20 67,2

5 1 Sem MP S/E 34,50 80,33 36,72 30 0 20 43,6

7 1 Sem MP C/E  33,67 80,35 36,71 30 0 20 54,6

2 1 Sem MP C/E 34,93 80,33 36,75 30 0 30 36,2

3 2 Sem MP S/E 32,24 80,05 36,00 30 0 30 66,2

6 2 Sem MP S/E 34,35 80,07 36,30 30 0 30 33,2

8 2 Sem MP C/E 33,82 80,07 36,00 30 0 30 46,6

4 2 Sem MP C/E 34,85 80,08 36,66 30 0 30 18,6


NOTA:

	· casos en amarillo con exportación firme a 30 U%S

	· caso en verde con modelado exportación D30M64

	· casos 3, 4,  6 y 8 horizonte de 15 días

	· casos 1,2, 5 y 7 horizonte de 7 días


2.8.2.1 SIMULACION CORTO PLAZO CPC
[image: image11.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P16-27-10

SEMANA 27 DESDE EL DÍA 02-jul-16 HASTA EL DIA 08-jul-16

168HORAS

MP ASOCIADO D16-27-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

35,77 80,23 53,93 38,31

118

35,18

COTA FINAL [m]

35,16 80,33 53,94 39,30

120

34,96

USINADO [m3/s]

2961 474 783 307  ------- 5647

VERTIDO [m3/s]

217 309 0 0  ------- 217

APORTE PROPIO [m3/s]

5607 972 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 66,7

61,5 35,5 71,8  -------

66,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

711 105 100 79 284 711

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

1 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 6,5

EOLICA

357

77,3% FALLA

0

|

Resto 7,5 245,03

IMP. BR RIVERA

5

1,1% SGU

711

48,7%

Pico 21,1

GEN. TER. DIST.

100

21,6% R. NEGRO

284

19,5%

semana 10,1

S A1

0

0,0% TER.  TV

1

0,1%

US$

$1 MW

245,03

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 1.694

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

462

31,7%

Costo presente

0,01

TOTAL

462,4

100,0% TOTAL

1459

100,0%

Costo futuro

13,61

Costo Total

13,62

35,16 80,33 53,94 39,30 13617870,49 13795214,57 13605260,04 12610,45

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION PLAN    P16-27-10 AGGREKO
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B
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COSTO MARGINAL PLAN    P16-27-10

A3-VALLE

A3-RESTO

A3-PICO

SALTO

GRANDE

TERRA

PALMAR

MOT

6ta

SB

PTI

CTR

Falla 1

Falla 2

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA TERRA

53,0

53,3

53,5

53,8

54,0

54,3

54,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA BAYGORRIA

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA PALMAR

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA SALTO GRANDE

SGU

max

SGU

real

SGU

min

SG

max

SG

SG

min


2.8.3.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:
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MU$S

Cota incial

35,72 80,23 38,30

Costos Directo -2,00

Cota final

32,63 80,35 36,72

Costo Futuro 84,40

Usinado

4412 510 735 1380

Costo Total 82,40

Vertido

101 232 0 0

Aporte propio

2818 1011 0 0

Coef. Energetico

55 59 37 64

Datos energìa semanal  (GWh) 147,8 18,3 16,5 53,8

Potencia media semanal (MW) 880,0 109,2 98,4 320,2

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª PTA

0,4 0,0 0,0 0,1

2,5 0,0 0,0 0,6

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 16,8

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

55,8 0,8

332,3 4,8

Rivera Exportación

0,0 67,2

0,0 400,3

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-27-1

1 Semana, MP S/E Actor Exp Anterior

82,4MU$S

COSTO TOTAL

-2MU$S

84,4MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

243,2

PLAN

SEMANA Semana - 27

COSTOS

0
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2000

2500

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157

MW

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

AUTO PROD Eolico Solar Terra Baygorria Palmar Motores PTA 7 y 8 PTA

6ª 5ª falla 1 falla 2 falla 3 falla 4 CTR S. Grande Demanda
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U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

cmg USD/MWh Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot

 CV 5ta  CV 6ta CV PTA CV PTA 7 y 8

cvAguaBon_Prom cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom CM 10%

CM 90% COSTO BONETE
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MU$S

Cota incial

35,72 80,23 38,30

Costos Directo -3,40

Cota final

34,93 80,33 36,75

Costo Futuro 75,20

Usinado

3229 510 735 1368

Costo Total 71,80

Vertido

101 232 0 0

Aporte propio

2818 972 0 0

Coef. Energetico

60 59 37 65

Datos energìa semanal  (GWh) 117,6 18,3 16,5 53,4

Potencia media semanal (MW) 700,1 109,1 98,3 317,8

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª PTA

0,1 0,0 0,0 0,0

0,5 0,0 0,0 0,0

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 16,8

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

55,8 0,8

332,3 4,8

Rivera Exportación

0,0 36,2

0,0 215,2

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

DATOS GLOBALES SEMANALES

243,2

PLAN

SEMANA Semana - 27

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-27-2

1 Semana, MP C/E Actor Exp Nuevo

71,8MU$S

COSTO TOTAL

-3,4MU$S

75,2MU$S

0

500

1000

1500

2000

2500

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157

MW

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

AUTO PROD Eolico Solar Terra Baygorria Palmar Motores PTA 7 y 8 PTA

6ª 5ª falla 1 falla 2 falla 3 falla 4 CTR S. Grande Demanda
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1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161

U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

cmg USD/MWh Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot

 CV 5ta  CV 6ta CV PTA CV PTA 7 y 8

cvAguaBon_Prom cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom CM 10%

CM 90% COSTO BONETE
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MU$S

Cota incial

35,72 80,23 38,30

Costos Directo -1,90

Cota final

32,24 80,05 36,00

Costo Futuro 84,80

Usinado

3439 510 735 1227

Costo Total 82,90

Vertido

51 275 42 0

Aporte propio

2559 655 0 0

Coef. Energetico

58 59 39 64

Datos energìa semanal  (GWh) 239,4 36,5 34,4 94,8

Potencia media semanal (MW) 712,5 108,6 102,5 282,2

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª PTA

0,7 0,0 0,0 0,3

2,2 0,0 0,0 0,9

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 33,6

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

111,7 1,6

332,3 4,8

Rivera Exportación

0,0 66,2

0,0 197,1

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN Sim16-27-3

2 Semana, MP S/E Actor Exp Anterior

SEMANA Semana - 27

82,9MU$S 486,9

COSTOS

COSTO DIRECTO BISEMANAL

-1,9MU$S

COSTO FUTURO

84,8MU$S

COSTO TOTAL

0

500

1000

1500

2000

2500
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PTA Motores S. Grande CTR falla 4 falla 3 falla 2 falla 1 5ª
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U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

cmg USD/MWh Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot

 CV 5ta  CV 6ta CV PTA CV CTR

cvAguaBon_Prom cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom CM 10%

CM 90% COSTO BONETE
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MU$S

Cota incial

35,72 80,23 38,30

Costos Directo -1,70

Cota final

34,85 80,08 36,66

Costo Futuro 76,50

Usinado

2784 510 728 1051

Costo Total 74,80

Vertido

51 225 0 0

Aporte propio

2559 636 0 0

Coef. Energetico

61 59 36 67

Datos energìa semanal  (GWh) 205,1 36,6 32,0 84,7

Potencia media semanal (MW) 610,5 108,9 95,3 252,0

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª PTA

0,2 0,0 0,0 0,0

0,6 0,0 0,0 0,0

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 33,6

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

111,7 1,6

332,3 4,8

Rivera Exportación

0,0 18,6

0,0 55,4

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

74,8MU$S 486,9

COSTOS

COSTO DIRECTO BISEMANAL

-1,7MU$S

COSTO FUTURO

76,5MU$S

COSTO TOTAL

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN Sim16-27-4

2 Semana, MP C/E Actor Exp Nuevo

SEMANA Semana - 27
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PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

PTA Motores S. Grande CTR falla 4 falla 3 falla 2 falla 1 5ª

6ª PTA 7 y 8 Palmar Baygorria Terra Solar Eolico AUTO PROD Demanda
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U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

cmg USD/MWh Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot

 CV 5ta  CV 6ta CV PTA CV CTR

cvAguaBon_Prom cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom CM 10%

CM 90% COSTO BONETE

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

32,5

33

33,5

34

34,5

35

35,5

36

36,5

11835526986103120137154171188205222239256273290307324

Cota y vertido Salto

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

79,9

80

80,1

80,2

80,3

80,4

11937557391109127145163181199217235253271289307325

Cota y vertido Terra

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

35,5

36

36,5

37

37,5

38

38,5

39

11937557391

109127145163181199217235253271289307325

Cota y vertido Palmar


[image: image16.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

35,72 80,23 38,30

Costos Directo -4,10

Cota final

34,50 80,33 36,72

Costo Futuro 83,90

Usinado

3468 510 735 1380

Costo Total 79,80

Vertido

101 232 0 0

Aporte propio

2818 972 0 0

Coef. Energetico

59 59 37 64

Datos energìa semanal  (GWh) 124,7 18,3 16,5 53,8

Potencia media semanal (MW) 742,0 109,1 98,4 320,2

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª PTA

0,1 0,0 0,0 0,0

0,7 0,0 0,0 0,0

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 16,8

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

55,8 0,8

332,3 4,8

Rivera Exportación

0,0 43,6

0,0 259,8

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-27-5

1 Semana, MP S/E Actor Exp Nuevo

79,8MU$S

COSTO TOTAL

-4,1MU$S

83,9MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

243,2

PLAN

SEMANA Semana - 27

COSTOS
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MW

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

AUTO PROD Eolico Solar Terra Baygorria Palmar Motores PTA 7 y 8 PTA

6ª 5ª falla 1 falla 2 falla 3 falla 4 CTR S. Grande Demanda
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U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

cmg USD/MWh Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot

 CV 5ta  CV 6ta CV PTA CV PTA 7 y 8

cvAguaBon_Prom cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom CM 10%

CM 90% COSTO BONETE
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MU$S

Cota incial

35,72 80,23 38,30

Costos Directo -3,10

Cota final

34,35 80,07 36,30

Costo Futuro 84,20

Usinado

2925 510 735 1127

Costo Total 81,10

Vertido

51 232 0 0

Aporte propio

2559 636 0 0

Coef. Energetico

60 59 37 66

Datos energìa semanal  (GWh) 213,6 36,6 33,1 89,6

Potencia media semanal (MW) 635,6 108,8 98,5 266,8

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª PTA

0,3 0,0 0,0 0,0

0,8 0,0 0,0 0,0

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 33,6

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

111,7 1,6

332,3 4,8

Rivera Exportación

0,0 33,2

0,0 98,7

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN Sim16-27-6

2 Semana, MP S/E Actor Exp Nuevo

SEMANA Semana - 27

81,1MU$S 486,9

COSTOS

COSTO DIRECTO BISEMANAL

-3,1MU$S

COSTO FUTURO

84,2MU$S

COSTO TOTAL
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PTA Motores S. Grande CTR falla 4 falla 3 falla 2 falla 1 5ª

6ª PTA 7 y 8 Palmar Baygorria Terra Solar Eolico AUTO PROD Demanda
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U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

cmg USD/MWh Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot

 CV 5ta  CV 6ta CV PTA CV CTR

cvAguaBon_Prom cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom CM 10%

CM 90% COSTO BONETE
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MU$S

Cota incial

35,72 80,23 38,30

Costos Directo -1,60

Cota final

33,67 80,35 36,71

Costo Futuro 75,70

Usinado

3899 510 735 1380

Costo Total 74,10

Vertido

101 232 0 0

Aporte propio

2818 1011 0 0

Coef. Energetico

57 59 37 64

Datos energìa semanal  (GWh) 135,4 18,3 16,5 53,8

Potencia media semanal (MW) 806,0 109,2 98,4 320,2

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª PTA

0,3 0,0 0,0 0,0

1,7 0,0 0,0 0,2

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 16,8

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

55,8 0,8

332,3 4,8

Rivera Exportación

0,0 54,6

0,0 325,0

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

74,1MU$S

COSTO TOTAL

-1,6MU$S

75,7MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

243,2

PLAN

SEMANA Semana - 27

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-27-7
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MU$S

Cota incial

35,72 80,23 38,30

Costos Directo -1,40

Cota final

33,82 80,07 36,00

Costo Futuro 77,30

Usinado

3065 510 735 1202

Costo Total 75,90

Vertido

51 251 18 0

Aporte propio

2559 655 0 0

Coef. Energetico

60 59 39 64

Datos energìa semanal  (GWh) 221,8 36,6 34,2 93,5

Potencia media semanal (MW) 660,1 108,8 101,9 278,2

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª PTA

0,4 0,0 0,0 0,1

1,3 0,0 0,0 0,2

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 33,6

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

111,7 1,6

332,3 4,8

Rivera Exportación

0,0 46,6

0,0 138,6

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

75,9MU$S 486,9

COSTOS

COSTO DIRECTO BISEMANAL

-1,4MU$S

COSTO FUTURO

77,3MU$S

COSTO TOTAL

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN Sim16-27-8

2 Semana, MP C/E Actor Exp Anterior
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Costo marginal vs variables y falla
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2.9.- ANALISIS MENSUAL
[image: image20.emf]1

 5ta. 15% CTRs 90%

SEMANA

26 27 28 29 30

02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 02-jul 09-jul 16-jul 23-jul

SEMANA 27 28 29 30 27 28 29 30

E. MAX. 8 8 8 8 34 34 17 17 TERRA

80,14 80,16 79,77 79,29 78,84

E. DESP.

0 0 0 0 0 0 0 2

BAYG.

54,02 54,08 54,07 54,18 54,03

POT.

50 50 50 50 200 200 100 100

PALMAR

38,46 39,77 39,64 38,65 37,56

HORAS

24 24 24 24 12 12 12 12

SGU

35,92 34,99 34,52 32,53 32,58

DIAS

0 0 0 0 0 0 0 2

Ceq

80,5 80,6 80,1 79,3 78,7

 6ta. 35% PTI 90%

CAR-0.5(CTR) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

E. MAX. 18 18 18 18 45 45 45 45 CAR(SB,PTI)) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

E. DESP.

0 0 0 0 0 0 0 34

CAR+0.5 (5ta+6ta) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

POT.

110 110 110 110 270 270 270 270

HORAS

24 24 24 24 24 24 24 20

DEM:

952 237 239 236 240

DIAS

0 0 0 0 0 0 0 7

EXP

20 20 0 0 0

Sala B 65% CONT. ARG

TERRA

74 19 19 18 18

E. MAX. 8 8 8 8 0 0 0 0 BAYG.

70 18 17 18 17

E. DESP.

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

161 10 42 56 52

POT.

45 45 45 45 0 0 0 0

SGU

328 140 90 68 30

HORAS

24 24 24 24 0 0 0 0

IMP.

0 0 0 0 0

DIAS

0 0 0 0 0 0 0 0

DEFICIT

0 0 0 0 0

Motores CB 90% Eolico 35%

E. MAX. 10 10 10 10 149 149 149 149 TERRA

325   350 350 350 250

E. DESP.

0 0 5 9 52 52 52 52

BAYG.

0   0 0 0 0

POT.

60 60 60 60 885 885 885 885

PALMAR

0   0 0 0 0

HORAS

24 24 24 24 24 24 24 24

SGU

0   0 0 0 0

DIAS

0 0 4 7 7 7 7 7 CAR

98% 99% 99% 99% 99%

90% 90%

E. MAX. 8 8 8 8 0 0 0 0 TERRA

263   900 150 0 0

E. DESP.

0 0 0 6 0 0 0 0

BAYG.

0   0 0 0 0

POT.

50 50 50 50 0 0 0 0

PALMAR

0   0 0 0 0

HORAS

24 24 24 20 0 0 0 0

SGU

3120   5800 3792 1388 1500

0

0 0 0 7 0 0 0 0

0

0 0 0 0

BOTNIA + GEN CONEC DIST

EN

18 18 18 18

RIVERA

POT

110 110 110 110

0 0 0 0

COTAS AL FINAL DE LA SEMANA (m)

ENERGIAS DESPACHADAS (GWh)

VERTIMIENTO (m3/s)

APORTES (m3/s)

CONTRATO CEMSA 2 

CONTRATO GMSA

0

APR AGREKKO


2.10.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.11.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot surgirá de la corrida del modelo y del costo variable del recurso térmico más caro en servicio.
4.-  CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
A la fecha existen pronósticos importantes para la cuenca del río Negro (fundamentalmente para Palmar) y menores para la cuenca del río Uruguay. 
De acuerdo al cuadro comparativo de resultados de SimSEE se opta por continuar ofertando a CAMMESA 19 GWh a efectuar durante el fin de semana y hasta el lunes (lo anterior no implica despachar a pleno la central Palmar). En caso de que las precipitaciones previstas comiencen a producirse se re despachara dicha central aumentando la oferta de exportación.

Modelos

Todas las corridas se realizaron con aportes sin lluvias.

CPC:. 

El caso 10 libre genera con  Bonete a pleno, vertiendo en esta central lo necesario para generar a pleno con Baygorria. Cierra la demanda con Salto Grande y Palmar dejando las cotas de estos lagos en 35.16m y 93.30m respectivamente. 

SIMSEE:.

Se realizaron múltiples corridas con el fin de identificar los excedentes exportables hidráulicos evaluando el modelado utilizado anteriormente y el correspondiente al M30D64.

Todos los casos realizados identifican excedentes exportables aunque con una alta variabilidad en su monto.  

Todos los casos coinciden en despachar Terra y Baygorria a pleno, llevan a Palmar a cotas muy bajas y varían la cota de SG en función de la energía exportada.

En base a lo anterior y tomando un criterio conservador se opta por ofertar el volumen más bajo de energía obtenido de las corridas de SimSEE para exportación,  ubicándolo al principio de la semana de forma que si existen cambios en la cantidad de energía afluente de origen hidráulico poder aumentar rápidamente la oferta de exportación.

Despacho propuesto

De acuerdo a lo antedicho  se distinguen dos períodos de validez de consignas dependiendo de la declaración de máxima generación de CTM para Salto Grande:
· Máxima Generación de Salto Grande

· Salto Grande a pleno

· Auto despachados. 

· Terra y Baygorria hasta pleno

· Palmar cierra la demanda
· Sin Máxima Generación de Salto Grande

· Auto despachados. 

· Terra y Baygorria hasta pleno

· Salto Grande y Palmar cierran la demanda para cotas de 39 y 35 m respectivamente

5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 27.
6.1.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).
No se prevé.

6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
No se prevé.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No se prevé.
6.6.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.7.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.8.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image21.emf]Unidad o Central

Potencia  

Máxima [MW]

Razón Observaciones

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

BONETE_U2 35 FO INDISPONIBLE DESDE EL 03/02/2016

CB_U5 80 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

CB_U6 110 FO INDISPONIBLE DESDE EL 02/04/2015

INDISPONIBILIDADES SEMANA  27


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image22.emf]Restricción OBSERVACIONES

PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, 

MINIMO TECNICO 15MW, TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y 

PARADA 30 min, NO HAY TIEMPO MINIMO ENTRE PARADA Y 

ARRANQUE, NO HAY TIEMPO MINIMO PARA PASAR DE MINIMO 

TECNICO A PLENO

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1
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CB_U5

CB-U6
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MINIMIZAR SU USO

MÍNIMO TECNICO 40 MW

ACTUALMENTE INDISPONIBLES POR FALTA DE PERSONAL.

ACTUALMENTE INDISPONIBLES POR FALTA DE PERSONAL.

MÍNIMO TECNICO 40 MW, NO SE PERMITE UN CICLO DIARIO DE MODULACION

RESTRICCIONES A PARTIR DEL  31 marzo 2016

Unidad 


8.3.- PRINCIPALES TRABAJOS EN LA RED.
Se entregaran mañana con la presentación.
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