Programación energética semanal de la semana 10/15
Fecha: 05-03-2015.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 04/03/2015.

1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- Resumen semana actual

Durante la semana el despacho ha sido básicamente hidráulico. Siendo necesario el día lunes despachar unidades térmicas para suministrar el pico de la tarde.

Se produjeron precipitaciones en todas las cuencas siendo las de mayor importancia las de la cuenca de Salto. Registrándose aumentos en los niveles de aportes de esta central.

Se continuaron realizando pruebas en 5ta unidad de central Batlle la que a la fecha no entro aún en paralelo.
1.2.- Semana 10
INTRODUCCIÓN.

A la fecha no existen provisiones de relevancia de precipitaciones.

Durante la semana quedarán dos unidades indisponibles de Salto Grande.

Las previsiones de temperaturas indican máximas inferiores a los 29 °C durante toda la semana.

En vista de los pronósticos de precipitaciones se corrieron modelos considerando aportes con  lluvias y sin lluvias, los resultados de las corridas de corto plazo considerando aportes sin lluvias no despacharon térmico por lo cual no se corrieron modelos de corto plazo considerando aportes con lluvias.

Modelos

Sin lluvias:

· El CPC libre no despacha térmico obteniendo cotas de 35.39m vistos en SG y 38.58m en Palmar despachando a pleno Terra   .

· El SimSEE libre no despacha térmico salvo por potencia (motores en algunos picos) obteniendo cotas de 35.0 m vistos en SG y 38.6 m en Palmar despachando a pleno Terra.

Despacho propuesto

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:

· Auto despachados. 

· Terra a pleno.
· Palmar con cota objetivo de 38.6 m

· Salto cierra la demanda.

· Térmico de ser necesario para picos de potencia.
2.- INTRODUCCIÓN.

2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADOS AL MIERCOLES 04/03/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
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PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 04/03/2015 (Fuente CPTEC e INMET).
2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE FEBRERO (SEGÚN SGE)  EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.
[image: image3.emf]Nombre Acum. Mens. Acum. Anual Prom. Hist. Mín. Med. Máx.

Central Dr. G. Terra 45 223 232 40 136 378

Central Baygorria 34 220 251 34 143 539

Central Constitución 28 220 235 28 132 472

CUENCAS PROPIAS

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE MARZO (SEGÚN SGE)  EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

[image: image4.emf]Nombre Acum. Mens. Acum. Anual Prom. Hist. Mín. Med. Máx.

Central Dr. G. Terra 44 267 254 30 116 336

Central Baygorria 31 251 273 26 127 439

Central Constitución 27 247 256 30 129 428

CUENCAS PROPIAS

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.3.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO
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Nota: Datos actualizados al 04/03/2015  7:00 horas  
2.4.- Previsión aportes de Salto Grande (Miércoles). 
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2.5.- SEMANALES. 

2.5.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)
[image: image7.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 9 2015 DESDE EL sáb 28/02/15  HASTA EL  vie 06/03/15     Versión   PS15-09D1-03-04

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 34.28 79.31 53.80 39.81 110 SGU 87.5 42.9%

COTA FINAL [m] 35.22 78.99 53.92 39.40 104 R. NEGRO 83.5 41.0%

USINADO [m3/s] 2826 675 720 1045  ------- TER. TV 0.1 0.1%

VERTIDO [m3/s] -1 0 0 0  ------- TER. TG 0.2 0.1%

APORTE PROPIO [m3/s] 5692 111 65 121  ------- GEN DIS 13.2 6.5%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5.54 57.11 32.36 72.99  ------- EOLICA 19.2 9.4%

POTENCIA [MW] 852 136 106 326  -------- IMP BR 0.0 0.0%

DATOS ENERGIA 87.52 23.32 14.08 46.08 83.48 IMP AR 0.0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 87.52 23.32 14.08 46.08 83.48 TOTAL 203.8 100

DESP EXPORT. [GWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0.10 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 13.24 19.21

DESP EXPORT. [GWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.10 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 13.24 19.21

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

28-feb 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar 05-mar 06-mar TOTAL

SGU 10229 6555 13721 13189 12472 15995 15360 87521

TERRA 3329 3286 3321 3301 3360 3360 3360 23317

BAYG. 1905 1821 1991 2367 2000 2000 2000 14084

PALMAR 6348 5192 6851 7888 7800 6000 6000 46079

TOTAL R. NEGRO 11582 10299 12163 13556 13160 11360 11360 83480

CBMOT 0 0 104 0 0 0 0 104

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 0 0 104 0 0 0 0 104

PTA 0 0 88 0 0 0 0 88

APR A 0 0 0 0 0 0 0 0

APR B 0 0 0 0 0 0 0 0

APR C 24 0 115 0 0 0 0 139

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 24 0 203 0 0 0 0 227

UPM + MdelP + GDIS 1861 1614 1787 1981 2000 2000 2000 13243

TOTAL TER. 1885 1614 2094 1981 2000 2000 2000 13574

EOLICA 2799 5802 2153 2658 2868 1145 1780 19205

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 26495 24270 30131 31384 30500 30500 30500 203780

EXPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 9 2008 DESDE EL sáb 28/02/15  HASTA EL  vie 06/03/15     Versión   PS15-09D1-03-04

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

28-feb 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar 05-mar 06-mar TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

10229 6555 13721 13189 12472 15995 15360 72161

C. ENER. [MWh/m3/s]

5.7 6.1 5.2 5.9 5.5 5.4 5.4 5.6

E. UTIL PU

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

USINADO [m3/s]

2249 1381 3123 2974 2791 3716 3545 2826

VERTIDO [m3/s]

0 0 -1 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34.65 35.02 35.02 35.15 35.27 35.23 35.22 35.22

APORTE [m3/s]

6490 5210 5436 5660 5700 5700 5650 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3329 3286 3321 3301 3360 3360 3360 23317

C. ENER. [MWh/hm3]

57.4 57.0 57.0 57.0 57.1 57.1 57.1 57.1

USINADO [m3/s]

672 667 674 670 681 681 681 675

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

79.25 79.21 79.15 79.09 79.06 79.02 78.99 78.99

APORTE [m3/s]

-73 173 -64 -64 272 267 262 111

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1905 1821 1991 2367 2000 2000 2000 14084

C. ENER. [MWh/hm3]

32.4 32.8 32.5 31.8 32.4 32.4 32.4 32.4

USINADO [m3/s]

681 643 709 862 715 715 715 720

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

53.84 53.85 53.83 53.72 53.88 53.91 53.92 53.92

APORTE [m3/s]

46 -12 11 60 228 76 44 65

PALMAR

ENERGIA [MWh]

6348 5192 6851 7888 7800 6000 6000 46079

C. ENER. [MWh/hm3]

74.1 74.1 72.6 71.1 73.0 73.0 73.0 73.0

USINADO [m3/s]

991 811 1092 1284 1237 951 951 1045

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

39.73 39.68 39.56 39.49 39.44 39.44 39.40 39.40

APORTE [m3/s]

25 -9 -38 178 357 230 104 121

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

28-feb 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar 05-mar 06-mar

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 34.53 34.92 34.88 35.03 35.10 35.08 35.06

COTA SGU [m] 34.65 35.02 35.02 35.15 35.27 35.23 35.22

COTA SGA [m] 34.41 34.82 34.74 34.91 34.92 34.91 34.90

DIF ENE EMB (MWh)

5229 4647 6462 5746 8482 7696 7545

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

DIF ENE EMB (MWh)

7545

TIEMPO 

VACIADO TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR



2.5.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves) CONSIDERANDO APORTES CON LLUVIAS EN SG Y MODULANDO TERRA PARA RESPETAR COTAS DE SG Y PALMAR


[image: image8.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 10 2015 DESDE EL sáb 07/03/15  HASTA EL  vie 13/03/15     Versión   PS15-10D0-03-05

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 35,17 78,97 53,71 39,25 103 SGU 97,5 48,2%

COTA FINAL [m] 34,54 78,74 54,18 38,61 99 R. NEGRO 76,1 37,6%

USINADO [m3/s] 3203 669 588 946  ------- TER. TV 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] -1 0 0 0  ------- TER. TG 0,0 0,0%

APORTE PROPIO [m3/s] 4479 273 0 50  ------- GEN DIS 14,0 6,9%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,47 57,05 32,35 72,54  ------- EOLICA 14,9 7,3%

POTENCIA [MW] 852 136 106 324  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 97,52 23,10 11,50 41,50 76,10 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 97,52 23,10 11,50 41,50 76,10 TOTAL 202,5 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,88

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,88

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

07-mar 08-mar 09-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar TOTAL

SGU 15108 14756 14024 13664 13784 13688 12496 97520

TERRA 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 23100

BAYG. 1000 1000 1900 1900 1900 1900 1900 11500

PALMAR 2500 1500 7500 7500 7500 7500 7500 41500

TOTAL R. NEGRO 6800 5800 12700 12700 12700 12700 12700 76100

CBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 0 0 0 0 0 0 0 0

PTA 0 0 0 0 0 0 0 0

APR A 0 0 0 0 0 0 0 0

APR B 0 0 0 0 0 0 0 0

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 0 0 0 0 0 0 0 0

UPM + MdelP + GDIS 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 14000

TOTAL TER. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 14000

EOLICA 2592 1944 1776 2136 2016 2112 2304 14880

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 26500 24500 30500 30500 30500 30500 29500 202500

EXPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 10 2008 DESDE EL sáb 07/03/15  HASTA EL  vie 13/03/15     Versión   PS15-10D0-03-05

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

07-mar 08-mar 09-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

15108 14756 14024 13664 13784 13688 12496 85024

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,5

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

3537 3447 3223 3119 3150 3125 2817 3203

VERTIDO [m3/s]

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

C. FINAL [m]

35,15 35,10 35,04 34,94 34,82 34,67 34,54 34,54

APORTE [m3/s]

5400 5100 4700 4300 4150 3950 3750 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 23100

C. ENER. [MWh/hm3]

57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1

USINADO [m3/s]

669 669 669 669 669 669 669 669

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

78,94 78,91 78,88 78,85 78,82 78,78 78,74 78,74

APORTE [m3/s]

257 286 329 329 284 234 191 273

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1000 1000 1900 1900 1900 1900 1900 11500

C. ENER. [MWh/hm3]

32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3

USINADO [m3/s]

358 358 680 680 680 680 680 588

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

53,98 54,22 54,21 54,21 54,20 54,19 54,18 54,18

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

2500 1500 7500 7500 7500 7500 7500 41500

C. ENER. [MWh/hm3]

72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5

USINADO [m3/s]

399 239 1197 1197 1197 1197 1197 946

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

39,27 39,33 39,19 39,06 38,91 38,76 38,61 38,61

APORTE [m3/s]

115 80 50 50 42 12 2 50

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

DIF ENE EMB (MWh)

1548

TIEMPO 

VACIADO TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR


2.6.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.6.1.- OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP. 
Caso 1: Política estacional vigente, aportes calculados sin lluvias previstas
[image: image9.emf]CASO : D15-10-1 COTA TERRA = 79 m  DESCRIPCION :    Caso política 1329, sin lluvias
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Caso 2: Política estacional vigente, aportes calculados con lluvias previstas
[image: image10.emf]CASO : D15-10-2 COTA TERRA = 78.5 m  DESCRIPCION :    Caso política 1329, con lluvias
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2.6.2.- SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

 CASO 1: LIBRE, (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS)
[image: image11.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN

P15-10-10

SEMANA 10 DESDE EL DÍA 07-mar-15 HASTA EL DIA 13-mar-15 168 HORAS

MP ASOCIADO D15-10-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

35,22 78,99 53,92 39,40 32 35,06

COTA FINAL [m]

35,39 78,77 53,92 38,58 32 34,08

USINADO [m3/s]

2088 698 698 1158

 -------

5484

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0

 -------

0

APORTE PROPIO [m3/s]

4386 320 0 62

 -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 66,5

57,7 35,0 71,8

 -------

66,5

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

500 145 88 299 532 500

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 51,8

AUTOPROD

88

50,9% FALLA

0

0,0%

Resto 51,8

IMP. BR RIVERA

0

0,0% SGU

500

41,5%

Pico 53,5

A3

85

49,1% R. NEGRO

532

44,2%

semana 52,2

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 8.765

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

173

14,4%

Costo presente

0,00

TOTAL

173,1

100,0% TOTAL

1205

100,0%

Costo futuro

48,88

Costo Total

48,88

35,39 78,77 53,92 38,58 48880316,91 51437597,16 48879765,72 551,2

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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2.6.3.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

 CASO 1: (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS), CASO LIBRE CON PRONOSTICO DE EOLICA Y EROGADO MAXIMO EN SALTO SEGUN DISPONIBILIDAD. 
[image: image12.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar MU$S

Cota incial

35.22 78.99 39.40

Costos Directo 0.00

Cota final

35.05 78.73 38.50

Costo Futuro 140.10

Usinado

2291 680   1156

Costo Total 140.10

Vertido

0 28 0 0

Aporte propio

2193 321 62

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 87.1 23.1 14.2 48.7

Potencia media semanal (MW) 518.2 137.3 84.5 289.9

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

0.1 0.0 0.0 0.0

0.7 0.0 0.0 0.0

PTA CTR TGAA APR A

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

AGGREKO APR B + C

0.0 0.0

0.0 0.0

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0.0 0.0 0.0 29.2

0.0 0.0 0.0 173.6

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

140.1MU$S

COSTO TOTAL

0MU$S

140.1MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

202.3

PLAN

SEMANA Semana - 10

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim15-10-1

Aportes s/lluvias, H 0.82, erogado según 

undiades disponibles en SG, c/pronostico 

de eolica sin forzamientos  Politica 1329, 

V440

SIMSEE 
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2.7.- ANALISIS MENSUAL. 
No corresponde.
2.8.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.
2.9.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot durante la semana corresponderá al valor de las hidráulicas.
4.- CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.-  INTRODUCCIÓN.
A la fecha no existen provisiones de relevancia de precipitaciones.

Durante la semana quedarán dos unidades indisponibles de Salto Grande.

Las previsiones de temperaturas indican máximas inferiores a los 29 °C durante toda la semana.
En vista de los pronósticos de precipitaciones se corrieron modelos considerando aportes con  lluvias y sin lluvias, los resultados de las corridas de corto plazo considerando aportes sin lluvias no despacharon térmico por lo cual no se corrieron modelos de corto plazo considerando aportes con lluvias.
Modelos
Sin lluvias:
· El CPC libre no despacha térmico obteniendo cotas de 35.39m vistos en SG y 38.58m en Palmar despachando a pleno Terra   .
· El SimSEE libre no despacha térmico salvo por potencia (motores en algunos picos) obteniendo cotas de 35.0 m vistos en SG y 38.6 m en Palmar despachando a pleno Terra.
Despacho propuesto

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:
· Auto despachados. 

· Terra a pleno.
· Palmar con cota objetivo de 38.6 m

· Salto cierra la demanda.
· Térmico de ser necesario para picos de potencia.
5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 10.
6.1.- CONTRATOS. 

No hay contratos operativos. 
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
No se prevé.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.6.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.7.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh.  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image13.emf]Unidad o Central

Potencia  Máxima 

[MW]

Razón Observaciones

CB MOT 2 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 23/12/2014

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

CB MOT 6 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 28/02/2015

TGAA 15 FO INDISPONIBLE DESDE EL 07/02/2013

CTM_Uxx 125 PRO INDISPONIBLE DESDE EL 08/03/2015

CTM_U13 125 PRO INDISPONIBLE DEL 19/11/2014 AL 15/03/2015

INDISPONIBILIDADES SEMANA  10


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image14.emf]Restricción OBSERVACIONES
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9.- INDISPONIBILIDADES RELEVANTES de equipos de trasmision.
Se adjuntara mañana con la presentación.
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