Programación energética semanal de la semana 40/16
Fecha: 29-09-2016.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 29/09/2016.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- RESUMEN SEMANA ACTUAL 
El despacho durante la semana ha sido con los generadores auto despachados y recursos hidráulicos no necesitándose térmico para el suministro de picos de potencia.

Durante el fin de semana se generó a pleno con el Río Negro y cerró la demanda Salto Grande. 

A partir del día miércoles se reprogramo la semana, comenzando a tener valor el agua y despachándose Palmar y Salto antes que Bonete para mantener la  cota de esta central en un valor superior a 79.90m.
Durante el fin de semana se cerraron vertederos en todas las centrales del Río Negro

Se están realizando trabajos de trasmisión en PTA que indisponen la central menos en los picos

Se están realizando tareas de mantenimiento en el banco 5 de CTM.

Retorno de mantenimiento la unidad 1 de Baygorria

1.2.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
A la fecha hay algún pronóstico de precipitaciones para la cuenca inmediata de Salto y para las cuencas del Río Negro. 

Se prevé una demanda para la semana del orden de 199 GWh 
Se prevé una semana con una generación eólica alta (del orden de los 82 GWh, aprox 50% del factor de disponibilidad).

Continúa la indisponibilidad de la central PTA hasta el día martes, se mantiene la condición de entrega de la misma  para el pico de potencia.
Modelos

Todas las corridas son con aportes sin lluvia.
CPC:
El modelo libre genera con Bonete a pleno y encuentra un equilibrio entre Salto y Palmar dejando las cotas de estos lagos en 34.88 y 39.64 respectivamente.
SIMSEE:
El modelo libre encuentra un equilibrio entre todas las centrales dejando las cotas de los lagos de Salto Bonete y Palmar en 34.71, 79.79 y 37.31 respectivamente.

Una corrida con bonete forzada obtiene un resultado con un costo total menor y deja las cotas de Salto y Palmar en 35.22 y 39.27 respectivamente.
Despacho propuesto

En vista de que los pronósticos indican precipitaciones para las cuencas inmediata de Salto y de Palmar y viendo que los 37.30m que obtiene SIMSEE en el caso libre en Palmar degradan el rendimiento de esta central, el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Palmar y Salto para cotas de 38.00 y 34.50 respectivamente.

· Bonete cerrando la demanda para cotas anteriores.

· Térmico de ser necesario por potencia en los picos.
2.- INTRODUCCIÓN.








2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL JUEVES  29/09/2016 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCU WEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, ACUMULADAS PARA 5 y 7 DÍAS ACTUALIZADO EL DÍA 29/09/2016 (Fuente CEPTEC e INMET).
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2.2.2.- PREVISIÓN DE APORTES Y LLUVIAS PARA SALTO GRANDE (fuente CTM día jueves 29/09/16).

[image: image5.emf]Valores Previstos

Pronóstico de lluvia para la cuenca

sin lluvia con lluvia Inmediata Media Alta

MW

2.057 2.357 37 26 20

29/09/2016 2.400 2.400 0 0 0 0

30/09/2016 2.250 2.250 0 0 0 3

01/10/2016 2.050 2.050 0 0 0 0

02/10/2016 2.000 2.150 0 21 6 1

03/10/2016 2.050 2.400 0 8 14 11

04/10/2016 2.150 2.550 0 0 0 5

05/10/2016 2.150 2.550 0 8 6 3

06/10/2016 2.050 2.450 0

07/10/2016 1.950 2.350 0

08/10/2016 1.850 2.250 0

fecha

Potencia 

Operable

Caudales de Aporte

Caudal

Vertido


2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE  SETIEMBRE (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

[image: image6.emf]Nombre Acum. Mens.Acum. AnualProm. Hist. Mín. Med. Máx.

Central Dr. G. Terra 80 1.157 1.018 46 122 271

Central Baygorria 88 1.136 1.010 19 109 186

Central Constitución 76 1.017 937 33 104 277

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO
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22/09/2016 0 0 0

23/09/2016 0 0 0

24/09/2016 0 0 0

25/09/2016 0 0 0

26/09/2016 0 0 0

27/09/2016 0 0 0

28/09/2016 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Promedios


 Nota: Datos actualizados al 29/09/2016  7:00 horas 
2.4.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA PRÓXIMAS 240 HORAS DÍA 28/09/16 (fuente MTLOG)
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2.5.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA CORRESPONDIENTE AL VIERNES 23/09/16 (fuente MTLOG)
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2.6.- SEMANALES. 

2.6.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles) 

[image: image10.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 39 2016 DESDE EL sáb 24/09/16  HASTA EL  vie 30/09/16     Versión   PS16-39D1-09-28

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 73,1 36,2%

COTA INICIAL [m] 35,53 80,06 54,35 40,30 124 R. NEGRO 54,3 26,9%

COTA FINAL [m] 34,59 79,94 54,16 39,48 122 TER. TV 0,0 0,0%

USINADO [m3/s] 2287 229 225 556  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- GEN DIS 17,4 8,6%

APORTE PROPIO [m3/s] 2574 153 32 32  ------- SOLAR 3,5 1,8%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,82 60,00 32,00 70,00  ------- EOLICA 53,8 26,6%

POTENCIA [MW] 852 140 99 328  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 73,07 11,44 5,99 36,91 54,34 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 73,07 11,44 5,99 36,91 54,34 TOTAL 202,1 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,37 3,55 53,75

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,37 3,55 53,75

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

24-sep 25-sep 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep TOTAL

6366 7543 11193 11873 10703 11136 14255 73069

3193 3158 3161 1629 100 100 100 11441

1556 1570 1616 1099 50 50 50 5991

6671 7376 6681 4183 5000 4000 3000 36911

11420 12104 11458 6911 5150 4150 3150 54343

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2451 2463 2236 2300 2640 2640 2640 0

2451 2463 2236 2300 2640 2640 2640 17370

135 633 622 523 507 574 555 3549

8679 3461 3817 7396 10500 11000 8900 53753

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

29051 26204 29326 29003 29500 29500 29500 202084

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 39 2008 DESDE EL sáb 24/09/16  HASTA EL  vie 30/09/16     Versión   PS16-39D1-09-28

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

24-sep 25-sep 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

6366 7543 11193 11873 10703 11136 14255 58814

C. ENER. [MWh/m3/s]

6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,8

E. UTIL PU

0,97 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

1090 1638 2510 2658 2365 2473 3274 2287

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

35,59 35,59 35,46 35,26 35,11 34,93 34,59 34,59

APORTE [m3/s]

2690 2721 2808 2447 2550 2450 2350 2574

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3193 3158 3161 1629 100 100 100 11441

C. ENER. [MWh/hm3]

57,2 58,1 58,3 59,6 60,0 60,0 60,0 59,0

USINADO [m3/s]

647 629 628 316 19 19 19 325

VERTIDO [m3/s]

304 87 0 0 0 0 0 56

C. FINAL [m]

80,00 79,99 79,94 79,94 79,94 79,94 79,94 79,94

APORTE [m3/s]

156 584 -31 316 25 12 8 153

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1556 1570 1616 1099 50 50 50 5991

C. ENER. [MWh/hm3]

31,6 32,2 32,4 33,8 32,0 32,0 32,0 32,3

USINADO [m3/s]

571 564 578 376 18 18 18 306

VERTIDO [m3/s]

519 156 151 182 0 0 0 144

C. FINAL [m]

54,28 54,34 54,29 54,16 54,16 54,16 54,16 54,16

APORTE [m3/s]

48 82 36 62 0 0 0 32

PALMAR

ENERGIA [MWh]

6671 7376 6681 4183 5000 4000 3000 36911

C. ENER. [MWh/hm3]

70,0 73,3 73,9 75,4 70,0 70,0 70,0 71,8

USINADO [m3/s]

1103 1165 1047 642 827 661 496 849

VERTIDO [m3/s]

393 0 0 0 0 0 0 56

C. FINAL [m]

40,17 40,10 40,02 40,02 39,79 39,61 39,48 39,48

APORTE [m3/s]

-73 189 27 85 0 0 0 32

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

24-sep 25-sep 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 35,08 35,14 35,12 35,02 35,01 34,97 34,85

COTA SGU [m] 35,59 35,59 35,46 35,26 35,11 34,93 34,59

COTA SGA [m] 34,54 34,66 34,76 34,77 34,89 35,00 35,09

DIF ENE EMB (MWh)

24626 22179 16668 11474 5144 -1620 -11502

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

-11502

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR


2.6.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (jueves) 
[image: image11.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 40 2016 DESDE EL sáb 01/10/16  HASTA EL  vie 07/10/16     Versión   PS16-40D0-09-29

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 44,2 22,2%

COTA INICIAL [m] 34,62 79,96 54,17 39,54 122 R. NEGRO 53,4 26,9%

COTA FINAL [m] 34,48 79,85 54,14 37,99 120 TER. TV 0,0 0,0%

USINADO [m3/s] 1337 224 229 964  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- GEN DIS 16,8 8,5%

APORTE PROPIO [m3/s] 2071 8 0 0  ------- SOLAR 2,6 1,3%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,83 60,00 32,00 70,00  ------- EOLICA 81,7 41,1%

POTENCIA [MW] 852 140 99 328  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 44,16 8,12 4,43 40,82 53,37 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 44,16 8,12 4,43 40,82 53,37 TOTAL 198,7 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 2,65 81,75

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 2,65 81,75

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

01-oct 02-oct 03-oct 04-oct 05-oct 06-oct 07-oct TOTAL

5541 2561 7698 6549 5461 6922 9429 44161

1560 1560 1000 1000 1000 1000 1000 8120

840 840 550 550 550 550 550 4430

5916 5408 5900 5900 5900 5900 5900 40824

8316 7808 7450 7450 7450 7450 7450 53374

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 0

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

619 306 108 331 349 479 455 2647

11134 12915 11044 12270 13350 11759 9276 81748

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28010 25990 28700 29000 29010 29010 29010 198730

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 40 2008 DESDE EL sáb 01/10/16  HASTA EL  vie 07/10/16     Versión   PS16-40D0-09-29

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

01-oct 02-oct 03-oct 04-oct 05-oct 06-oct 07-oct TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

5541 2561 7698 6549 5461 6922 9429 34732

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,9 6,0 5,8 5,8 5,9 5,8 5,7 5,8

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

1159 515 1648 1381 1137 1466 2055 1337

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34,65 34,80 34,71 34,68 34,71 34,66 34,48 34,48

APORTE [m3/s]

2150 2050 2050 2100 2100 2050 2000 2071

TERRA 

ENERGIA [MWh]

1560 1560 1000 1000 1000 1000 1000 8120

C. ENER. [MWh/hm3]

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

USINADO [m3/s]

301 301 193 193 193 193 193 224

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

79,94 79,92 79,90 79,89 79,88 79,86 79,85 79,85

APORTE [m3/s]

8 8 8 8 8 8 8 8

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

840 840 550 550 550 550 550 4430

C. ENER. [MWh/hm3]

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

USINADO [m3/s]

304 304 199 199 199 199 199 229

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

54,17 54,17 54,16 54,16 54,15 54,15 54,14 54,14

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

5916 5408 5900 5900 5900 5900 5900 40824

C. ENER. [MWh/hm3]

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

USINADO [m3/s]

978 894 976 976 976 976 976 964

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

39,35 39,17 38,95 38,71 38,48 38,24 37,99 37,99

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

01-oct 02-oct 03-oct 04-oct 05-oct 06-oct 07-oct

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 34,86 34,93 34,87 34,85 34,85 34,81 34,70

COTA SGU [m] 34,65 34,80 34,71 34,68 34,71 34,66 34,48

COTA SGA [m] 35,07 35,05 35,02 35,00 34,99 34,96 34,92

DIF ENE EMB (MWh)

-9840 -5973 -7242 -7363 -6395 -6889 -9889

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

-9889

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR



2.7.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.7.1.- MEDIANO PLAZO/OPERGEN:
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2.7.2.- SIMULACION CORTO PLAZO

2.7.2.1 SIMULACION CORTO PLAZO CPC
Caso libre
[image: image13.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P16-40-20

SEMANA 3 DESDE EL DÍA 10-ene-16 HASTA EL DIA 16-ene-16

168HORAS

MP ASOCIADO D16-40-2

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34,60 79,94 54,16 39,48

117

34,85

COTA FINAL [m]

34,88 79,58 54,16 39,64

110

34,97

USINADO [m3/s]

873 653 653 574  ------- 1919

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0  ------- 0

APORTE PROPIO [m3/s]

2064 0 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 66,3

59,5 34,9 72,5  -------

66,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

209 140 82 150 372 209

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 26,2

EOLICA

487

80,8% FALLA

0

|

Resto 26,2 198,73

IMP. BR RIVERA

16

2,6% SGU

209

17,6%

Pico 26,2

GEN. TER. DIST.

100

16,6% R. NEGRO

372

31,4%

semana 26,2

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

198,73

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 4.408

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

602

50,9%

Costo presente

0,00

TOTAL

602,4

100,0% TOTAL

1183

100,0%

Costo futuro

47,58

0,00

Costo Total

47,58

34,88 79,58 54,16 39,64 47579942,84 47519983,49 47579942,84 0

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga

Demanda total 

GWH

Demanda URU 

GWH

Exportación GWH
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MW

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION PLAN    P16-40-20 AGGREKO

falla2

exp spot

falla4

falla3

falla1

MALD

SGU

imp spot

5A

6A

B

PALMAR

CTR

APR

APRB

APRC

PTA

MOT

BAY

TER

IMP. BR

RIVERA

EOLICA

A

0

50

100

150

200

1 25 49 73 97 121 145

(U$S/MWh)

COSTO MARGINAL PLAN    P16-40-20

A3-VALLE

A3-RESTO

A3-PICO

SALTO

GRANDE

TERRA

PALMAR

MOT

6ta

SB

PTI

CTR

Falla 1

Falla 2

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA TERRA

53,0

53,3

53,5

53,8

54,0

54,3

54,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA BAYGORRIA

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

40,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA PALMAR

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA SALTO GRANDE

SGU

max

SGU

real

SGU

min

SG

max

SG

SG

min


2.7.2.2 SIMSEE: 
Caso libre

[image: image14.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

Cota incial

34,59 79,94 39,47

Costos Directo 0,00

Cota final

34,71 79,79 37,31

Costo Futuro 128,10

Usinado

970 201 199 1152

Costo Total 128,10

Vertido

0 0 0 0

Aporte propio

1032 0 0 0

Coef. Energetico

65 59 34 68

Datos energìa semanal  (GWh) 38,4 7,2 4,1 47,6

Potencia media semanal (MW) 228,6 42,9 24,7 283,4

Unidades termicas (GWh) Motores PTA

0,0 0,0

0,0 0,0

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 16,8

0,0 0,0 100,0

Eolico Solar

81,7 2,6

486,6 15,8

Rivera Exportación

0,0 0,0

0,0 0,0

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

128,1MU$S

COSTO TOTAL

0MU$S

128,1MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

198,6

PLAN

SEMANA Semana - 40

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-40-1

Caso libre, 1 Semana, MP S/E, Actor 

Exportacion Indisponible, cota de Bonete 

para verter 80 m Parametros ADME
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1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157

MW

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

AUTO PROD Eolico Solar Terra Baygorria Palmar S. Grande Motores PTA PTA 7 y 8 CTR falla 1 falla 2 falla 3 falla 4 Demanda

-30

20

70

120
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220

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161

U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot CV PTA CV PTA 7 y 8

CV CTR cvAguaBon_Prom cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom cmg USD/MWh

CM 10% CM 90% COSTO BONETE

0
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0,7

0,8

0,9

1

30,5

31,5

32,5

33,5

34,5

35,5

36,5

1 18 35 52 69 86 103 120 137 154

Cota y vertido Salto
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Cota y vertido Terra
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1

36

36,5
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39
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40

1 19 37 55 73 91

109 127 145 163

Cota y vertido Palmar


Caso con Bonete forzada.
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MU$S

Cota incial

34,59 79,94 39,48

Costos Directo 0,00

Cota final

35,22 79,55 39,07

Costo Futuro 126,90

Usinado

667 640 634 798

Costo Total 126,90

Vertido

4 0 0 0

Aporte propio

1032 0 0 0

Coef. Energetico

67 58 33 72

Datos energìa semanal  (GWh) 27,2 22,6 12,8 34,9

Potencia media semanal (MW) 162,0 134,6 76,0 207,6

Unidades termicas (GWh) Motores PTA

0,0 0,0

0,0 0,0

PTA 7 y 8 CTR Gen Dis + UPM

0,0 0,0 16,7

0,0 0,0 99,3

Eolico Solar

81,7 2,6

486,6 15,8

Rivera Exportación

0,0 0,0

0,0 0,0

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

126,9MU$S

COSTO TOTAL

0MU$S

126,9MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

198,6

PLAN

SEMANA Semana - 40

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim16-40-2

Caso libre, 1 Semana, MP S/E, Actor 

Exportacion Indisponible, cota de Bonete 

para verter 80 m, Bonete a pleno, 

Parametros ADME
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MW

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

AUTO PROD Eolico Solar Terra Baygorria Palmar S. Grande Motores PTA PTA 7 y 8 CTR falla 1 falla 2 falla 3 falla 4 Demanda

-30

20

70

120

170
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1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161

U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot CV PTA CV PTA 7 y 8

CV CTR cvAguaBon_Prom cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom cmg USD/MWh

CM 10% CM 90% COSTO BONETE
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Cota y vertido Palmar


2.8.- ANALISIS MENSUAL
No se realizó el estudio esta semana.
2.9.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.10.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot surgirá de la corrida del modelo o del costo variable de la unidad térmica más cara en servicio para suministra la demanada.
4.-  CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
A la fecha hay algún pronóstico de precipitaciones para la cuenca inmediata de Salto y para las cuencas del Río Negro. 

Se prevé una demanda para la semana del orden de 199 GWh 

Se prevé una semana con una generación eólica alta (del orden de los 82 GWh, aprox 50% del factor de disponibilidad).

Continúa la indisponibilidad de la central PTA hasta el día martes, se mantiene la condición de entrega de la misma  para el pico de potencia.

Modelos

Todas las corridas son con aportes sin lluvia.

CPC:
El modelo libre genera con Bonete a pleno y encuentra un equilibrio entre Salto y Palmar dejando las cotas de estos lagos en 34.88 y 39.64 respectivamente.

SIMSEE:

El modelo libre encuentra un equilibrio entre todas las centrales dejando las cotas de los lagos de Salto Bonete y Palmar en 34.71, 79.79 y 37.31 respectivamente.

Una corrida con bonete forzada obtiene un resultado con un costo total menor y deja las cotas de Salto y Palmar en 35.22 y 39.27 respectivamente.

Despacho propuesto

En vista de que los pronósticos indican precipitaciones para las cuencas inmediata de Salto y de Palmar y viendo que los 37.30m que obtiene SIMSEE en el caso libre en Palmar degradan el rendimiento de esta central, el despacho propuesto es el siguiente:

· Auto despachados. 

· Palmar y Salto para cotas de 38.00 y 34.50 respectivamente.

· Bonete cerrando la demanda para cotas anteriores.

· Térmico de ser necesario por potencia en los picos.

5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 40.
6.1.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).
No se prevé.

6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
No se prevé.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No se prevé.
6.6.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.7.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.8.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image16.emf]Unidad o Central

Potencia  

Máxima [MW]

Razón Observaciones

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

CB MOT 7 10 PRO

INDISPONIBLE DESDE EL 26/09/2016 AL 

14/10/2016

CENTRAL PTA 300 PRO

INDISPONIBLE POR OBRAS DE TRANSMISIÓN, 

SE DEVUELVE EN HORARIO DE PICO LA 

CENTRAL. DESDE EL 26 AL 30 DE SETIEMBRE

BANCO 5 DE SALTO 

GRANDE

270 PRO INDISPONIBLE DESDE EL 26/9 AL 6/10

CTR_U1 100 PRO

INDISPONIBLE DESDE EL 29/08/2016 AL 

02/12/2016

INDISPONIBILIDADES SEMANA  40


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image17.emf]Restricción OBSERVACIONES

PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, 

MINIMO TECNICO 15MW, TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y 

PARADA 30 min, NO HAY TIEMPO MINIMO ENTRE PARADA Y 

ARRANQUE, NO HAY TIEMPO MINIMO PARA PASAR DE MINIMO 

TECNICO A PLENO

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1

CTR_U1

 EN CASO DE USAR COMUNICAR PREVIAMENTE AL INGENIERO DE 

GUARDIA

CTR_U2

CTR_U1

 EN CASO DE USAR COMUNICAR PREVIAMENTE AL INGENIERO DE 

GUARDIA

TERRA

CBMOT_U1

CBMOT_U2

CBMOT_U3

CBMOT_U4

CBMOT_U5

CBMOT_U6

CBMOT_U7

CBMOT_U8

TERRA_U1 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U2 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U3 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U4 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

BAYGORRIA_U1

BAYGORRIA_U2

BAYGORRIA_U3

PALMAR_U1

PALMAR_U2

PALMAR_U3

PTA 7 y 8

RESTRICCIONES A PARTIR DEL  17 diciembre 2014

Unidad 

MINIMIZAR SU USO Y NO UTILIZARLA PARA EXPORTACIÓN,

MINIMIZAR LOS ARRANQUES

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

ACTUALMENTE INDISPONIBLES POR FALTA DE PERSONAL.

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW/POTENCIA MAXIMA 30MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.

MINIMIZAR SU USO Y NO UTILIZARLA PARA EXPORTACIÓN,


8.3.- PRINCIPALES TRABAJOS EN LA RED.
La información se entregara con la presentación.
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