Programación energética semanal de la semana 1/17
Fecha: 29-12-2016.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 28/12/2016.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- RESUMEN SEMANA ACTUAL 
La demanda ha sido inferior a la prevista en un valor del orden de los 3 GWh
Se han producido precipitaciones muy intensas en todas las cuencas que han producido aumentos de aportes de diferente magnitud en todas las centrales
Debido a los pronósticos y las lluvias producidas de realizaron varias reprogramaciones durante la semana
Se realizaron los trabajos en el 1-15 y 1-35 de Palmar que implico el despacho de todo el térmico e incluso importación desde Brasil
La conversora de Melo no estuvo disponible durante la realización de los trabajos.
1.2.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
A la fecha casi no existen pronósticos de precipitaciones y por tanto no se esperan cambios en los aportes afluyentes a los diferentes lagos.

Se esperan con temperaturas medias para la época del año y por tanto demandas semanales acumuladas crecientes.

Se esperan del orden de los 62 GWh en la semana equivalente a un factor de disponibilidad de 34 %.

Si bien se produjeron precipitaciones escasas durante la semana se estima que los escurrimientos en las diferentes cuencas son muy bajos y por tanto se necesitan precipitaciones muy importantes para obtener aportes de relevancia en las centrales.

Modelos

OPERGEN/CPC

El CPC despacha Motores de CB y Terra a pleno, obtiene cotas de 33,9 y 39 m en SG y Palmar respectivamente. 

SimSEE

Se corrieron dos casos; uno libre y otro con Terra a pleno.

Caso libre - El caso libre logra un equilibrio entre PTA y los recursos hidráulicos obteniendo cotas de 35,25 y 38,25 en SG y Palmar respectivamente. Despacha 82 MW medios de Punta del Tigre.

Caso Terra a pleno – ídem anterior en costos y obtiene cotas de 35,25 y 38,12 m

Despacho propuesto

En función de los comentarios anteriores, sumado al muy bajo escurrimiento en todas las cuencas, que adicionalmente por los aumentos de demanda es de interés contar con cotas altas en los lagos de corto plazo y tomando como base el caso 2 de SimSEE se propone es siguiente despacho:

· Motores de CB

· PTA para cotas de SG y Palmar

· Terra

· Palmar para cota de 38,5 m

· Salto Grande para 35,2 m

2.- INTRODUCCIÓN.








2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIERCOLES 28/12/2016 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, ACUMULADAS PARA 5 y 7 DÍAS ACTUALIZADO EL DÍA 28/12/2016 (Fuente CEPTEC e INMET).
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[image: image18.png]Previsao de chuva entre os dias 28/12 e 01/01




      
2.2.2.- PREVISIÓN DE APORTES Y LLUVIAS PARA SALTO GRANDE (fuente CTM día martes 28/12/16).
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2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE  DICIEMBRE (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.
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MAX. HIST. 

MENSUAL

TERRA

111 1508 1379 9,4 28 117 334

BAYGORRIA

121 1432 1359 5,4 23 129 288

PALMAR

136 1302 1264 3,0 8 108 336

PRECIPITACIÓNES DEL MES DE DICIEMBRE


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

[image: image5.emf]Terra Baygorria Palmar

martes, diciembre 13

0 0 0

miércoles, diciembre 14

0 0 0

jueves, diciembre 15

8 28 27

viernes, diciembre 16

2 4 1

sábado, diciembre 17

0 0 0

domingo, diciembre 18

36 44 79

lunes, diciembre 19

19 4 5

martes, diciembre 20

5 7 0

TOTAL

70 87 112

Promedios


 Nota: Datos actualizados al 13/12/2016  7:00 horas 
2.4.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA PRÓXIMAS 240 HORAS DÍA 28/11/16 (fuente MTLOG)
[image: image6.png]h240

URUYO1 MTLOG 28/12/2016 1100hs

l

1.250.000

1.000.000

750.000
500.000

epudjoq

250.000

102010120 0028

L102/10/90 0028

L702/70/90 0000

102110150 0027

L102/70150 0000

L102/10140 0028

L102/70170 0000

L102/10/€0 0028

L102/70/€0 0000

102010020 0028

Horas

L102/70/20 0000

102010110 0028

L102/70/10 0000

9N0z/2r1E 00Z)

9102/210€ 0027

9102/21/0€ 0000

9102/2r62 0000

9N02/2r8C 00Z)

— — Real-error

— Probable — Real

P




[image: image7.png]h240 Comparativas.

URUYO1 28/12/2016 1100hs

102010120 0028

102170120 0000

£102/10/90 0028

£102/70/90 0000

102110150 0028

£102/70150 0000

102110170 0028

£102/70170 0000

L102/10/€0 0028

£102/70/€0 0000

102010120 0028

£102/70/20 0000

102110110 0028

£102/70/10 0000

9N02/2r1E 0028

9102/21TE 0000

9102/210€ 0027

9102/21/0€ 0000

9N02/2r6E 0028

9102/2162 0000

9N02/2T8C 00Z)

l

1.250.000

1.000.000

750.000
500.000

epudjoq

250.000

Horas

— — Real-error

— Probable GAHAS — Probable MTLOG — Probable UTEP2 — Probable UTEPZ — Real





2.5.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA CORRESPONDIENTE AL VIERNES 23/12/16 (fuente MTLOG)
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2.6.- SEMANALES. 

2.6.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (martes) 

[image: image10.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 52 2016 DESDE EL sáb 24/12/16  HASTA EL  vie 30/12/16     Versión   PS16-52D1-12-28

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 59,5 28,7%

COTA INICIAL [m] 34,04 79,10 53,96 38,51 106 R. NEGRO 62,7 30,3%

COTA FINAL [m] 34,27 79,06 53,81 39,15 105 TER. TV 1,6 0,8%

USINADO [m3/s] 1761 589 615 702  ------- TER. TG 10,2 4,9%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- GEN DIS 15,8 7,6%

APORTE PROPIO [m3/s] 3435 399 130 432  ------- SOLAR 3,3 1,6%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,48 56,92 34,49 72,32  ------- EOLICA 52,7 25,5%

POTENCIA [MW] 852 133 107 338  -------- IMP BR 1,1 0,6%

DATOS ENERGIA 59,48 16,17 12,98 33,60 62,75 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 59,48 16,17 12,98 33,60 62,75 TOTAL 206,9 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 1,57 0,00 0,00 0,00 5,85 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 3,23 15,80 3,31 52,69

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,57 0,00 0,00 0,00 5,85 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 3,23 15,80 3,31 52,69

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

24-dic 25-dic 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 30-dic TOTAL

12532 4056 11840 5238 7672 7802 10336 59476

2808 1905 1808 2041 1205 3200 3200 16167

1932 1149 2297 2355 1450 1900 1900 12983

4442 1663 5535 4957 4000 6000 7000 33597

9182 4717 9640 9353 6655 11100 12100 62747

0 0 0 786 780 0 0 1566

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 786 780 0 0 1566

0 0 0 3202 2650 0 0 5852

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 484 600 0 0 1084

0 0 0 1631 1600 0 0 3231

0 0 0 5317 4850 0 0 10167

1977 2408 2522 2509 2540 1920 1920 0

1977 2408 2522 8612 8170 1920 1920 27529

301 478 99 363 603 729 734 3307

5463 13185 5143 5780 6300 9929 6890 52690

0 0 0 540 600 0 0 1140

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 540 600 0 0 1140

29455 24844 29244 29886 30000 31480 31980 206889

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 52 2008 DESDE EL sáb 24/12/16  HASTA EL  vie 30/12/16     Versión   PS16-52D1-12-28

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

24-dic 25-dic 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 30-dic TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

12532 4056 11840 5238 7672 7802 10336 49140

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,4 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,5

E. UTIL PU

0,96 0,99 1,03 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98

USINADO [m3/s]

2304 822 2507 1091 1645 1676 2284 1761

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

33,88 34,11 34,00 34,17 34,24 34,32 34,27 34,27

APORTE [m3/s]

3580 3176 3359 3326 3500 3550 3550 3435

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2808 1905 1808 2041 1205 3200 3200 16167

C. ENER. [MWh/hm3]

56,3 57,1 54,6 57,0 56,9 56,9 56,9 56,5

USINADO [m3/s]

577 386 383 414 245 651 651 472

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

79,12 79,12 79,15 79,15 79,14 79,10 79,06 79,06

APORTE [m3/s]

821 386 751 414 175 125 119 399

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1932 1149 2297 2355 1450 1900 1900 12983

C. ENER. [MWh/hm3]

36,6 36,2 34,2 34,1 34,5 34,5 34,5 34,9

USINADO [m3/s]

611 368 778 799 487 638 638 617

VERTIDO [m3/s]

0 0 89 0 0 0 0 13

C. FINAL [m]

53,98 53,95 54,21 53,94 53,79 53,80 53,81 53,81

APORTE [m3/s]

46 -55 823 33 60 0 0 130

PALMAR

ENERGIA [MWh]

4442 1663 5535 4957 4000 6000 7000 33597

C. ENER. [MWh/hm3]

70,8 73,0 82,6 70,3 72,3 72,3 72,3 73,4

USINADO [m3/s]

726 264 776 816 640 960 1120 757

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

38,42 38,45 38,94 39,12 39,19 39,21 39,15 39,15

APORTE [m3/s]

-209 25 1519 622 398 371 297 432

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

24-dic 25-dic 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 30-dic

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 33,58 33,70 33,65 33,60 33,64 33,68 33,65

COTA SGU [m] 33,88 34,11 34,00 34,17 34,24 34,32 34,27

COTA SGA [m] 33,28 33,28 33,30 32,99 32,98 32,98 32,96

DIF ENE EMB (MWh)

11596 16525 13773 22882 24764 26515 25733

DIF ENE EMB (MWh)

25733

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR


SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  (martes) 
[image: image11.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 1 2016 DESDE EL sáb 02/01/16  HASTA EL  vie 08/01/16     Versión   PS16-01D1-12-28

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 43,8 21,0%

COTA INICIAL [m] 34,20 79,10 53,89 39,32 106 R. NEGRO 84,3 40,5%

COTA FINAL [m] 35,11 78,84 53,98 38,58 101 TER. TV 0,0 0,0%

USINADO [m3/s] 1268 590 609 700  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- GEN DIS 16,8 8,1%

APORTE PROPIO [m3/s] 3279 225 0 100  ------- SOLAR 5,0 2,4%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,75 56,92 34,49 72,32  ------- EOLICA 58,2 28,0%

POTENCIA [MW] 852 133 107 338  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 43,79 22,68 13,44 48,19 84,31 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 43,79 22,68 13,44 48,19 84,31 TOTAL 208,2 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. PTA APR A APR B APR C CTR´s GEN DIST

GEN 

SOLAR

GEN 

EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 5,02 58,25

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 5,02 58,25

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

02-ene 03-ene 04-ene 05-ene 06-ene 07-ene 08-ene TOTAL

9143 3238 4793 5754 6314 6544 8005 43791

3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 22680

1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 13440

7871 7402 6888 6532 6500 6500 6500 48194

13031 12562 12048 11692 11660 11660 11660 84314

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 0

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

722 729 630 739 734 729 734 5017

4214 7581 9639 10025 9892 9687 7211 58248

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

29510 26510 29510 30610 31000 31020 30010 208170

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 1 2008 DESDE EL sáb 02/01/16  HASTA EL  vie 08/01/16     Versión   PS16-01D1-12-28

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

02-ene 03-ene 04-ene 05-ene 06-ene 07-ene 08-ene TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

9143 3238 4793 5754 6314 6544 8005 35786

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,5 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

1601 657 991 1202 1328 1380 1717 1268

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34,23 34,55 34,80 34,98 35,09 35,15 35,11 35,11

APORTE [m3/s]

3600 3650 3700 3500 3200 2800 2500 3279

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 22680

C. ENER. [MWh/hm3]

56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9

USINADO [m3/s]

659 659 659 659 659 659 659 659

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

79,07 79,04 79,01 78,97 78,94 78,89 78,84 78,84

APORTE [m3/s]

311 315 291 237 188 140 92 225

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 13440

C. ENER. [MWh/hm3]

34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5

USINADO [m3/s]

644 644 644 644 644 644 644 644

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

53,91 53,92 53,94 53,95 53,96 53,97 53,98 53,98

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

7871 7402 6888 6532 6500 6500 6500 48194

C. ENER. [MWh/hm3]

72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 72,3

USINADO [m3/s]

1260 1185 1102 1045 1040 1040 1040 1102

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

39,23 39,14 39,05 38,93 38,81 38,70 38,58 38,58

APORTE [m3/s]

319 235 135 13 0 0 0 100

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT

5ta.

6ta.

TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTA

APR A

APR B

APR C

CTR´s

TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

21592

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

 

2.7.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.7.1.- MEDIANO PLAZO/OPERGEN:
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2.7.2.- SIMULACION CORTO PLAZO

2.7.2.1 SIMULACION CORTO PLAZO CPC
[image: image13.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P17-01-10

SEMANA 1 DESDE EL DÍA 31-dic-16 HASTA EL DIA 06-ene-17

168HORAS

MP ASOCIADO D17-01-2

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34,28 79,06 53,83 39,14

104

33,65

COTA FINAL [m]

35,10 78,83 53,81 38,42

99

34,43

USINADO [m3/s]

1176 653 653 1101  ------- 2448

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0  ------- 0

APORTE PROPIO [m3/s]

3271 256 0 100  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 64,8

57,8 35,7 71,2  -------

64,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

274 136 84 282 502 274

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 77,3

EOLICA

348

75,1% FALLA

0

|

Resto 77,6 208,17

IMP. BR RIVERA

15

3,3% SGU

274

22,1%

Pico 77,6

GEN. TER. DIST.

100

21,6% R. NEGRO

502

40,5%

semana 77,5

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

208,17

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 13.020

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

463

37,4%

Costo presente

0,00

TOTAL

462,9

100,0% TOTAL

1239

100,0%

Costo futuro

46,82

0,00

Costo Total

46,82

35,10 78,83 53,81 38,42 46815512,33 48018672,91 46815512,33 0

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga

Demanda total 

GWH

Demanda URU 

GWH

Exportación GWH
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1400
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1800

2000

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157

MW

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION PLAN    P17-01-10 AGGREKO

falla2

exp spot

falla4

falla3

falla1

MALD

SGU

imp spot

5A

6A

B

PALMAR

CTR

APR

APRB

APRC

PTA

BAY

IMP. BR

RIVERA

EOLICA

TER

GEN. TER.

DIST.

A

0

50

100

150

200

1 25 49 73 97 121 145

(U$S/MWh)

COSTO MARGINAL PLAN    P17-01-10

A3-VALLE

A3-RESTO

A3-PICO

SALTO

GRANDE

TERRA

PALMAR

MOT

6ta

SB

PTI

CTR

Falla 1

Falla 2

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA TERRA

53,0

53,3

53,5

53,8

54,0

54,3

54,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA BAYGORRIA

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA PALMAR

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA SALTO GRANDE

SGU

max

SGU

real

SGU

min

SG

max

SG

SG

min


2.7.2.2 SIMSEE: 
Caso libre SE.
[image: image14.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

34,27 79,09 39,15

Costos Directo 0,00

34,05 78,98 37,89

Costo Futuro 185,00

1752 375 371 1015

Costo Total 185,00

0 0 0 0

1636 256 0 100

61 57 36 69

65,1 12,9 8,1 42,4

387,5 76,9 48,1 252,5

68,44 64,11 64,48

Unidades termicas (GWh) Motores PTA PTA 7 y 8 CTR

E (MWh) 0,0 0,0 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0 0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

90,7 124,0 135,4 150,9

CC Brasil Exportación

E (MWh) 0,0 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

Solar Gen Dis + UPM Eolico

E (MWh) 4,2 16,8 58,4

P (MW)

25,2 100,0 347,8

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

E (MWh) 0,0 0,0 0,0

P (MW) 0,0 0,0 0,0

0MU$S

185MU$S

Cota final

Usinado

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh)

Potencia media semanal (MW)

Valor prom. Sem. Hid.

Sim17-01-1

Caso libre 1 Semana S/LL, en corto plazo 

aportes con lluvias en SG miercoles

PLAN

SEMANA



Cota incial

185MU$S

COSTO TOTAL

Vertido

Aporte propio

DATOS GLOBALES SEMANALES

208,0

Semana - 01

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO
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1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157

MW

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

AUTO PROD Solar Gen Dis + UPM Terra Baygorria Palmar S. Grande Motores CTR CC Brasil falla 1 falla 2 falla 3 falla 4 Demanda

0

50

100

150

200

1

11 21 31 41 51 61 71 81 91

101 111 121 131 141 151 161

U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot CV PTA CV PTA 7 y 8

CV CTR cvAguaBon_Prom cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom cmg USD/MWh

CM 10% CM 90% COSTO BONETE

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

30,5

31,5

32,5

33,5

34,5

35,5

36,5

1 18 35 52 69 86 103 120 137 154

Cota y vertido Salto

0
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3500
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4500
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78,85

78,9

78,95

79

79,05

79,1

79,15

1

19 37 55 73 91 109 127 145 163

Cota y vertido Terra

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

37,2

37,4

37,6

37,8

38

38,2

38,4

38,6

38,8

39

39,2

39,4

1 19 37 55 73 91

109 127 145 163

Cota y vertido Palmar


Caso libre con Terra a pleno
[image: image15.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

34,27 79,09 39,15

Costos Directo 0,00

34,53 78,81 38,96

Costo Futuro 184,70

1495 664 657 810

Costo Total 184,70

0 0 0 0

1636 256 0 100

63 56 34 73

56,9 22,7 13,4 35,6

338,5 135,0 79,6 211,9

61,34 76,42 58,10

Unidades termicas (GWh) Motores PTA PTA 7 y 8 CTR

E (MWh) 0,0 0,0 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0 0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

90,7 124,0 135,4 150,9

CC Brasil Exportación

E (MWh) 0,0 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

Solar Gen Dis + UPM Eolico

E (MWh) 4,2 16,8 58,4

P (MW)

25,2 100,0 347,8

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

E (MWh) 0,0 0,0 0,0

P (MW) 0,0 0,0 0,0

184,7MU$S

COSTO TOTAL

Vertido

Aporte propio

DATOS GLOBALES SEMANALES

208,0

Semana - 01

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim17-01-2

Caso libre 1 Semana S/LL, en corto plazo 

aportes con lluvias en SG miercoles. Terra 

forzado a pleno

PLAN

SEMANA



Cota incial

0MU$S

184,7MU$S

Cota final

Usinado

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh)

Potencia media semanal (MW)

Valor prom. Sem. Hid.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157

MW

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

AUTO PROD Solar Gen Dis + UPM Terra Baygorria Palmar S. Grande Motores CTR CC Brasil falla 1 falla 2 falla 3 falla 4 Demanda

0

50

100

150

200

1

11 21 31 41 51 61 71 81 91

101 111 121 131 141 151 161

U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot CV PTA CV PTA 7 y 8

CV CTR cvAguaBon_Prom cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom cmg USD/MWh

CM 10% CM 90% COSTO BONETE

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

30,5

31,5

32,5

33,5

34,5

35,5

36,5

1 18 35 52 69 86 103 120 137 154

Cota y vertido Salto

0
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78,65

78,7

78,75

78,8

78,85

78,9

78,95

79

79,05
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79,15

1

19 37 55 73 91 109 127 145 163

Cota y vertido Terra

0
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1

38,85
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1 19 37 55 73 91

109 127 145 163

Cota y vertido Palmar


2.8.- ANALISIS MENSUAL
No aporta información al despacho.
2.9.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.10.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot quedara determinado por la salida del modelo.
3.1.- Valorización de los recursos hidráulicos

En vista de que en el caso libre de SimSEE las tres centrales hidráulicas están en equilibrio y que los valores de agua son muy similares sumado al orden de despacho previsto se propone que el costo de todas las centrales hidráulicas sea el promedio de los valores de agua semanales de las tres centrales:

· Para el caso libre el promedio da 65.7 U$S/MWh

· Y para el con Terra forzado 65.3 U$S/MWh
4.- REALIZADOS.
4.1.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
A la fecha existen pronósticos adicionales para la cuenca del río Uruguay, los mismos no son importantes pero en vista de los escurrimientos presentes pueden producir un aumento importante de aportes en dicha central.

La previsión de temperaturas es relativamente baja para la época con máximas promedio para la semana lo que sumado al feriado del viernes hace que la previsión de energía semanal sea del orden de 208 GWh.
Modelos

OPERGEN/CPC

El modelo no despacha térmico y despacha Terra a pleno, obtiene cotas de 35,10 y 38,4 m en Salto y Palmar respectivamente
SimSEE

Se corrieron dos casos
Caso libre
No despacha térmico, no despacha Terra a pleno y obtiene cotas de 34,1 y 37,9 m en Salto y Palmar respectivamente
Ídem al anterior pero con Terra a pleno
Obtiene costos similares pero más bajo que el caso anterior y obtiene cotas de 34,5 y 39,0 m en Salto y Palmar respectivamente
 Despacho propuesto
En vista de los pronósticos de precipitaciones y de los resultados de los modelos se propone el siguiente despacho válido hasta el lunes de la semana entrante:

· Terra a pleno

· Galofer y Ponlar

· Palmar para cota de 38.5 m

· Salto Grande cierra demanda

5.-  RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 1.
6.1.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).
No se prevé.

6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS, SOLAR, EOLICA Y BIOMASA
No se prevé.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No se prevé.
6.6.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.7.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.8.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image16.emf]Unidad o Central

Potencia  

Máxima [MW]

Razón Observaciones

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

CTM 8 125 PRO

INDISPONIBLE DESDE EL 18/10/2016 AL 

25/11/2016

INDISPONIBILIDADES SEMANA  1


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image17.emf]Restricción OBSERVACIONES

PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, 

MINIMO TECNICO 15MW, TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y 

PARADA 30 min, NO HAY TIEMPO MINIMO ENTRE PARADA Y 

ARRANQUE, NO HAY TIEMPO MINIMO PARA PASAR DE MINIMO 

TECNICO A PLENO

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1

CTR_U1

 EN CASO DE USAR COMUNICAR PREVIAMENTE AL INGENIERO DE 

GUARDIA

CTR_U2

CTR_U1

 EN CASO DE USAR COMUNICAR PREVIAMENTE AL INGENIERO DE 

GUARDIA

TERRA

CBMOT_U1

CBMOT_U2

CBMOT_U3

CBMOT_U4

CBMOT_U5

CBMOT_U6

CBMOT_U7

CBMOT_U8

TERRA_U1 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U2 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U3 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U4 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

BAYGORRIA_U1

BAYGORRIA_U2

BAYGORRIA_U3

PALMAR_U1

PALMAR_U2

PALMAR_U3

PTA 7 y 8

RESTRICCIONES A PARTIR DEL  17 diciembre 2014

Unidad 

MINIMIZAR SU USO Y NO UTILIZARLA PARA EXPORTACIÓN,

MINIMIZAR LOS ARRANQUES

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

ACTUALMENTE INDISPONIBLES POR FALTA DE PERSONAL.

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW/POTENCIA MAXIMA 30MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.

MINIMIZAR SU USO Y NO UTILIZARLA PARA EXPORTACIÓN,


8.3.- PRINCIPALES TRABAJOS EN LA RED.
La información se entregara con la presentación.
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