Melilla, 11 de enero de 2017.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL
Semana 3 - 2017 (14/01/17 – 20/01/17)
1. Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 7.
La clase hidrológica para la semana 3 es 5, situación que se mantiene por las siguientes tres semanas, aún sin la ocurrencia de lluvias adicionales.
2. Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 2 es aproximadamente 79.16 m (stock 7: 78.57m a 79.43m).
Se utiliza la siguiente política de largo plazo:
· PES Noviembre 2016– Abril 2017 SimSEE versión 137c_Zurah con costos del petróleo indexado según proyecciones EIA y tres variables de estado hidrológico para Salto Grande y Río Negro por separado, y el iN3.4
· EDF política 1403, Noviembre 2016– Abril 2017 (2016-11-2) con precio de referencia WTI del barril de petróleo a 45 US$/barril.
Principales hipótesis:

· Se actualiza el plan de expansión eólica y solar a Octubre de 2016.
· Se actualiza el cronograma de entrada previsto para el Ciclo Combinado: entrada en servicio 15/01/17 para la primera turbina y la segunda turbina 15/05/17. Se prevé la combinación del ciclo para el 15/10/2018.

· Importación desde Argentina fuera de semanas de verano e invierno, hasta 200 MW con disponibilidad 65% y costo Falla1 – 1 USD/MWh.
· Importación desde Brasil a través de Melo limitada a 200 MW durante 2016, precio según CEGH que involucra PLD de Brasil (cuando PLD por debajo de 145 USD/MWh y con un sobrecosto de 300 USD/MWh), subiendo a 300 MW en 2017.
· Proyección de la demanda actualizada en Octubre de 2016.

Siguen los valores del agua correspondientes (corridas con EDF): 
[image: image23.emf]
3. Información Hidrometeorológica. 
APORTES SIN LLUVIAS:
[image: image2.emf]Terra BAY+PALSalto

fecha

Baygorria Palmar

4 45 38 3130

23-ene 29-ene 12 26

5 107 52 3210

30-ene 05-feb 5 47

6 31 35 6160

06-feb 12-feb 9 26

7 193 115 5498

13-feb 19-feb 0 115

8 150 33 5554

20-feb 26-feb 26 7

9 65 0 4196

27-feb 04-mar 0 0

10 82 36 3971

05-mar 11-mar 0 36

11 86 62 5573

12-mar 18-mar 11 51

12 111 72 3485

19-mar 25-mar 33 39

13 221 74 7516

26-mar 01-abr 21 53

14 795 763 12570

02-abr 08-abr 316 447

15 2087 785 10947

09-abr 15-abr 374 411

16 6364 4976 16706

16-abr 22-abr 1517 3459

17 6042 2002 14257

23-abr 29-abr 595 1407

18 3929 860 9341

30-abr 06-may 860 0

19 1264 533 5923

07-may 13-may 373 160

20 539 67 6672

14-may 20-may 67 0

21 716 74 5479

21-may 27-may 74 0

22 738 419 5983

28-may 03-jun 247 172

23 598 185 3883

04-jun 10-jun 0 185

24 286 76 2532

11-jun 17-jun 0 76

25 150 58 2216

18-jun 24-jun 0 58

26 1293 266 8297

25-jun 01-jul 177 89

27 2304 1456 7099

02-jul 08-jul 220 1236

28 2086 748 5678

09-jul 15-jul 105 643

29 1538 112 5734

16-jul 22-jul 30 82

30 1017 611 4345

23-jul 29-jul 117 494

31 341 350 2888

30-jul 05-ago 73 277

32 350 236 2289

06-ago 12-ago 0 236

33 426 252 2200

13-ago 19-ago 49 203

34 200 177 3240

20-ago 26-ago 27 150

35 822 496 5176

27-ago 02-sep 93 403

36 1510 880 5923

03-sep 09-sep 289 591

37 1358 534 4024

10-sep 16-sep 90 444

38 723 578 2894

17-sep 23-sep 458 120

39 337 141 2547

24-sep 30-sep 42 99

40 0 69 1903

01-oct 07-oct 5 64

41 155 65 1806

08-oct 14-oct 0 65

42 315 108 7006

15-oct 21-oct 31 77

43 752 108 14053

22-oct 28-oct 43 65

44 1298 166 13843

29-oct 04-nov 85 81

45 1743 0 10021

05-nov 11-nov 0 0

46 768 79 6124

12-nov 18-nov 68 11

47 149 0 3561

19-nov 25-nov 0 0

48 131 345 3007

26-nov 02-dic 135 210

49 214 111 2608

03-dic 09-dic 11 100

50 52 27 2387

10-dic 16-dic 2 25

51 88 72 2023

17-dic 23-dic 9 63

52 535 757 3353

24-dic 30-dic 153 604

1 377 465 4420

31-dic 06-ene 93 372

2 540 81 6932

07-ene 13-ene 15 66

3 153 0 9700

14-ene 20-ene 0 0


4. Indicadores.

Clase Hidrológica.
Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica. 
Se analiza un escenario sin lluvias. Para la semana 3 se toman Hidrógrafos de DNC para el Río Negro y Datos Diarios Definitivos del 11-01-2017 enviados por CTM para Salto Grande. Para las semanas posteriores, se tomó  90% de confianza.
Caso sin lluvia:
[image: image3.emf]CLASE HIDROLOGICA

Semana : 3; del Sabado 14-01-2017 al Viernes 20-01-2017

LIMITE INFERIOR DE 5 CLASES (6,9,20,30,35)

Aportes

Semana Terra Palmar

S. 

Grande

Tipo de 

Aporte

Limite 

clase 

inferior ESHY

Limite 

clase 

superior

Clase   

12.12.12

[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]

2 540 81 6932 real 739 1001 5

3 153 0 9700 previsión 678 967 5

4 0 0 5849 previsión 591 870 5

5 0 0 3922 previsión 591 734 5

6 0 0 3205 previsión 535 662 5


[image: image4.emf]0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

[m3/s]

Clase Hidrológica

ESHY ESHY PREVISTO Lím. clases 1-2 Lím. clases 2-3 Lím. clases 3-4 Lím. clases 4-5


5. Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

Riesgo de vertimiento
La cota inicial de Terra para la semana 3 es aproximadamente 79.16 m.

[image: image1.emf]VALORES DEL AGUA (U$S/MWh)

POLÍTICA Nro 1403 1403 1403 1403 1403 1403

CLASE 5 5 5 4 4 4

STOCK 7 6 5 7 6 5

MOT 82 82 82 82 82 82

CTR 135 135 135 135 135 135

FALLA 1

149 149 149 149 149 149

semana Fecha inicial

3

14-Jan 22 29 38 44 56 70

4

21-Jan 18 24 32 43 54 68

5

28-Jan 15 21 28 41 50 65

6

4-Feb 13 19 25 36 46 59

7

11-Feb 12 17 24 31 40 53

8

18-Feb 10 15 20 29 38 49

9

25-Feb 10 14 19 26 34 44

10

4-Mar 8 12 17 23 31 41

11

11-Mar 5 8 12 22 30 41

12

18-Mar 4 6 10 19 25 34

13

25-Mar 4 6 9 15 20 28

14

1-Apr 3 5 8 11 16 22

15

8-Apr 2 3 5 13 17 23

16

15-Apr 2 3 4 11 15 21

17

22-Apr 1 2 3 9 12 17

18

29-Apr 1 2 3 8 12 16

19

6-May 1 1 2 7 11 15

20

13-May 1 1 1 7 10 14

21

20-May 0 1 1 6 9 13

Valor entre MOT y CTR Valor entre CTR y falla 1 Valor superior a falla 1

Confianza de la CAR

Para la semana 2 aplicó CAR98 (zona de optimización). 
La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 79.2 m. Corresponde aplicar CAR98 (zona de optimización).
Considerando un despacho a pleno de la central con limitaciones en la unidad 4, se obtiene la siguiente evolución de la cota:
[image: image5.emf]Evolucion cota Terra (p/analisis CAR)

Cota Terra (m) - Inicial 79.16

semana 3 4 5 6

aporte (m3/s) 153 0 0 0

erogado  (m3/s) 660.0 660.0 660.0 660.0

erogado - aporte (m3/s) 507.0 660 660 660

volumen (km3) 306.6 399.2 399.2 399.2

Semana 3 4 5 6

Cota Terra (m) - Final 78.9 78.5 78.1 77.6

Stock Terra 7 6 6 6
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6. Demanda
[image: image7.emf]SEMANA 3 4 5 6 Promedio

Demanda (GWh) 219.7 218.3 217.9 219.0 219

Dia habil (GWh) 33 33 33 33
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7. Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)
Datos de agentes UTE
En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.
[image: image12.emf]ID

Situación Período Observaciones Fuente

CTM INDP 14/11/16 - 10/02/17  Mantenimiento en la unidad 8

CTM

CTM INDP 11/02/17 - 07/04/17 Mantenimiento en la unidad 7

PAM

CTM INDP 08/04/17 - 28/04/17 Mantenimiento en unidades 7 y 8

PAM

PAL INDP 18/03/17 - 31/03/17 Mantenimiento unidad 1

PAM

BAY INDP 01/04/17- 22/04/17 Mantenimiento unidad 1

PAM

MOT INDF 18/02/15 - 30/06/17 Motor 5 indisponible. Problemas con el alternador.                                                                                                

TER

MOT INDP 07/01/17 - 01/09/17 Un motor indisponible (por PAM)

PAM

PTA INDP 18/03/17 - 01/09/17 Unidades 1-6 indisponibles por 4 semanas cada una

PAM


Otros Agentes
La primera unidad de UPM estará fuera de servicio desde el 23/09/2016 al 23/01/2017.
Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)
Centrales hidráulicas: 
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Centrales térmicas: 
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Disponibilidades térmicas:

[image: image16.emf]Nom (MW) Opt (MW)

CBMOT 75%

80 60

CB 6 35%

120 42

PTA 1 – 6 80%

252 230.4

PTA 7 – 8 90%

96 86.4

CTR 1 75%

100 75

CTR 2 75%

100 75

TERMICO 76.0% 748 568.8

Disponibilidades Fortuitas 

Unidades Térmicas (pu)
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A los efectos de la programación semanal, la potencia nominal de las máquinas de PTA (unidades 1 a 6) se reduce a 42 MW por máquina, es decir 252 MW en total (en lugar de 288 MW).
Autoproductores y Generación distribuida
En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.

Potencia firme en MW (100 % disponible):
[image: image18.emf]desde  
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UPM 0 30

MdP 75 75

Gen distribuída 405 405

Total 480 510


Potencia generada por Generadores Distribuidos:
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8. Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa
9. Costos variables modelos y representación de la falla
Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 03/01/17, según información suministrada por ANCAP.
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BIOENER 108.0
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10. Análisis a realizar

Optimización (MP)

Se corre un caso sin lluvias en Salto Grande y Río Negro limitando la cota de Bonete a 80 m.
Simulación (CP)
Ídem Optimización.
11. Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.
12. Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

13. Observaciones y comentarios

No hay.
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