Programación energética semanal de la semana 12/15
Fecha: 19-03-2015.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 18/03/2015.

1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- Resumen semana actual

Durante la semana el despacho ha sido con motores de Central Batlle en la base y el resto básicamente hidráulico. Siendo necesario despachar unidades térmicas para suministrar el pico de la tarde.

No se produjeron precipitaciones.

Térmicas intento arranar la 5ta unidad de Central Batlle, no teniendo éxito. 
1.2.- Semana 12
INTRODUCCIÓN.
A la fecha no existen previsiones de precipitaciones para ninguna de las cuencas.

La 5° unidad de CB continúa con pruebas no quedando disponible aún.

Las previsiones de temperaturas indican un fuerte descenso de las mimas para el fin de semana.

Modelos

· CPC

· Caso libre no despacha solamente Motores de SB y 5° unidad de CB, obteniendo cotas de 34.0 m vistos en Salto Grande y 37.85m en Palmar despachando Terra a pleno.

· Un caso idéntico al anterior pero no dejando bajar la cota vista de SG de 33 metros vistos al final de la semana obtiene un despacho con un costo levemente superior al caso libre.

· SimSEE 

· Caso libre despacha a pleno Motores y 5° de CB,  PTA no a pleno (216 MW medios) y APR. El caso obtiene cotas de 34.65 m vistos en SG y 36.35 m en Palmar despachando Terra a pleno.

· Caso idéntico al caso 1 pero con cota mínima en Palmar de 37.15 m, Motores y 5° de CB,  PTA no a pleno (230 MW medios) y APR (25 MW medios)  y obtiene cotas de 34.30 m vistos en SG y 37.15 m en Palmar despachando Terra a pleno. 

· Análisis mensual,
·  el mismo indica que en dicho escenario es necesario el despacho de PTA a partir de la semana 12 y APR a partir de la semana 13. No obstante lo anterior no se identifican restricciones al despacho previsto.

Despacho propuesto

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:

· Auto despachados. 

· Terra a pleno

· Motores de Central Batlle a pleno

· Generación distribuida convocable

· PTA hasta pleno

· Palmar hasta pleno con cota objetivo 37.3 m.

· Salto cierra la demanda.

2.- INTRODUCCIÓN.

2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADOS AL MIERCOLES 04/03/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA PREVISTA VIERNES 13/3 
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2.3.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.3.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 y 7 días actualizado el día 04/03/2015 (Fuente CPTEC e INMET).
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2.4.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.4.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE MARZO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.
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TERRA 47 269 306 -12,1 30 116 336

BAYGORRIA 31 251 333 -24,6 26 127 439

PALMAR 27 247 314 -21,3 30 129 428

PRECIPITACIÓNES DEL MES DE MARZO


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.4.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO
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Nota: Datos actualizados al 19/03/2015  7:00 horas  
2.5.- Previsión aportes de Salto Grande (miércoles). 
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2.6.- SEMANALES. 

2.6.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)
[image: image7.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 11 2015 DESDE EL sáb 14/03/15  HASTA EL  vie 20/03/15     Versión   PS15-11D1-03-18

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 35,18 78,71 53,90 38,74 99 SGU 75,5 35,2%

COTA FINAL [m] 34,16 78,35 54,06 37,47 92 R. NEGRO 89,8 41,9%

USINADO [m3/s] 2387 676 641 1278  ------- TER. TV 10,1 4,7%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- TER. TG 4,6 2,1%

APORTE PROPIO [m3/s] 3006 80 -7 59  ------- GEN DIS 12,4 5,8%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,34 55,47 35,88 68,90  ------- EOLICA 22,1 10,3%

POTENCIA [MW] 852 132 118 322  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 75,52 22,67 13,92 53,22 89,80 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 75,52 22,67 13,92 53,22 89,80 TOTAL 214,4 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 10,11 0,00 0,00 0,00 4,47 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,35 22,08

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,11 0,00 0,00 0,00 4,47 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,35 22,08

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar TOTAL

SGU 11119 8228 12359 12425 10240 10121 11029 75521

TERRA 3187 3191 3206 3185 3300 3300 3300 22669

BAYG. 1978 1979 2011 1947 2000 2000 2000 13915

PALMAR 6361 7879 7599 7680 7900 7900 7900 53219

TOTAL R. NEGRO 11526 13049 12816 12812 13200 13200 13200 89803

CBMOT 1396 1560 1539 1299 1440 1440 1440 10114

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 1396 1560 1539 1299 1440 1440 1440 10114

PTA 0 0 647 819 1000 1000 1000 4466

APR A 0 0 0 0 0 0 0 0

APR B 0 0 0 96 0 0 0 96

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 0 0 647 915 1000 1000 1000 4562

UPM + MdelP + GDIS 1552 1178 1049 772 2600 2600 2600 12351

TOTAL TER. 2948 2738 3235 2986 5040 5040 5040 27027

EOLICA 3408 2328 2374 3575 3520 3639 3231 22075

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 29001 26343 30784 31798 32000 32000 32500 214426

EXPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 11 2008 DESDE EL sáb 14/03/15  HASTA EL  vie 20/03/15     Versión   PS15-11D1-03-18

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

11119 8228 12359 12425 10240 10121 11029 64492

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,7 5,7 5,4 5,3 5,2 5,2 5,0 5,4

E. UTIL PU

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

USINADO [m3/s]

2474 1774 2776 2788 2243 2214 2437 2387

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

35,12 35,16 34,95 34,75 34,59 34,42 34,16 34,16

APORTE [m3/s]

3566 3304 2900 3173 2800 2750 2550 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3187 3191 3206 3185 3300 3300 3300 22669

C. ENER. [MWh/hm3]

55,7 55,6 55,4 55,2 55,5 55,5 55,5 55,5

USINADO [m3/s]

662 665 670 667 689 689 689 676

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

78,65 78,63 78,59 78,53 78,47 78,41 78,35 78,35

APORTE [m3/s]

-42 431 203 -29 0 0 0 80

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1978 1979 2011 1947 2000 2000 2000 13915

C. ENER. [MWh/hm3]

35,3 35,7 36,0 36,5 35,9 35,9 35,9 35,9

USINADO [m3/s]

648 642 647 617 645 645 645 641

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

53,91 53,91 53,92 53,96 53,99 54,03 54,06 54,06

APORTE [m3/s]

-14 -23 -11 -1 0 0 0 -7

PALMAR

ENERGIA [MWh]

6361 7879 7599 7680 7900 7900 7900 53219

C. ENER. [MWh/hm3]

71,1 68,6 68,3 67,5 68,9 68,9 68,9 68,9

USINADO [m3/s]

1035 1329 1288 1316 1327 1327 1327 1278

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

38,74 38,55 38,35 38,13 37,91 37,69 37,47 37,47

APORTE [m3/s]

387 65 -37 -2 0 0 0 59

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

DIF ENE EMB (MWh)

50239

TIEMPO 

VACIADO TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR



2.6.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  
[image: image8.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 12 2015 DESDE EL sáb 21/03/15  HASTA EL  vie 27/03/15     Versión   PS15-12D0-03-17

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 34,16 78,35 54,06 37,47 92 SGU 47,6 23,3%

COTA FINAL [m] 33,81 77,91 54,13 37,48 85 R. NEGRO 65,8 32,2%

USINADO [m3/s] 1391 689 677 672  ------- TER. TV 10,1 4,9%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- TER. TG 42,0 20,5%

APORTE PROPIO [m3/s] 2271 0 0 0  ------- GEN DIS 18,2 8,9%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,26 55,47 35,88 68,90  ------- EOLICA 20,9 10,2%

POTENCIA [MW] 852 132 118 322  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 47,56 23,10 14,70 28,00 65,80 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 47,56 23,10 14,70 28,00 65,80 TOTAL 204,5 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 10,08 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 20,86

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,08 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 20,86

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar TOTAL

SGU 1680 3568 8808 9212 8540 7700 8056 47564

TERRA 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 23100

BAYG. 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 14700

PALMAR 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 28000

TOTAL R. NEGRO 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 65800

CBMOT 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 10080

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 10080

PTA 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 42000

APR A 0 0 0 0 0 0 0 0

APR B 0 0 0 0 0 0 0 0

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 42000

UPM + MdelP + GDIS 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 18200

TOTAL TER. 10040 10040 10040 10040 10040 10040 10040 70280

EOLICA 5880 1992 1752 1848 2520 3360 3504 20856

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 27000 25000 30000 30500 30500 30500 31000 204500

EXPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 12 2008 DESDE EL sáb 21/03/15  HASTA EL  vie 27/03/15     Versión   PS15-12D0-03-17

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

1680 3568 8808 9212 8540 7700 8056 39508

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,8 5,8 5,7 5,2 5,2 5,2 5,1 5,4

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

297 632 1587 2003 1843 1645 1729 1391

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34,40 34,53 34,42 34,24 34,09 33,97 33,81 33,81

APORTE [m3/s]

2450 2350 2300 2300 2250 2200 2050 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 23100

C. ENER. [MWh/hm3]

55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

USINADO [m3/s]

689 689 689 689 689 689 689 689

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

78,28 78,22 78,16 78,10 78,04 77,98 77,91 77,91

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 14700

C. ENER. [MWh/hm3]

35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9

USINADO [m3/s]

677 677 677 677 677 677 677 677

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

54,08 54,09 54,10 54,10 54,11 54,12 54,13 54,13

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 28000

C. ENER. [MWh/hm3]

68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9

USINADO [m3/s]

672 672 672 672 672 672 672 672

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

37,47 37,47 37,47 37,47 37,47 37,48 37,48 37,48

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

DIF ENE EMB (MWh)

52675

TIEMPO 

VACIADO TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR


2.7.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.7.1.- OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP. 
Caso 1: Política estacional vigente, aportes calculados sin lluvias previstas
[image: image9.emf]CASO : D15-12-1 COTA TERRA = 78.5 m  DESCRIPCION :    Caso política 1329, sin lluvias
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2.7.2.- SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

 CASO 1: LIBRE, (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS)
[image: image10.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN

P15-12-10

SEMANA 11 DESDE EL DÍA 21-Mar-15 HASTA EL DIA 27-Mar-15 168 HORAS

MP ASOCIADO D15-12-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34.16 78.35 54.06 37.48 94 32.86

COTA FINAL [m]

31.77 77.91 54.09 37.30 87 31.23

USINADO [m3/s]

2293 704 698 771

 -------

3650

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0

 -------

0

APORTE PROPIO [m3/s]

2286 0 0 0

 -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 60.0

55.7 37.8 68.1

 -------

61.0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

497 141 95 189 425 497

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

70 65 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 115.1

AUTOPROD

120

75.0% FALLA

0

0.0%

Resto 115.0 204.47

IMP. BR RIVERA

0

0.0% SGU

497

40.8%

Pico 116.6

A3

40

25.0% R. NEGRO

425

34.9%

semana 115.4

S A1

0

0.0% TER.  TV

135

11.1%

US$

$1 MW

S A2

0

0.0% TER.  TG

0

0.0%

semana 19,383

S A3

0

0.0% IMPORT.+ AUT

160

13.2%

Costo presente

2.49

TOTAL

160.1

100.0% TOTAL

1217

100.0%

Costo futuro

53.52

Costo Total

56.01

31.77 77.91 54.09 37.30 56009674.19 54513943.14 53517253.46 2492420.73

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga

Demanda total GWH

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION PLAN    P15-12-10
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2.7.3.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

 CASO 1: (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS), CASO LIBRE CON PRONOSTICO DE EOLICA Y EROGADO MAXIMO EN SALTO SEGUN DISPONIBILIDAD. 
[image: image11.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar MU$S

Cota incial

34.17 78.35 37.47

Costos Directo 8.40

Cota final

34.65 77.87 36.35

Costo Futuro 199.60

Usinado

872 680   1135

Costo Total 208.00

Vertido

0 35 0 0

Aporte propio

1143 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 34.8 22.3 16.6 44.3

Potencia media semanal (MW) 207.0 132.9 98.7 263.8

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

11.8 10.9 0.0 0.0

70.0 65.0 0.0 0.0

PTA CTR TGAA APR A

36.3 0.0 0.0 0.4

216.3 0.0 0.0 2.3

AGGREKO APR B + C

0.0 0.0

0.0 0.0

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0.0 0.0 0.0 26.9

0.0 0.0 0.0 159.9

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

DATOS GLOBALES SEMANALES

204.3

PLAN

SEMANA Semana - 12

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim15-12-1

Aportes s/lluvias, H -1.77, erogado según 

undiades disponibles en SG, c/pronostico 

de eolica, Sala B y 6ta indisponibles Politica 

1329, V440

208MU$S

COSTO TOTAL

8.4MU$S

199.6MU$S

SIMSEE 

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
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CASO 2: (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS), CASO LIBRE CON PRONOSTICO DE EOLICA Y EROGADO MAXIMO EN SALTO SEGUN DISPONIBILIDAD CON ESHI 6 (HORIIZONTE 7 DÍAS)
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Cota incial

34.16 78.35 37.47

Costos Directo 2.80

Cota final

32.96 77.41 37.52

Costo Futuro 129.50

Usinado

1751 680   1362

Costo Total 132.30

Vertido

0 747 707 0

Aporte propio

1143 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 63.7 21.1 15.1 53.8

Potencia media semanal (MW) 379.3 125.6 90.1 320.0

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

11.8 10.9 0.0 0.0

70.0 65.0 0.0 0.0

PTA CTR TGAA APR A

1.0 0.0 0.0 0.0

6.1 0.0 0.0 0.0

AGGREKO APR B + C

0.0 0.0

0.0 0.0

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0.0 0.0 0.0 26.9

0.0 0.0 0.0 159.9

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

132.3MU$S

COSTO TOTAL

2.8MU$S

129.5MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

204.3

PLAN

SEMANA Semana - 12

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim15-12-2

Aportes s/lluvias, H 0.73, eshy6, erogado 

según undiades disponibles en SG, 

c/pronostico de eolica, Sala B y 6ta 

indisponibles Politica 1329, V440

SIMSEE 

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
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Costo marginal vs variables y falla
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CASO 3: IDEM CASO 2 PERO SIN VERTIMIENTO EN TERRA
[image: image13.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar MU$S

Cota incial

34.16 78.35 37.46

Costos Directo 3.00

Cota final

32.78 77.89 36.00

Costo Futuro 129.50

Usinado

1839 680   1230

Costo Total 132.50

Vertido

0 0 0 0

Aporte propio

1143 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 66.6 22.4 16.0 47.1

Potencia media semanal (MW) 396.7 133.3 95.3 280.2

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

11.8 10.9 0.0 0.0

70.0 65.0 0.0 0.0

PTA CTR TGAA APR A

2.6 0.0 0.0 0.0

15.6 0.0 0.0 0.0

AGGREKO APR B + C

0.0 0.0

0.0 0.0

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0.0 0.0 0.0 26.9

0.0 0.0 0.0 159.9

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

DATOS GLOBALES SEMANALES

204.3

PLAN

SEMANA Semana - 12

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim15-12-4

Aportes s/lluvias, H 0.73, eshy6, erogado 

según undiades disponibles en SG, 

c/pronostico de eolica, Sin verter en Bonete, 

Sala B y 6ta indisponibles Politica 1329, 

V440

132.5MU$S

COSTO TOTAL

3MU$S

129.5MU$S

SIMSEE 

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
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Costo marginal vs variables y falla
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CASO 5: IDEM CASO 1, PERO SOLO CON COTA MINIMA EN PALMAR DE 37.15 M
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Cota incial

34,17 78,35 37,46

Costos Directo 9,70

Cota final

34,28 77,89 37,15

Costo Futuro 230,00

Usinado

1079 680   782

Costo Total 239,70

Vertido

0 0 0 0

Aporte propio

1143 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 42,0 22,4 15,6 30,3

Potencia media semanal (MW) 249,7 133,3 92,7 180,5

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

11,8 10,9 0,0 0,0

70,0 65,0 0,0 0,0

PTA CTR TGAA APR A

38,2 0,0 0,0 4,1

227,5 0,0 0,0 24,7

AGGREKO APR B + C

0,0 2,1

0,0 12,7

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0,0 0,0 0,0 26,9

0,0 0,0 0,0 159,9

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

DATOS GLOBALES SEMANALES

204,3

PLAN

SEMANA Semana - 12

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim15-12-5

Aportes s/lluvias, H 0.73, eshy6, erogado 

según undiades disponibles en SG, 

c/pronostico de eolica, Sin verter en Bonete, 

Sala B y 6ta indisponibles, Cota minima 

Palmar 37,15, Politica 1329, V440

239,7MU$S

COSTO TOTAL

9,7MU$S

230MU$S

SIMSEE 

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
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Costo marginal vs variables y falla
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2.8.- ANALISIS MENSUAL, caso con aportes en SG con excedencia de 90 %, 2 semanas indisponibles 5° y 6° y disponibilidades posteriores reducidas
[image: image15.emf]1
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2.9.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.
2.10.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot durante la semana corresponderá al costo variable de PTA.
4.- CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.-  INTRODUCCIÓN.
A la fecha no existen previsiones de precipitaciones para ninguna de las cuencas.
La 5° unidad de CB continúa con pruebas no quedando disponible aún.
Las previsiones de temperaturas indican un fuerte descenso de las mimas para el fin de semana.
Modelos
· CPC
· Caso libre no despacha solamente Motores de SB y 5° unidad de CB, obteniendo cotas de 34.0 m vistos en Salto Grande y 37.85m en Palmar despachando Terra a pleno.

· Un caso idéntico al anterior pero no dejando bajar la cota vista de SG de 33 metros vistos al final de la semana obtiene un despacho con un costo levemente superior al caso libre.

· SimSEE 
· Caso libre despacha a pleno Motores y 5° de CB,  PTA no a pleno (216 MW medios) y APR. El caso obtiene cotas de 34.65 m vistos en SG y 36.35 m en Palmar despachando Terra a pleno.
· Caso idéntico al caso 1 pero con cota mínima en Palmar de 37.15 m, Motores y 5° de CB,  PTA no a pleno (230 MW medios) y APR (25 MW medios)  y obtiene cotas de 34.30 m vistos en SG y 37.15 m en Palmar despachando Terra a pleno. 
· Análisis mensual,
·  el mismo indica que en dicho escenario es necesario el despacho de PTA a partir de la semana 12 y APR a partir de la semana 13. No obstante lo anterior no se identifican restricciones al despacho previsto.

Despacho propuesto

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:
· Auto despachados. 

· Terra a pleno

· Motores de Central Batlle a pleno
· Generación distribuida convocable

· PTA hasta pleno

· Palmar hasta pleno con cota objetivo 37.3 m.
· Salto cierra la demanda.
5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 12.
6.1.- CONTRATOS. 

No hay contratos operativos. 
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
No se prevé.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.6.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.7.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh.  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image16.emf]Unidad o Central

Potencia  Máxima 

[MW]

Razón Observaciones

CB MOT 6 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 15/03/2015

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

TGAA 15 FO INDISPONIBLE DESDE EL 07/02/2013

CB_U5 60 FO INDISPONIBLE DESDE EL 09/03/2015

CB_U6 110 FO INDISPONIBLE DEL 09/03/2015 AL 30/03/2015

CTM_U05 125 PRO INDISPONIBLE DEL 09/03/2015 AL 23/05/2015

CTM_U13 125 PRO INDISPONIBLE DEL 19/11/2014 AL 06/04/2015

INDISPONIBILIDADES SEMANA  12


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image17.emf]Restricción OBSERVACIONES
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BAYGORRIA_U1

BAYGORRIA_U1 LIMITADA POR VIBRACIONES

BAYGORRIA_U2

BAYGORRIA_U3

PALMAR_U1

PALMAR_U2

PALMAR_U3

APR_A U1 a U4

APR_B U1 a U4

APR_C U1 a U4

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW, POTENCIA MÀXIMA 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.

NO SE PUEDE MODULAR

MÍNIMO TECNICO 40 MW

MÍNIMO TECNICO 40 MW, NO SE PERMITE UN CICLO DIARIO DE MODULACION

NO SE PUEDE MODULAR 

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

Unidad 

RESTRICCIONES A PARTIR DEL  17 Diciembre 2014


9.- INDISPONIBILIDADES RELEVANTES de equipos de trasmision.

Se entregaran mañana con la presentación.

PAGE  

