INFORME DE ACTUALISACION DE LA PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14/2015
VERSION 1 (Lunes 06/04/205)
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1) Comentarios:
El día miércoles 01/04/2015 a última hora entro en servicio la 6ta unidad de central Batlle, en las primeras horas del día Jueves se produjo una explosión en el hogar de la caldera que indispondrá la maquina por algunos días. En el día de hoy se reúne personal de la central para evaluar los daños y estimar una fecha de reparación.

La 5ta unidad de la misma central estuvo en proceso de arranque quedando en servicio en forma estable en el día de hoy.
CTM informa un aumento en los niveles de aportes por lo que se corren nuevamente los modelos.

Durante la semana se tuvo que modular la central PTA en función de las altas cotas de la central Baygorria y las bajas demandas producidas.

A la fecha no existen pronósticos de precipitaciones de relevancia para los próximos 10 días.

Analizando los resultados de los modelos se observa que el SIMSEE despacha hasta PTA si bien no a pleno con un despacho importante.

Por lo que dado que quedo indisponible 6ta unidad de Central Batlle y 5ta unidad aún no se tiene certeza de su desempeño se decide continuar con el despacho a pleno de PTA considerando que esta máquina podría salir de servicio.

2) Costo marginal:

El costo marginal previsto es el de PTA.
3) Anexos:
Semanal de la presente semana: 
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SEMANA 14 2015 DESDE EL Sáb 04/04/15  HASTA EL  Vie 10/04/15     Versión   PS15-14D1-04-06

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 34,37 77,39 54,18 37,67 77 SGU 38,5 20,3%

COTA FINAL [m] 34,57 76,90 54,06 37,87 69 R. NEGRO 57,5 30,4%

USINADO [m3/s] 1161 685 691 485  ------- TER. TV 14,0 7,4%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- TER. TG 41,8 22,1%

APORTE PROPIO [m3/s] 2150 -32 -17 -119  ------- GEN DIS 17,9 9,4%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,89 55,60 36,06 66,50  ------- EOLICA 19,6 10,4%

POTENCIA [MW] 852 132 118 311  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 38,48 22,59 15,28 19,66 57,53 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 38,48 22,59 15,28 19,66 57,53 TOTAL 189,3 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 7,41 6,63 0,00 0,00 41,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,86 19,63

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,41 6,63 0,00 0,00 41,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,86 19,63

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr TOTAL

SGU 4096 2800 4070 6730 6130 7140 7510 38476

TERRA 3066 3021 3300 3300 3300 3300 3300 22587

BAYG. 2355 1429 2300 2300 2300 2300 2300 15284

PALMAR 3153 105 4400 3000 3000 3000 3000 19658

TOTAL R. NEGRO 8574 4555 10000 8600 8600 8600 8600 57529

CBMOT 1198 1214 1000 1000 1000 1000 1000 7412

5ta. 198 1131 500 1200 1200 1200 1200 6629

6ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 1396 2345 1500 2200 2200 2200 2200 14041

PTA 6130 3638 6400 6400 6400 6400 6400 41768

APR A 0 0 0 0 0 0 0 0

APR B 0 0 0 0 0 0 0 0

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 6130 3638 6400 6400 6400 6400 6400 41768

UPM + MdelP + GDIS 2284 2575 2600 2600 2600 2600 2600 17859

TOTAL TER. 9810 8558 10500 11200 11200 11200 11200 73668

EOLICA 1973 7634 2730 1970 2570 1560 1190 19627

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 24453 23547 27300 28500 28500 28500 28500 189300

EXPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 14 2008 DESDE EL Sáb 04/04/15  HASTA EL  Vie 10/04/15     Versión   PS15-14D1-04-06

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

4096 2800 4070 6730 6130 7140 7510 30966

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,9 5,9 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

848 569 839 1433 1296 1527 1613 1161

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34,41 34,46 34,52 34,49 34,54 34,56 34,57 34,57

APORTE [m3/s]

1750 1300 1900 2200 2500 2650 2750 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3066 3021 3300 3300 3300 3300 3300 22587

C. ENER. [MWh/hm3]

51,8 51,5 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 54,5

USINADO [m3/s]

685 678 687 687 687 687 687 685

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

77,31 77,24 77,18 77,11 77,04 76,97 76,90 76,90

APORTE [m3/s]

-184 -38 0 0 0 0 0 -32

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2355 1429 2300 2300 2300 2300 2300 15284

C. ENER. [MWh/hm3]

38,1 38,3 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,7

USINADO [m3/s]

716 431 738 738 738 738 738 691

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

54,11 54,25 54,21 54,17 54,14 54,10 54,06 54,06

APORTE [m3/s]

-64 -56 0 0 0 0 0 -17

PALMAR

ENERGIA [MWh]

3153 105 4400 3000 3000 3000 3000 19658

C. ENER. [MWh/hm3]

69,6 69,1 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 67,3

USINADO [m3/s]

524 18 766 522 522 522 522 485

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

37,51 37,60 37,59 37,66 37,73 37,80 37,87 37,87

APORTE [m3/s]

-696 -136 0 0 0 0 0 -119

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 34,23 34,24 34,33 34,40 34,52 34,63 34,75

COTA SGU [m] 34,41 34,46 34,52 34,49 34,54 34,56 34,57

COTA SGA [m] 34,05 34,02 34,15 34,31 34,50 34,71 34,93

DIF ENE EMB (MWh)

7864 9310 8038 4106 775 -3567

-8279

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

DIF ENE EMB (MWh)

-8279

TIEMPO 

VACIADO TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR


Resultados corrida CPC:
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DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P15-14-A4

SEMANA 27 DESDE EL DÍA 04-jul-15 HASTA EL DIA 07-jul-15

96HORAS

MP ASOCIADO D15-14-2

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34,51 77,18 54,21 37,60

35

34,33

COTA FINAL [m]

33,22 76,91 54,21 37,30

35

32,40

USINADO [m3/s]

2397 690 690 909  ------- 5821

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0  ------- 0

APORTE PROPIO [m3/s]

2525 0 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 63,3

52,7 38,2 67,9  -------

66,5

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

547 131 95 222 448 547

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 96,4

AUTOPROD

76

40,8% FALLA

0

0,0%

Resto 96,8

IMP. BR RIVERA

0

0,0% SGU

547

46,3%

Pico 97,1

A3

110

59,2% R. NEGRO

448

37,9%

semana 96,8

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 9.291

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

186

15,7%

Costo presente

0,00

TOTAL

185,8

100,0% TOTAL

1181

100,0%

Costo futuro

55,31

Costo Total

55,31

33,22 76,91 54,21 37,30 55312427,99 57177190,47 55312427,99 0

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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Resultados corrida SIMSEE:

[image: image3.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar MU$S

Cota incial

34,52 77,18 37,58

Costos Directo 4,00

Cota final

34,49 76,89 37,30

Costo Futuro 204,30

Usinado

1148 680   860

Costo Total 208,30

Vertido

0 0 0 0

Aporte propio

1113 0 0

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh) 25,8 12,2 8,8 19,1

Potencia media semanal (MW) 268,4 127,0 91,4 199,0

Unidades termicas (GWh) Motores 5ª  6ª Sala B

4,8 6,2 0,0 0,0

50,0 65,0 0,0 0,0

PTA CTR TGAA APR A

16,8 0,0 0,0 0,5

175,1 0,0 0,0 5,2

AGGREKO APR B + C

0,0 0,1

0,0 0,6

Contratos Contingente RIVERA Gen Dis + UPM

0,0 0,0 0,0 17,8

0,0 0,0 0,0 185,8

FALLA 1 FALLA 2 FALLA 3 + 4 Demanda

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

208,3MU$S

COSTO TOTAL

4MU$S

204,3MU$S

DATOS GLOBALES SEMANALES

112,1

PLAN

SEMANA Semana - 14

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim15-14-3

Aportes s/lluvias, H -1.84, erogado según 

undiades disponibles en SG, c/pronostico 

de eolica, sin verter en Bonete, Sala B y 6ta 

indisponibles, Cota minima Palmar 37,30, 

Politica 1329, V440

SIMSEE 

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
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