Programación energética semanal de la semana 14/15
Fecha: 01-04-2015.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 01/04/2015.

1.- RESUMEN EJECUTIVO.

A la fecha no existen previsiones de precipitaciones de relevancia para ninguna de las cuencas.

Las precipitaciones del mes de marzo nuevamente serán muy bajas, apenas superando los mínimos registrados en 20 años.

La 5° unidad de CB entro en paralelo pero actualmente está indisponible, esperándose se resuelvan algunos inconvenientes para poder volver a encender a misma.
La 6° quedo disponible durante el miércoles y la misma comenzó su proceso de arranque.
La demanda ha sufrido una fuerte disminución debido al fuerte descenso de las temperaturas máximas y por la semana de turismo. Se estima que la demanda de la presente semana sea del orden de los 177 GWh.
La previsión de temperaturas para la semana próxima es similar a la de la presente semana por lo que se estima la demanda semanal será de las más bajas del año y del entorno de los 189 GWh.

Modelos

· CPC

· Caso libre despacha Terra hasta pleno con cota final de 77.0 m, Palmar para cota mínima permitida de 37.3 m, Motores de SB a pleno y SG de 33.4 m.

· SimSEE (Versión 440)

· Caso libre, se corrió pero se presentaron problemas con la corrida por lo que no se presenta. Se ajustará la sala y se volverá a correr. 

Despacho propuesto

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:

· Auto despachados. 

· Terra a pleno

· Motores de Central Batlle a pleno

· Generación distribuida convocable
· 5° y 6° de CB
· PTA hasta pleno y para cota de 34.6 m de SG
· Palmar hasta pleno con cota objetivo 37.7 m.

· Salto cierra la demanda con cota máxima de 34.6 m
2.- INTRODUCCIÓN.

2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADOS AL MIERCOLES 01/04/2015 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA PREVISTA VIERNES 27/3 
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2.3.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.3.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, acumulado para 5 días actualizado el día 01/04/2015 (Fuente CPTEC e INMET).
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2.4.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.4.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE MARZO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.4.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

Nota: Datos actualizados al 01/04/2015  7:00 horas  
2.5.- Previsión aportes de Salto Grande (miercoles) 
[image: image4.emf]Valores Previstos

Pronóstico de lluvia para la cuenca

sin lluvia con lluvia Inmediata Media Alta

1750 1921 23 32 20

01/04/2015 2000 2000 0 0 0 0

02/04/2015 2000 2000 0 0 0 0

03/04/2015 1950 1950 0 2 0 0

04/04/2015 1850 1900 0 20 27 4

05/04/2015 1750 1850 0 1 5 15

06/04/2015 1700 1800 0 0 0 1

07/04/2015 1750 1950 0 0 0 0

08/04/2015 1800 2000 0

09/04/2015 1750 2000 0

10/04/2015 1650 1950 0
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2.6.- SEMANALES. 

2.6.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)
[image: image5.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 13 2015 DESDE EL sáb 28/03/15  HASTA EL  vie 03/04/15     Versión   PS15-13D1-04-01

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 34,11 77,86 54,13 37,30 84 SGU 28,9 16,3%

COTA FINAL [m] 34,48 77,39 54,18 37,67 77 R. NEGRO 57,2 32,3%

USINADO [m3/s] 879 672 655 494  ------- TER. TV 13,0 7,4%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- TER. TG 44,4 25,1%

APORTE PROPIO [m3/s] 1878 -35 -10 2  ------- GEN DIS 15,1 8,5%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,90 55,60 36,06 66,50  ------- EOLICA 18,4 10,4%

POTENCIA [MW] 852 132 118 311  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 28,90 21,97 14,87 20,33 57,17 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 28,90 21,97 14,87 20,33 57,17 TOTAL 176,9 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 8,22 0,00 4,80 0,00 43,55 0,62 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,09 18,38

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,22 0,00 4,80 0,00 43,55 0,62 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,09 18,38

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 01-abr 02-abr 03-abr TOTAL

SGU 6197 3993 4248 3729 6929 1854 1949 28899

TERRA 3042 3006 2909 3113 3300 3300 3300 21970

BAYG. 2243 1925 2053 2347 2100 2100 2100 14868

PALMAR 4291 2322 4410 4109 3200 1000 1000 20332

TOTAL R. NEGRO 9576 7253 9372 9569 8600 6400 6400 57170

CBMOT 990 1208 1011 964 1350 1350 1350 8223

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 0 0 0 0 0 2400 2400 4800

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 990 1208 1011 964 1350 3750 3750 13023

PTA 6367 5591 6201 6190 6400 6400 6400 43549

APR A 0 0 621 0 0 0 0 621

APR B 0 0 216 0 0 0 0 216

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 6367 5591 7038 6190 6400 6400 6400 44386

UPM + MdelP + GDIS 1154 1996 2273 1866 2600 2600 2600 15089

TOTAL TER. 8511 8795 10322 9020 10350 12750 12750 72498

EOLICA 1268 3356 2535 4201 1121 2996 2901 18378

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 25552 23397 26477 26519 27000 24000 24000 176945

EXPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 13 2008 DESDE EL sáb 28/03/15  HASTA EL  vie 03/04/15     Versión   PS15-13D1-04-01

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 01-abr 02-abr 03-abr TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

6197 3993 4248 3729 6929 1854 1949 26950

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,7 5,8 5,8 6,3 5,8 6,0 6,0 5,9

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,96 0,93 0,93 0,93 0,93 0,95

USINADO [m3/s]

1315 827 881 797 1542 386 406 879

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34,05 34,07 34,13 34,21 34,14 34,32 34,48 34,48

APORTE [m3/s]

1787 1551 1985 1876 2000 2000 1950 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3042 3006 2909 3113 3300 3300 3300 21970

C. ENER. [MWh/hm3]

53,3 52,9 52,7 52,3 55,6 55,6 55,6 54,0

USINADO [m3/s]

661 658 639 689 687 687 687 672

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

77,80 77,74 77,69 77,59 77,52 77,46 77,39 77,39

APORTE [m3/s]

11 12 104 -374 0 0 0 -35

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2243 1925 2053 2347 2100 2100 2100 14868

C. ENER. [MWh/hm3]

38,7 38,7 38,9 38,5 36,1 36,1 36,1 37,6

USINADO [m3/s]

670 576 611 705 674 674 674 655

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

54,12 54,16 54,17 54,15 54,16 54,17 54,18 54,18

APORTE [m3/s]

-16 -18 -15 -22 0 0 0 -10

PALMAR

ENERGIA [MWh]

4291 2322 4410 4109 3200 1000 1000 20332

C. ENER. [MWh/hm3]

68,4 70,2 68,0 68,8 66,5 66,5 66,5 67,9

USINADO [m3/s]

726 383 751 691 557 174 174 494

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

37,27 37,33 37,32 37,30 37,34 37,51 37,67 37,67

APORTE [m3/s]

-5 -13 109 -75 0 0 0 2

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

DIF ENE EMB (MWh)

5141

TIEMPO 

VACIADO TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR



2.6.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA  
[image: image6.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 14 2015 DESDE EL sáb 04/04/15  HASTA EL  vie 10/04/15     Versión   PS15-14D0-03-31

UNIDADES HIDRÁULICAS COMPOSICION DEMANDA

DATOS HIDROLÓGICOS [GWh] [%]

COTA INICIAL [m] 34,48 77,39 54,18 37,67 77 SGU 32,6 17,2%

COTA FINAL [m] 34,59 76,92 53,90 37,70 69 R. NEGRO 68,3 36,1%

USINADO [m3/s] 981 687 738 724  ------- TER. TV 23,8 12,6%

VERTIDO [m3/s] 0 0 0 0  ------- TER. TG 28,1 14,8%

APORTE PROPIO [m3/s] 1750 0 0 0  ------- GEN DIS 18,2 9,6%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,89 55,60 36,06 66,50  ------- EOLICA 18,3 9,7%

POTENCIA [MW] 852 132 118 311  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 32,56 23,10 16,10 29,10 68,30 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 32,56 23,10 16,10 29,10 68,30 TOTAL 189,3 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT 5ta. 6ta. Sala B PTA APR A APR B APR C MVAMOT MVBMOT CTR´s TGAA GEN DIS EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 7,00 0,00 16,80 0,00 28,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 18,34

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00 0,00 16,80 0,00 28,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 18,34

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr TOTAL

SGU 1978 2364 2177 2087 6079 8879 9000 32564

TERRA 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 23100

BAYG. 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 16100

PALMAR 2400 1400 4400 6200 5700 5000 4000 29100

TOTAL R. NEGRO 8000 7000 10000 11800 11300 10600 9600 68300

CBMOT 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000

5ta. 0 0 0 0 0 0 0 0

6ta. 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

Sala B 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TV 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 23800

PTA 6400 6400 6400 6400 2500 0 0 28100

APR A 0 0 0 0 0 0 0 0

APR B 0 0 0 0 0 0 0 0

APR C 0 0 0 0 0 0 0 0

MVAMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

MVBMOT 0 0 0 0 0 0 0 0

CTR´s 0 0 0 0 0 0 0 0

TG MALD. 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TER. TGAS 6400 6400 6400 6400 2500 0 0 28100

UPM + MdelP + GDIS 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 18200

TOTAL TER. 12400 12400 12400 12400 8500 6000 6000 70100

EOLICA 1622 2236 2723 2213 2621 3021 3900 18336

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEMANDA 24000 24000 27300 28500 28500 28500 28500 189300

EXPORTACION 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 14 2008 DESDE EL sáb 04/04/15  HASTA EL  vie 10/04/15     Versión   PS15-14D0-03-31

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

1978 2364 2177 2087 6079 8879 9000 23564

C. ENER. [MWh/m3/s]

6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,8 5,8 5,9

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

394 474 434 416 1275 1923 1952 981

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

34,63 34,75 34,87 34,99 34,96 34,79 34,59 34,59

APORTE [m3/s]

1850 1750 1700 1750 1800 1750 1650 0

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 23100

C. ENER. [MWh/hm3]

55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6

USINADO [m3/s]

687 687 687 687 687 687 687 687

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

77,33 77,26 77,20 77,13 77,06 76,99 76,92 76,92

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 16100

C. ENER. [MWh/hm3]

36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1

USINADO [m3/s]

738 738 738 738 738 738 738 738

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

54,14 54,10 54,06 54,02 53,98 53,94 53,90 53,90

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

2400 1400 4400 6200 5700 5000 4000 29100

C. ENER. [MWh/hm3]

66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5

USINADO [m3/s]

418 244 766 1079 992 870 696 724

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL

[m]

37,78 37,93 37,92 37,82 37,73 37,69 37,70 37,70

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 34,49 34,59 34,69 34,80 34,82 34,78 34,71

COTA SGU [m] 34,63 34,75 34,87 34,99 34,96 34,79 34,59

COTA SGA [m] 34,35 34,43 34,51 34,60 34,69 34,77 34,83

DIF ENE EMB (MWh)

6306 7085 8051 9106 6170 434

-5423

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS Y EOLICA

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

DIF ENE EMB (MWh)

-5423

TIEMPO 

VACIADO TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR



2.7.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.7.1.- OPTIMIZACIÓN MEDIANO PLAZO, MP. 
Caso 1: Política estacional vigente, aportes calculados sin lluvias previstas
[image: image7.emf]CASO : D15-13-1 COTA TERRA = 77.5 m  DESCRIPCION :    Caso política 1329, sin lluvias
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2.7.2.- SIMULACION CORTO PLAZO, CPC:

 CASO 1: LIBRE, (APORTES CALCULADOS SIN LLUVIAS PREVISTAS)
[image: image8.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN

P15-14-10

SEMANA 14 DESDE EL DÍA 04-abr-15 HASTA EL DIA 10-abr-15 168 HORAS

MP ASOCIADO D15-14-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

34,60 77,43 54,21 37,50 83 34,42

COTA FINAL [m]

33,40 76,96 54,21 37,30 75 34,22

USINADO [m3/s]

1473 689 689 771

 -------

1900

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0

 -------

0

APORTE PROPIO [m3/s]

1679 0 0 0

 -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 65,8

53,1 38,3 68,0

 -------

67,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

349 132 95 189 415 349

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

50 0 0 0 #¡REF! 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 127,0

AUTOPROD

152

60,3% FALLA

0

0,0%

Resto 126,9 179,16

IMP. BR RIVERA

0

0,0% SGU

349

32,7%

Pico 126,9

A3

100

39,7% R. NEGRO

415

39,0%

semana 126,9

S A1

0

0,0% TER.  TV

50

4,7%

US$

$1 MW

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 21.322

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

252

23,6%

Costo presente

0,89

TOTAL

251,9

100,0% TOTAL

1066

100,0%

Costo futuro

56,71

Costo Total

57,60

33,40 76,96 54,21 37,30 57604148,47 54741419,32 56710573,46 893575,01

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga

Demanda total GWH

PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION PLAN    P15-14-10
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34,5

35,0

35,5

36,0

1 25 49 73 97 121 145

SGU

max

SGU

real

SGU

min

SG

max

SG

SG

min


2.7.3.- SIMULACION CORTO PLAZO, SIMSEE:

 CASO 1: NO SE PRESENTAN LOS RESULTADOS POR HABER CORRDO MAL LA SALA, SE CORREGIRA Y SE ENVIARÁ 
2.8.- ANALISIS MENSUAL, no aporta información para la presente semana
2.9.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.
2.10.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
El precio spot durante la semana corresponderá al costo variable de PTA.
4.- CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.-  INTRODUCCIÓN.
A la fecha no existen previsiones de precipitaciones de relevancia para ninguna de las cuencas.

Las precipitaciones del mes de marzo nuevamente serán muy bajas, apenas superando los mínimos registrados en 20 años.

La 5° unidad de CB entro en paralelo pero actualmente está indisponible, esperándose se resuelvan algunos inconvenientes para poder volver a encender a misma.
La 6° quedo disponible durante el miércoles y la misma comenzó su proceso de arranque.
La demanda ha sufrido una fuerte disminución debido al fuerte descenso de las temperaturas máximas y por la semana de turismo. Se estima que la demanda de la presente semana sea del orden de los 177 GWh.
La previsión de temperaturas para la semana próxima es similar a la de la presente semana por lo que se estima la demanda semanal será de las más bajas del año y del entorno de los 189 GWh.

Modelos

· CPC

· Caso libre despacha Terra hasta pleno con cota final de 77.0 m, Palmar para cota mínima permitida de 37.3 m, Motores de SB a pleno y SG de 33.4 m.

· SimSEE (Versión 440)

· Caso libre, se corrió pero se presentaron problemas con la corrida por lo que no se presenta. Se ajustará la sala y se volverá a correr. 

Despacho propuesto

En vista que de lo antes expuesto se propone el siguiente despacho:

· Auto despachados. 

· Terra a pleno

· Motores de Central Batlle a pleno

· Generación distribuida convocable
· 5° y 6° de CB
· PTA hasta pleno y para cota de 34.6 m de SG
· Palmar hasta pleno con cota objetivo 37.7 m.

· Salto cierra la demanda con cota máxima de 34.6 m
5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 13.
6.1.- CONTRATOS. 

No hay contratos operativos. 
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS.
No se prevé.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.6.- IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.7.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 132 MWh.  
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image9.emf]Unidad o Central

Potencia  Máxima 

[MW]

Razón Observaciones

CB MOT 6 10 FO

INDISPONIBLE DESDE EL 15/03/2015 HASTA EL 

25/4

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015 

CB MOT 7 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/03/2015 H

TGAA 15 FO INDISPONIBLE DESDE EL 07/02/2013

CB_U5 60 FO INDISPONIBLE DESDE EL 09/03/2015

CB_U6 110 FO INDISPONIBLE DEL 09/03/2015 AL 06/04/2015

CTM_U05 125 PRO INDISPONIBLE DEL 09/03/2015 AL 23/05/2015

CTM_U06 126 PRO INDISPONIBLE DEL 30/03/2015 AL 25/04/2016

CTM_U13 125 PRO INDISPONIBLE DEL 19/11/2014 AL 06/04/2015

INDISPONIBILIDADES SEMANA  13


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image10.emf]Restricción OBSERVACIONES

PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, MINIMO 

TECNICO 15MW, TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y PARADA 30 min, NO 

HAY TIEMPO MINIMO ENTRE PARADA Y ARRANQUE, NO HAY TIEMPO MINIMO 

PARA PASAR DE MINIMO TECNICO A PLENO

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1

TGA

CTR_U1

CTR_U2

CB_SB

CB_U5

CB-U6

CBMOT_U1

CBMOT_U2

CBMOT_U3

CBMOT_U4

CBMOT_U5

CBMOT_U6

CBMOT_U7

CBMOT_U8

TERRA_U1

TERRA_U2

TERRA_U3

TERRA_U4

BAYGORRIA_U1

BAYGORRIA_U1 LIMITADA POR VIBRACIONES

BAYGORRIA_U2

BAYGORRIA_U3

PALMAR_U1

PALMAR_U2

PALMAR_U3

APR_A U1 a U4

APR_B U1 a U4

APR_C U1 a U4

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

PREFERENTEMENTE DESPACHAR A PLENO, MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW, POTENCIA MÀXIMA 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.

NO SE PUEDE MODULAR

MÍNIMO TECNICO 40 MW

MÍNIMO TECNICO 40 MW, NO SE PERMITE UN CICLO DIARIO DE MODULACION

NO SE PUEDE MODULAR 

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

NO MAS DE 2 O 3 ARRANQUES CONSECUTIVOS, MINIMO TECNICO 20MW

Unidad 

RESTRICCIONES A PARTIR DEL  17 Diciembre 2014


9.- INDISPONIBILIDADES RELEVANTES de equipos de trasmision.
Se actualizarán el  lunes 6/4.
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