Programación energética semanal de la semana 21/17
Fecha: 18/05-2017.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 17/05/2017.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- RESUMEN SEMANA ACTUAL 
Durante la semana el despacho ha sido con recursos renovables, no siendo necesario despacho de unidades térmicas para picos de potencia.
Se ha exportado energía a Brasil por las conversora de Rivera y Melo. Se han despachado motores para poder suministrar Bloque 2 a Brasil.
Se han exportado a Argentina excedentes.
Se han registrado nuevas precipitaciones en todas las cuencas lo que ha provocado importantes aumentos de aportes fundamentalmente en Salto y Bonete. CTM  ha informado en el día de hoy aportes del orden de 10400 m3/s  y 12800 m3/s sin y con  lluvias previstas para la semana próxima.
Todas las centrales a excepción de Palmar están con vertederos abiertos. Se prevé que esta alcance la cota de vertimiento en el día de mañana viernes.
1.2.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
Existen nuevos pronósticos de precipitaciones para todas las cuencas.
Como se mencionó anteriormente, los aportes previstos por CTM con y sin lluvia son superiores al usinado a pleno de la central.

Bonete también tiene aportes superiores al usinado a pleno de la central por lo que continuara con vertederos abiertos

Se espera qué todas las centrales estén con vertimiento durante toda la semana

Si Brasil toma la oferta se continuará exportando a Brasil por ambas conversoras. Se ofertaran a Argentina los excedentes que Brasil no tome.
Modelos

Se corrieron casos sin lluvias previstas con y sin  exportación con ambos modelos.
OPERGEN/CPC

· El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

SimSEE

· El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

Despacho propuesto

En base a lo antedicho se declara riesgo de vertido para el SIN para toda la semana. Siendo el despacho propuesto el siguiente:
· Generación autodespachada no modulable 

· Salto Grande hasta pleno
· Generación autodespachada  modulable 

· Rio Negro cierra la demanda
2.- INTRODUCCIÓN.








2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIÉRCOLES 17/05/2017 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
No se dispone de la informacion
2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, ACUMULADAS PARA 5 y 7 DÍAS ACTUALIZADO EL DÍA 17/05/2017 (Fuente CEPTEC e INMET).   
  No se dispone de la informacion

2.2.2.-       PREVISIÓN LLUVIAS, DÍA 18/05/2017 (Fuente CEPTEC e INMET).
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2.2.3.- PREVISIÓN DE APORTES Y LLUVIAS PARA SALTO GRANDE (fuente CTM día 17/05/17). 
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23/05/2017 1.639 10.300 13.300 4.795 0 0 0

24/05/2017 1.651 9.300 13.000 4.485

25/05/2017 1.672 8.450 12.500 3.963

26/05/2017 1.699 7.800 11.950 3.329
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2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE  MAYO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

[image: image8.emf]Nombre Acum. Mens.Acum. AnualProm. Hist. Mín. Med. Máx.

Central Dr. G. Terra 97 697 561 3 127 318

Central Baygorria 87 594 591 9 128 287

Central Constitución 39 423 537 10 104 272

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

[image: image9.emf]TERRA
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 Nota: Datos actualizados al 17/05/2017  7:00 horas 
2.4.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA 240h DÍA VIERNES 12/05/17 
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2.5.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA 240h DÍA MIERCOLES 17/05/17 
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2.6.- SEMANALES. 

2.6.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles) 

[image: image14.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 20 2017 DESDE EL sáb 13/05/17  HASTA EL  vie 19/05/17     Versión   PS17-20D1-05-17

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 110,9 54,3%

COTA INICIAL [m] 34,96 79,99 54,17 39,80 123 R. NEGRO 57,9 28,3%

COTA FINAL [m] 35,09 80,14 54,35 40,20 126 TER. TV 0,6 0,3%

USINADO [m3/s] 4268 490 554 667  ------- TER. TG 0,2 0,1%

VERTIDO [m3/s] 2506 359 402 86  ------- GEN DIS 8,1 4,0%

APORTE PROPIO [m3/s] 12824 1123 141 3  ------- SOLAR 1,8 0,9%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 4,92 56,99 30,61 73,97  ------- EOLICA 24,8 12,1%

POTENCIA [MW] 852 133 95 346  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 127,41 17,27 10,58 30,01 57,86 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 110,92 17,27 10,58 30,01 57,86 TOTAL 204,2 100

DESP EXPORT. [GWh] 16,49 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT PTIGRECC PTIGRE PTA_7Y8 CTR

UPM + 

MdelP + 

GDIS SOLAR EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,61 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,07 1,84 24,76

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,03

0,61 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,07 1,84 37,80

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

13-may 14-may 15-may 16-may 17-may 18-may 19-may TOTAL

17800 14624 18674 17259 14890 15233 12443 110923

2364 2363 2426 3092 2340 2340 2340 17265

1500 1531 1369 1921 1060 1600 1600 10581

6323 1809 5192 5687 3000 4000 4000 30011

10187 5703 8987 10700 6400 7940 7940 57857

0 0 409 205 0 0 0 614

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 409 205 0 0 0 614

0 0 156 0 0 0 0 156

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 156 0 0 0 0 156

501 643 740 1130 740 2160 2160 0

501 643 1305 1335 740 2160 2160 8844

39 200 214 449 410 266 266 1844

-1029 4037 1378 -286 8060 4901 7701 24762

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

27498 25207 30558 29457 30500 30500 30510 204230

6980 0 0 3254 4490 7300 7497 29521

SEMANA 20 2008 DESDE EL sáb 13/05/17  HASTA EL  vie 19/05/17     Versión   PS17-20D1-05-17

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

13-may 14-may 15-may 16-may 17-may 18-may 19-may TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

17800 14624 18674 17259 19380 19733 19940 107470

C. ENER. [MWh/m3/s]

4,9 4,7 4,6 4,6 5,1 5,1 5,2 4,9

E. UTIL PU

0,96 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

3435 3395 4514 4115 4726 4820 4870 4268

VERTIDO [m3/s]

2349 2794 2039 2132 1704 1708 1622 2050

C. FINAL [m]

34,84 34,84 34,76 34,74 34,81 34,95 35,09 35,09

APORTE [m3/s]

11364 12748 12761 12794 12950 13650 13500 12824

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2364 2363 2426 3092 2340 2340 2340 17265

C. ENER. [MWh/hm3]

59,7 59,6 59,7 58,0 57,0 57,0 57,0 58,3

USINADO [m3/s]

458 459 471 617 475 475 475 490

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 260 600 750 900 359

C. FINAL [m]

79,96 80,02 80,06 80,11 80,11 80,13 80,14 80,14

APORTE [m3/s]

63 1251 1001 1543 1100 1400 1500 1123

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

1500 1531 1369 1921 1060 1600 1600 10581

C. ENER. [MWh/hm3]

31,8 32,2 32,6 32,6 30,6 30,6 30,6 31,6

USINADO [m3/s]

546 550 486 682 401 605 605 554

VERTIDO [m3/s]

610 130 0 25 650 700 700 402

C. FINAL [m]

54,12 54,16 54,22 54,34 54,36 54,30 54,35 54,35

APORTE [m3/s]

622 272 105 -15 0 0 0 141

PALMAR

ENERGIA [MWh]

6323 1809 5192 5687 3000 4000 4000 30011

C. ENER. [MWh/hm3]

74,1 76,1 74,1 75,3 74,0 74,0 74,0 74,5

USINADO [m3/s]

987 275 811 874 469 626 626 667

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 200 400 86

C. FINAL [m]

39,84 39,98 39,89 39,83 39,99 40,12 40,20 40,20

APORTE [m3/s]

-26 98 0 -48 0 0 0 3

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

13-may 14-may 15-may 16-may 17-may 18-may 19-may

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 34,84 34,84 34,76 34,74 34,81 34,95 35,09

COTA SGU [m] 34,84 34,84 34,76 34,74 34,81 34,95 35,09

COTA SGA [m] 34,84 34,84 34,76 34,74 34,81 34,95 35,09

DIF ENE EMB (MWh)

0 0 0 0 0 0 0

DIF ENE EMB (MWh)

0

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTIGRE

PTA_7Y8

PTIGRECC

CTR



TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

CBMOT



TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR


2.6.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA (jueves), sin lluvias previstas y con exportación a Brasil y Argentina.
[image: image15.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 21 2017 DESDE EL sáb 20/05/17  HASTA EL  vie 26/05/17     Versión   PS17-21D0-05-18

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 33,1 16,2%

COTA INICIAL [m] 34,98 80,18 54,24 40,19 127 R. NEGRO 85,7 41,8%

COTA FINAL [m] 35,04 80,12 53,73 40,08 126 TER. TV 0,0 0,0%

USINADO [m3/s] 4472 663 898 1239  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 514 500 357 71  ------- GEN DIS 16,8 8,2%

APORTE PROPIO [m3/s] 8839 1044 0 0  ------- SOLAR 2,5 1,2%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,10 56,99 30,61 73,97  ------- EOLICA 66,7 32,5%

POTENCIA [MW] 852 133 95 346  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 134,05 22,85 16,63 55,44 94,92 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 33,15 19,85 16,63 49,22 85,70 TOTAL 204,9 100

DESP EXPORT. [GWh] 100,91 3,00 0,00 6,23 9,23

CBMOT PTIGRECC PTIGRE PTA_7Y8 CTR

UPM + 

MdelP + 

GDIS SOLAR EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 2,54 66,67

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 2,54 66,67

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

20-may 21-may 22-may 23-may 24-may 25-may 26-may TOTAL

4680 130 5461 6335 6375 5469 4696 33146

264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 19848

2376 2376 2376 2376 2376 2376 2376 16632

1695 7920 7920 7920 7920 7920 7920 49215

4335 13560 13560 13560 13560 13560 13560 85695

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 0

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 16800

363 363 363 363 363 363 363 2541

16622 9477 6716 7852 7802 8708 9491 66668

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28400 25930 28500 30510 30500 30500 30510 204850

24105 19694 14459 13849 14025 12000 12000 110132

SEMANA 21 2008 DESDE EL sáb 20/05/17  HASTA EL  vie 26/05/17     Versión   PS17-21D0-05-18

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

20-may 21-may 22-may 23-may 24-may 25-may 26-may TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

19560 19824 19920 20184 20400 17469 16696 117357

C. ENER. [MWh/m3/s]

5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,1

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

3716 4797 4837 4908 4960 4153 3937 4472

VERTIDO [m3/s]

1304 313 193 0 0 0 0 259

C. FINAL [m]

35,00 34,95 34,95 34,95 34,90 34,93 35,04 35,04

APORTE [m3/s]

10920 9506 9709 9107 7982 7250 7400 8839

TERRA 

ENERGIA [MWh]

3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 22848

C. ENER. [MWh/hm3]

57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

USINADO [m3/s]

663 663 663 663 663 663 663 663

VERTIDO [m3/s]

500 500 500 500 500 500 500 500

C. FINAL [m]

80,22 80,23 80,24 80,23 80,21 80,17 80,12 80,12

APORTE [m3/s]

1570 1382 1212 1052 864 703 522 1044

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2376 2376 2376 2376 2376 2376 2376 16632

C. ENER. [MWh/hm3]

30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6

USINADO [m3/s]

898 898 898 898 898 898 898 898

VERTIDO [m3/s]

400 400 400 400 300 300 300 357

C. FINAL [m]

54,14 54,04 53,93 53,82 53,79 53,76 53,73 53,73

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 55440

C. ENER. [MWh/hm3]

74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

USINADO [m3/s]

1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239

VERTIDO [m3/s]

100 100 100 100 100 0 0 71

C. FINAL [m]

40,18 40,16 40,15 40,14 40,10 40,09 40,08 40,08

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

20-may 21-may 22-may 23-may 24-may 25-may 26-may

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 35,00 34,96 34,96 34,96 34,90 34,88 34,91

COTA SGU [m] 35,00 34,95 34,95 34,95 34,90 34,93 35,04

COTA SGA [m] 35,00 34,95 34,95 34,95 34,90 34,82 34,78

DIF ENE EMB (MWh)

0 0 0 0 0 2602 5978

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR

CBMOT



TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTIGRE

PTA_7Y8

PTIGRECC

CTR



TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

DIF ENE EMB (MWh)

5978

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR


2.7.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.7.1.- MEDIANO PLAZO/OPERGEN:
Caso S/LL S/E
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Caso S/LL C/E
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2.7.2.- SIMULACION CORTO PLAZO

2.7.2.1 SIMULACION CORTO PLAZO CPC
Caso libre, SLL SE
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DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P17-21-10

SEMANA 21 DESDE EL DÍA 20-may-17 HASTA EL DIA 26-may-17

168HORAS

MP ASOCIADO D17-21-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

35,09 80,00 54,32 40,03

120

35,09

COTA FINAL [m]

35,50 79,95 54,30 40,10

119

35,50

USINADO [m3/s]

3537 552 722 1035  ------- 7074

VERTIDO [m3/s]

1404 520 350 0  ------- 2803

APORTE PROPIO [m3/s]

10379 976 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 63,6

58,7 33,6 73,3  -------

66,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

809 117 87 273 477 809

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 0,0

EOLICA

388

77,6% FALLA

0

0,0%

Resto 0,0 300,08

IMP. BR RIVERA

12

2,4% SGU

809

45,3%

Pico 0,0

GEN. TER. DIST.

100

20,0% R. NEGRO

477

26,7%

semana 0,0

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

204,85

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 2

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

500

28,0%

Costo presente

0,00

TOTAL

500,0

100,0% TOTAL

1786

100,0%

Costo futuro

13,73

95,23

Costo Total

13,73

35,50 79,95 54,30 40,10 13725528,67 13726480,93 13726480,93 -952,26

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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0
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1 25 49 73 97 121 145

(U$S/MWh)

COSTO MARGINAL PLAN    P17-21-10

A3-VALLE
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A3-PICO

SALTO

GRANDE

TERRA

PALMAR

MOT

6ta

SB

PTI

CTR

Falla 1

Falla 2

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA TERRA

53,0

53,3

53,5

53,8

54,0

54,3

54,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA BAYGORRIA

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

40,0

40,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA PALMAR

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA SALTO GRANDE

SGU

max

SGU

real

SGU

min

SG

max

SG

SG

min


Caso libre, SLL CE
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DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P17-21-20

SEMANA 21 DESDE EL DÍA 20-may-17 HASTA EL DIA 26-may-17

168HORAS

MP ASOCIADO D17-21-2

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

35,09 80,00 54,32 40,02

119

35,09

COTA FINAL [m]

35,50 79,90 54,30 39,87

117

35,50

USINADO [m3/s]

3537 642 817 1250  ------- 7074

VERTIDO [m3/s]

1404 525 350 0  ------- 2803

APORTE PROPIO [m3/s]

10379 976 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 63,6

58,9 33,7 73,3  -------

64,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

809 136 99 330 565 809

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 30,0

EOLICA

388

77,6% FALLA

0

0,0%

Resto 30,0 314,87

IMP. BR RIVERA

12

2,4% SGU

809

43,2%

Pico 30,0

GEN. TER. DIST.

100

20,0% R. NEGRO

565

30,1%

semana 30,0

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

204,85

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 5.040

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

500

26,7%

Costo presente

-3,30

TOTAL

500,0

100,0% TOTAL

1874

100,0%

Costo futuro

6,87

110,02

Costo Total

3,57

35,50 79,90 54,30 39,87 3571699,42 6872315,74 6872315,74 -3300616,32

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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2.7.2.2 SIMSEE: 
Caso libre SLL SE
[image: image20.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

35,12 80,17 40,05

Costos Directo 0,00

35,56 79,99 40,12

Costo Futuro 142,20

2876 296 306 113

Costo Total 142,20

2035 966 944 1053

5189 976 0 0

57 54 27 77

99,3 9,7 5,0 5,2

590,9 57,7 29,8 31,2

0,01 0,61 0,02

Unidades termicas (GWh) CBMOT PTIGRE PTA 7 y 8 CTR

E (MWh) 0,0 0,0 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0 0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

93,6 124,8 136,3 151,9

PTIGRECC Brasil Exp GWh

E (MWh) 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

Solar Gen Dis + UPM Eolico MARG. PROM.

E (MWh) 2,1 18,4 65,1

P (MW)

12,2 109,8 387,8

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

E (MWh) 0,0 0,0 0,0

P (MW) 0,0 0,0 0,0

142,2MU$S

COSTO TOTAL

Vertido

Aporte propio

DATOS GLOBALES SEMANALES

204,9

Semana - 21

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim17-21-1

Caso libre S/LL  S/E

PLAN

SEMANA



Cota incial

0,0

0MU$S
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Costo marginal vs variables y falla
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Caso libre SLL CE A 0.01 U$S.
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MU$S

35,10 80,17 40,04

Costos Directo -7,50

35,41 79,94 39,59

Costo Futuro 142,20

4411 680 735 1317

Costo Total 134,70

594 675 607 209

5189 976 0 0

57 57 30 70

151,4 23,6 13,4 55,5

901,3 140,6 79,6 330,6

3,08 0,24 0,01

Unidades termicas (GWh) CBMOT PTIGRE PTA 7 y 8 CTR

E (MWh) 0,0 0,0 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0 0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

93,6 124,8 136,3 151,9

PTIGRECC Brasil Exp GWh

E (MWh) 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

Solar Gen Dis + UPM Eolico MARG. PROM.

E (MWh) 2,1 18,5 65,1

P (MW)

12,2 110,0 387,8

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

E (MWh) 0,0 0,0 0,0

P (MW) 0,0 0,0 0,0

60,0

-7,5MU$S

142,2MU$S

Cota final

Usinado

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh)

Potencia media semanal (MW)

Valor prom. Sem. Hid.

124,8

Sim17-21-2

Caso libre S/LL  C/E 0,01 U$S

PLAN

SEMANA



Cota incial

134,7MU$S

COSTO TOTAL

Vertido

Aporte propio

DATOS GLOBALES SEMANALES

204,9

Semana - 21

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO
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PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
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PTIGRECC Brasil falla 1 falla 2 falla 3 falla 4 Demanda PTA 7 y 8 PTIGRE
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11 21 31 41 51 61 71 81 91
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U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot CV PTA CV PTA 7 y 8 CV CTR cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom cmg USD/MWh CM 10% CM 90% cvAguaBonMWh_Prom
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Caso libre SLL CE A 30.00 U$S.
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MU$S

35,12 80,17 40,04

Costos Directo -7,10

35,41 79,94 39,59

Costo Futuro 77,80

4253 680 735 1318

Costo Total 70,70

751 675 607 209

5189 976 0 0

57 57 30 70

145,5 23,6 13,4 55,5

866,2 140,6 79,6 330,6

19,35 8,89 0,33

Unidades termicas (GWh) CBMOT PTIGRE PTA 7 y 8 CTR

E (MWh) 0,0 0,0 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0 0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

93,6 124,8 136,3 151,9

PTIGRECC Brasil Exp GWh

E (MWh) 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

Solar Gen Dis + UPM Eolico MARG. PROM.

E (MWh) 2,1 18,5 65,1

P (MW)

12,2 110,0 387,8

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

E (MWh) 0,0 0,0 0,0

P (MW) 0,0 0,0 0,0

70,7MU$S

COSTO TOTAL

Vertido

Aporte propio

DATOS GLOBALES SEMANALES

204,9

Semana - 21

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim17-21-3

Caso libre S/LL  C/E

PLAN

SEMANA



Cota incial
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Valor prom. Sem. Hid.
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U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot CV PTA CV PTA 7 y 8 CV CTR cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom cmg USD/MWh CM 10% CM 90% cvAguaBonMWh_Prom
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2.8.- ANALISIS MENSUAL
No aporta información en las actuales circunstancias.
2.9.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.10.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
Dado que se declara riesgo de vertimiento para el SIN, el precio spot será 0. 
3.1.- Valorización de los recursos hidráulicos

Los valores de agua para todas las centrales en vista de la declaración de riesgo de vertido es de 0 U$S/MWh.
4.- CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
Existen nuevos pronósticos de precipitaciones para todas las cuencas.

Como se mencionó anteriormente, los aportes previstos por CTM con y sin lluvia son superiores al usinado a pleno de la central.

Bonete también tiene aportes superiores al usinado a pleno de la central por lo que continuara con vertederos abiertos

Se espera qué todas las centrales estén con vertimiento durante toda la semana

Si Brasil toma la oferta se continuará exportando a Brasil por ambas conversoras. Se ofertaran a Argentina los excedentes que Brasil no tome.

Modelos

Se corrieron casos sin lluvias previstas con y sin  exportación con ambos modelos.

OPERGEN/CPC

· El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

SimSEE

· El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

Despacho propuesto

En base a lo antedicho se declara riesgo de vertido para el SIN para toda la semana. Siendo el despacho propuesto el siguiente:

· Generación autodespachada no modulable 

· Salto Grande hasta pleno

· Generación autodespachada  modulable 

· Rio Negro cierra la demanda

5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 21
6.1.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).
No se prevé.
6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS, SOLAR, EOLICA Y BIOMASA
Existe una importante cantidad de excedentes, se envió oferta semanal a Brasil y si toman la oferta el resto se ofrecerá a Argentina.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

De darse las condiciones en los generadores de Candiotas para la transferencia en dirección Uruguay Brasil, se exportaría por esta conversora si Brasil toma la oferta.

6.6.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
Se exportaría por esta conversora si Brasil toma la oferta.
6.7.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.8.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image23.emf]PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, 

MINIMO TECNICO 15MW, TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y 

PARADA 30 min, NO HAY TIEMPO MINIMO ENTRE PARADA Y 

ARRANQUE, NO HAY TIEMPO MINIMO PARA PASAR DE MINIMO 

TECNICO A PLENO

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1

CTR_U1

 EN CASO DE USAR COMUNICAR PREVIAMENTE AL INGENIERO DE 

GUARDIA

CTR_U2

CTR_U1

 EN CASO DE USAR COMUNICAR PREVIAMENTE AL INGENIERO DE 

GUARDIA

TERRA

CBMOT_U1

CBMOT_U2

CBMOT_U3

CBMOT_U4

CBMOT_U5

CBMOT_U6

CBMOT_U7

CBMOT_U8

TERRA_U1 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U2 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U3 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U4 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

BAYGORRIA_U1

BAYGORRIA_U2

BAYGORRIA_U3

PALMAR_U1

PALMAR_U2

PALMAR_U3

PTA 7 y 8

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW/POTENCIA MAXIMA 30MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.

MINIMIZAR SU USO Y NO UTILIZARLA PARA EXPORTACIÓN,

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW



MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MINIMIZAR SU USO Y NO UTILIZARLA PARA EXPORTACIÓN,

MINIMIZAR LOS ARRANQUES


8.3.- PRINCIPALES TRABAJOS EN LA RED.
[image: image24.jpg]Programacion de trabajos en el SIN Semana 21

Version 1 Indisponibilidades
Equipo Observaciones Tipo Afectaciones 22"_‘:@ 73 g % 4"_‘i:|ay

Fecha
Bloqueo de interruptor del lado MVE por pérdida de liquido del sistema hidruiico
Cable FIS. Seccion en extremo MVE INDISPONIBLE Sen Mectada st
Condicionado NO
Fecha

Reparar punto caliente en MVM

Linea F/S. Gen. Afectada

Condicionado MA5-TR1E/S

Fecha

Reparar punto caliente en MVM Gen. Afectada

Linea F/S
Condicionado | MAS-TR1E/S
Fecha
Mantenimiento e secciones Eélica circuito
Linea FIS. Gen. Afectada Centro
Condicionado st
indisp. Centro
Fecha
Sustitucion de Conductor y Cable de Guardia existentes en LAT 150KV YOU-PAY (vieja). e Aot S
Linea FIS, puesta a tierra en ambos extremos 2
Condicionado | Indisp. Centro
Fecha
Montaje de equipos vinculados a ampliacién por ciclo combinado
Barra-30kV F/S. Indispone reactores y TR SSAA Gen. Afectada No
Condicionado NO
Fecha

Mantenimiento del campo 4.25 que requiere Barra 2 F/S

Bara 2 do ME5 FIS Gen. Afectada | Exportacion a BR

Condicionado

Fecha

Mantenimiento Hexanual de una fase. . Demanday Eélico

Trafo FIS
Condicionado | MAS-TR1 E/S
Fecha
Reliro de trampas de onda. Se debe indisponer a Inea y se trabajard con TCT sobre la barra Gen. Afectada | EONCO circuito
Linea FIS Centro
Condicionado | MAS-TR1 E/S
Fecha
Ensayo de vaina P—— ——
Cable FIS. en. Afectada
Condicionado | MAS-TR1 E/S
Fecha

i

Mantenimiento en SSAA. Se hard durante el priodo que no genere

Estacion F/S. Gen. Afectada

Condicionado
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