Programación energética semanal de la semana 23/17
Fecha: 25/05-2017.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 31/05/2017.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- RESUMEN SEMANA ACTUAL 
Durante la semana el despacho ha sido con recursos renovables en la base, se ha despachado generación térmica debido a la baja potencia disponible de SG y la escasa generación eólica.

Se han realizado pruebas del CC con gas natural.
Se han exportado a Argentina excedentes hasta el día lunes inclusive; a partir del martes Argentina suspendió la compra.
Se han registrado precipitaciones intensas en SG, y menores en Palmar y Baygorria.   
CTM  ha informado en el día de hoy aportes muy altos con picos de 25000 m3/s y potencias disponibles del orden de 1000 MW para ambos países.
Todas las centrales están con vertederos abiertos. 
En algunas madrugadas fue necesario reducir generación eólica.
1.2.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
Existen pronósticos de precipitaciones para la cuenca alta de Salto Grande.

Como se mencionó anteriormente, los aportes previstos por CTM con y sin lluvia son extremadamente altos y por tanto dicha central estará a pleno con potencias disponibles muy bajas.
La previsión de generación eólica no es alta por lo que se espera que se deba despachar térmico por potencia. 
Se espera qué todas las centrales estén con vertimiento durante toda la semana

Modelos

Se corrieron casos sin lluvias previstas sin  exportación con ambos modelos.

OPERGEN/CPC

· El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

SimSEE

· El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

Despacho propuesto

En base a lo antedicho se declara riesgo de vertido para el SIN para toda la semana. Siendo el despacho propuesto el siguiente:

· Generación autodespachada no modulable 

· Salto Grande hasta pleno

· Generación autodespachada  modulable 

· Rio Negro cierra la demanda

2.- INTRODUCCIÓN.








2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIÉRCOLES 31/05/2017 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
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2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
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PREVISIÓN LLUVIAS, ACUMULADAS PARA 5 y 7 DÍAS ACTUALIZADO EL DÍA 01/06/2017 (Fuente CEPTEC e INMET).   
[image: image16.png]


    
2.2.2.- PREVISIÓN DE APORTES Y LLUVIAS PARA SALTO GRANDE (fuente CTM día 31/05/17). 
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Datos hidrométricos de la hora 6:00 El Soberbio 16,150

San Javier 16,550

Santo Tomé 15,200

Unidades Disponibles en el Pico 14 Paso de los Libres 17,750

Mínimo técnico p/unidad para el 01-06 50 MW



Valores Previstos

Pronóstico de lluvia para la cuenca

sin lluvia con lluvia Inmediata Media Alta

MW

31/05/2017 1,284 18,300 18,400 12,793 11 27 26

01/06/2017 1,206 18,750 18,950 13,905 0 1 3

02/06/2017 1,130 19,450 19,650 14,862 0 0 0

03/06/2017 1,091 20,250 20,900 15,135 0 2 3

04/06/2017 1,075 21,150 22,150 15,239 0 11 33

05/06/2017 1,077 22,050 23,650 15,159 3 5 28

06/06/2017 1,085 22,650 24,900 15,179 0 6 44

07/06/2017 1,111 22,800 25,500 15,162

08/06/2017 1,150 22,300 25,250 14,986

09/06/2017 1,180 21,250 24,550 15,007

Datos del día 



31/05/2017

fecha

Potencia 

Operable

Caudales de Aporte

Caudal

Vertido


2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE  MAYO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

[image: image4.emf]Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO
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 Nota: Datos actualizados al 31/05/2017  7:00 horas 
2.4.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA 240h DÍA VIERNES 26/05/17 
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2.5.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA 240h DÍA MIERCOLES 31/05/17 
[image: image7.png]URUYO01 31/05/2017 1100hs h240 Comparativas.
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2.6.- SEMANALES. 

2.6.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles) 

[image: image9.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 22 2017 DESDE EL sáb 27/05/yy  HASTA EL  vie 02/06/yy     Versión   PS17-22D1-05-31

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 110.5 49.5%

COTA INICIAL [m] 34.78 80.40 54.21 40.11 131 R. NEGRO 61.7 27.6%

COTA FINAL [m] 33.86 80.79 54.22 40.20 139 TER. TV 0.6 0.3%

USINADO [m3/s] 3620 487 563 916  ------- TER. TG 0.4 0.2%

VERTIDO [m3/s] 6095 1453 1604 1439  ------- GEN DIS 17.9 8.0%

APORTE PROPIO [m3/s] 19109 2712 230 234  ------- SOLAR 1.8 0.8%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 4.15 55.41 28.02 63.05  ------- EOLICA 30.5 13.7%

POTENCIA [MW] 852 138 96 318  -------- IMP BR 0.0 0.0%

DATOS ENERGIA 111.68 16.40 9.80 35.51 61.71 IMP AR 0.0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 110.52 16.40 9.80 35.51 61.71 TOTAL 223.4 100

DESP EXPORT. [GWh] 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00

CBMOT PTIGRECC PTIGRE PTA_7Y8 CTR

UPM + 

MdelP + 

GDIS SOLAR

DESP DEMANDA [GWh] 0.64 0.09 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.93 1.77

DESP EXPORT. [GWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.64 0.09 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.93 1.77

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

27-may 28-may 29-may 30-may 31-may 01-jun 02-jun TOTAL

15494 17373 16694 15698 14880 15048 15336 110523

2842 1685 3109 2163 2200 2200 2200 16399

2069 1129 1989 1160 1150 1150 1150 9797

6979 4580 7496 2341 4619 5405 4092 35512

11890 7394 12594 5664 7969 8755 7442 61708

0 0 0 0 270 270 100 640

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 270 270 100 640

0 0 0 0 161 119 0 280

0 0 0 86 0 0 0 86

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 86 161 119 0 366

2646 2565 2718 2798 2400 2400 2400 0

2646 2565 2718 2884 2831 2789 2500 18933

291 92 144 156 363 363 363 1772

627 1600 -324 8249 6947 6045 7369 30513

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

30948 29024 31826 32651 32990 33000 33010 223449

19285 10443 10401 0 0 0 0 40129

SEMANA 22 2008 DESDE EL sáb 27/05/yy  HASTA EL  vie 02/06/yy     Versión   PS17-22D1-05-31

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

27-may 28-may 29-may 30-may 31-may 01-jun 02-jun TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

16646 17373 16694 15698 14880 15048 15336 96339

C. ENER. [MWh/m3/s]

4.1 4.2 4.1 4.2 4.1 4.1 4.2 4.1

E. UTIL PU

0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98

USINADO [m3/s]

3113 4161 3914 3663 3442 3487 3564 3620

VERTIDO [m3/s]

5205 4559 5012 5644 6067 6544 7005 5719

C. FINAL [m]

35.00 35.21 35.07 34.82 34.59 34.24 33.86 33.86

APORTE [m3/s]

20528 20372 17989 18122 18500 18750 19500 19109

TERRA 

ENERGIA [MWh]

2842 1685 3109 2163 2200 2200 2200 16399

C. ENER. [MWh/hm3]

55.0 54.9 57.8 55.3 55.4 55.4 55.4 55.6

USINADO [m3/s]

598 355 622 453 460 460 460 487

VERTIDO [m3/s]

1333 1404 1411 1425 1400 1600 1600 1453

C. FINAL [m]

80.40 80.46 80.50 80.56 80.65 80.73 80.79 80.79

APORTE [m3/s]

1931 2582 2584 2707 3090 3150 2940 2712

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

2069 1129 1989 1160 1150 1150 1150 9797

C. ENER. [MWh/hm3]

29.6 29.7 28.7 28.8 28.0 28.0 28.0 28.7

USINADO [m3/s]

810 440 803 467 475 475 475 563

VERTIDO [m3/s]

1272 1576 1747 2035 1400 1600 1600 1604

C. FINAL [m]

54.23 54.33 54.28 54.21 54.25 54.24 54.22 54.22

APORTE [m3/s]

176 387 451 534 60 0 0 230

PALMAR

ENERGIA [MWh]

6979 4580 7496 2341 4619 5405 4092 35512

C. ENER. [MWh/hm3]

63.5 64.3 65.2 69.4 63.1 63.1 63.1 64.5

USINADO [m3/s]

1273 824 1331 390 848 992 751 916

VERTIDO [m3/s]

1553 1551 989 1179 1600 1600 1600 1439

C. FINAL [m]

40.01 39.96 40.05 40.36 40.27 40.21 40.20 40.20

APORTE [m3/s]

380 178 96 207 260 290 225 234

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

27-may 28-may 29-may 30-may 31-may 01-jun 02-jun

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 35.00 35.21 35.07 34.82 34.59 34.24 33.85

COTA SGU [m] 35.00 35.21 35.07 34.82 34.59 34.24 33.86

COTA SGA [m] 35.00 35.21 35.07 34.82 34.59 34.24 33.86

DIF ENE EMB (MWh)

0 0 0 0 0 0 0

DIF ENE EMB (MWh)

0

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTIGRE

PTA_7Y8

PTIGRECC

CTR



TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

CBMOT



TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR


2.6.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA (jueves), sin lluvias previstas y con exportación a Argentina.
[image: image10.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 23 2017 DESDE EL sáb 03/06/yy  HASTA EL  vie 09/06/yy     Versión   PS17-23D0-05-31

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 103.7 45.3%

COTA INICIAL [m] 34.76 80.77 54.10 40.05 139 R. NEGRO 47.1 20.6%

COTA FINAL [m] 34.47 80.75 54.17 40.31 139 TER. TV 2.0 0.9%

USINADO [m3/s] 3333 500 509 569  ------- TER. TG 0.9 0.4%

VERTIDO [m3/s] 6127 1370 1200 971  ------- GEN DIS 16.8 7.3%

APORTE PROPIO [m3/s] 19200 1822 0 0  ------- SOLAR 2.5 1.1%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 4.19 55.41 28.02 63.05  ------- EOLICA 55.7 24.4%

POTENCIA [MW] 852 138 96 318  -------- IMP BR 0.0 0.0%

DATOS ENERGIA 103.66 16.76 8.63 21.69 47.08 IMP AR 0.0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 103.66 16.76 8.63 21.69 47.08 TOTAL 228.6 100

DESP EXPORT. [GWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CBMOT PTIGRECC PTIGRE PTA_7Y8 CTR

UPM + 

MdelP + 

GDIS SOLAR

DESP DEMANDA [GWh] 1.98 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 2.54

DESP EXPORT. [GWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.98 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 2.54

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun TOTAL

14448 14472 14424 14640 14952 15360 15360 103656

1985 2353 2629 2596 2446 2355 2396 16760

757 1210 1427 1422 1266 1229 1316 8627

2124 2255 4899 4124 2550 2095 3645 21692

4866 5818 8955 8142 6262 5679 7357 47079

270 150 400 350 270 270 270 1980

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

270 150 400 350 270 270 270 1980

238 0 357 175 0 0 98 868

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

238 0 357 175 0 0 98 868

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 0

2908 2550 3157 2925 2670 2670 2768 19648

363 363 363 363 363 363 363 2541

8425 5317 6121 7950 9773 9948 8172 55706

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

31010 28520 33020 34020 34020 34020 34020 228630

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 23 2008 DESDE EL sáb 03/06/yy  HASTA EL  vie 09/06/yy     Versión   PS17-23D0-05-31

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

14448 14472 14424 14640 14952 15360 15360 88296

C. ENER. [MWh/m3/s]

4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.2

E. UTIL PU

0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

USINADO [m3/s]

2657 3369 3330 3377 3460 3570 3570 3333

VERTIDO [m3/s]

6497 6111 6171 6087 6060 5940 3572 5777

C. FINAL [m]

34.61 34.50 34.39 34.30 34.19 34.01 34.47 34.47

APORTE [m3/s]

19150 19400 19550 19600 19400 18650 18650 19200

TERRA 

ENERGIA [MWh]

1985 2353 2629 2596 2446 2355 2396 16760

C. ENER. [MWh/hm3]

55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4

USINADO [m3/s]

415 492 549 542 511 492 501 500

VERTIDO [m3/s]

1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370

C. FINAL [m]

80.84 80.88 80.90 80.89 80.87 80.82 80.75 80.75

APORTE [m3/s]

2773 2481 2163 1817 1491 1167 862 1822

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

757 1210 1427 1422 1266 1229 1316 8627

C. ENER. [MWh/hm3]

28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0

USINADO [m3/s]

313 500 589 587 523 508 544 509

VERTIDO [m3/s]

1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350

C. FINAL [m]

54.20 54.21 54.19 54.17 54.18 54.18 54.17 54.17

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

2124 2255 4899 4124 2550 2095 3645 21692

C. ENER. [MWh/hm3]

63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1

USINADO [m3/s]

390 414 899 757 468 385 669 569

VERTIDO [m3/s]

1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

C. FINAL [m]

40.08 40.16 40.13 40.14 40.20 40.29 40.31 40.31

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 34.61 34.49 34.39 34.30 34.19 34.00 34.47

COTA SGU [m] 34.61 34.50 34.39 34.30 34.19 34.01 34.47

COTA SGA [m] 34.61 34.50 34.39 34.30 34.19 34.01 34.47

DIF ENE EMB (MWh)

0 0 0 0 0 0 0

DIF ENE EMB (MWh)

0

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTIGRE

PTA_7Y8

PTIGRECC

CTR



TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

CBMOT



TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR


2.7.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.7.1.- MEDIANO PLAZO/OPERGEN:
Caso S/LL S/E
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2.7.2.- SIMULACION CORTO PLAZO

2.7.2.1 SIMULACION CORTO PLAZO CPC
Caso libre, SLL SE
[image: image12.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P17-23-10

SEMANA 23 DESDE EL DÍA 03-jun-17 HASTA EL DIA 09-jun-17

168HORAS

MP ASOCIADO D17-23-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

33.87 80.01 54.22 40.19

115

33.86

COTA FINAL [m]

35.50 80.99 54.22 38.98

134

35.58

USINADO [m3/s]

2936 575 575 1258  ------- 5873

VERTIDO [m3/s]

7013 0 0 0  ------- 13951

APORTE PROPIO [m3/s]

21779 2500 0 68  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 51.4

61.3 34.7 72.9  -------

51.0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

544 127 72 330 529 544

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

16 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 14 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 1.0

EOLICA

377

77.1% FALLA

0

0.0%

Resto 30.2 267.37

IMP. BR RIVERA

12

2.5% SGU

544

34.2%

Pico 76.1

GEN. TER. DIST.

100

20.4% R. NEGRO

529

33.2%

semana 32.5

S A1

0

0.0% TER.  TV

16

1.0%

US$

$1 MW

228.63

S A2

0

0.0% TER.  TG

14

0.9%

semana 5,457

S A3

0

0.0% IMPORT.+ AUT

489

30.7%

Costo presente

0.50

TOTAL

489.1

100.0% TOTAL

1592

100.0%

Costo futuro

14.48

38.74

Costo Total

14.98

35.50 80.99 54.22 38.98 14980358.05 14477099.34 14477099.34 503258.71

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga

Demanda total 

GWH

Demanda URU 

GWH
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falla2
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81.0
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1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA TERRA

53.0

53.3
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54.0

54.3

54.5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA BAYGORRIA

36.5

37.0

37.5

38.0

38.5

39.0

39.5

40.0

40.5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA PALMAR

29.5

30.0

30.5

31.0

31.5

32.0

32.5

33.0

33.5

34.0
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35.5

36.0

1 25 49 73 97 121 145
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2.7.2.2 SIMSEE: 
Caso libre SLL SE

[image: image13.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

33,89 80,79 40,21

Costos Directo -5,10

35,65 80,00 40,27

Costo Futuro 144,40

4410 680 735 1377

Costo Total 139,30

5467 2685 2596 1939

10893 1880 0 70

53 56 26 61

141,2 22,9 11,4 50,5

840,6 136,0 67,9 300,8

0,46 -0,35 0,00

Unidades termicas (GWh) CBMOT PTIGRE PTA 7 y 8 CTR

E (MWh) 0,0 0,0 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0 0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

93,6 124,8 136,3 151,9

PTIGRECC Brasil Exp GWh

E (MWh) 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

Solar Gen Dis + UPM Eolico MARG. PROM.

E (MWh) 2,1 18,5 66,6

P (MW)

12,2 110,0 396,5

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

E (MWh) 0,0 0,0 0,0

P (MW) 0,0 0,0 0,0

139,3MU$S

COSTO TOTAL

Vertido

Aporte propio

DATOS GLOBALES SEMANALES

228,6

Semana - 23

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim17-23-1

Caso libre S/LL  S/E

PLAN

SEMANA



Cota incial

60,1

-5,1MU$S

144,4MU$S

Cota final

Usinado

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh)

Potencia media semanal (MW)

Valor prom. Sem. Hid.

84,5
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2.8.- ANALISIS MENSUAL
No aporta información en las actuales circunstancias.
2.9.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.10.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
Dado que se declara riesgo de vertimiento para el SIN, el precio spot será 0 o el correspondiente al costo variable de la térmica despachada por potencia. 
3.1.- Valorización de los recursos hidráulicos

Los valores de agua para todas las centrales en vista de la declaración de riesgo de vertido es de 0 U$S/MWh.
4.- CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
Existen pronósticos de precipitaciones para la cuenca alta de Salto Grande.

Como se mencionó anteriormente, los aportes previstos por CTM con y sin lluvia son extremadamente altos y por tanto dicha central estará a pleno con potencias disponibles muy bajas.

La previsión de generación eólica no es alta por lo que se espera que se deba despachar térmico por potencia. 
Se espera qué todas las centrales estén con vertimiento durante toda la semana

Modelos

Se corrieron casos sin lluvias previstas sin  exportación con ambos modelos.

OPERGEN/CPC

· El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

SimSEE

· El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

Despacho propuesto

En base a lo antedicho se declara riesgo de vertido para el SIN para toda la semana. Siendo el despacho propuesto el siguiente:

· Generación autodespachada no modulable 

· Salto Grande hasta pleno

· Generación autodespachada  modulable 

· Rio Negro cierra la demanda

5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 23
6.1.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).
No se prevé.
6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS, SOLAR, EOLICA Y BIOMASA
Eventualmente se exportara a CAMMESA en caso de se retome el intercambio.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No habrá intercambios programados por la conversora de Melo
6.6.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
Se exportaría por esta conversora si Brasil toma la oferta.
6.7.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.8.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image14.emf]Unidad o Central

Potencia  

Máxima [MW]

Razón Observaciones

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

PTA 1 45 PRO

INDISPONIBLE DESDE EL 08/05/2017 AL 

26/06/2017

INDISPONIBILIDADES SEMANA  23


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image15.emf]PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, 

MINIMO TECNICO 15MW, TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y 

PARADA 30 min, NO HAY TIEMPO MINIMO ENTRE PARADA Y 

ARRANQUE, NO HAY TIEMPO MINIMO PARA PASAR DE MINIMO 

TECNICO A PLENO

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1

CTR_U1

 EN CASO DE USAR COMUNICAR PREVIAMENTE AL INGENIERO DE 

GUARDIA

CTR_U2

CTR_U1

 EN CASO DE USAR COMUNICAR PREVIAMENTE AL INGENIERO DE 

GUARDIA

TERRA

CBMOT_U1

CBMOT_U2

CBMOT_U3

CBMOT_U4

CBMOT_U5

CBMOT_U6

CBMOT_U7

CBMOT_U8

TERRA_U1 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U2 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U3 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U4 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

BAYGORRIA_U1

BAYGORRIA_U2

BAYGORRIA_U3

PALMAR_U1

PALMAR_U2

PALMAR_U3

PTA 7 y 8

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW/POTENCIA MAXIMA 30MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.

MINIMIZAR SU USO Y NO UTILIZARLA PARA EXPORTACIÓN,

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW



MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MINIMIZAR SU USO Y NO UTILIZARLA PARA EXPORTACIÓN,

MINIMIZAR LOS ARRANQUES


8.3.- PRINCIPALES TRABAJOS EN LA RED.
La información se entregara mañana con la presentación.
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