Programación energética semanal de la semana 26/17
Fecha: 22/06-2017.
El informe fue realizado con los datos vigentes al día 21/06/2017.
1.- RESUMEN EJECUTIVO.

1.1.- RESUMEN SEMANA ACTUAL 
Durante la semana el despacho ha sido con recursos renovables en la base, puntualmente en algunos momentos fue necesario despachar generación térmica debido a la suma de altas demandas con escasa generación eólica y a la aun reducida potencia disponible de SG.

Se han realizado pruebas del CC con Gas Natural en la unidad 1 y con Gasoil en la unidad 2.
CTM  ha informado en el día de hoy aportes todavía altos para los próximos días, siendo los mismos del orden de 10000 m3/s tanto S/LL como C/LL para la semana próxima, vertimiento hasta el día miércoles de la misma semana y una potencia disponible en accenso.
Todas las centrales hidráulicas del Río Negro cerraron vertederos en los últimos días. 
En algunas madrugadas fue necesario reducir generación eólica.
1.2.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
No hay pronósticos de precipitaciones para los próximos días en ninguna de las cuencas.

Como se mencionó anteriormente, los aportes previstos por CTM con y sin lluvia son altos y superiores al usinado a pleno de dicha central por lo que estará generando a pleno con vertederos abiertos por algunos días más.
La previsión de generación eólica es importante para toda la semana por lo que tal vez no sea necesario el despacho de unidades térmicas para suministrar los picos de potencia. 

Se espera que en las madrugadas sea necesario limitar la generación eólica.
Modelos

OPERGEN/CPC

· El modelo en su corrida libre genera a pleno con Salto grande en todo el periodo exportando  los excedentes. En algunos picos necesita despachar generación del Río Negro para suministrar la demanda.

· Las corrida con exportación gener a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes. 

SIMSEE

El modelo realiza un despacho similar al de CPC en ambas corridas.
Despacho propuesto

En base a lo antedicho se declara riesgo de vertido en el SIN para toda la semana. Siendo el despacho propuesto el siguiente:

· Salto Grande a pleno (mientras se esté en control de crecida).
· Generación autodespachada no modulable. 

· Generación autodespachada  modulable. 

· Río Negro cierra la demanda.
2.- INTRODUCCIÓN.








2.1.- PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIÉRCOLES 21/06/2017 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER) 
[image: image1.png]HoY
21 DEJUN

[
15°/11°C

Aproximacion de
nubes

JuE
22DEJUN

Ny
le\

220/16°

Més calido

viE
23DEJUN

O
yr
23°/15°

Mayormente
nublado,
chaparén

siB
24 DE JUN

)

yr
20°/16°

Liuviss leves

pom
25DE JUN

)

yr
230/16°

Uno o dos

chaparrones
breves.




[image: image2.png]LN
26 DEJUN

23°/14°C

Parcialmente
soleado y calido

MAR
27DEJUN

()

yuyr
16°5°

Ms fresco, con
ovia

miE
28DEJUN

)

7
13°6°

Liuvias leves en
s manans

JUE viE
29 DE JUN 30DE JUN

L L
& 5
1405 | 16°%

Mayormente Parcisimente
soleado solesdo




2.2.- PREVISIÓN DE LLUVIAS.
2.2.1.- PREVISIÓN LLUVIAS, ACUMULADAS PARA 5 y 7 DÍAS ACTUALIZADO EL DÍA 21/06/2017 (Fuente CEPTEC e INMET).   
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2.2.2.- PREVISIÓN DE APORTES Y LLUVIAS PARA SALTO GRANDE (fuente CTM día 21/06/17). 
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2.3.- LLUVIAS OCURRIDAS
2.3.1.- LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE  JUNIO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

[image: image6.emf]Nombre Acum. Mens.Acum. AnualProm. Hist. Mín. Med. Máx.

Central Dr. G. Terra 18 816 693 40 109 205

Central Baygorria 8 723 704 10 90 236

Central Constitución 2 537 639 9 89 251

Precipitaciones (mm) Históricos Mensuales


Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.
2.3.2.-  LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO
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 Nota: Datos actualizados al 21/06/2017  7:00 horas 
2.4.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA 288h DÍA VIERNES 16/06/17 
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2.5.- PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA 288h DÍA MIERCOLES 21/05/17 
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2.6.- SEMANALES. 

2.6.1.- SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (jueves) 

[image: image11.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 25 2017 DESDE EL sáb 17/06/17  HASTA EL  vie 23/06/17     Versión   PS17-25D1-06-22

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 103,5 46,3%

COTA INICIAL [m] 35,96 80,02 54,13 40,16 123 R. NEGRO 15,3 6,8%

COTA FINAL [m] 35,61 80,00 54,31 40,09 123 TER. TV 0,9 0,4%

USINADO [m3/s] 3409 132 129 186  ------- TER. TG 2,6 1,2%

VERTIDO [m3/s] 7109 149 132 126  ------- GEN DIS 20,9 9,3%

APORTE PROPIO [m3/s] 21099 238 13 15  ------- SOLAR 2,3 1,0%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 4,24 55,41 28,02 63,05  ------- EOLICA 78,0 34,9%

POTENCIA [MW] 852 138 96 318  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 103,53 4,63 2,42 8,23 15,28 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 103,53 4,63 2,42 8,23 15,28 TOTAL 223,6 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT PTIGRECC PTIGRE PTA_7Y8 CTR

UPM + 

MdelP + 

GDIS SOLAR EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,86 2,07 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 2,35 78,05

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,86 2,07 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 2,35 78,05

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun TOTAL

12859 13159 14517 15277 15840 17087 14787 103526

0 0 1213 2220 378 320 500 4631

0 0 719 1380 93 30 200 2422

0 0 1795 4348 1588 0 500 8231

0 0 3727 7948 2059 350 1200 15284

0 0 151 707 0 0 0 858

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 151 707 0 0 0 858

0 0 123 425 0 0 0 548

389 0 850 826 0 0 0 2065

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

389 0 973 1251 0 0 0 2613

3100 3080 3031 3078 2859 3100 2650 0

3489 3080 4155 5036 2859 3100 2650 24369

150 200 447 447 375 363 363 2345

11066 11978 9414 5923 13568 13100 13000 78049

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

27564 28417 32260 34631 34701 34000 32000 223573

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 25 2008 DESDE EL sáb 17/06/17  HASTA EL  vie 23/06/17     Versión   PS17-25D1-06-22

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

12859 13159 14517 15277 15840 17087 14787 88739

C. ENER. [MWh/m3/s]

4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,7 4,5 4,2

E. UTIL PU

0,98 0,97 0,95 0,94 0,96 0,96 0,96 0,96

USINADO [m3/s]

2275 3026 3451 3699 3784 4137 3492 3409

VERTIDO [m3/s]

8609 8037 7711 6873 6129 5255 4341 6708

C. FINAL [m]

36,27 36,46 36,46 36,31 36,08 35,82 35,61 35,61

APORTE [m3/s]

26776 25253 23844 21288 19132 16800 14600 21099

TERRA 

ENERGIA [MWh]

0 0 1213 2220 378 320 500 4631

C. ENER. [MWh/hm3]

55,4 55,4 58,1 59,3 58,6 55,4 55,4 56,8

USINADO [m3/s]

0 0 242 433 75 67 104 132

VERTIDO [m3/s]

472 398 174 0 0 0 0 149

C. FINAL [m]

80,00 79,96 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

APORTE [m3/s]

208 -130 944 433 75 80 55 238

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

0 0 719 1380 93 30 200 2422

C. ENER. [MWh/hm3]

28,0 28,0 30,9 31,5 30,6 28,0 28,0 29,3

USINADO [m3/s]

0 0 269 506 35 12 83 129

VERTIDO [m3/s]

526 277 121 0 0 0 0 132

C. FINAL [m]

54,14 54,17 54,20 54,22 54,25 54,29 54,31 54,31

APORTE [m3/s]

54 -70 12 99 -1 0 0 13

PALMAR

ENERGIA [MWh]

0 0 1795 4348 1588 0 500 8231

C. ENER. [MWh/hm3]

63,1 63,1 73,7 73,1 76,5 63,1 63,1 67,9

USINADO [m3/s]

0 0 282 688 240 0 92 186

VERTIDO [m3/s]

345 226 226 89 0 0 0 126

C. FINAL [m]

40,18 40,18 40,15 40,15 40,09 40,09 40,09 40,09

APORTE [m3/s]

-108 -51 8 271 -14 0 0 15

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 36,27 36,46 36,46 36,31 36,08 35,82 35,62

COTA SGU [m] 36,27 36,46 36,46 36,31 36,08 35,82 35,61

COTA SGA [m] 36,27 36,46 36,46 36,31 36,08 35,82 35,61

DIF ENE EMB (MWh)

0 0 0 0 0 0 0

DIF ENE EMB (MWh)

0

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTIGRE

PTA_7Y8

PTIGRECC

CTR



TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

CBMOT



TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR


2.6.2.- SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA (jueves)
[image: image12.emf]DATOS GLOBALES SEMANALES

SEMANA 26 2017 DESDE EL sáb 24/06/17  HASTA EL  vie 30/06/17     Versión   PS17-26D0-06-22

COMPOSICION DEMANDA

UNIDADES HIDRÁULICAS [GWh] [%]

DATOS HIDROLÓGICOS SGU 144,9 65,1%

COTA INICIAL [m] 35,57 80,01 54,29 40,09 123 R. NEGRO 6,9 3,1%

COTA FINAL [m] 34,95 79,98 54,09 40,06 123 TER. TV 0,0 0,0%

USINADO [m3/s] 4881 48 86 102  ------- TER. TG 0,0 0,0%

VERTIDO [m3/s] 1086 0 0 0  ------- GEN DIS 20,2 9,1%

APORTE PROPIO [m3/s] 9757 0 0 0  ------- SOLAR 2,1 0,9%

COEF. ENERGETICO [MWh/U] 5,09 55,41 28,02 63,05  ------- EOLICA 48,4 21,8%

POTENCIA [MW] 852 138 96 318  -------- IMP BR 0,0 0,0%

DATOS ENERGIA 144,91 1,60 1,45 3,90 6,95 IMP AR 0,0 0%

DESP DEMANDA [GWh] 144,91 1,60 1,45 3,90 6,95 TOTAL 222,5 100

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBMOT PTIGRECC PTIGRE PTA_7Y8 CTR

UPM + 

MdelP + 

GDIS SOLAR EOLICA

DESP DEMANDA [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,16 2,05 48,44

DESP EXPORT. [GWh] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,16 2,05 48,44

Cota de SG corresponde al método de cota vista

DESPACHO DEMANDA URUGUAYA

 

DÍA

SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun TOTAL

19416 20232 20856 21552 20976 21000 20880 144912

0 0 0 0 400 600 600 1600

150 0 0 0 300 500 500 1450

117 0 0 0 712 1554 1513 3896

267 0 0 0 1412 2654 2613 6946

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 0

2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 20160

293 293 293 293 293 293 293 2051

7144 4625 7461 7765 7429 6683 7334 48441

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

30000 28030 31490 32490 32990 33510 34000 222510

0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANA 26 2008 DESDE EL sáb 24/06/17  HASTA EL  vie 30/06/17     Versión   PS17-26D0-06-22

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun TOTAL

SGU

ENERGIA [MWh]

19416 20232 20856 21552 20976 21000 20880 124032

C. ENER. [MWh/m3/s]

4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,1

E. UTIL PU

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

USINADO [m3/s]

3685 4896 5064 5240 5100 5106 5077 4881

VERTIDO [m3/s]

2734 1272 688 200 70 0 0 709

C. FINAL [m]

35,47 35,40 35,33 35,23 35,10 35,02 34,95 34,95

APORTE [m3/s]

12800 11450 10450 9500 8700 8000 7400 9757

TERRA 

ENERGIA [MWh]

0 0 0 0 400 600 600 1600

C. ENER. [MWh/hm3]

55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4

USINADO [m3/s]

0 0 0 0 84 125 125 48

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

80,01 80,01 80,01 80,01 80,00 79,99 79,98 79,98

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

BAYGORRIA

ENERGIA [MWh]

150 0 0 0 300 500 500 1450

C. ENER. [MWh/hm3]

28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

USINADO [m3/s]

62 0 0 0 124 207 207 86

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

54,25 54,25 54,25 54,25 54,22 54,16 54,09 54,09

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR

ENERGIA [MWh]

117 0 0 0 712 1554 1513 3896

C. ENER. [MWh/hm3]

63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1

USINADO [m3/s]

21 0 0 0 131 285 278 102

VERTIDO [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

C. FINAL [m]

40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,08 40,06 40,06

APORTE [m3/s]

0 0 0 0 0 0 0 0

DÍA SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE

24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun

Cota de SG corresponde al método de cota vista

COTA SG [m] 35,47 35,41 35,33 35,23 35,10 35,03 34,99

COTA SGU [m] 35,47 35,40 35,33 35,23 35,10 35,02 34,95

COTA SGA [m] 35,47 35,40 35,33 35,23 35,10 35,02 35,04

DIF ENE EMB (MWh)

0 0 0 0 0 0 -2166

DIF ENE EMB (MWh)

-2166

TIEMPO 

VACIADO 

TERRA 

TOTAL

SGU TERRA BAYG. PALMAR

DATOS HIDRAULICOS DIARIOS

DATOS ENERGETICOS DIARIOS

DATOS OPERACIÓN DE SALTO GRANDE

UNIDADES TÉRMICAS, EOLICAS Y 

SOLARES

IMP. BRASIL

IMP. ARGENTINA

PTIGRE

PTA_7Y8

PTIGRECC

CTR



TERRA

BAYG.

PALMAR

SGU

TOTAL R. NEGRO

CBMOT



TOTAL TER. TV

TOTAL TER. TGAS

EXPORTACION

EOLICA

IMPORTACION

TOTAL DEMANDA

GEN DIS

TOTAL TER.

SOLAR


2.7.- ANÁLISIS A REALIZAR.
2.7.1.- MEDIANO PLAZO/OPERGEN:
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2.7.2.- SIMULACION CORTO PLAZO

2.7.2.1 SIMULACION CORTO PLAZO CPC
Caso libre sin exportación.
[image: image14.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P17-26-10

SEMANA 26 DESDE EL DÍA 24-jun-17 HASTA EL DIA 30-jun-17

168HORAS

MP ASOCIADO D17-26-1

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

35,43 79,98 54,28 40,10

117

35,43

COTA FINAL [m]

35,50 79,94 54,28 40,10

116

35,77

USINADO [m3/s]

3596 79 79 79  ------- 7220

VERTIDO [m3/s]

1386 0 0 0  ------- 2439

APORTE PROPIO [m3/s]

10086 0 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 66,0

59,7 34,2 73,4  -------

63,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

855 17 10 21 48 855

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 0,0

EOLICA

599

82,5% FALLA

0

0,0%

Resto 0,0 273,74

IMP. BR RIVERA

7

1,0% SGU

855

52,5%

Pico 0,0

GEN. TER. DIST.

120

16,5% R. NEGRO

48

2,9%

semana 0,0

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

222,51

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 3

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

726

44,6%

Costo presente

0,00

TOTAL

726,4

100,0% TOTAL

1629

100,0%

Costo futuro

13,36

51,23

Costo Total

13,36

35,50 79,94 54,28 40,10 13357561,55 13358073,87 13358073,87 -512,32

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga

Demanda total 

GWH

Demanda URU 

GWH
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1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157
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PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION PLAN    P17-26-10 AGGREKO

falla2

exp spot

falla4

falla3

falla1

MALD

SGU

imp spot

5A

6A

B

PALMAR

CTR

APR

APRB

APRC

PTA

BAY

IMP. BR

RIVERA

EOLICA

TER

GEN. TER.

DIST.

A

0

50

100

150

200

1 25 49 73 97 121 145

(U$S/MWh)

COSTO MARGINAL PLAN    P17-26-10

A3-VALLE

A3-RESTO

A3-PICO

SALTO

GRANDE

TERRA

PALMAR

MOT

6ta

SB

PTI

CTR

Falla 1

Falla 2

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA TERRA

53,0

53,3

53,5

53,8

54,0

54,3

54,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA BAYGORRIA

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

40,0

40,5

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA PALMAR

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

1 25 49 73 97 121 145

EVOLUCIÓN COTA SALTO GRANDE

SGU

max

SGU

real

SGU

min

SG

max

SG

SG

min


Caso libre con exportación.

[image: image15.emf]|

DATOS GLOBALES SEMANALES

PLAN P17-26-20

SEMANA 26 DESDE EL DÍA 24-jun-17 HASTA EL DIA 30-jun-17

168HORAS

MP ASOCIADO D17-26-2

DESCRIPCION 0

UNIDADES HIDRÁULICAS SGU TERRA BAYG. PALMAR R. NEGRO SG

DATOS HIDROLÓGICOS

Tiempo Vaciado

COTA INICIAL [m]

35,43 79,98 54,27 40,09

117

35,43

COTA FINAL [m]

35,50 79,55 54,28 39,19

109

35,77

USINADO [m3/s]

3591 634 790 1249  ------- 7215

VERTIDO [m3/s]

1398 156 0 0  ------- 2450

APORTE PROPIO [m3/s]

10086 0 0 0  -------

Coef SG FO

COEF. ENERGETICO [MWh/hm3] 66,0

59,6 34,2 73,4  -------

66,0

DATOS ENERGIA

DESPACHADA SEMANAL [MWmed]

854 136 97 330 563 854

UNIDADES TERMICAS MOT 5TA. 6TA. SALA B APR AGGREKO

ENERGIA. DESP. SEMANAL [MWmed]

0 0 0 0 0 0

CTR'S PTI TG. M.

0 0 0

COMPOSICION IMPORTACIÓN Y GEN. DISTRIBUIDA         COMPOSICION PRODUCCION

US$/MWh Precio SPOT

[MWmed] [%] [MWmed] [%]

Valle 28,7

EOLICA

599

82,5% FALLA

0

0,0%

Resto 29,9 360,19

IMP. BR RIVERA

7

1,0% SGU

854

39,8%

Pico 30,0

GEN. TER. DIST.

120

16,5% R. NEGRO

563

26,3%

semana 29,6

S A1

0

0,0% TER.  TV

0

0,0%

US$

$1 MW

222,51

S A2

0

0,0% TER.  TG

0

0,0%

semana 4.972

S A3

0

0,0% IMPORT.+ AUT

726

33,9%

Costo presente

-4,13

TOTAL

726,4

100,0% TOTAL

2144

100,0%

Costo futuro

7,22

137,68

Costo Total

3,09

35,50 79,55 54,28 39,19 3089006,62 7219283,13 7219283,12 -4130276,51

Nota : Para las unidades turvo vapor los costos variables corresponden a los incrementales y no a costo variable de plena carga
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COSTO MARGINAL PLAN    P17-26-20
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1 25 49 73 97 121 145
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2.7.2.2 SIMSEE: 
Caso libre SLL SE
[image: image16.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

35,45 79,98 40,10

Costos Directo 0,00

35,56 79,95 39,76

Costo Futuro 150,20

4288 0 0 149

Costo Total 150,20

679 0 0 0

5043 0 0 0

57 0 0 76

147,7 0,0 0,0 6,8

879,1 0,0 0,0 40,4

0,49 5,74 0,99

Unidades termicas (GWh) CBMOT PTIGRE PTA 7 y 8 CTR

E (MWh) 0,0 0,0 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0 0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

91,5 118,1 129,1 143,4

PTIGRECC Brasil Exp GWh

E (MWh) 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

Solar Gen Dis + UPM Eolico MARG. PROM.

E (MWh) 2,1 18,5 100,7

P (MW)

12,2 110,0 599,2

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

E (MWh) 0,0 0,0 0,0

P (MW) 0,0 0,0 0,0

150,2MU$S

COSTO TOTAL

Vertido

Aporte propio

DATOS GLOBALES SEMANALES

222,5

Semana - 26

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim17-26-1

Caso libre S/LL  S/E

PLAN

SEMANA



Cota incial

0,3

0MU$S

150,2MU$S

Cota final

Usinado

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh)

Potencia media semanal (MW)

Valor prom. Sem. Hid.

53,2

0
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1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157
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PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

AUTO PROD Solar Gen Dis + UPM Terra Baygorria Palmar S. Grande CBMOT CTR
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Costo marginal vs variables y falla

Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot CV PTA CV PTA 7 y 8 CV CTR cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom cmg USD/MWh CM 10% CM 90% cvAguaBonMWh_Prom
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Cota y vertido Palmar


Caso libre SLL CE
[image: image17.emf]S. Grande Terra  Baygorria Palmar

MU$S

35,46 79,98 40,09

Costos Directo -8,20

35,55 79,61 38,59

Costo Futuro 107,30

4284 633 627 1334

Costo Total 99,10

687 0 0 0

5043 0 0 0

57 58 33 69

147,4 22,4 12,5 55,9

877,2 133,3 74,2 333,0

25,27 28,58 17,14

Unidades termicas (GWh) CBMOT PTIGRE PTA 7 y 8 CTR

E (MWh) 0,0 0,0 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0 0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

91,5 118,1 129,1 143,4

PTIGRECC Brasil Exp GWh

E (MWh) 0,0 0,0

P (MW)

0,0 0,0

CV (U$S/MWh)

Solar Gen Dis + UPM Eolico MARG. PROM.

E (MWh) 2,1 18,5 100,7

P (MW)

12,2 110,0 599,2

Falla 1 Falla 2 Falla 3 + 4 Demanda

E (MWh) 0,0 0,0 0,0

P (MW) 0,0 0,0 0,0

99,1MU$S

COSTO TOTAL

Vertido

Aporte propio

DATOS GLOBALES SEMANALES

222,5

Semana - 26

COSTOS

COSTO DIRECTO SEMANAL

COSTO FUTURO

Sim17-26-2

Caso libre S/LL  C/E

PLAN

SEMANA



Cota incial

30,0

-8,2MU$S

107,3MU$S

Cota final

Usinado

Coef. Energetico

Datos energìa semanal  (GWh)

Potencia media semanal (MW)

Valor prom. Sem. Hid.

136,9
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PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION

AUTO PROD Solar Gen Dis + UPM Terra Baygorria Palmar S. Grande CBMOT CTR
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101 111 121 131 141 151 161

U$S/MWh

Costo marginal vs variables y falla

Valor falla 1 Valor falla 2 CV Mot CV PTA CV PTA 7 y 8 CV CTR cvAguaPalMWh_Prom cvAguaSGMWh_Prom cmg USD/MWh CM 10% CM 90% cvAguaBonMWh_Prom

0

500

1000

1500

2000

2500

30,5

31,5

32,5

33,5

34,5

35,5

36,5

1 18 35 52 69 86 103 120 137 154

Cota y vertido Salto

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

79,4

79,5

79,6

79,7

79,8

79,9

80

80,1

1

19 37 55 73 91 109 127 145 163

Cota y vertido Terra

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

37,5

38

38,5

39

39,5

40

40,5

1 19 37 55 73 91

109 127 145 163

Cota y vertido Palmar


2.8.- ANALISIS MENSUAL
No aporta información en las actuales circunstancias.
2.9.- DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.
No corresponde.-
2.10.- DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.
3.- pRECIO SPOT.
Dado que se declara riesgo de vertimiento para el SIN, el precio spot será 0 o el correspondiente al costo variable de la térmica despachada por potencia. 
3.1.- Valorización de los recursos hidráulicos

Los valores de agua para todas las centrales en vista de la declaración de riesgo de vertido es de 0 U$S/MWh.
4.- CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.
4.1.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE
No hay pronósticos de precipitaciones para los próximos días en ninguna de las cuencas.

Como se mencionó anteriormente, los aportes previstos por CTM con y sin lluvia son altos y superiores al usinado a pleno de dicha central por lo que estará generando a pleno con vertederos abiertos por algunos días más.

La previsión de generación eólica es importante para toda la semana por lo que tal vez no sea necesario el despacho de unidades térmicas para suministrar los picos de potencia. 

Se espera que en las madrugadas sea necesario limitar la generación eólica.

Modelos

OPERGEN/CPC

· El modelo en su corrida libre genera a pleno con Salto grande en todo el periodo exportando  los excedentes. En algunos picos necesita despachar generación del Río Negro para suministrar la demanda.

· Las corrida con exportación gener a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes. 

SIMSEE


El modelo realiza un despacho similar al de CPC en ambas corridas.

Despacho propuesto

En base a lo antedicho se declara riesgo de vertido en el SIN para toda la semana. Siendo el despacho propuesto el siguiente:

· Salto Grande a pleno (mientras se esté en control de crecida).
· Generación autodespachada no modulable. 

· Generación autodespachada  modulable. 

· Río Negro cierra la demanda.
5.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Se presentaron en el punto anterior. 
6.- INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 26
6.1.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).
No se prevé.
6.2.- IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).
No se prevé.
6.3.- EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS, SOLAR, EOLICA Y BIOMASA
No se prevé.
6.4.- EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.
No se prevé.
6.5.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

No se prevé.
6.6.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.
No se prevé.
6.7.- INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.
No se prevé. 
6.8.- OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
· No se dispone de información. 
7.- BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS. 

· Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.  
· Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.
· El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh. 

· Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).
8.- INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
8.1.- INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image18.emf]Unidad o Central

Potencia  

Máxima [MW]

Razón Observaciones

CB MOT 5 10 FO INDISPONIBLE DESDE EL 16/02/2015

PTA 1 45 PRO

INDISPONIBLE DESDE EL 08/05/2017 AL 

26/06/2017

INDISPONIBILIDADES SEMANA  26


8.2.- LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.
[image: image19.emf]PTA_U1

SE PROGRAMA DE MODO DE MINIMIZAR ARRANQUES DIARIOS, 

MINIMO TECNICO 15MW, TIEMPO MINIMO ENTRE ARRANQUE Y 

PARADA 30 min, NO HAY TIEMPO MINIMO ENTRE PARADA Y 

ARRANQUE, NO HAY TIEMPO MINIMO PARA PASAR DE MINIMO 

TECNICO A PLENO

PTA_U2 IDEM MAQUINA 1

PTA_U3 IDEM MAQUINA 1

PTA_U4 IDEM MAQUINA 1

PTA_U5 IDEM MAQUINA 1

PTA_U6 IDEM MAQUINA 1

CTR_U1

 EN CASO DE USAR COMUNICAR PREVIAMENTE AL INGENIERO DE 

GUARDIA

CTR_U2

CTR_U1

 EN CASO DE USAR COMUNICAR PREVIAMENTE AL INGENIERO DE 

GUARDIA

TERRA

CBMOT_U1

CBMOT_U2

CBMOT_U3

CBMOT_U4

CBMOT_U5

CBMOT_U6

CBMOT_U7

CBMOT_U8

TERRA_U1 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U2 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U3 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

TERRA_U4 1 SOLO ARRANQUE DIARIO POR UNIDAD

BAYGORRIA_U1

BAYGORRIA_U2

BAYGORRIA_U3

PALMAR_U1

PALMAR_U2

PALMAR_U3

PTA 7 y 8

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO 15 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW/POTENCIA MAXIMA 30MW

MINIMO DE F/S = 20H. P MAX=25 MW.

MINIMIZAR SU USO Y NO UTILIZARLA PARA EXPORTACIÓN,

MÍNIMO TÉCNICO EN 15 MW, POR 6 HS 3 MW



MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MÍNIMO TÉCNICO EN 30 MW

MINIMIZAR SU USO Y NO UTILIZARLA PARA EXPORTACIÓN,

MINIMIZAR LOS ARRANQUES


8.3.- PRINCIPALES TRABAJOS EN LA RED.
La información se entregara mañana con la presentación.
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